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Warszawa, 4 czerwca 2024 r.

PREZES
URZEDU REGULACJI ENERGETYKI
dr inz. Rafat Gawin

DRR.WRE.4321.8.2024.£tW

DECYZJA

Na podstawie na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.z 2024 r. poz. 266., dalej jako: ,,PE”) oraz na podstawie
art. 155 wzw. z art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2024 r. poz. 572., dalej jako: ,KPA”) w zw. z art. 30 ust. 1 PE,

po rozpatrzeniu wniosku
PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibg w Lublinie, ul Garbarska 21A,

z dnia 21 marca 2024 r., znak: L. dz. /PGED0287871KW24 /2024, o zatwierdzenie zmian
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej okreSlonych w Karcie aktualizacji nr
B/3/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, uzupetnionego pismem
z dnia 21 maja 2024 r., znak: L. dz. /PGED0476234KW24 /2024,

postanawiam

1. zmieni¢ decyzje Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z 10 wrze$nia 2013 r., znak: DRR-
4321-29(5)/2013/MKo4, =zatwierdzajaca Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej, zmieniong decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 26
czerwca 2015 r., znak: DRR-4321-5(4)/2015/MKo1, z dnia 13 stycznia 2016 r., znak:
DRR-4321-7(9)/2015/2016/MKo4, =z dnia 7 wrze$nia 2016 r., znak:
DRR.WRD.4321.1.2016.MKo4, Z dnia 28 kwietnia 2017 r., znak:
DRR.WRE.4321.7.2017.LK, z dnia 14 marca 2018 r., znak: DRR.WRE.4321.7.2018.LW, z
dnia 29 listopada 2018 r., znak: DRRWRE.4321.17.2018.LW, z dnia 9 stycznia 2019 r,,
znak: DRR.WRE.4321.23.2018tW, =z dnia 18 kwietnia 2019 r., =znak:
DRR.WRE.4321.29.2018.L.W, y/ dnia 23 sierpnia 2019 r., znak:
DRR.WRE.4321.13.2018.LW, Z dnia 12 sierpnia 2020 r. znak:
DRR.WRE.4321.12.2020.MZS z dnia 26  listopada 2020 r, znak:
DRRWRE.4321.17.2020.MZS oraz z dnia 22 kwietnia 2021 r. =znak:
DRR.WRE.4321.1.2021.A0r.JPa2 oraz z dnia 3 lutego 2022 r, znak
DRR.WRE.4321.10.2021.A0r, z dnia 3 lutego 2023 r., znak: DRR.WRE.4321.4.2022.L.W,
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dnia 16 maja 2023 r., znak: DRR.WRE.4321.5.2023.A0r.JPa2 z dnia 12 czerwca 2023 r.,
znak: DRR.WRE.4321.2022.tW Z dnia 18 lipca 2023 r. znak:
DRR.WRE.4321.11.2023.tW, Z dnia 31 sierpnia 2023 r. znak:
DRR.WRE.4321.15.2023.LK, y/ dnia 20 wrzeSnia 2023 r. znak:
DRR.WRE.4321.22.2023.LK, zZ dnia 22 wrze$nia 2023 r. znak:
RR.WRE.4321.26.2023tW oraz =z dnia 19 kwietnia 2024 r. znak:
DRR.WRE.4321.5.2024.A0 poprzez zatwierdzenie w cze$ci zmian Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej okreslonych w Karcie aktualizacji nr B/3/2024
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, stanowigcej zatacznik nr 1 do
niniejszej decyzji,
2. ustali¢ termin wejScia w zycie zmian okreslonych w Karcie aktualizacji nr B/3/2024

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na 14 czerwca 2024 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 21 marca 2024r., znak: L. dz. /PGED0287871KW24 /2024, uzupetnionym
pismem z dnia z dnia 21 maja 2024 r.,, znak L. dz. /PGED0476234KW24/2024, PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dalej jako: ,PGE Dystrybucja” lub ,0SD”), bedaca
przedsiebiorstwem energetycznym, przediozyta Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki
(dalej jako: ,Prezes URE”) do zatwierdzenia projekt zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej (dalej jako: ,IRIESD”) w formie Karty aktualizacji nr B/3/2024 IRiESD
(dalej jako: ,Karta aktualizacji IRIESD”).

Do wniosku zostat takze zataczony raport z konsultacji przeprowadzonych
z uzytkownikami systemu dotyczacych projektu zmian w IRiESD okreslonych w projekcie
Karty aktualizacji IRiESD.

Karta aktualizacji IRiESD obejmuje gléwnie zmiany wynikajgce z dostosowania
IRiIESD do nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej (dalej jako: ,IRIiESP),
nowych Warunkéw Dotyczacych Bilansowania (dalej jako: ,WDB”) oraz obowigzujacych
przepisOw prawa.

Prezes URE pismem z dnia 10 maja 2024 r., znak: DRR.WRE.4321.8.2024.LW, wezwat
strone do dokonania zmian w przedtozonej Karcie aktualizacji IRIESD.

Pismem z dnia 21 maja 2024 r., znak L. dz. /PGED0476234KW24/2024, strona
wykonata wyzej wskazane wezwanie.

W toku niniejszego postepowania Prezes URE ustalil i zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z art. 9 g ust. 1 PE operator systemu przesytlowego i operator systemu
dystrybucyjnego sa obowigzani do opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji
sieci przesytowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjne;j.
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Operator systemu dystrybucyjnego informuje uzytkownikéw systemu, w formie
pisemnej lub za pomoca innego Srodka komunikowania przyjetego przez operatora
systemu, o publicznym dostepie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o mozliwos$ci
zgtaszania uwag, okres$lajgc miejsce i termin ich zglaszania, nie krétszy niz miesigc od dnia
udostepnienia projektu instrukcji lub jej zmian, ktéry to obowigzek zostat natozony na
operatorow systemdw dystrybucyjnych w art. 9g ust. 2 PE.

PGE Dystrybucja przeprowadzita proces konsultacji Karty aktualizacji IRIESD
za posSrednictwem swojej strony internetowej w dniach od 14 lutego do 14 marca 2024
roku, a wiec w okresie obejmujacym jeden miesigc. Komunikatem zamieszczonym na
stronie internetowej PGE Dystrybucja uzytkownicy systemu zostali poinformowani
o opublikowaniu projektu Karty aktualizacji IRiESD, o mozliwo$ci zapoznania sie z tym
projektem oraz o mozliwos$ci zgtaszania do niego uwag droga elektroniczng we wskazanym
wyZej terminie (sposéb zglaszania uwag zostat dokladnie opisany). Komunikacja
z uzytkownikami systemu poprzez ogtoszenia umieszczane na stronie internetowej jest
powszechnie stosowang przez OSD forma komunikacji, czyli znang uzytkownikom systemu.
0OSD wypetit zatem obowigzek okreSlony w art. 9g ust. 2 PE. Raport z konsultacji
przediozony przez OSD i opublikowany na jego stronie internetowej przedstawia liste
podjetych w procesie konsultacji dziatan wraz z ich opisem oraz informacje o sposobie
uwzgledniania uwag uzytkownikow systemu. W procesie konsultacji braty udziat 2
podmioty.

Karta aktualizacji IRiESD zawiera gléwnie zmiany wynikajagce z obowigzku
dostosowania IRIESD do nowej IRIESP, ktore zostaty zatwierdzona decyzjami Prezesa URE
z dnia 19 stycznia 2024 r. oraz z dnia 23 lutego 2024 r., znak: DRR.WRE.4320.4.2023.LK,
a zgodnie z zgodnie z art. 9g ust. 8 PE w terminie 60 dni od dnia ogtoszenia zmian IRiESP,
0SD jest zobowigzany do przedtozenia Prezesowi URE do zatwierdzenia zmian IRIESD wraz
z informacjg o zgtoszonych przez uzytkownikéw systemu uwagach oraz sposobie ich
uwzglednienia. Kolejny blok zmian wynika z dostosowania IRIESD do nowych WDB
zatwierdzonych decyzjami Prezesa URE z dnia 27 wrze$nia 2023 r. oraz z dnia 26 stycznia
2024 r., znak: DRR.WRE.744.17.2023.LW. Wyzej wskazane [RiESP i WDB wejda w zycie 14
czerwca 2024 r. i ktorych to przyjecie spowodowane jest w gtdwnej mierze zmianami
rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie
szczegblowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023
r., poz. 819, ze zm.).

Przedmiotowa Karta aktualizacji wprowadza szeroki zakres zmian wzgledem dotychczas
obowigzujacej IRiIESD, w tym:

- dostosowanie IRiESD do rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca
2023 r. w sprawie szczegélowych  warunkéow  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego, w szczego6lnosci w zakresie:

a) zasad przytaczenia do sieci,

b) zasad wspoétpracy z OSD, ktérych sieci nie posiadajg potaczenia z sieciami przesytowymi
(,OSDn"),
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c) zasad funkcjonowania Rynku Bilansujacego,
d) wprowadzenia postanowien odnoszacych sie do §wiadczenia ustug bilansujacych,

e) wymagan technicznych okreslonych dla podmiotéw przytaczanych do sieci
dystrybucyjnej,

f) parametréw jakosciowych dostarczanej energii elektrycznej oraz standardow
jakosciowych obstugi odbiorcow,

g) dopuszczalnych zaktocen, ktére mogg wprowadza¢ moduty wytwarzania energii
przytaczone do sieci o napieciu znamionowym 110 kV;

- dostosowanie zapis6w odnoszacych sie do bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
wynikajacych z postanowien IRiESP, m.in. poprzez usuniecie trybu ograniczenia poziomu
napie¢ oraz aktualizacje zapiséw dotyczacych trybu awaryjnego i trybu automatycznego;

- uwzglednienie zapiséw IRIESP dotyczacych redysponowania nierynkowego w odniesieniu
do jednostek wytworczych i magazynéw energii elektrycznej przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej OSD (sieci PGE Dystrybucja i sieci OSDn);

- dostosowanie IRIESD do WDB w szczegdlnosci w zakresie zmiany podstawowego okresu
funkcjonujacego na Rynku Bilansujgcym z 1-godziny na 15-minut a takze uwzglednienia
nowej struktury Rynku Bilansujgcego;

- zmiane IRiESD w zakresie zasad konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku
detalicznego oraz nadawania kodéw identyfikacyjnych;

- dodania og6lnych zasad wspoétpracy dotyczacych ustug bilansujacych Swiadczonych przez
Dostawce Ustug Bilansujacych (DUB) zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WDB;

- aktualizacje postanowien IRiIESD w zakresie wprowadzonej w IRiESP do katalogu ustug
systemowych, ustugi w zakresie interwencyjnej dostawy mocy czynnej (ustuga IRP), ktéra
jest Swiadczona w postaci ustugi interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez
odbiorcéw, zapewniajgcej PSE S.A. dostep do szybkiej rezerwy interwencyjnej w zakresie
zmniejszenia odbioru energii elektryczne;j.

Karta aktualizacji IRIESD w ksztatcie przedstawionym do zatwierdzenia Prezesowi
URE nie budzita wiekszych watpliwos$ci merytorycznych, jednakze zawierata kilka btedéw
oraz niekonsekwencji, ktore znalazty odzwierciedlenie w wezwaniu z dnia 10 maja 2024 r.,
znak: DRR.WRE.4321.8.2024.LW.

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. znak: L. dz. /PGED0476234KW24/2024PGE
Dystrybucja przekazata poprawiong Karte aktualizacji [RIESD, w ktorej wypetnita wszystkie
wymogi wskazane w wezwaniu.

Prezes URE po ponownej analizie zmienionej Karty aktualizacji IRiESD uznat,
iz w przedtozonym ksztalcie spetnia ona przestanki do zatwierdzenia.

Zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy ktoérej strona nabyta prawo, moze
by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
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publicznej, ktory ja wydat, jezeli przepisy szczeg6lne nie sprzeciwiaja sie uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Wobec okolicznosci ustalonych przez Prezesa URE w przedmiotowej sprawie, majac
na wzgledzie, Ze za zmiang decyzji przemawia interes spoteczny jak i stuszny interes strony,
oraz Ze brak jest przepisOw szczegdlnych sprzeciwiajacych sie zmianie decyzji, nalezy
uzna¢, ze zachodzi podstawa do przychylenia sie do wniosku PGE Dystrybucja, to jest do
zmiany decyzji Prezesa URE z dnia 10 wrzesnia 2013 r., znak: DRR-4321-
29(5)/2013/MKo4, z pézniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian okreslonych w
Karcie aktualizacji IRIESD . Wobec tego postanowiono jak w sentencji.

Jednoczes$nie uwzgledniajgc wniosek PGE Dystrybucja okre$lono date wejsScia
w zycie postanowien okreSlonych w Karcie aktualizacji IRIESD na 14 czerwca 2024 r.
Nalezy dodac¢, ze termin wejscia w zycie nowych WDB, IRiESP oraz zmian IRIESD w dniu 14
czerwca 2024 r. 1aczy sie z terminem wejscia w zycie Il etapu reformy rynku bilansujacego
w Polsce, stad istnieje potrzeba, aby przedmiotowe zmiany weszly w Zycie tym samym
terminie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za poSrednictwem tutejszego organu, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 PE oraz art. 47946 pkt 1i art.
47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, Dz.U.
z 2023 r. poz. 1550 ze zm., dalej jako: ,KPC").

2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto$ci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutow, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze
zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catos$ci lub czesci (art. 4794° KPC).

3. Odwotanie od decyzji Prezesa URE podlega optacie statej w kwocie 1000 ztotych
(art. 32 ust. 1 w zwigzku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sagdowych w sprawach cywilnych - Dz. U.z 2023 r. poz. 1144, ze zm.). Optate uiszcza sie
na konto bankowe Sagdu Okregowego w Warszawie XVII Wydziatu Ochrony Konkurencji
i Konsumentéw. Strona moze ubiegac sie o zwolnienie od kosztéw sgdowych stosownie
do art. 101 i nast. ustawy o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie
pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do
przepisu art. 117 Kodeksu postepowania cywilnego.

4. Strona moze ubiegac sie o zwolnienie od kosztéw sgdowych stosownie do art. 101
i nastepnych ustawy o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie
pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do art.
117 KPC.

5. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doreczenia
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organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez strone, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA).

6. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do
wniesienia odwotania (art. 130 § 4 KPA).

Zatacznik nr 1:
Karta aktualizacji nr B/3/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Rafat Gawin

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze
zm.) w zw. z cz. | pkt 53 ppkt 1 zalacznika do tej
ustawy niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty
skarbowej.

Otrzymuja:
PGE Dystrybucja S.A.
ul Garbarska 21A
20-340 Lublin

1. adacta
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oGE

PGE Dystrybucja S.A.

Karta Aktualizacji Nr B/3/2024
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (,IRIESD”), ktora zostata zatwierdzona przez PrezesasdurRegulacji
Energetyki decyzj nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 wrra 2013 roku

Z péaiejszymi zmianami.

wersja 2.0
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PGE Dystrybucja S.A.

Karta aktualizacji nr B/3/2024 IRIESD

l. Zakres zmian IRIESD:

[

Lp. Pkt IRIESD Zestawienie zmian
1. 1.1.7. Zmieniono tréc¢ ppk 4)
1.1.8.,1.3.2., 11.1.44., A.3.4., | Wyrazy  ,podmiot  odpowiedzialny z
) A.3.8., definicji ,reprezentant| bilansowanie handlowe” zagtuje s¢ uzytymi w
' prosumentow” oraz w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazar
Zataczniku nr 6 .podmiot odpowiedzialny za bilansowanie”
3 1.1.5. ppkt 1), 1.3.5., 11.1.3., | Wyrazy ,urzdzen wytwdérczych” zasfpuje s
' 1.4. wyrazami ,jednostek wytwdérczych”
4, [.2.1. Zmieniono tréc¢ pkt
5. .3.1. - 1.3.2. Zmieniono tké pkt
6. 1.3.4. Zmieniono tréc¢ pkt
7. 1.3.6. Zmieniono tréc¢ pkt
8. 1.3.10. Zmieniono tréc¢ pkt
9. 1.4.4. Zmieniono tréc¢ pkt
10. 11.1.2. Zmieniono tré¢ ppkt 4) i 6)
11. 11.1.4. Zmieniono tréc¢ pkt
12. 1.1.7. - 11.1.9. Zmieniono trg pkt
13. 11.1.13. - 11.1.15. Zmieniono t& pkt
14. 11.4.5.1.4. Zmieniono tréc¢ pkt
15. 11.4.5.1.10. Dodano na koncu pkt akapit
16. 11.4.5.1.11. Zmieniono & pkt
17. 11.4.5.1.14. Zmieniono t& pkt
18. 11.4.5.1.16. Zmieniono ti& pkt
19. 11.4.5.1.19. Dodano nowy pkt
20. 11.4.5.2.2. - 11.4.5.2.4. Zmieniono #eé pkt
21. 11.4.5.2.4.2. Zmieniono t& pkt
22. 11.4.5.2.5.1. Zmieniono t& pkt
23. 11.4.5.2.6.1. Zmieniono t&é pkt
24, 11.4.5.3.2. Zmieniono tréc¢ pkt
25. 11.4.5.4.2.1. - 11.4.5.4.2.3. Zmieniono #tepkt
26. 11.4.5.4.4.1. Zmieniono t& pkt
27. 11.4.6.5. Zmieniono tréc¢ pkt
28. 11.4.6.8. Zmieniono tréc¢ pkt
14.7.1.15,, 11.47.1.16.i |Wyrazy .uklad pomiarowy” zagpuje st
29. uzytymi w odpowiedniej liczbie i przypadk
4.7.1.17. wyrazami ,uktad pomiarowo-rozliczeniowy”
30. 11.4.7.1.19. — 11.4.7.1.32. Zmieniono #epkt
31. 11.4.9. Dodano nowy pkt
32. IV.1. Zmiana tytutu pkt
33. IV.1.2. Zmieniono tréc¢ pkt
34, IV.1.3. - IV.1.4. Usungto pkt

Strona2 z 68
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] T PGE Karta aktualizacji nr B/3/2024 IRIESD
35. IV.1.5. - IV.1.6. Zmieniono trig pkt
36. IV.1.9. Zmieniono treéc pkt
37. IvV.3.1.2. Zmieniono pierwszy akapit
38. V.3.1.3. Usuwa st lit. e)
39. IvV.3.2.3. Zmiana tréci pierwszego zdania
40. IV.3.2.35. Dodano nowy pkt
41. IvV.3.4.1.1. Zmieniono tr& pkt
42. IV.3.4.1.8. Usuwa siostatni akapit
43. IV.3.4.1.9. Zmieniono tr& pkt
44, IV.3.4.2.6. usuwa siostatni akapit
45. IV.3.5.2. Zmieniono trec pkt
46. IvV.3.5.21. - IV.3.5.22. Dodano nowe pkt
47. IV.3.6. Usuwa s¢ pkt
48. IV.4. - IV.5. Dodano nowe pkt
49. V.1 Zmieniono tréc¢ pkt
50. V.3.-V.4. Zmieniono tr& pkt
51. VI.1.1. Zmieniono treéc pkt
52. VI.1.3. Zmieniono tréc¢ pkt
53. VI.2.3. Zmieniono tréc lit. d)
54. VI.3. Zmieniono tréc¢ pkt
55. VI.7.8. Usunkto pkt
56. VI1.8. - VI.10. Usungto pkt
57. VIIL1. — VIIL.2. Zmieniono tré¢ pkt
58. VIIL.3.2. Dodano nowy pkt
50, A1 Usunkto ppkt 6) i zmieniono numeracppkt 7)
—13)
60. A.13.-A1lS5. Zmieniono té pkt
61. A.2.1. Zmieniono tréc lit. n)
62. A22.-A23. Zmieniono t& pkt
63. A.3.1. Zmieniono tréc¢ pkt
64. A.3.3.-A3.6. Zmieniono téé pkt
65. A.3.8. Zmiana tréci ppkt 5)
A.3.14.,A.3.15.,A4.3.1,
A43.3.,,A435,A436.,
A43.7.,A.438.,A53,

66.] A.6.3.,A.6.7.,A.6.9., A.6.10., skrot ,POB” zastpuje st skrotem ,POB”

B.3.,C.1.2,C.1.11, C.1.15.

C.28.,C.212,D.1.7. oraz W

Zatacznikunr4i 6

67. A.3.3. dodano lit. f)
68. A.4.3.8. Zmieniono tréc lit. j) i k)
69. A.4.3.12. Zmieniono treéc¢ pkt
70. A.5.2. Zmieniono trec pkt
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71. A.5.3. Zmieniono tréc lit. b)
72. A.5.11. Usunkto pkt
73. A.5.19. Zmieniono tréc lit. d)
74. A.5.20. Zmieniono tréc¢ pkt
75. A.6.1. Zmieniono tréc¢ lit b) oraz dodano lit. d)
76. A.6.5. Zmieniono tréc¢ pkt
77. A.6.8. Zmieniono tréc¢ pkt
78. A.6.12. Zmieniono tréc¢ pkt
79. A.6.13. Dodano nowy pkt
80. A.9.12. Zmiana wprowadzenia do pkt.
81. A.10. Zmieniono tréc¢ rozdziatu
82. A.11. Dodano rozdziat
83. C.1.1. Zmieniono tréc¢ pkt
84. C.1.11. Zmieniono tréc¢ pkt
85. C.1.12. Zmieniono tréc¢ ppkt a) tiret drugi
86. c.2. zasgpiono skrot ,J@" na ,,JBos’
87. F.4. Zmiana tréci lit.g)
88. E. Zmieniono tréc rozdziatu
89. G.5. Dodano nowy pkt
90. H.4. Zmieniono tréc¢ pkt
01. H.5. Zmieniono tré¢ ppkt 5)
92. 1.4. Dodano lit. d)
usuwa s§ oznaczenia skrotow: FPP, MBv,
MBapv, MB, MDD, pMDD, URBg), URBgGE,
URBpo, URBo, URBW,
_SEOWNIKU SKROTOW | | dodano nowe skrdty: DUB, FRP, JB,cHJG,
93, DEFINICJI” w pkt I. AFoMB, FpMB, FzZMB, MBan, MBa, MBaz, MBo,
_OZNACZENIA SKROTOW” | MBosp,MBw, OP, OREB, ORN, PO&p,POR,
POBzsu
zmieniono skroty::MB, wMB, MBau, MBao,
MB aw, P, Pst POB,SCO, THD,
usuwa s} definicje: ,Awaria sieciowa”, ,Awaria
w systemie”, ,Fizyczne Grafikowe Miejsce
Dostarczania Energii Rynku Detalicznego
(FMDD)”, ,Fizyczne Profilowe Miejsce
Dostarczania Energii Rynku Detalicznego
SEOWNIKU SKROTOW | | (PMDD)”, ,Fizyczne Miejsce Dostarczen|a
94.| DEFINICJI” w pkt Il. ,Pojecia | Energii  Rynku  Bilansucego (FMB)”,
i definicje” »Fizyczny Punkt Pomiarowy (FPP)”, ,Obszar
Rynku Bilansucego”, ,Miejsce dostarczania
energii rynku bilansujcego (MB)”, ,Przerwa w
dostarczaniu energii elektrycznej planowana”,
.Przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej
nieplanowana”
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zmieniono definicje: Bilansowanie systemu,
Farma fotowoltaiczna, Farma wiatrowa, Grupy
przylaczeniowe, Jednostka grafikowa, Jednostka
wytwoércza centralnie dysponowana, Miejsce
dostarczania, Miejsce Dostarczania Energii
Rynku Detalicznego (MDD), Mo
przylaczeniowa, Moc umown
Niezbilansowanie, = Ograniczenia  sieciowe,
Operator pomiarow, Przekaik SCO, Przydcze,
Rynek  bilansujcy, Ustugi  systemow
Wytworca, Zasilenie inicjalne

dodano nowe definicje: Awaria techniczna,
Bilansowanie handlowe, Dostawca us
bilansugcych, Dni robocze, Energia bilangcd,
Fizyczny rejestr pomiarowy, Instalacja
odbiorcza, Jednostka bilansowa, Jednostka
odbiorcza, Jednostka wytworcza centralnie
koordynowana, Miejsce dostarczania energii
rynku bilansugcego, Moc bilansgra, Modut
parku energii, Modut wytwarzania enerdii,
Obszar RB, Okres rozliczania niezbilansowania,
Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie,
Podmiot prowadgy bilansowanie handlowe
bedacy OSDp, Podmiot prowadey
bilansowanie handlowe zasobow, Przenwa
planowana, Przerwa nieplanowana, Rzeczywiste
miejsce dostarczania energii elektrycznej, Stan
odbudowy systemu, Stan zageoia, Stan zaniku
zasilania, Sterowany  odbior, Umowa
dystrybucji, Umowa przesytowa, Ustuga IRP,
Ustugi bilansujce, Zaktad wytwarzania energji,
Zasob

95. Zakacznik nr 1 Usuwa sipkt 11.1.5.111.2.2

[I.  Nowe brzmienie zapisow IRIESD, ktére obowiazuyj od daty wegcia w zycie
Karty Aktualizacji nr B/3/2024 IRIESD:

1. Zmieniono treié¢ pkt 1.1.7. ppkt 4) i nadano mu nagbujgce brzmienie:

4) podmioty odpowiedzialne za bilansowanie i dostawcow ustug bilgnslj,

2. W__punktach: 1.1.8., 1.3.2., 1.1.44., A.3.4., A.3.8., definicji reprezentant
prosumentéw” oraz_w_Zaiczniku _nr 6, wyrazy .podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie handlowe” zagpuje sk uzytymi w_odpowiedniej liczbie i przypadku
wyrazami ,podmiot odpowiedzialny za bilansowanie”
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3. W punktach: 1.1.5. ppkt 1), 1.3.5., 11.1.3., Il.4. wyrazy ,ugrzei wytworczych”
zasepuje se wyrazami ,jednostek wytworczych”

4. Zmieniono treé¢ pkt [.2.1. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

1.2.1. Korzystanie z sieci dystrybucyjnej unioda realizacg dostaw energii elektrycznej
w sposob cigly i niezawodny, przy zachowaniu parametrow jakodych energii
elektrycznej i standardéw jakotowych obstugi uytkownikow systemu
okreslonych w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksgw

5. Zmieniono treé¢ pkt1.3.1. — 1.3.2. i nadano im nagbujgce brzmienie:

1.3.1. PGE Dystrybucja S.Aswiadczy ustugi dystrybucji energii elektryczne] (glal
»ustugi dystrybucji”) na warunkach okilenych w:
1) koncesji, 0 ktérej mowa w pkt 1.1.3. ppkt 4),
2) Taryfie PGE Dystrybucja S.A.,
3) umowie dystrybucji albo umowie kompleksowej,
4) IRIESD,
5) TCM,
6) procedurach okétonych w wykonaniu obovgzkow wynikapcych z przepiséw
wydanych na podstawie art. 59 i art. 61 rozpdeenia 2019/943.

Ustuga dystrybucji obejmgga  korzystanie z  krajowego  systemu

elektroenergetycznego polega na utrzymywaniu:

1) niezawodnogi dostarczania i odbioru energii elektrycznej wjéwaym systemie
elektroenergetycznym,

2) parametrow jakasiowych energii elektrycznej.

1.3.2. PGE Dystrybucja S.Awsadczc ustug dystrybucji:

1) dostarcza energi elektryczng zgodnie z obowzujgcymi parametrami
jakogciowymi energii elektrycznej, o ktorych mowa w pkiil\V, i na warunkach
okreslonych w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksyw

2) instaluje uktady pomiarowo-rozliczeniowe w miejscu przygotowanym przez
odbiore;, wytworc: lub posiadacza magazynu energii elektrycznej,

3) powiadamia odbiorcow oraz posiadaczy magazynow energii elektrycznej
o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
W wymaganej przepisami prawa formie,

4) niezwtocznie przyspuje do likwidacji awarii i usuwania zaklatce
w dostarczaniu energii elektrycznej,

5) udostpnia lub przekazuje odbiorcy, wytworcy, posiadaczowagazynu energii
elektrycznej, sprzedawcy lub podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie,
atake innym podmiotom upowaionym przez odbiokg wytwores lub
posiadacza magazynu energii elektrycznej dane pomiarowe na zasadach
okreslonych w IRIESD lub w WDB,

6) umodiwia uzytkownikowi systemu wgld do wskaza uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz dokumentéw stangeyich podstaw do rozliczé za
dostarczonglub odebrap energe elektryczn, a take do wynikdw kontroli
prawidtowasci wskaza tych uktadow,

7) informuje uxytkownika systemu, ktérego wdzenia i instalacjeasprzylaczone
do sieci PGE Dystrybucja S.A., albo &t&ciela uradze, instalacji lub sieci,
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w przypadku gdy witkownik systemu jest przytzony do urzdzea, instalacji
lub sieci, na ktérych nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego,
0 koniecznoéi spetnienia wymagatechnicznych w zakresie kompatybilios
elektromagnetycznej zgodnych z najlepgaraktyka i aktualnym poziomem
wiedzy technicznej, wynikagym w szczegollna$ z Polskich Norm lub norm
wydawanych przez reprezentatywne krajowe lubdaynarodowe organizacje,

8) opracowuje, aktualizuje i udaginia odbiorcom standardowe profile yuaia
energii elektrycznej, z wgkczeniem odbiorcéw, u ktérych zainstalowano licznik
zdalnego odczytu,

9) opracowuje i wdrza procedury umdiwiajgce zmiane sprzedawcy oraz
uwzglednia je w IRIESD.

6. Zmieniono tre¢ pkt 1.3.4. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

1.3.4. PGE Dystrybucja S.A. oldla odpowiednio wzor wniosku o olétenie warunkow
przytaczenia oraz wzor zgtoszenia praytenia mikroinstalacji i udogbnia te
wzory na swojej stronie internetowej w wersji uiwiajacej ich uzupetnienie
w postaci elektronicznej.

Wzér wniosku o okrdenie warunkow przyiczenia do sieci dystrybucyjnej dla
podmiotu zaliczanego do grupy pragkeniowej | lub Il okréla co najmniej taki
zakres informacji, jaki zawiera wzor wniosku ustalony przez OSP

7. Zmieniono tre¢ pkt 1.3.6. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

1.3.6. Pkt 1.3.4. stosuje eiodpowiednio w przypadku zwkszenia przez podmiot
przytaczany lub przydczony do sieci, zapotrzebowania na moc piagniovs lub
zmiany dotychczasowych warunkow i parametrow technicznych pragyaga®
instalaciji i sieci tych podmiotow.

8. Zmieniono treé¢ pkt 1.3.10. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

1.3.10. Spraw z wniosku o okrdenie warunkdw przyczenia lub zgtoszenia przgizenia
mikroinstalacji, rozpatruje siza pomog srodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002éwiadczeniu ustug droga
elektroniczng w przypadku gdy wniosek lub zgtoszenie zostaty @h@zw postaci
elektronicznej lub sktadagy wniosek lub zgtoszenie w postaci papierowej wyraz
zgodena prowadzenie sprawy w drodze elektroniczne;.

9. Zmieniono tre¢ pkt 1.4.4. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

1.4.4. PGE Dystrybucja S.A. stosuje standardy ja@koée obstugi uytkownikéw systemu
okreslone w obowizujacych przepisach. W szczegéleoP GE Dystrybucja S.A.
stosuje nasipujace standardy jakaesowe obstugi odbiorcéw:

1) przyjmuje od odbiorcéw przez gabdobe zgtoszenia i reklamacje dotye
dostarczania energii elektrycznej z sieci,

2) bezzwiocznie przyspuje do usuwania zakidtew dostarczaniu energii
elektrycznej spowodowanych nieprawidteprag sieci,

3) udziela odbiorcom, na icltadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
w sieci,
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4) powiadamia z wyprzedzeniem okienym w pkt VIII.4.1., o terminach i czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz zmianach
warunkéw funkcjonowania sieci odbiorcow zasilanych z sieci PGE Dystrybucja
S.A,

5) odptatnie podejmuje stosowne czynciosw sieci w celu umdiwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiotab inny podmiot, prac w obszarze
oddziatywania tej sieci,

6) nieodptatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczeaz aktualnej Taryfy
PGE Dystrybucja S.A.,

7) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeudziela
odpowiedzi nie pouaiej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia Hboia
wniosku lub zgtoszenia reklamacji, chylz@ w umowie mgdzy stronami
okreslono inny termin, z wydczeniem spraw okg®nych w ppkt 8), ktore &
rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od zakonczenia stosownych
kontroli i pomiarow,

8) na wniosek odbiorcy dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieckt@ych mowa w pkt
VIIl. i na warunkach okrdonych w umowie dystrybucji albo w umowie
kompleksowej poprzez wykonanie odpowiednich pomiardow; koszty sprawdzenia
i pomiaréw ponosi odbiorca na zasadach ékreych w Taryfie PGE Dystrybucja
SA.

9) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadmndziela
bonifikaty w wysoko€i okreslonej w Taryfie PGE Dystrybucja S.A. za
niedotrzymanie parametrow jalk@éwych energii elektrycznej okilenych
w pkt VIII. albo ustalonych w umowie dystrybucji albo w umowie
kompleksowej,

10)niezwtocznie przekazuje odbiorcy protokoty z czyrmakreslonych w ppkt 5)
lub 8).

PGE Dystrybucja S.A. rozpatruje reklamacje otrzymane od sprzedawcy w zakresie
swiadczonych ustug dystrybucji w ramach umowy komptekej zawartej przez
odbiore; ze sprzedawyg na zasadach i w terminach oltomych w rozdziale H.

10. Zmieniono tresé¢ pkt 11.1.2. ppkt 2), 4) i 6) i nadano im nagbujgce brzmienie:

2) zlozenie przez podmiot u PGE Dystrybucja S.A., wniosklkm@lenie warunkow
przytaczenia wraz z wymaganymi zaknikami, zgodnego ze wzorem
okreslonym przez PGE Dystrybucja S.A. Wniosek skfagaxsformie pisemnej,
dokumentowej lub elektronicznej. Wnioski w formie elektronicznej mioga
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
ePUAP; daf ztozenia wniosku jest data otrzymania przez PGE Dystijgb8.A.
kompletnego wniosku spetnigiego wymagania, o ktérych mowa w IRIESD,

4) w przypadku podmiotéw ubieggjych st o przyhczeniezrodta lub magazynu
energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o ¢@pi znamionowym
wyzszym ni 1 kV (z wykhczeniem przypadkow okfenych w Ustawie)
wptacenie na rachunek bankowy, wskazany przez PGE Dystrybucja S.A.,
zaliczki na poczet optaty za pragkenie do sieci; zaliczkenosi s¢ w ciggu 14
dni kalendarzowych od dnia Zenia wniosku o okienie warunkow
przytaczenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpat. Daj
wniesienia  zaliczki jest dzle uznania rachunku  bankowego
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PGE Dystrybucja S.A.. Zaliczka nie neby wniesiona przez podmiot trzeci na
rzecz wnioskodawcy. Wzory wnioskow o o#lenie warunkéw przyczenia
zrodta lub magazynu energii elektrycznej zawigrapuczenie o zasadach
I terminie wniesienia zaliczki,

6) jezeli wniosek o okrédenie warunkdéw przyczenia nie spelnia wymaga
okreslonych odpowiednio dla danego rodzaju wniosku lulnaga okreslonych
w art. 7 Ustawy lub zostat ztoay niezgodnie z wzorem udephionym przez
PGE Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A. wzywa wnioskodawlo
usunicia brakow w terminie 14 dni kalendarzowych od dwoiazymania
wezwania z pouczeniente nieusunicie brakéw w wyznaczonym terminie
spowoduje pozostawienie tego wniosku bez rozpoznania,

11.Zmieniono tresé¢ pkt 11.1.4. i nadano mu nagipujgce brzmienie:

11.1.4.

Podmiot ubiegacy sk o przyhczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. przysziej sieci (dla ktorej podmiot taki nie uzyskat jeszcze koncesji na
dystrybucg energii elektrycznej i dla ktorej nie wyznaczonol@)Sktada wniosek

0 okrglenie warunkdéw przgiczenia uwzgldniagcy moc przydczeniovy
odpowiadagca zapotrzebowaniu przysztej sieci w zakresie pobonergi
elektrycznej. Wydanie warunkéw pragkenia przez PGE Dystrybucja S.A. dla
takiej przysztej sieci, nie gwarantuje nieéosci przylaczenia do niej magazynéw
energii elektrycznej krédet energii. Przyczanie do takiej sieci magazynow energii
elektrycznej i zrodet energii elektrycznej, odbywaeske zachowaniem zasad
i koniecznych uzgodnie z PGE Dystrybucja S.A., oldlenych w IRIESD,

w szczegollnasi w pkt 11.1.14. oraz 11.1.15. Przekazanie projektarunkéw
przylaczenia stanowi potwierdzenie z&yna przez podmiot ubiegay sk

0 przylaczenie magazynow energii elektrycznejzidédta energii elektrycznej
poprawnego i kompletnego wniosku o oltemie warunkdéw przyczenia oraz
spetnienia wszystkich wymagdormalnych, w tym w szczegolncsdotyczcych
whniesienia zaliczki ustawowej wynikgej z art. 7 ust. 8a Ustawy oraz posiadania
dokumentu spetniggego dyspozyegj przepisu art. 7 ust. 8d Ustawy, w zuku

z art. 7 ust. 8HUstawy.

12.Zmieniono treié¢ pkt 11.1.7. —11.1.9. i nadano im nagpujgce brzmienie:

.1.7.

Do wniosku, o ktorym mowa w pkt I1.1.3. najezahczyc:

1) dokument potwierdzagy tytut prawny podmiotu do korzystania
z nieruchomosi, na ktérej jest planowana inwestycja ckoea we wniosku,
z wytagczeniem #0det zlokalizowanych w polskim obszarze morskim,

2) plan zabudowy Iub szkic sytuacyjny okagacy usytuowanie obiektu,
w ktérym bgla uzywane przydczane urzdzenia, instalacje lub sieci wzgem
istniegcej sieci oraz usytuowanigssednich obiektow,

3) w przypadku podmiotéw ubieggych sé 0 przyhczenie zrodla energii

elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o gaipi znamionowym w¥szym

niz 1 kV (innych nk mikroinstalacje):

a) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo,
w przypadku braku takiego planu, deeyzp warunkach zabudowy
I zagospodarowania terenu dla nieruchéenokreslonej we wniosku, jeeli
jest ona wymagana na podstawie przepisow o0 planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym, albo
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11.1.8.

11.1.9.

4)

5)

6)

7)

8)

Karta aktualizacji nr B/3/2024 IRIESD

b) decyzg o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowbiektu
energetykigdrowej wydanggodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca
2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektow
energetykigdrowej oraz inwestycji towarzyseych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1484, z paén. zmianami.), w przypadku budowy obiektu energetyki
jadrowej, albo

Cc) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp,
konstrukcji i uradzen w polskich obszarach morskich wydane zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz.
960, z poAa. zmianami.), w przypadku budowiyddta w polskim obszarze
morskim,

w przypadku podmiotéw przagzonych, schemat uktadu zasilania lub instalacji
wnioskodawcy oraz krotki opis zainstalowanych w obiekcie/przewidzianych do
zainstalowania ugglzen,

w przypadku podmiotéw ubieggych s¢ 0 przyhczenie zrodla energii
elektrycznej, parametry techniczne jednostki wytwdérczej. Parametryynale
przedstawd zgodnie z zalczonym do wniosku szablonem,

w przypadku sktadania wniosku przez podmioty prawne: wypis z Krajowego
Rejestru gdowego, innego rejestru lub &dadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalno<i gospodarczej,

wykaz nieruchomasdi, na ktérych jest planowana budowa pgeyglanych do

sieci uradzen, instalacji lub sieci, oraz obiektéw lub lokali, ktdrych jest
planowana ich budowa, wraz z planem zabudowy albo szkicem sytuacyjnym
okreslajgcym ich usytuowanie wzgtlem istniejcej sieci oraz gsiednich
nieruchomoéi, a w przypadku ugdzen lub instalacji lokalizowanych na
polskim obszarze morskim — wskazanie wspgrgrch geograficznych
obszaru, na ktérym jest planowane ich usytuowanie,

petnomocnictwa dla o0sO6b uposwaonych przez wnioskodawc do
wystepowania w jego imieniu.

Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wptywu pgzghnych urzdzen, instalacji
i sieci, na system elektroenergetyczny, €lkere PGE Dystrybucja S.A..

W przypadku:

1) urzadzen, instalacji i sieci nategcych do podmiotow zaliczanych do grupy
przytaczeniowej I,

2) polgczen sieci krajowych i mgdzynarodowych o nageiu znamionowym 110
kV,

3) instalacji odnawialnegérddta energii, naliscych do podmiotéw zaliczanych

do grupy przyaczeniowej lll, 0 mocy zainstalowanejghszej niz 2 MW,

zakres i warunki wykonania ekspertyzy podlegagodnieniu z OSP.

Koszty wykonania ekspertyzy uwzdhia s¢ w optacie za przgczenie.

Warunki przyczenia, w zakenosci od danych zawartych we wniosku, o ktérym
mowa w pkt I1.1.3., okréaja w szczegolInasi:

1)
2)

miejsce przyjczenia,
nieruchomos¢ obiekt lub lokal, do ktérych energia elektrycznaa ry
dostarczana lub z ktérych madgdbierana,
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3) miejsce rozgraniczenia wiasmossieci PGE Dystrybucja S.A. | wdze,
instalacji lub sieci podmiotu, ktérego wdzenia, instalacje lub sieci thg
przytaczane,

4) miejsce dostarczania energii elektrycznej,

5) moc przyhczeniows,

6) rodzaj przyicza,

7) zakres niezlgnych zmian w sieci zwranych z przyczeniem,

8) dane znamionowe wdze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne
parametry ich pracy,

9) dopuszczalny poziom zmienmms$ parametrow technicznych energii

elektrycznej,
10) miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
11) wymagania dotycre uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i sposobu

pozyskiwania danych z systemu pomiarowego,

12) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego, dane znamionowe oraz
niezbgne wymagania w zakresie elektroenergetycznej auydma
zabezpieczeniowej i systemowej,

13) dane umotiwiajgce okrglenie w miejscu przyczenia wartosi pradow:

a) zwak wielofazowych i czasow ich wytzen,
b) zwak doziemnych i czasow ich wadzen lub trwan,

14) wymagany stopie skompensowania mocy biernej,

15) wymagania w zakresie:

a) dostosowania przytzanych urgdzen, instalacji lub sieci do systemoéw
sterowania dyspozytorskiego,

b) przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego
odczytu danych pomiarowych,

c) zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi
przez uradzenia, instalacje lub sieci podmiotu, ktérego adezenia,
instalacje lub sieci lolg przylaczane,

d) wyposaenia uradzer, instalacji lub sieci niezlopego do wspotpracy
z siecy, do ktorej ma nasgpic¢ przykczenie,

16) moZiwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach iedmych od
standardowych,

17) dane i informacje dotygze sieci niezbgne w celu doboru systemu ochrony
przed poraeniami w instalacji lub sieci podmiotu, ktérego alatje lub sieci
beda przylaczane,

18) schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca gzghia oraz miejsca
rozgraniczenia wkasnok sieci PGE Dystrybucja S.A. i wdze, instalacji lub
sieci podmiotu, ktérego ugrzenia, instalacje lub sieci g przylaczane —

w przypadku podmiotéw zaliczanych do grupy paegeniowej |, Il lub 1,

19) ustalone, dla poszczegoélnych grup psegeniowych, dopuszczalne poziomy
zaburzé parametrow technicznych i jakowéwych energii elektrycznej nie
powodupcych pogorszenia parametrow aitomych w aktach wykonawczych
do Ustawy albo ustalonych w umowie dystrybucji albo w umowie
kompleksowej,
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20) przewidywany harmonogram pragkenia instalacji odnawialnegarddia
energii  uwzgtdniajgcy poszczegOlne etapy rozbudowy sieci, a dakz
zestawienie planowanych prac,

21) wymagany stopie skompensowania mocy biernej podczas postoju
wymagajcego zasilania potrzeb wtasnych oraz wprowadzaziezpivytwore
lub posiadacza magazynu energii elektrycznej do sieci wyprodukowanej lub
zmagazynowanej energii elektrycznej czynnej oraz podczas tadowania
magazynu energii elektrycznej - w przypadku pegenia wytwoércy lub
posiadacza magazynu energii elektrycznej jako odbiorcy mocy i energii czynnej
na potrzeby witasne.

13.Zmieniono treié¢ pkt 11.1.13. — 11.1.15. i nadano im nagpujgce brzmienie:

11.1.13.

11.1.14.

11.1.15.

Warunki przyhczenia do sieci dystrybucyjnPGE Dystrybucja S.A. lub pgdzenia

sieci dystrybucyjnych uzgadniaess OSP w przypadk

1) urzadzen, instalacji i sieci nalecych do podmiotow zaliczanych do grupy
przytaczeniowej I,

2) pofaczer sieci krajowych i mgdzynarodowych o nageiu znamionowym 110
kV,

3) instalacji odnawialnegarddta energii, nalescych do podmiotow zaliczanych
do grupy przyaczeniowej lll, 0 mocy zainstalowanejghszej nz 2 MW.

W zakresie uzgodniez OSP maj zastosowanie odpowiednie zapisy IRIESP.

OSDn albo przedgbiorstwa energetyczne nielyce operatorem, w przypadkac
o ktérych mowa powsej, dokonug uzgodni@ z OSP za paednictwem OSD, do
ktGrego sieci g polgczeni

Uzgodnienie obejmuje:

1) uzgodnienie zakresu oraz przekazanie wykonanej ekspertyzy wptywu
przylaczanych instalacji lub sieci na KSE,
2) uzgodnienie technicznych ustaleawartych w warunkach prazgzenia.

Przedstbiorstwo energetyczne nietigce operatorem, przed wydaniem warunk
przylaczenia dla podmiotzaliczanego do grupy przygzeniowej | lub Il, uzgadnia
je z operatorem, do ktérego sieci przethgbrstwo to jest przyczone.

OSDn oraz przedgbiorstwa energetyczne niglyce operatorem, przed wydanie
warunkow przydczenia dla wytworcy nalgcego do grupy przgezeniowej lll, 1V
lub V, uzgadnigj je z OSD (zajczapc do nich komplet dokumentacji, na podsta
ktGrej przygotowano warunki przdzenia, w tym ekspertgz wplywu
przylaczanegazrédia na KSE, o ktérej mowa w art. 7 ust. 8e Ustaw ktérego
siech ten OSDn lub to przeddiiorstwo g polgczeni

Uzgodnienie przePGE Dystrybucja S.A. nagiowato bglzie po pozytywnej ocenie
istnienia warunkow technicznych i ekonomicznych pezgniazrodia energi
elektrycznej przeprowadzonej na mon otrzymania projektu warunkéw
przylaczenia

Uzgodnienie, o ktdrym mowa w pkt 11.23. jest realizowane po przekazaniu przez
PGE Dystrybucja S.A. do OSP, projektu warunkow pgeygenia wraz
z dokumentami:
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1) kopig wniosku podmiotu do PGE Dystrybucja S.A. o dleraie warunkow
przytaczenia,
2) ekspertya wptywu przyhczanych instalacji lub sieci na KSE.

Dopuszcza giprzestanie ekspertyzy w wersji elektronicznej nanitas danych.
W zakresie uzgodniez OSP maj zastosowanie odpowiednie zapisy IRIESP.

14. Zmieniono treié¢ pkt 11.4.5.1.4. i nadano mu naapujgce brzmienie:

11.4.5.1.4. Warunki przyiczenia wydawane podmiotom pragkanym do sieci powinny
zawier& rodzaj i usytuowanie zabezpieazewarunki wspotpracy oraz inne

niezbgdne wymagania w  zakresie elektroenergetycznej auydma
zabezpieczeniowej i systemowe;j.

15. Dodano akapit na kogu w pkt 11.4.5.1.10. i nadano mu nagiujgce brzmienie:

Dla rozdzielni w uktadzie typu H dopuszcza stosowanie pojedynczej baterii

akumulatorowej zasilapej jedna sekcg rozdzielni potrzeb wiasnych guu
statego.

16. Zmieniono treé¢ pkt 11.4.5.1.11. i nadano mu naapujgce brzmienie:

1.4.5.1.11. Zrédta napicia pomocniczego (baterie akumulatorébw) w obiektach
wyposaonych w EAZ powinny przy braku zasilania z sieckéleenergetycznej
zapewnia ciggtos¢ pracy dla uktadow i ugdzen EAZ (w warunkach obgienia
akumulatoréw wszystkimi odbiorami goiu statego, czynnymi w warunkach
braku zasilania zewrtkznego, oraz przy zachowaniu poziomu geja ha szynach
zbiorczych rozdzielnicy pdu statego w wymaganych granicach), przez okres co
najmniej:

1) 24 godz. — dla obiektéw wskazanych w planie odbudowy opracowanym na
podstawie art. 23 NC ER,

2) 8 godz. — dla pozostatych obiektdéw

17.Zmieniono treié¢ pkt 11.4.5.1.14. i nadano mu naapujgce brzmienie:

11.4.5.1.14. Ukfady i urzdzenia EAZ wyposa st w ukiady kontroli cigtosci obwodow
wytaczania.

18. Zmieniono treé¢ pkt 11.4.5.1.16. i nadano mu naapujgce brzmienie:

11.4.5.1.16. Rejestratory zdarze zaktoceé przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu
zaktécen i dziatania EAZ orazacznikbw powinny by instalowane w stacjach
I rozdzielniach sieci dystrybucyjnej 110 kV, zgodnie ze znaczeniem stacji w
systemie. W rejestratory zaktdcealey wyposaac kazde pole o nagtciu 110
KV wyposa&one w EAZ. Zaleca siwyposaenie w rejestratory zdarze zaktoce
pol SN. Wymaga si wyposaania w rejestratory zdarze zaktocé pol SN
transformatorow zasilagych, pél transformatoréw potrzeb wilasnych oraz pol
linii wspotpracugcych z lokalnymizrodtami wytworczymi. Rejestratory zakidce
powinny rejestrowé& wielkosci przed wysipieniem zakidcenia oraz po jego
wysfgpieniu & do wykczenia.
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19. Dodano nowy pkt 11.4.5.1.19. i nadano mu naptijgce brzmienie:

11.4.5.1.19. Elementy rozdzielni NN dgce witasnogia PGE Dystrybucja S.A. w zakresie
wyposaenia:
1) w EAZ - podlegaj wymaganiom IRIESP,
2) w srodki komunikacji, w tym komunikacji realizowanej¢dizy urzdzeniami
EAZ - podlegag wymaganiom IRIESD.

20. Zmieniono tresé¢ pkt 11.4.5.2.2. — 11.4.5.2.4. i nadano im nagiujgce brzmienie:

11.4.5.2.2.2. Pola linii pracggych w uktadzie pigcieniowym wyposaa st w:
1) zabezpieczenie podstawowe odcinkowe lub odleipode,

2) zabezpieczenie rezerwowe odlegiofve Ilub  ziemnozwarciowe.
W przypadku, gdy zabezpieczenie odcinkowe jest zabezpieczeniem
podstawowym, jako rezerwowe naje stosowd zabezpieczenie
odlegtociowe,

3) automatyk 1- lub 3-fazowego SPZ-u (dla linii napowietrznych),

4) w uzasadnionych przypadkach w agzenia synchronizacji np. wegtach
sieci poiczonych liniami 110 kV bezpoddnio z jednostkami wytworczymi,

5) jesli do stacji na jednym z kfaow linii jest przyhczony GPO, zalecagsaby
zabezpieczenia odleglo®we pracowaty wspotbimie.

Zaleca s, aby w przypadku zastosowania zabezpieczenia oolwgo,
terminal realizujcy to zabezpieczenie byt dodatkowo wypassy
w zabezpieczenie ziemnozwarciowe, kierunkowe.

11.4.5.2.2.3. Pola linii 110 kV jednostronnie zasilanych, niepegyain w sieci zamkaiej,
musz by¢ wyposaone co najmniej w nagiujace zabezpieczenia i automatyki:

1) zabezpieczenia w jednym z wariantow:

a) odcinkowe albo odlegtaiowe jako zabezpieczenie podstawowe oraz
Ziemnozwarciowe jako zabezpieczenie rezerwowe,

b) nadpadowe bezzwioczne i nadmlowe zwioczne o charakterystykach
niezalenych jako zabezpieczenie podstawowe oraz zabezpiecze
ziemnozwarciowe zerowo-gtowe kierunkowe,

2) automatylk trojfazowego SPZ,
3) lokalizacg miejsca zwarcia, o ile zastosowanie jest Imge.

11.4.5.2.2.4. Pola linii 110 kV stuzg¢j do wyprowadzania mocy wypasaste Co hajmniej
W hastpujace zabezpieczenia i automatyki:

1) odcinkowe jako podstawowe,
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2) odlegtociowe jako rezerwowe, z miwoscia pracy wspotbiene]
z zabezpieczeniem odlegiméwym na przeciwlegtym koncu linii, z pauia
napieciowa,

3) blokade od kotysa mocy j&li warunki systemowe wymagagj jej
zastosowania,

4) funkcje bezwarunkowego wgdzenia najbliszego wydcznika po gornej
stronie transformatora stu¢gego do wyprowadzania mocy z modutu
wytwarzania energii od sygnatu awaryjnego aeglenia tego modutu,

5) blokade¢przed podaniem nagmia od modutu wytwarzania energii,

6) uktad przesytania impulséw bezwarunkowego a@ykenia na przeciwlegty
koniec linii z wykorzystaniem niezaleych hczy,

7) funkcje umodiwiajaca jednoczesne dwustronne wgtenie linii niezalenie
od warto<i mocy generowanej przez jednostigtworcz.

Jesli warunki systemowe tego wymagaPGE Dystrybucja S.A. mezokréli¢
dodatkowe wymagania w zakresie wypgma@a pola w zabezpieczenia
i automatyki.

21.Zmieniono treé¢ pkt 11.4.5.2.4.2. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

11.4.5.2.4.2. W stacjach istnigjych, w uktadzie ,H”, do ktérych nie jest padkony GPO,
dopuszcza simodiwos¢ rozwigzania zabezpieczenia szyn w oparciu o0 wsteczne
strefy zabezpieczeodlegtociowych padl liniowych.

22.Zmieniono treé¢ pkt 11.4.5.2.5.1. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

Rozdzielnie 110 kV nafsy wyposaa¢ w niezaléne uktady LRW. Dopuszczagsi
11.4.5.2.5.1. . ) : :

stosowanie uktadu zabezpieczenia szyn zintegrowanego z uktadem LRW,

Z wylgczeniem rozdzielni 110 kV, w ktorych OSP posiada gmnsformatora.

23.Zmieniono treé¢ pkt 11.4.5.2.6.1. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

11.4.5.2.6.1. Polagcznikdéw szyn 110 kV w stacjach systemowych wygasst co najmniej
W hastpujace zabezpieczenia i automatyki:

1) zabezpieczenie rozcimge, z wyhczeniem 4cznikdw szyn w stacjach
w uktadzie H, w ktérych dopuszczagsiniestosowanie zabezpieczenia
rozcinapcego,

2) pola Bcznikéw szyn zagpujacych pola linii 110 kV, a tale linii 110 kV
stuzagcych do wyprowadzania mocy z modutdw wytwarzaniagineryposaa
si¢ w dodatkowe uktady i ugdzenia EAZ umokwiajace realizag
wszystkich funkcji zabezpieczeniowych niedhych do zagpienia innego
pola przy uyciu pola gcznika szyn.

24. Zmieniono treé¢ pkt 11.4.5.3.2. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

11.4.5.3.2. Do zabezpieczania transformatoréw o gornymenapznamionowym SN i mocy
wigkszej ni 1 MVA, posiadajcych wyhcznik przynajmniej po stronie wgzego
napkcia, stosuje gico najmniej nagpujace zabezpieczenia:
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1) zabezpieczenia od skutkdw zwawewngrznych w transformatorze i na
wyprowadzeniach (nadgiowe zwarciowe, a dla transformatorow o mocy
powyzej 5 MVA réznicowe),

2) zabezpieczenia od skutkdéw zwarewretrznych nadpgdowe zwioczne po
kazdej stronie,

3) zabezpieczenia przeeeniowe,
4) zabezpieczenia technologiczne transformatorow.

Zaleca s}, aby na wyidczenie dziataly rownie wybrane zabezpieczenia
technologiczne. Zabezpieczenie prageniowe mog dziatd na sygnalizagj

25. Zmieniono tres¢ pkt 11.4.5.4.2.1. — 11.4.5.4.2.3. i nadano im naglujgce brzmienie:

11.4.5.4.2.1.

11.4.5.4.2.2.

Pola linii SN, do ktérych nig przylaczone moduty wytwarzania energii powinny
by¢ wyposaone co najmniej w nagiujace zabezpieczenia i automatyki:

1) od skutkéw zwar wielofazowych (nadmdowe zwioczne i zwarciowe),
2) od skutkow zwar doziemnych,

3) automatyk wielokrotnego SPZ z mdbwoscia jej programowania
i blokowania, w przypadku pol linii napowietrznych i napowietrzno-
kablowych SN,

4) umodiwiajace wspoOtprag z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukiadem
lokalnej rezerwy wycznikowej,

5) wyposaone Ww zabezpieczenie podsiotliwosciowe umokwiajgce
realizacg blokady tego zabezpieczenia zalej od kierunku przeptywu mocy
w polu,

6) SPZ/SCO - jdi PGE Dystrybucja S.A. tego wymaga.

Pola linii SN, do ktérychg sprzylsczone jednoczmie moduty wytwarzania
energii i odbiorcy powinny by wyposaone co najmniej w nagiujace
zabezpieczenia i automatyki:

1) zabezpieczenia od skutkédw zwawielofazowych (zalecane: zwarciowe

i nadpgdowe zwloczne o charakterystykach niezaleh z mo#woscia
wprowadzenia blokady kierunkowej),

2) zabezpieczenie od skutkow zwatoziemnych,

3) automatyk wielokrotnego SPZ z mdbwoscia jej programowania
i blokowania, w przypadku pol linii napowietrznych i napowietrzno-
kablowych SN,

4) umodiwiajace wspoOtprag z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukladem
lokalnej rezerwy wycznikowej,

Dodatkowo w zalenosci od potrzeb PGE Dystrybucja S.A., neoivymaga

zastosowania innych kryteriow zabezpieczeniowych lub funkcji, w tym:

5) zabezpieczenia nad- i podestotliwosciowego, wyposzonego w kryterium
df/dt,
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zabezpieczenia nad- i podnapowe zasilanego z przekiadnikow
umieszczonych za wytznikiem,

blokady zadczenia wydcznika w polu w przypadku obecraéiapecia w linii
lub kontrot synchronizmu,

blokady kierunkowej wylczenia wyscznika w polu reagagej na kierunek
przeptywu mocy w kierunku do szyn zbiorczych rozdzielni.

11.4.5.4.2.3. Polalinii SN wspétpracige wyhcznie z modutami wytwarzania energii powinny
by¢ wyposaone co najmniej w nagiujace zabezpieczenia i automatyki:

1)

2)
3)

zabezpieczenia od skutkow zwawielofazowych (zalecane: zwarciowe
i nadpgdowe zwioczne o charakterystykach niezaleh z maliwoscia
wprowadzenia blokady kierunkowej),

zabezpieczenie od skutkow zwaloziemnych,

umodiwiajace wspoétprag z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i uktadem
lokalnej rezerwy wycznikowej,

Dodatkowo w zalenosci od potrzeb PGE Dystrybucja S.A., neoiwvymaga
zastosowania innych kryteriow zabezpieczeniowych lub funkcji, w tym:

4)

5)

6)

zabezpieczenia nad- i podesotliwosciowego, wyposzonego w kryterium
df/dt,

zabezpieczenia nad- i podngpowe zasilanego z przektadnikdéw
umieszczonych za wytznikiem,

blokady zadczenia wyhcznika w polu w przypadku obecrm$apecia w linii
lub kontrot synchronizmu.

26. Zmieniono tres¢ pkt 11.4.5.4.4.1. i nadano mu naspujgce brzmienie:

11.4.5.4.4.1. Pola baterii kondensatorbw wyp@sast co najmniej w nagpujace
zabezpieczenia

1)
2)
3)
4)

nadpadowe zwtoczne od skutkow przezen,
nadpgdowe bezzwioczne,

od skutkow zwar wewrgtrznych,
nadnapgciowe.

27.Zmieniono tresé¢ pkt 11.4.6.5. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

11.4.6.5. Rozdzielnie 110 kV podmiotow zewrenych powinny retransmitowado
dyspozycji prowadgcej ruch sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. ¢
najmniej naspujace informacje:
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a) sygnalizaag} potozenia wszystkichalcznikow na rozdzielni 110 kV,
b) zbiorcz sygnalizacj awaryjra,
c) zbiorcz sygnalizagj zadziatania zabezpieaze

d) pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pobor) oraglpiw poszczegodlnych
polach odptywowych rozdzielni 110 kV, a taknapé¢cia ha poszczegolinych
uktadach szyn.

28.Zmieniono treé¢ pkt 11.4.6.8. i nadano mu nagbujgce brzmienie:

11.4.6.8.

Urzdzenia telemechaniki obiektowej oraz systemy nadzerdyspozycjach
powinny by zasilane z uktadu nagmia bezprzerwowego o czasie autonomii nie
krotszym ni:

1) 24 godz. — dla obiektéw wskazanych w planie odbudowy opracowanym na
podstawie art. 23 NC ER,

2) 8 godz. — dla pozostatych obiektéw.

29.W_punktach: 11.4.7.1.15., 11.4.7.1.16. i 11.4.7.1.17., wyrazy ,ukiad pomiarowy”

zasepuje se uzytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami kiad

pomiarowo-rozliczeniowy”

30.Zmieniono tres¢ pkt 11.4.7.1.19. — 11.4.7.1.32. i nadano im nasujgce brzmienie:

11.4.7.1.19.

11.4.7.1.20.

11.4.7.1.21.

11.4.7.1.22.

Wszelkie stwierdzone nieprawidiow®s w dziataniu ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego lub jego elementu winny ¢cbyiezwtocznie zgtaszane do
PGE Dystrybucja S.A. przez odbi@;cwytwora:, posiadacza magazynu energii
elektrycznej lub sprzedaw:

PGE Dystrybucja S.A. nedanie odbiorcy, dokonuje sprawdzenia prawidtoovos
dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nie P&} niz w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenggania. PGE Dystrybucja S.A. medokona
sprawdzenia prawidiowa$ dziatania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,
réwniez z wkasnej inicjatywy

Odbiorca lub PGE Dystrybucja S.A. ma praigdac laboratoryjnego sprawdzenia
prawidtowo&i  dziatania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego. Badan
laboratoryjne przeprowadzag¢siv terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia zdania.

W przypadku zgtoszeniagdania laboratoryjnego sprawdzenia prawidtogvos
dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, vdmiel uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego zapewnia demontaskazanego elementu uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. Demontanastpuje w obecnasi przedstawiciela odbiorcy

I PGE Dystrybucja S.

PGE Dystrybucja S.A. przekazuje zdemontowany element ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego do laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowagiatania. Jeeli
wiascicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego jest pooimiinny niz

PGE Dystrybucja S.A., to podmiot ten ma obexék przekazaPGE Dystrybucja

S.A. zdemontowany element uktadu pomiarowo-rozliczeniowego Kezgiaio

po jego demontal.
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11.4.7.1.23. Podmiot niebdacy wiacicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego pokrywa
koszty sprawdzenia prawidiowds$ dziatania tego ukladu oraz badania
laboratoryjnego oraz demontai montau tego ukfadu, tylko w przypadku, gdy
nie stwierdzono nieprawidtowos w dziataniu elementoéw uktadu pomiarowo-
rozliczeniowegc

11.4.7.1.24. PGE Dystrybucja S.A. przekazuje odbiorcy kopwiyniku laboratoryjnego
sprawdzenia, niezwtocznie po jego otrzyme

11.4.7.1.25. Jezeli PGE Dystrybucja S.A. nie jest wihcielem uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, PGE Dystrybucja S.A. zwraca zdemontowany element uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego wdaicielowi w terminie do 60-go dnia
kalendarzowego od dnia jego otrzymania od podmiotu wylsorgp
laboratoryjne sprawdzenie prawidiowogego dziatania, o ile odbiorca lub
PGE Dystrybucja S.A. nie wyghi z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt
11.4.7.1.26

11.4.7.1.26. W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyniku badania
laboratoryjnego odbiorca lub PGE Dystrybucja S.A. en@tect wykonanie
dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
PGE Dystrybucja S./umodiwia przeprowadzenie takiej eksperty

11.4.7.1.27. Koszt ekspertyzy, o ktorej mowa w pkt 11.4.7.1.26., pokrywa podmiot, ktory
wnioskuje o jej przeprowadzer

11.4.7.1.28. W okresie zdemontowania elementu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
wiasciciel uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zapewni zgsty element uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego, ktéry Hdgzie spetnial wymagania techniczne
okreslone w IRIESD

11.4.7.1.29. W przypadku stwierdzenia nieprawidtoveosw dziataniu uktadu pomiarowo-

rozliczeniowego, z wylczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej,

PGE Dystrybucja S.A. zwraca koszty, o ktorych mowa w pkt 11.4.7.1.23.

i 11.4.7.1.27., a take informuje sprzedawa korekcie:

1) danych pomiarowych lub innych danych wptya@jch na dokonywane przez
sprzedawe rozliczenia,

2) naleznosci za ustuge dystrybucji energii  elektrycznegwiadczone] na
podstawie umowy kompleksowe.

Korekta danych, o ktérych mowa w ppkt 1), dokonywana jest zgodnie z zapisami
GUD lub GUD-K.

Korekta nalenosci, o ktérych mowa w ppkt 2), dokonywana jest zgedni
z zapisami GUI-K.

11.4.7.1.30 W przypadku stwierdzenia prawidtowed$w dziataniu ukltadu pomiarowo-
rozliczeniowego, strona wnioskiga o sprawdzenie tego ukladu pokrywa
uzasadnione koszty zgdane z demonigm, montaem i wypoczeniem
zastpczego elementu uktadu pomiarc-rozliczeniowegc

11.4.7.1.31. W przypadku wymiany ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie
dostarczania energii elektrycznej, a ko zakonczeniu jej dostarczania PGE
Dystrybucja S.A. wydaje odbiorcy, nie poe] niz w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zakezenia okresu rozliczeniowego, w ktérym npgt
demonta, dokument zawieragy dane identyfikujce uktad pomiarowo-
rozliczeniowy i stan wskaadicznika w chwili demontau.
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11.4.7.1.32. Bez wzgédu na kategogi uktadu pomiarowo-rozliczeniowego PGE Dystrybucja
SA. ma prawo zainstalowa w podstawowym ukiladzie pomiarowo-
rozliczeniowym wiasny licznik energii elektrycznej, w tym L.

31.Dodano nowy pkt 11.4.9. i nadano mu nagiujgce brzmienie:

11.4.9. Wymagania dla urzadzen stosowanych do kontroli synchronizmu.

11.4.9.1. Wymaga sistosowania uggdzen do kontroli synchronizmu w warunkacicien
w sieci zamkngtej oraz fczenia obszaréw asynchronicznyGE Dystrybucja
S.A. okresla miejsca lokalizacji i wymagania dla gdze kontroli synchronizmu
w sieci zamkngte).

32. Zmieniono tytutu pkt IV.1. i nadano mu naspujgce brzmienie:

BEZPIECZE NSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

33. Zmieniono tre¢ pkt 1V.1.2. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

V.1.2. Podstawowym stanem pracy KSE wymaggn dziata interwencyjnych stuz
dyspozytorskich i stib ruchowych jest zagrenie bezpieczestwa dostaw energii
elektryczne,.

Zagroznie bezpieczestwa dostaw energii elektrycznej neozpowsta w

szczegolnoéi w nastpstwie:

a) dziatax wynikajacych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

b) katastrofy naturalnej albo bezpedniego zagrania wysipienia awarii
technicznej,

c) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub
energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej,
lub  zakiécé  w funkcjonowaniu  systemoOw  elektroenergetycznych
potaczonych z krajowym systemem elektroenergetycznym,

d) strajku lub niepokojéw spotecznych,

e) obnizenia dosfpnych rezerw zdolna@$ wytwdrczych poniej niezbgnych
wielkosci lub braku moliwosci ich wykorzystania.

34.Usuwa sé pkt IV.1.3. oraz IV.1.4. i odpowiednio zmienia nunmaeje kolejnych
punktow od IV.1.5.do IV.1.9. na IV.1.3. - IV.1.7.

35.Zmieniono tre¢ dotychczasowego pkt IV.1.5. (po zmianie numeracyi.1.3.)
i nadano mu nastgpujgce brzmienie:

IV.1.3. W przypadku stwierdzenia przez OSP zagnte bezpieczestwa dostaw energii
elektrycznej, JWCD i JWCK przgtzone do sieci dystrybucyjnej stossje do
bezpog$ednich polece OSP. Pozostali wytworcy oraz odbiorcy peogeni do
sieci dystrybucyjnej stosugijsie do polecé PGE Dystrybucja S.A.

36. Zmieniono trei¢ dotychczasowego pkt IV.1.6. (po zmianie numeracyi.1.4.)
i nadano mu nastgpujgce brzmienie:

IvV.1.4. PGE Dystrybucja S.A. wraz z OSP podepgnuagodnie z IRIESP, niezwioczne
dziatania zmierzace do likwidacji zagrognia bezpieczsstwa dostaw energii
elektryczne,.
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37.Zmieniono tre¢ dotychczasowego pkt 1V.1.9. (po zmianie numeracy.1.7.)
i nadano mu nastgpujgce brzmienie:

IvV.1.7. Jeeli zagroznie bezpieczestwa dostaw energii elektrycznej luk fgzewidziana
procedura likwidacji awarii lub zagrenia bezpieczestwa dostaw energii
elektrycznej stanowi zagrehie dla uytkownikow systemu nie oblych awarj
lub stanem zagrehnia, PGE Dystrybucja S.A. udziela tym ytkownikom
niezbgdnych informacji o zagreniu i sposobach przeciwdziatania rozszerzaniu
sie awarii lub stanu zageenia.

38. Zmieniono treé¢ pierwszego akapitu w pkt 1V.3.1.2. i nadano mu ngmtjgce
brzmienie:

W przypadku wysjpienia zagroenia bezpiec#estwa dostaw energii elektrycznej,
OSP podejmuje we wspotpracy z PGE Dystrybucja S.A. i innymytikaazvnikami
systemu wszelkie mdive dziatania przy wykorzystaniu deginych srodkéw
majagcych na celu usugtie zagrognia bezpieczestwa dostaw energii
elektrycznej i zapobtgenia jego negatywnym skutkom. Dziatania te podejmmmva
s3 przez OSP zgodnie z IRIESP.

39. W pkt 1V.3.1.3. usuwa gilit. e)

40.Zmieniono tre&¢ pierwszego zdania w pkt 1V.3.2.3. i nadano mu mwrasligce
brzmienie:

OSP we wspoétpracy z PGE Dystrybucja S.A. opracowuje plan wprowadzania
ograniczé w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej npadek wysipienia
okolicznogi powotanych w pkt 1V.3.2.1.

41. Dodano nowe pkt 1V.3.2.35. - 1V.3.2.36. i nadano im nggijgce brzmienie:

IV.3.2.35. Odbiorcy posiadggy obiekty, dla ktorych opracowano plan wprowadzania
ograniczéa w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej gtpssic do
przekazanych przez PGE Dystrybucja S.A. powiadamielotyczcych
wprowadzanych ogranicie

42.Zmieniono tre¢ pkt 1V.3.4.1.1. i nadano mu nagbpujgce brzmienie:

IV.3.4.1.1. OSP mog wprowadzt przerwy w dostarczaniu i poborze energii elektrggzn
realizowane w postaci wydzen awaryjnych odbiorcow w trybie awaryjnym
sieciowym, jezeli zaistnieje co najmniej jeden z pasaych przypadkdow:

1) gdy jest to konieczne do zapokeaia rozprzestrzenianiugdub pogarszaniu
stanu zagroenia,

2) wystpit stan odbudowy lub stan zaniku zasilania,

3) wyshgpito zagroenie bezpieczestwa dostaw energii elektrycznej
uniemodiwiaj gce zapewnienie bezpiedstwa pracy sieci,

4) wystgpito zagroznie bezpiecznej pracy udzen, instalacji lub sieci lub
zagroznia bezpieczsstwa 0sob, mienia lubrédowiska.

Tryb awaryjny sieciowy w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 3) i 4)ey
wprowadzony nie digj niz na okres 72 godzi
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43.W pkt 1V.3.4.1.8. usuwa giostatni akapit

44.Zmieniono tre¢ pkt 1V.3.4.1.9. i nadano mu nagbujgce brzmienie:

IV.3.4.1.9. W przypadku konieczna$ wprowadzenia wyczen awaryjnych sieciowych

w sposob odmienny niokreslony w planach wyczen awaryjnych sieciowych,

OSP mo# polect wprowadzenie tych wytzen, poprzez wskazanie:

1) wartosci mocy czynnej do wykzenia przez PGE Dystrybucja S.A.,

2) obszaru sieci dystrybucyjnej, na ktorym rmglewprowadzé wytaczenia
awaryjne sieciowe.

45.W pkt 1V.3.4.2.6. usuwa giostatni akapit

46.Zmieniono tre¢ pkt 1VV.3.5.2. i nadano mu naagpujgce brzmienie:

IV.3.5.2.

Uktad SCO instaluje odpowiednio PGE Dystrybucja S.A., OSDn lub odbiorca
przylaczony do sieci dystrybucyjnej o napiu znamionowym rownym 110 kV
lub wyzszym, zgodnie z przepisami rozpgaizenia systemowego.

O okolicznogi zainstalowania uktadu SCO oraz o jego parametrach

technicznych:

1) odbiorca, o ktérym mowa powgj, niezwiocznie informuje
PGE Dystrybucja S.A.,

2) OSDn informuje PGE Dystrybucja S.A. - w przypadku gdy OSDn jest
bezpogednio poiczony z sieei PGE Dystrybucja S.A.,

3) OSDn informuje innego OSDn pragizonego do sieci PGE Dystrybucja S.A.
- w przypadku gdy ten OSDn nie jest begpdnio posczony z sieg
PGE Dystrybucja S.A..

PGE Dystrybucja S.A. mezzwolnt z obowhzku instalowania i stosowania
ukladu SCO odbiore przylaczonego do sieci dystrybucyjnej o napu
znamionowym rownym 110 kV lub wgzym, o ktérym mowa w § 43 ust. 10
rozporadzenia systemowego, na wniosek tego odbiorcy, podumnvikeem
uzgodnienia przez PGE Dystrybucja S.A. itego odbigianu dziatania na
wypadek wysipienia stanu zagrehia, stanu zaniku zasilania lub stanu
odbudowy systemu.

47.Dodano nowe pkt 1V.3.5.21. - 1V.3.5.22. i nadano im ng®ijgce brzmienie:

IV.3.5.21.

IV.3.5.22.

PGE Dystrybucja S.A. przekazuje OSP informagjodbiorcach zwolnionych
z obowpgzku instalowania i stosowania uktadu SCO, w przypagWolnienia
odbiorcow, o ktorych mowa w 8 43 ust. 10 rozpdezenia systemowego, wraz
z informach o uzgodnieniu przez strony planu dziatania na wggadystpienia
stanu zagroenia, stanu zaniku zasilania lub stanu odbudow\eByst

PGE Dystrybucja S.A., opinigg wniosek otrzymany od odbiorcy, bierze pod
uwag zahczony przez odbiokcplan dziatania na wypadek wygptenia stanu
zagroznia, stanu zaniku zasilania lub stanu odbudowy (nelngRjgCYy
zainstalowane u odbiorcy modut wytwarzania energii lub magazyn energii
elektrycznej, zdolnospracy uradzen w zakresie ogstotliwosci od 47,5 do 49,0

Hz, ograniczenia techniczne, zasilanie awaryjne i zastosowane technologie
urzadzen, instalacji lub sieci. W przypadku gdy przedstawiqirzez odbiore
uzasadnien zwolnienia z obowjzku instalowania i stosowania ukfadu S(
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PGE Dystrybucja S.A. uzna za niewystargez@j lub zgtosi zastrzenia,
wowczas PGE Dystrybucja S.A. wzywa odbiordo przedtognia opinii
niezalenej firmy eksperckiej, ktéra dokona oceny zasadnagwolnienia
odbiorcy z obowgzku instalowania i stosowania uktadu St

48.Usuwa sé pkt IV.3.6.

49.Dodano nowy pkt IV.4. i nadano im nagiujgce brzmienie:

V.4

V.4.1.

vV.4.2.

V.4.3.

vV.4.4.

WYMAGANIA DLA U ZYTKOWNIKOW SYSTEMU W ZAKRESIE
BEZPIECZE NSTWA PRACY SIECI

Odbiorca lub wytworca ltacy posiadaczem SGU oraz posiadacz magazynu

energii elektrycznej:

1) stosuje wymagania w zakresie obrony i odbudowy systemslokeedla nowo
przytaczanych do sieci instalacji odbiorczych, modutéw wastzania energii
lub magazyndéw energii elektrycznej,

2) wdraza wymagane funkcjonalnois na etapie budowy instalacji odbiorczej,
modutu wytwarzania energii lub magazynu energii elektrycznej,

3) potwierdza wdroenie i posiadanie wymaganych zdolciogrzez wykonanie
zwynikiem pozytywnym testow odbiorowych i sprawdgsjch,

4) przygotowuje we wspotpracy z PGE Dystrybucja S.A. harmonogram testow
odbiorowych i okresowych testéw sprawdzgich zdolnogi w zakresie
obrony i odbudowy systemu,

5) raportuje PGE Dystrybucja S.A. wykonanie testow odbiorowych i testow
sprawdzajcych,

6) wdraza programy naprawcze po testach zakonczonych wynikiem negatywnym
oraz powtarza testy.

Wytworca, w celu zapewnienia bezpietteva swoich urgdzen, dla kadego
bedacego w jego posiadaniu zakladu wytwarzania enemgiiktérego skiad
wchodzi synchroniczny modut wytwarzania energii pgegbny do sieci

0 napkciu znamionowym rownym 110 kV lub virgzym lub nowy synchroniczny
modut wytwarzania energii typu C, przystosowuje adeenia i napgy
pomocnicze do utrzymania w pracy przynajmniej jednego modutu wytwarzania
energii w warunkach catkowitej utraty pokenia z KSE lub catkowitego zaniku
napkecia w tym systemi

Wytworca, w celu zapewnienia bezpietsteva swoich urgdzen podczas
catkowitej utraty padczenia z KSE lub calkowitego zaniku ngpa w tym
systemie, dla kadego ledacego w jego posiadaniu zaktadu wytwarzania energii,
w ktorego sktad wchodzmoduty wytwarzania energii typu C lub D, opracowuje
i przedstawia PGE Dystrybucja S.A. oraz wdralan dziata w warunkach utraty
potaczenia z KSE lub catkowitego zaniku ngpa w tym systemie. Plan dziata
zapewnia w szczegolnospodtrzymanie zdolnas operacyjnych do bezpiecznego
przyjecia napgcia w okresie nie krotszym mi24 godziny oraz uwzgginia
dziatania wymienione w pkt IV.4.2.,7eli 3 wymagane

W ramach obrony i odbudowy systemytidwnik systemu przgczony do sieci
PGE Dystrybucja S.A. wspoéipracuje z PGE Dystrybucja S.A. w zakresie
okreslenia i spetnienia wymogéw utrzymania zdolaickechnicznych na potrzeby
obrony odbudowy systemu oraz ich monitorowa
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IV.4.5.

IV.4.6.

w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego oraz niezawodnej pracy tego systemu podmiot, ktérego
urzadzenia lub instalacjggrzylaczone do sieci PGE Dystrybucja S.A.:

1) utrzymuje naleégce do niego sieci i wewirgne instalacje zasikgge i dbiorcze
w nalezytym stanie technicznym,

2) dostosowuje instalacje, o ktérych mowa w ppkt 1), do zmienionych warunkow
funkcjonowania sieci, o ktérych zostat poinformowany zgodnie z pkt VIII.4.1.
ppkt 5),

3) niezwlocznie informuje PGE Dystrybucja S.A. o zaaeraych wadach lub
usterkach w pracy sieci i w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych, aetakz
o powstatych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub
niewtaciwych jej parametrach,

4) bez uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. nie enaiokoné odigczenia
zasilania od rzeczywistego miejsca dostarczania energii elektrycznej
I pozbawt napkcia uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

PGE Dystrybucja S.A. oraz wikownik systemu, w celu zapewnienia
prawidiowego funkcjonowania KSE, wdag s$rodki w obiektach ujtych
w planie obrony systemu i planie odbudowy opracowanych na podstawie art. 11
iart. 23 NC ER. Obiekty, oktorych mowa w zdaniu pierwszym, obemuj
w szczegoInasi:
1) rozdzielnie belace wiasnoéia PGE Dystrybucja S.A.,
2) rozdzielnie, do ktorych gsprzylaczone moduty wytwarzania energiictg
w wykazie, o ktérym mowa w art. 11 pkt 4 lit. ¢ lub art. 23 pkt 4 lit. ¢ NC ER,
3) inne rozdzielnie niezlipe do wihaciwego przeprowadzenia procesu
odbudowy systemu elektroenergetycznego d&ree w drodze uzgodnienia
miedzy OSP a PGE Dystrybucja S.A.,
4) moduly wytwarzania energii ¢te w wykazie, o ktorym mowa w art. 11 pkt 4
lit. ¢ lub art. 23 pkt 4 lit. ¢ NC ER.

50.Dodano nowy pkt IV.5. i nadano im nagiujgce brzmienie:

IV.5.
IV.5.1.

IV.5.2.

IV.5.3.

REDYSPONOWANIE NIERYNKOWE

Redysponowanie jednostek wytworczych, magazyndw energii elektrycznej
i odpowiedzj odbioru, ktore nie opierac¢sina zasadach rynkowych meby
stosowane przez OSP lub PGE Dystrybucja S.A. w przypadkach, o ktérych mowa
w art. 13 ust. 3 rozpogdzenia 2019/943, oraz z uwgdhieniem zasad,
wskazanych w art. 13 ust. 6 oraz ust. 7 tego rozpaenia.

W ramach prawa, o ktébrym mowa w pkt IV.5.1., na potrzeby réwnemia

dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniemenanerge lub zapewnienia
bezpieczéstwa pracy sieci elektroenergetycznej OSP enwz odniesieniu do
jednostek wytwoérczych lub magazynéw energii elektrycznej wysldecenie
ruchowe wyiczenia lub zmniejszenia odpowiednio mocy wytwarzalugj

pobierane;j.

W ramach prawa, o ktorym mowa w pkt IV.5.1., na potrzeby zapewnienia
bezpieczéstwa pracy sieci elektroenergetycznej PGE Dystry®jA. moe
w odniesieniu do jednostek wytwoérczych lub magazyndéw energii elektrycznej
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V.5.4.

IV.5.5.

IV.5.6.

IV.5.7.

wyda polecenie ruchowe wjygzenia lub zmniejszenia odpowiednio mocy
wytwarzanej lub pobieranej.

Polecenia, o ktorych mowa w pkt IV.5.2., w przypadku jednostek wytworczych
bedacych farmami wiatrowymi lub farmami fotowoltaicznyraraz magazynow
energii elektrycznej, OSP m® wyd& za pdrednictwem i w koordynaciji

z PGE Dystrybucja S.A., jednostkom wytworczyndfeym farmami wiatrowymi

lub farmami fotowoltaicznymi oraz magazynami energii elektrycznej,
przylaczonymi do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.Wsb OSDn
przylaczonego do sieci PGE Dystrybucja S.A.

Polecenia, o ktorych mowa w pkt IV.5.3., w przypadku jednostek wytwdérczych
bedacych farmami wiatrowymi lub farmami fotowoltaicznyrmaraz magazynow
energii elektrycznej, PGE Dystrybucja S.A. reozyda:

1) bezpofednio jednostkom wytworczym bdgcym farmami wiatrowymi lub
farmami fotowoltaicznymi oraz magazynom energii elektrycznej,
przytaczonym do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Sléb,

2) za posednictwem OSDn przytzonego do sieci PGE Dystrybucja S.A,,
jednostkom wytworczym lolgcym farmami  wiatrowymi lub  farmami
fotowoltaicznymi oraz magazynom energii elektrycznej, pcagdnym do
sieci dystrybucyjnej tego OSDn lub do sieci dystrybucyjnej innego OSDn
przylaczonego do sieci tego OSDn.

Rozliczenia finansowe w przypadku wydania pofece ktérych mowa w pkt
IV.5.2., ka&dorazowo bga dokonywane na podstawie gdnej umowy zawieranej
pomiedzy OSP a podmiotem, ktéremu zostato wydane polecenivyhczeniem
przypadku zaakceptowania przez ten podmiot umowy O  guzghie
niegwarantujcej niezawodnych dostaw energii.

Rozliczenia finansowe w przypadku wydania polece ktérych mowa w pkt
IV.5.3., ka&dorazowo belag dokonywane na podstawie gbdnej umowy zawieranej
pomiedzy PGE Dystrybucja S.A. a podmiotem, ktéremu zostgidane polecenie,
z wylgczeniem przypadku zaakceptowania przez ten podmigtowy
0 przyhczenie niegwarantggej niezawodnych dostaw energii.

51. Zmieniono tre¢ pkt V.1. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

V.1

PGE Dystrybucja S.A. wspotpracuje z r@stigcymi podmiotami:
a OSP,

b) OSD,

c) sprzedawcami,

d) POB,

e) DUB,

f) OHT,

g) OH,

h) OP

oraz innymi uytkownikami systemu, w tym odbiorcami, wytwdrcami,
posiadaczami  magazyndw  energii  elektrycznej oraz  operatorami
ogolnodosgpnych stacji tadowania (,O00StL").
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52.Zmieniono trefé¢ pkt V.3. — V.4. i nadano im nagbujgce brzmienie:

V.3. OSDn realizuje oké&one w Ustawie, IRIESP, WDB oraz IRIESD obaguki
w zakresie wspoéipracy z OSP za pamkhictwem OSD, z ktorego sigcjest
potagczony, ktory jednoczmie posiada bezposdnie podczenie z sieai
przesytow.

V.4, Zasady i zakres wspotpracy PGE Dystrybucja S.A. z OSDkrsslone w IRIESP,
WDB i IRIESD oraz w IWR, a talezw stosownych umowach zawartych peday
PGE Dystrybucja S.A. a OSDn, przy czym:

a) w przypadku, gdy OSDn posiada bezpokie padczenia z sieai
dystrybucyjry PGE Dystrybucja S.A. oraz innych OSDp, wspotpra€aSP
jest realizowania przez tego OSDn zarpdfiictwem PGE Dystrybucja S.A.
lub innych OSDp, odpowiednio do obszaru sieci dystrybucyjnej OSDn
i obszaru sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i danego OSDp,

b) w przypadku gdy OSDn nie posiada bezpdfiich podczer z siecy
dystrybucyjry PGE Dystrybucja S.A., to taki OSDn realizuje obawki
w zakresie wspotpracy z OSP, za mofhctwem OSDp, do ktérego sie
przylaczony jest podmiot, z ktorym pmizona jest sie OSDn,
z uwzgkdnieniem postanowielit. a).

53. Zmieniono tre¢ pkt VI.1.1. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

VI.1.1. W zakresie prowadzenia ruchu PGE Dystrybucja S.A. na obszarze kierowanej sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. w szczegobins

a) planuje pra¢ sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., w tynragowuje:
uktady normalne pracy sieci, plany wgten oraz planuje i kieruje
operacjamidczeniowymi,

b) planuje i kieruje prac jednostek wytworczych i magazyndw energii
elektrycznej przyaczonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
innych niz JWCD oraz JWCK, w tym planuje techniczne iheasci
pokrycia zapotrzebowania w ramach spozania koordynacyjnych planéw
produkcji energii elektrycznej,

c) monitoruje prae¢ sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oraz zapga
wysfgpieniu zagroen dostaw energii elektrycznej,

d) likwiduje wyskpujace w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. stany
zagrozenia bezpieczestwa dostaw energii elektrycznej, samodzielnie oraz
we wspotpracy z OSP oraz innymi OSD,

e) prowadzi dziatania sterownicze i regulacyjne obegoer

— zmiane¢ wytwarzania mocy czynnej lub biernej przez modut
wytwarzania energii,

— zahczanie dtawikéw i kondensatorow,
— zalgczanie elementow sieci (linii, transformatorow),
- zmiang¢zaczepow transformatorow,

— zmiane trybow regulacji i wartosi zadanych uktadow regulacii
I automatyk,

f) wprowadza ograniczenia pracy lub gzi#a od sieci mikroinstalacje o mocy
zainstalowanej wksze] nié  10kW  przyhczong do  sieci
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PGE Dystrybucja S.A., w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej
w tej mikroinstalacji stanowi zagremie bezpiecZestwa pracy tej sieci;
uwzgledniajgc stopié zagrogenia bezpieczsstwa pracy poszczegdlnych
obszarOw sieci, po ustaniu stanu zagra bezpieczestwa pracy sieci
PGE Dystrybucja S.A. jest obogdana niezwlocznie przywrdci stan
poprzedni,

g) wprowadza przerwy i ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej na zasadach olomych w pkt. 1V.3.,

h) zbiera i przekazuje do OSP dane oraz informacje nikebgla prowadzenia
ruchu sieciowego i bezpieardwa pracy KSE zgodnie z IRIESP,

54. Zmieniono treié¢ pkt VI.1.3. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

VI.1.3.

Podmioty uczestnigee w prowadzeniu ruchu sieciowego spdeap w formie
pisemnej wykazy os6b i jednostek organizacyjnych beggiméo uczestnicgych
w prowadzeniu ruchu sieciowego w KSE. Wykazy podlgbagzacej aktualizacii i
Sa sobie wzajemnie przekazywane.

55. Zmieniono tre¢ pkt VI1.2.3. lit. d) i nadano mu nagpujgce brzmienie:

d) prag jednostek wytwoOrczych przadzonych do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A., innych AJWCD oraz magazynow energii elektrycznej.

56. Zmieniono treé¢ pkt VI.3. i nadano mu nagfujgce brzmienie:

VI.3.

VI.3.1.

VI1.3.2.

VI1.3.3.

VI.3.4.

VI.3.5.

VI.3.6.

PLANOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PGE Dystrybucja S.A. spadza koordynacyjne plany pracy jednostek
wytwaérczych i magazyndéw energii elektrycznej, zgodrpostanowieniami TCN

PGE Dystrybucja S.A. w uzgodnieniu z OSP sgara srednioterminowe oraz
dobowe plany pracy jednostek wytworczych i magazyndéw energii elektrycznej
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.Agodnie

z postanowieniami TCM.

Uzytkownicy systemu przykzeni do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
uczestnicazcy w rynku bilansycym podlega procesowi planowania
technicznych mdiwosci pokrycia zapotrzebowania na moc i energektryczng

w tym sporadzania dobowych planéw pracy jednostek wytwdérczych,
realizowanemu przez Operatora systemu przesytowegytkaivnikow systemu
obowigzuja w tym zakresie zapisy Instrukcji Ruchu i EksplogtaSieci
Przesytowej.

Analizy sieciowo-systemowe dla koordynowanej sieci 110 k\femlizowane
zgodnie z IRIESP przez Operatora systemu przesytowego.

Jednym z elementéw analiz, o ktérych mowa w pkt VI1.3.4 jestlekie jednostek
wytwérczych o generacji wymuszonej. Jednostki wytwoércze o generacji
wymuszone] przyiczone do koordynowanej sieci 110 kV obgauija w tym
zakresie zapisy IRIESP.

PGE Dystrybucja S.A. ustala sposo6b uglmsiinia planéw, o ktérych mowa w pkt
VI.3.1. i VI.3.2. Natomiast dane do tworzenia plandéw, w zakresie oraz terminach
okreslonych w IRIESP, $ przekazywane do Operatora systemu przesytowego.
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VI.3.7.

VI.3.8.

VI1.3.9.

Przekazanie plandw przez posiadaczy jednostek wytwoérczych i magazynéw
energii elektrycznej do PGE Dystrybucja S.A., powinné i@alizowane w
nastpujacych terminach:

a) plany srednioterminowe - dane do plandwrednioterminowych,
obejmupcych 5 - letni horyzont planowania powinny zéspazekazane co
najmniej raz w miegcu do 15 dnia kalendarzowegozkago miesjca, na
okres kolejnych 60 miegty, przy czym dane dotygee pierwszych 59
miesiecy §3 aktualizacy danych wczéniej przekazanych,

b) plany dobowe — dane do planéw dobowych, obejoygh 9 kolejnych dni
kalendarzowych powinny Byprzekazane przynajmniej raz dziennie do
godziny 09.00 na okres kolejnych 9 dni kalendarzowych, przy czym dane
dotyczce pierwszych 8 dni kalendarzowychy sktualizacp danych
wczesniej przekazanych.

Dane planistyczne, o ktorych mowa w TCM oraz w pkt VI.337prsekazywane
do PGE Dystrybucja S.A. w trybie ggtym, co oznaczaze powinny by
aktualizowane po kalej ich zmianie.

PGE Dystrybucja S.A., na podstawie wykonanych analiz technicznyck|aokre
ograniczenia sieciowe oraz ich zakres dla pracy jednostek wytworczych
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Sz& wyptkiem
jednostek wytworczych przgzonych do koordynowanej sieci 110 kV.

57. Usunieto pkt VI.7.8.

58.Usunieto pkt VI.8. — VI.10.

59. Zmieniono treé¢ pkt VIII.1. i nadano mu nas¢pujgce brzmienie:

VIIIL1.
VIIL1.1.
VIIL1.1.1.
VIIL1.1.2.
VIIL1.1.3.
VIILL1.1.4.

PARAMETRY JAKO SCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Parametry jakosciowe energii elektrycznej, w przypadku sieci
funkcjonujacej bez zaki6écé, dla podmiotdw zaliczanych do grupy
przytaczeniowej | i Il

Regulacja estotliwosci w KSE jest prowadzona przez OSP.

Wartos¢ srednia cgstotliwosci mierzonej przez 10 s w miejscach pazyenia
zawiera s¢ W przedziale:

1) 50 Hz + 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia,

2) 50Hz + 4% /- 6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia.

W kadym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowyckrednich wartogi
skutecznych napcia zasilagcego zawiera giw przedziale odchyfe + 10%
napiecia znamionowego dla sieci 0 negu znamionowym 110 kV i 220 kV.

Przez 95% czasu#@dego tygodnia wskaik dtugookresowego migotardaviatta
(Pt) spowodowanego wahaniami ngpa zasilajcego nie moe by wickszy niz
0,8.

W kazdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowyckrednich wartogi

skutecznych:

1) skfadowej symetrycznej kolejga przeciwnej nagicia zasilagcego zawiera
sie w przedziale od 0% do 1% wartnssktadowej kolejnogi zgodne]
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2) dla kazdej harmonicznej nagtia zasilagcego (o redach od 2 do 50) powinno
by¢ mniejsze lub rowne wartoiom okr&lonym w poniszej tabeli:

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
niebedace krotnogia 3 bedace krotnogia 3 rzad wartasé
rzad wartasé rzad wartcsé harmonicznej| wzgledna

harmoniczn  wzgledna harmonicznej [n]  wzgledna [h] napkcia w
ej napkcia w napkcia w procentach
[h] procentach procentach sktadowej

sktadowej sktadowej podstawowe
podstawowej podstawowej [H J [un]
[un]
5 2% 2% 1,5%
7 2% 1% 4 1%
11 1,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 1,5% >15 0,5%
17 1%
19 1%
23 0,7%
25 0,7%
>25 25
0,2+0,5-—
h

VIILL1.1.5. W kazdym tygodniu wartosénaksymalna ze zbioru 10-minutowydaiednich
wartoLi wspoétczynnika odksztatcenia wgzymi harmonicznymi nagtia
zasilapcego (THD), uwzgidniajgcego wysze harmoniczne dogdu 50, jest
mniejsza lub rowna 3¢

VIII.1.1.6.  Parametry jakaiowe energii elektrycznej dostarczanej z sieci, mbg
zashpione w catogi lub w czsci innymi parametrami jakasowymi tej
energii okrélonymi w umowie dystrybucji albo w umowie komplekssj

VIIL1.1.7. PGE Dystrybucja S.A. zapewnia utrzymanie parametréw caiapi
zasilapcego w granicach okinych powyej pod warunkiem, e
1) uzytkownik systemu pobiera z niej lub wprowadza dg mec czynn

réwna mocy umownej lub mniejgz

2) moc bierna pobierana z sieci lub wprowadzana do sieci przez
uzytkownika systemu nie przekracza granicznych wartokreslonych
w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksowej,

3) uzytkownik systemu wypetnia zobogzania dotyczce regulacji mocy
biernej i napgcia okrglone w umowie dystrybucji albo w umowie
kompleksowe.

VIIL1.2. Parametry jakosciowe energii elektrycznej, w przypadku sieci
funkcjonujacej bez zakiocé, dla podmiotéw zaliczanych do grup
przytaczeniowych Il1-V

VIIL1.2.1.  Wartac srednia czstotliwosci mierzonej przez 10 s zawiera i przedziale:

1) 50 Hz + 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygo
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2) 50Hz + 4% /- 6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia.

VIIl.1.2.2. W kadym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowycdhednich wartogi
skutecznych naprcia zasilajcego zawiera giw przedziale odchyte+10%
napkcia znamionoweg

VIII.1.2.3.  Przez 95% czasu w k@dym tygodniu wskanik dlugookresowego migotania
Swiatta (R;) spowodowanego wahaniami napa zasilagcego nie moe by
wigkszy niz 1.

VIIl.1.2.4. W kadym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowycdhednich wartogi

1) skladowej symetrycznej kolejncs przeciwnej napgicia zasilajgcego
zawiera s W przedziale od 0% do 2% wartossktadowej kolejnasi

zgodnej,

2) dla kazdej harmonicznej nagtia zasilajcego (o redach od 2 do 50)
powinno by mniejsze lub rowne wartokom okrélonym w ponkszej

tabeli:

Harmoniczne nieparzyste

Harmoniczne parzyste

niebgdace krotnogia 3 bedace krotnogia 3 rzad | wartai¢
rzad wartasé rzad wartasé harmonicznej wzgledna
harmoniczne]  wzgledna harmoniczne; wzgledna [h] napkcia w
[h] napkecia w [h] napkecia w procentac_h
procentach procentach sktadowej
sktadowe;j sktadowe;j podstawowe
podstawowe] podstawowe] J
[un] [un] [un]
5 6% 3 5% 2%
5% 1,5% 4 1%
11 3,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 3% >15 0,5%
17 2%
19 1,5
23 1,5%
25 1,5%
>25 05+ 25
! h
VIILL1.2.5. W kadym tygodniu wartosénaksymalna ze zbioru 10-minutowydaednich
wartoLi wspotczynnika odksztatcenia wszymi harmonicznymi nagtia
zasilapcego (THD), uwzgidniajacego wysze harmoniczne dogau 50, jest
mniejsza lub rowna 8¢
VIII.1.2.6. Napkcie znamionowe sieci niskiego nepia odpowiada warta$ 230/400
V.
VIII.1.2.7. PGE Dystrybucja S.A. zapewnia utrzymanie parametrow cciapi

zasilapcego w granicach okinych powyej pod warunkiem, e
1) uzytkownik systemu pobiera z sieci lub wprowadza @éeisnoc czynna
réwng mocy umownej lub mniejaz

37

Strona30z 68



BIULETYN BRANZOWY - Energia elektryczna Nr 147 (4391) 5 czerwca 2024 r.
T

] T PGE Karta aktualizacji nr B/3/2024 IRIESD

PGE Dystrybucja S.A.

2) moc bierna pobierana z sieci lub wprowadzana do sieci przez
uzytkownika systemu nie przekracza granicznych wartokreslonych
w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksowej,

3) uzytkownik systemu wypetnia zobowzdania dotycace regulacji mocy
biernej i napgcia okréglone w umowie dystrybucji albo w umowie
kompleksowe.

VIIL1.3. Parametry jakos ciowe energii elektrycznej, w przypadku sieci

funkcjonujacej bez zaklocé, dla podmiotéw zaliczanych do grupy
przytaczeniowej VI

VIIL1.3.1. Parametry jakaiowe energii elektrycznej dostarczanej z sieci dhre

umowa dystrybucji albo umowa komplekso

60. Zmieniono treé¢ pkt VIII.2. i nadano mu nas¢pujgce brzmienie:

VIIIL.2.

VIIL.2.1.
VIIl.2.2.
VII.2.3.
VIIl.2.4.
VIII.2.5.

WSKA ZNIKI JAKO SCI | NIEZAWODNO SCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

Ustalone g nastpujace rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrygzne
1) planowane,
2) nieplanowane.

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zabdéci od czasu ich trwania,
dzieli si¢ na:

1) przemijapce (mikroprzerwy) — trwage nie diugj niz 1 s,

2) krotkie — trwajice diuzj niz 1 s i nie dtaej niz 3 min,

3) diugie — trwagce diuzj niz 3 min i nie diugj niz 12 godz.,

4) bardzo dtugie — trwage diuzj niz 12 godz. i nie diugj niz 24 godz.,

5) katastrofalne — trwage diuzj niz 24 godz.

Przerwa planowana, o ktérej odbiorca nie zostat powiadomiony w formie, o ktérej
mowa w pkt VIII.4.1. ppkt 4), jest traktowana jako przerwa nieplanowana.

Dla podmiotéw zaliczanych do grup pragteniowych Il i VI:

1) dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej
w dostarczaniu energii elektrycznej oraz dopuszczadeynly czas trwania
w roku wylczen planowanych i nieplanowanych okie umowa dystrybucji
albo umowa kompleksowa,

2) w przypadku gdy odbiogc jest OSP w zakresie potrzeb wilasnych stacji
elektroenergetycznej najwgzych napi¢, dopuszczalne czasy trwania przerw,
o ktorych mowa w ppkt 1),3sco najmniej o potow krétsze od czasow
okreslonych w pkt VII1.2.5.

Dla podmiotow zaliczanych do grup prazgzeniowych IV i V dopuszczalny czas
trwania:

1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej niempzekrocz§
w przypadku:
a) przerwy planowanej — 16 godz.,
b) przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
2) przerw w roku stanowcy sung czasow trwania przerw jednorazowych dtugich
I bardzo dtugich nie mezprzekroczy w przypadku:
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a) przerw planowanych — 35 godz.,
b) przerw nieplanowanych — 48 godz.

VIIl.2.6. PGE Dystrybucja S.A., w terminie do dnia 31 marcadego roku, publikuje na
swojej stronie internetowej wartoswskanikow dotyczcych czasu trwania przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku:

1) wskanik:

a)

b)

przecttnego systemowego czasu trwania przerwy diugiejrdzza diugiej
(SAIDI), wyrazony w minutach na odbiogcna rok, stanowcy sune
iloczyndw czasu jej trwania i liczby odbiorcéw nayaych na skutki tej
przerwy w danym roku podzielonprzez 4czng liczbe obstugiwanych
odbiorcow,

przecetnej systemowej estoLi przerw diugich i bardzo dtugich (SAIFI),
stanowigcy iloraz liczby odbiorcow naganych na skutki wszystkich przerw
tego rodzaju w danym roku adznej liczby obstugiwanych odbiorcow —
wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych,
z uwzgkdnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwdgienia tych
przerw,

2) wskanik przecetnej czstoki przerw krotkich (MAIFI), stanowicy iloraz
liczby odbiorcow nargonych na skutki wszystkich przerw krotkich w danym
roku i lacznej liczby obstugiwanych odbiorcow.

Dla kazdego z wskanikbw, o ktérych mowa powiej, podaje si liczbe
obstugiwanych odbiorcéw przyta do jego wyznaczenia.

61. Dodano nowy pkt VIII.3.2. i nadano mu nagbujgce brzmienie:

VIINL3.2.
VIIL.3.2.1.
VIIIL.3.2.2.

Wymagania dla modulu wytwarzania energii przylaczonego do sieci
0 napieciu znamionowym réwnym 110 kV lub wyszym

Modut wytwarzania energii nie mezpowodowa szybkich zmian napcia
(RVC) zgodnie z wartwiami okréglonymi w poniszej tabeli, przy czym

podane wymagania dotygzoéwniez przypadkow rozruchu i wytzea:

Lp. Przedziat wartai RVC Maksymalna dopuszczalna
liczba i czstos¢
wystepowania zdarzeRVC

1 0,5% <RVC < 1,5% 100/godz.
2 1,5% <RVC < 3,0% 10/godz.
3 3,0% <RVC 0

Udziat modutu wytwarzania energii w catkowitych wahaniach ¢@pi
w punkcie przyiczenia, mierzony przyrostem wartoskrotkookresowego
wspotczynnika migotaniagwiatta (Pst) i dlugookresowego wspotczynnika
migotaniaswiatta (PIt) ponad wartostta nie przekracza wartookreslonych

w ponizszej tabeli:

Strona32z 68

39



BIULETYN BRANZOWY - Energia elektryczna Nr 147 (4391) 5 czerwca 2024 r.
T

] T PGE Karta aktualizacji nr B/3/2024 IRIESD
Lp. Napkcie (Pst) (PIt)
Znamionowe
sieci
1 > 220 kV 0,30 0,20
2 110 kV 0,35 0,25

VIIL.3.2.3. Modut wytwarzania energii nie mezpowodowé& w miejscu przyczenia
obecnogi harmonicznych naptia (o rzdach od 2 do 50) o wartti&ch
wigkszych nk 50% wartdci granicznych okrdonych w tabeli w pkt VIII.1.1.4.

ppkt 2).

VIIL.3.2.4. Modut wytwarzania energii powinien spetdiaymagania w zakresie wartos
waha napkcia, o ktérych mowa w pkt VII11.3.2.1. i VIII.3.2.20raz wymagania
w zakresie wartad harmonicznych nagtia, o ktérych mowa w pkt VII1.1.1.4.
ppkt 2) przez 99% czasu widym tygodniu.

VIIL.3.2.5. Wartos¢ maksymalna catkowitego wspotczynnika odksztatcemigszymi
harmonicznymi napicia zasilajcego (THD), uwzgldniagcego wysze
harmoniczne do kdu 50, w miejscu przgtzenia modutu wytwarzania energii
do sieci o napiciu znamionowym rownym 110 kV lub vryzym jest rowna
1,5% lub mniejsza.

62.Zmieniono tres¢ pkt VIIl.4.1. i nadano mu nastpujgce brzmienie:

VIIL.4.  STANDARDY JAKO SCIOWE OBSLUGI U ZYTKOWNIKOW SYSTEMU

VIil.4.1. Ustala s¢ nastpujace standardy jakefowe obstugi odbiorcow:

1) przyjmowanie od odbiorcéw przez galdolbe, zgtoszé i reklamacii
zwigzanych z dostarczaniem energii elektrycznej z sieci,

2) bezzwloczne przyspowanie do usuwania zaktdcev dostarczaniu energii
elektrycznej, spowodowanych nieprawidtgwrag sieci,

3) udzielanie odbiorcom, na ictladanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
w sieci,

4) powiadamianie odbiorcow z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem,
o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
w formie:

a) ogtoszé prasowych, internetowych, komunikatow radiowych lub
telewizyjnych lub w inny sposéb zwyczajowo prgyjna danym terenie —
odbiorcow zasilanych z sieci o napiu znamionowym nie WAszym ni
1kV,

b) indywidualnych zawiadomiepisemnych, telefonicznych lub za pomoc
innego srodka komunikowania ei — odbiorcéw zasilanych z sieci
0 napkciu znamionowym wyszym ni 1 kV,

¢) wiadomdci wysylanych na adres poczty elektronicznejeleodbiorca
udostpnit ten adres przeddiorstwu energetycznemu w umov
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dystrybucji albo w umowie kompleksowej, lub w sposob élkrey w tych
umowach.

5) informowanie na gmie, lub w inny sposob ok§ny w umowie dystrybuciji
albo w umowie kompleksowej, z co najmniej:

a) tygodniowym wyprzedzeniem — odbiorcow zasilanych z sieci oco@pi
znamionowym wyszym ng 1 kV, 0 zamierzonej zmianie nastawie
w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrachcyd) wptyw
na wspotprae ruchowy z siecs,

b) rocznym wyprzedzeniem — odbiorcéw zasilanych z sieci ozo@pi
znamionowym réwnym 1 kV lub nszym, o konieczna$ dostosowania
urzadzen 1 instalacji do zmienionego nagia znamionowego,
podwyzszonego poziomu pdow zwarcia, zmiany rodzaju pragkza lub
innych warunkow funkcjonowania sieci,

c) 3-lethim wyprzedzeniem — odbiorcéw zasilanych z sieci o eoapi
znamionowym wyszym ni 1 kV, o koniecznasi dostosowania ugelzen
I instalacji do zmienionego naia znamionowego, podwgzonego
poziomu pgpdéw zwarcia lub zmianie innych warunkéw funkcjonovean
siecli,

6) odptatne podejmowanie stosownych czyranaesg sieci w celu umdiwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiphaeb inny podmiot, prac w obszarze
oddziatywania tej sieci,

7) nieodpfatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozlica@z aktualnej
taryfy,

8) rozpatrywanie wnioskow i reklamacji, odbiorcy w sprawie rozlicze
i udzielanie odpowiedzi, nie pdiej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia ztozenia wniosku lub zgtoszenia reklamacji, chyleav umowie midzy
stronami okrélono inny termin, z wygczeniem spraw okéenych w ppkt 9),
ktore g rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych olozazenia
stosownych kontroli i pomiarow,

9) na wniosek odbiorcy dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej, dostarczanej z siekigslonych w aktach
wykonawczych do Ustawy, albo ustalonych w umowie dystrybucji albo
w umowie kompleksowej, przez wykonanie odpowiednich pomiaréw.
W przypadku zgodna$ zmierzonych parametrow jakoéwych energii
elektrycznej z parametrami oldtlenymi w aktach wykonawczych do Ustawy,
abo ustalonymi w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksowej, koszty
sprawdzenia i pomiaréw ponosi odbiorca na zasadaclilokyeh w Taryfie
PGE Dystrybucja S.A.,

10)na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnos
udziela bonifikaty w wysokasi okreslonej w Taryfie PGE Dystrybucja S.A.
za niedotrzymanie parametrow jaka@wych energii elektrycznej ustalonych
w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksowej,

11)niezwtocznie przekazuje odbiorcy protokoty z czyrmakreslonych w ppkt
6) lub 9).
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VIil.4.2. Reklamacje odbiorcy dotygze prawidtowogi dziatania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego # rozpatrywane na zasadach i w terminach &&rgch
w pkt 11.4.7.1.

63. Usunieto ppkt 6 w pkt A.1.1. i dodatkowo zmieniono numgesistniejgcych ppkt od
7) do 13) na ppkt od 6) do 12)

64. Zmieniono tres¢ pkt A.1.3. — A.1.5. i nadano im nastujgce brzmienie:

A.1.3. Podmioty, ktérych sieci, wdzenia i instalacje as przylaczone do sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i posiagtag zawarte z PGE Dystrybucja
S.A. umowy dystrybucji, mog by¢ URB zgodnie z zasadami i warunkami
okreslonymi w WDB. Wéwczas taki podmiot powinien niigawart rowniez
umowe przesytovd.

A.1.4. Kady OSDn realizuje ok&one w Ustawie obowizki w zakresie wspotpracy
z OSP dotyczce bilansowania systemu i zagizania ograniczeniami systemowymi
oraz okrélone w ustawie o rynku mocy oboyzki w zakresie wspotpracy z OSP,
za pogednictwem PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z postaeoi@mi umow
zawartych pongidzy PGE Dystrybucja S.A. a OSDn oraz odpowiedniaszepi
WDB lub IRIESD.

A.1.5. Podmiot, ktorego sieci, wdzenia i instalacje as przylgczone do sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieotgj podstawowym lub rozszerzonym
obszarem RB i ktory posiada umewdystrybucji z PGE Dystrybucja S.A. albo
umowe kompleksow zawarg ze sprzedavecposiadajcym zawarg GUD-K z PGE
Dystrybucja S.A. jest URD.

Zasady obstugi podmiotéw przyizonych do sieci OSDn (zwanych dalej ,URDRN"),
reguluje stosowna instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej opracowana
przez OSDn.

65. Zmieniono tres¢ pkt A.2.1. lit. n) i nadano mu nagpujgce brzmienie:

n) zasady wspoétpracy dotygz ustugi IRP,

66. Zmieniono trei¢ pkt A.2.2. - A.2.3. i nadano im nasgiujgce brzmienie:

A.2.2. Obszar sieci, dla ktérego PGE Dystrybucja S.A. wykonujesiokre w Ustawie
obowigzki w zakresie wspoOtpracy z OSP dotyoce bilansowania systemu
I zargdzania ograniczeniami obejmuje sigystrybucyja PGE Dystrybucja S.A.
oraz sieci dystrybucyjne OSDn pragkzone bezpagdnio lub posednio do sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., zwgkeniem miejsc dostarczania
podmiotow, ktérych urgdzenia i sieci gobjcte obszarem RB.

A.2.3. Procedury bilansowania systemu dystrybucyjnego iaglaemia ograniczeniami
systemowymi okrélone w IRIESD-Bilansowanie obowaduja:

a) PGE Dystrybucja S.A,,

b) OSDn wyznaczonych na sieciach dystrybucyjnych przgnych
bezpogednio do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,

c) ,sasiednich OSDn” tzn. OSDn, ktorych sieqi golaczone pogednio z sied
dystrybucyjra PGE Dystrybucja S.A.,
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d) podmioty przysczone do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,
€) sprzedawcow, ktorzy magawarte GUD z PGE Dystrybucja S.A.,
f) sprzedawcéw, ktorzy magawarte GUD-K z PGE Dystrybucja S.A.,

g) sprzedawcéw pelacych na obszarze PGE Dystrybucja S.A. fuakcj
sprzedawcy rezerwowego,

h) POB; dziatapcych na obszarze PGE Dystrybucja S.A.,
i) DUB dziatapcych na obszarze PGE Dystrybucja S.A.,

j) podmioty petrice, zgodnie z WDB, funkcje OH lub OHT i reprezente)
podmioty wymienione w lit. a) — i) — w przypadku, gdy ich dziatalnigtyczy
obszaru PGE Dystrybucja S.A.

67.Zmieniono tref¢ pkt A.3.1. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

A.3.1.

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie RB jest OSP. Zasady
funkcjonowania RB, w tym obszar RB, okilga WDB. Na RB dziatgy URB,
ktorymi mogabyc:

1) POB,
2) DUB.
URB moz by jednoczénie POB i DUB.

POB moz by podmiot, ktéry ma zawatumowe przesylows, na mocy ktorej,

w celu zapewnienia sobie zbilansowania handlowego, realizuje dostawy energii
elektrycznej poprzez obszar RB oraz podlega rozliczeniom z tytutu
niezbilansowania, zgodnie z zasadami éioreymi w WDB. Natomiast DUB maz

by¢ podmiot, o ktérym mowa w pkt A.11.1.

68. Zmieniono tre¢ pkt A.3.3. — A.3.6. i nadano im nastujgce brzmienie:

A.3.3.

A.3.4.

PGE Dystrybucja S.A. uczestniczy w administrowaniu RB w zakresie obstugi JB
i JG, na ktore sktadagic MB z obszaru sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja.S

oraz sieci dystrybucyjnej OSDn, dla ktérych PGE Dystrybucja S.A. realizuje
obowigzki OSDn w zakresie wspotpracy z OSP, zgodnie zszawpi pkt A.1.4.

W ramach obszaru RB wyrdia st nastpujace MB:
a) fizyczne MB EMB) - jezeli jest w nim realizowana fizyczna dostawa energii
elektrycznej,

b) wirtualne MB (MB) — jezeli jest w nim realizowana dostawa energii
elektrycznej niepowjzana bezpaednio z fizycznymi przeptywami energii
elektrycznej.

FMB mog reprezentowadostawy energii elektrycznej realizowane:

a) bezpofednio w tej lokalizacji sieci Ff(MB), jako w podstawowym albo
rozszerzonym obszarze RB, oraz

b) we fragmentach sieci dystrybucyjnej niegbj podstawowym lub
rozszerzonym obszarem RB, pmmgonych lub reprezentowanych w tej
lokalizaciji sieci §pMB).
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Ze wzgkdu na wartogi atrybutowrpMB wystepuja nastpujace oznaczenia typow
roMB:

* MBo, MBw - reprezentujce dostawy energii elektrycznej URD, ktérych
zasoby g przylaczone do sieci dystrybucyjnej nieotgj podstawowym lub
rozszerzonym obszarem RB,

* MBosp - reprezentujce wymiangenergii elektrycznej w sieci niegibg)
obszarem RB, na nagmiu nizszym ni 110 kV pomédzy poszczegolnymi
obszarami sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oragiednich
OSDp,

 arpMB - reprezentujce dostawy energii elektrycznej zasobow URD,
z wykorzystaniem ktorych gs swiadczone ustugi bilansage na RB;
obowigzujag odpowiednio nagpujace oznaczenia typowroMB: MB ao,
MB aw, MBan, MBaz, MBam, MBai.

A.3.5. URD jest bilansowany handlowo na RB przez POB

POB; jest wskazywany przez:
a) sprzedawe— w GUD lub GUD-K zawartej z PGE Dystrybucja S.A.,

b) URDw,
c) URDwe.

Rozliczex wynikajagcych z niezbilansowania energii elektrycznej dogiamej do
systemu oraz pobieranej z systemu, dla danego PPE dokonuje tylko jeden POB

A.3.6. Ustanowienie lub zmiana P@Bdbywa st na warunkach i zasadach odtomych
w rozdziale E.

69. Zmieniono tre¢ pkt A.3.8. ppkt 5) i nadano mu nagiujgce brzmienie:

5) wzorce umow zawieranych z ytkownikami systemu, w szczegolmmbswzorce
umow zawieranych z odbiorcami koncowymi, wytworcami oraz ze sprzedawcami
i POB.

70.W punktach A.3.14., A.3.15., A.4.3.1., A.4.3.3., A4.35., A4.36., A.4.3.7.. A4.3.8.,
A5.3., A6.3., A6.7., A6.9., A6.10., B.3., C.1.2., C.1.11., C.1.15., C.2.8., C.2.12.,
D.1.7. oraz w Zatczniku nr 4 i 6 skrot ,POB” zastépuje se skrotem ,POB”

71.Dodano lit. f) w pkt A.3.3. i nadano jej nhagiujgce brzmienie:

f) wskazanie DUB — dotyczy URIoraz URDue posiadagcych JWCD.

72. Zmieniono treé¢ pkt A.4.3.8. lit. {) i k) i nadano im nagpujgce brzmienie:

j) zasady przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb realizacji ustugi IRP,

K) zasady wspotpracy w zakresie przekazywania informaciji, a w szczegdlnos
przekazywania danych pomiarowych na potrzeby rynku mocy swelczeniu
ustug bilansujcych.
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73.Dodano pkt A.4.3.12. i nadano mu naglujgce brzmienie:

A.4.3.12. Podmiot zamierzagy peint funkcjc DUB na zasobach przydzonych do sieci
PGE Dystrybucja S.A., musi spetnwymagania zawarte w pkt A.11., w tym
zawrze umowe dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A.

Umowa dystrybucji zawierana przez PGE Dystrybucja S.A. z DUB powinna
zawier& w szczegolnasi nastpujace elementy:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

¢)

h)

i)

)

oswiadczenie DUB o zawarciu umowy przesytowej ufivaiaj acejswiadczenie
ustug bilansujcych na RB,

kod identyfikacyjny DUB na RB,

dane o posiadanych przez podmiot odpowiednich koncesjacteh-jgst taki
wymaog prawny,

osoby upowzanione do kontaktu z PGE Dystrybucja S.A. oraz DUBkee ich
dane teleadresowe,

zasady zmiany DUB reprezergoggo zaséb URD,

wykaz zasobow, z wykorzystaniem ktorych D@Biadczy ustugi bilansygge
na RB,

oswiadczenie DUB, ze posiada umocowanie wWtcieli poszczegoélnych
zasobow do korzystania z tych zasobow i rozgpdrania tymi zasobami przez
DUB, zgodnie z zapisami WDB,

zasady informowania DUB o zmianie POB dla zasobéw URD, dla ktérych DUB
swiadczy ustugi bilansgge,

zobowgzanie DUB do niezwiocznego informowania PGE DystojauS.A.
0 zaprzestaniu lub zawieszeniu dziataioxa RB w zakresigwiadczenia ustug
bilansupcych,

zasady rozwizania umowy lub wprowadzania ogranitae jej wykonywaniu
w przypadku gdy, niezateie od przyczyny, DUB zaprzestanie lub zawiesi
dziatalnos¢na RB w zakresiewiadczenia ustug bilansagych.

Jednoczénie w ramach ww. umowy, DUBwiadczy ustugi bilansgge zasobdéw
przytaczonych do sieci OSDn.

74. Zmieniono trefé¢ pkt A.5.2. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

A.5.2.

W ramach obowzkow wspotpracy z OSP w administrowaniu RB w zaleesi
obstugi JB i JG, PGE Dystrybucja S.A. w szczegathnos

a)
b)

c)

d)

zarzdza konfiguragy w zakresie prowadzenia bilansowania handlowego
przez POB,

zarzdza konfigurag w zakresie przyposzlkowywania PPE do zasobéw
URD do poszczegoélnych MB poszczegoélnych JB iaghgch do POB,
uczestniczy w procesie kwalifikacji poszczegolnych zasobow quzyhych

do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. dwiadczenia ustug
bilansugcych na RB,

zarzdza konfiguragy w zakresie przypogrkowania PPE zasobow URD do
poszczegolnych a.poMB  wchodzcych w  skiad JG  nalgcych do
poszczego6lnych DUB,
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e)

f)

9)

h)

)

K)

Karta aktualizacji nr B/3/2024 IRIESD

przekazuje OSP specyfikacjzasobéw URD, ktérych dostawy energii
elektrycznej g reprezentowane w poszczegollnyeBMB wraz z informacj

o POB tych zasobow,

wyznacza oraz przypagdkowuje iloci dostaw energii elektrycznej dotyce
zasobow URD do poszczegdlnych MB poszczegoéinych JBzgwleh do
POBz i przekazuje do OSP ilosdostaw energii elektrycznej tych zasobow dla
poszczegllnych MB poszczeg6lnych JB nadgch do POB,

rozpatruje reklamacje PQRIlotyczace przyporzdkowanych im ilog€i dostaw
energii elektrycznej w poszczegolnych MB i wprowadza nielniegkorekty
w wymagagcych tego przypadkach,

wyznacza oraz przypagdkowuje iloci dostaw energii elektrycznej dotyce
zasobow URD, z wykorzystywaniem ktorychssviadczone ustugi bilansage

na RB, do poszczegollnyakpMB poszczegolinych JG natgeych do DUB,

i przekazuje do OSP ilok dostaw energii elektrycznej tych zasobdéw dla
poszczegolnychrpMB poszczegolnych JG nakgeych do DUB,

uczestniczy w rozpatrywaniu reklamacji DUB dotycych ilosi dostaw
energii elektrycznej w poszczegoélnyckroMB poszczegoinych JG oraz
wprowadza niezline korekty w wymagagych tego przypadkach,
przekazuje do OSP dane niedhe do konfigurowania RB oraz monitorowania
poprawnogi jego konfiguracji,

obstuguje sytuacje wyikowe, polegace na utracie POBlub DUB przez
zasoby nal&zce do URD.

75. Zmieniono tres¢ pkt A.5.3. lit. b) i nadano jej nagpujgce brzmienie:

b) przyporadkowuje sprzedawcéw, URDoraz URDue do poszczegdinych MB,
przydzielonych POB na podstawie GUD lub GUD-K oraz umow dystrybucji,

76.Usuwa sé pkt A.5.11.

77.Zmieniono tres¢ pkt A.5.19. lit. d) i hadano jej nagpujgce brzmienie:

d) dla punktéw w sieci lub instalacji wewinznej URD, ktore g podrzdne do PPE,
PGE Dystrybucja S.A. nie nadaje etinego kodu PPE,

78. Zmieniono treié¢ pkt A.5.20. i nadano mu nagbujgce brzmienie:

A.5.20. Przypadki szczegdblne dotyce nadawania kodéw PPE:
1) jezeli w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym wypllja oprocz

podstawowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego inne ukiady (np.
rezerwowy) to wszystkie majeden, ten sam kod PPE,

2) jezeli w skfad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchgdizzniki energii

czynnej, biernej indukcyjnej, biernej pojemeaswej, itp. to wszystkie maj
jeden, ten sam kod PPE,

3) w budynkach wielolokalowych kdy PPE, posiada oghiny kod PPE,
4) w przypadku, gdy pod jednym adresem pocztowym istnieje kilka punktéw

poboru energii, to kaly z nich posiada o¢lony kod PPE,

5) kod PPE nie ulega zmianie w przypadku pseyenia do sieci mikroinstalacji.

Strona39z 68

46



BIULETYN BRANZOWY - Energia elektryczna Nr 147 (4391) 5 czerwca 2024 r.

&gi:{%‘

=5

PGE Dystrybucja S.A.

Karta aktualizacji nr B/3/2024 IRIESD

79.Zmieniono tre¢ pkt A.6.1. lit. b) oraz dodano lit. d) i nadano imastpujgce

brzmienie:

b) ustug IRP,
d) rozliczen ustug bilansujcych,

80. Zmieniono treé¢ pkt A.6.5. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

A.6.5.

W celu umoaiwienia PGE Dystrybucja S.A. przekazywania OSP dany
pomiarowych na potrzeby rozliazeistugi IRP lub ustug bilansujacych, OSDn jest
zobowigzany w szczegolnos do:

a)

b)

d)

f)

pozyskiwania danych pomiarowych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
URDn, zgodnie z IRIESD,

przekazywania PGE Dystrybucja S.A. dla potrzeb roziiergugi IRP danych
pomiarowych, o ktérych mowa w lit. a), dotyz/ch rzeczywistej ilasi energii
elektrycznej pobranej z sieci OSDn lub oddanej do sieci OSDn, zmierzonej przez
uktady pomiarowo-rozliczeniowe, dla #@ego ORN doby handlowej w PPE
URDn,

przekazywania PGE Dystrybucja S.A. dla potrzeb roziiemtug bilansujcych
danych pomiarowych, o ktérych mowa w lit. a), dotyozch wielkoci mocy
oraz rzeczywistej ilodi energii elektrycznej pobranej z sieci OSDn lublaruk]

do sieci OSDn, zmierzonej przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe,
odpowiednio dla kadej godziny lub dla kedego ORN doby handlowej w PPE
URDn,

przekazywania PGE Dystrybucja S.A. skorygowanych danych pomiarowych
URDnN w celu ich przestania do OSP w trybach korekt ogowyicych dla ustugi
IRP, zgodnie z IRIESP,

przekazywania PGE Dystrybucja S.A. skorygowanych danych pomiarowych
URDnN w celu ich przestania do OSP w trybach korekt ohmwyicych dla ustug
bilansupcych, zgodnie z WDB,

niezwtocznego informowania PGE Dystrybucja S.A. o okolicziaah
majacych wptyw na prawidtowosprzekazywanych danych pomiarowych.

81. Zmieniono trei¢ pkt A.6.8. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

A.6.8.

Wyznaczanie przez OSDn danych pomiarowych i ich przekazywanie
PGE Dystrybucja S.A. oraz udephianie OSP przez PGE Dystrybucja S.A. tych
danych, odbywa sizgodnie z zasadami opisanymi w IRIESD oraz odpomied
zgodnie zasadami opisanymi w IRIESP, WDB lub RRM.

82.Zmieniono trei¢ pkt A.6.12. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

A.6.12.

Przekazywanie przez OSDn danych pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. na

potrzeby rozliczé ustugi IRP odbywa gina zasadach olglenych w pkt A.10.2.5.
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83.Dodano nowy pkt A.6.13. i nadano mu naptijgce brzmienie:

A.6.13.

Przekazywanie przez OSDn danych pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. na
potrzeby rozliczé ustug bilansycych odbywa s na zasadach oldlenych
w pkt A.11.3.

84.Zmieniono wprowadzenie w pkt A.9.2. i nadano mu rstigce brzmienie:

Wymiana pomgdzy PGE Dystrybucja S.A. a OSP danych strukturalnych
I planistycznych odbywa sizgodnie z IRIESP. Do wymiany danych strukturalnych
I planistycznych pomdzy OSP a podmiotami oldlenymi w TCM i IRIESP oraz
PGE Dystrybucja S.A., styzsystem informatyczny OSP skiaglay sk z:

85. Zmieniono tre¢ rozdziatu A.10. i nadano mu nagiujgce brzmienie:

A.10.
A.10.1.

A.10.1.1.

A.10.1.2.

A.10.1.3.

A.10.1.4.

A.10.2.

ZASADY WSPOLPRACY DOTYCZ ACE USLUGI IRP
Postanowienia ogolne

Ustuga IRP jestviadczona w postaci ustugi interwencyjnej ofertowegjukcji
poboru mocy przez odbiorcow, zapewnddj OSP dosgp do szybkiej rezerwy
interwencyjnej w zakresie zmniejszenia odbioru energii elektrycznej.

Ustuga IRP polega na zmniejszeniu przez sterowany odbior energii elektrycznej,
na polecenie OSP, ilokpobieranej z sieci mocy. W przypadku ORed z gacjer
wewngrzng, ustuga IRP mae rowniez obejmowa wprowadzanie mocy do sieci.

Ustuga IRP mezby swiadczona za pom@dRed posiadagych Certyfikat dla
ORed oraz status ,ORed aktywny”, uzyskane na zasadacklakyeh w pkt
A.10.2.

Zasady certyfikowania ORed pragkzonych do sieci przesylowej albo
jednoczénie do sieci przesytowej i dystrybucyjnej oleelRIESP.

OSP nie korzysta z ustugi IRP w okresie ofmywania ogranicze

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej posyyll stopnia zasilania,
poczynajc od godziny, od ktGrej obowduja te stopnie zasilania, z wykiem
przypadku gdy polecenie redukcji zostalo wydane przed ogtoszeniem
komunikatu OSP o obowzujgcych w danym okresie stopniach zasilania.

Certyfikacja ORed

A.10.2.1.1. Certyfikowaniu nie podlegaj ORed odbiorcow energii elektrycznej

w gospodarstwach domowych.

A.10.2.1.2. ORed jest to obiekt pragkony do sieci dystrybucyjnej, thgcy w posiadaniu

jednego odbiorcy w ORed, ktory skladac s@ jednego lub wicej PPE

spetniapcych nasipujace kryteria:

1) stanowj kompletny uktad zasilania danego ORed pod jednymeszain
(w jednej lokalizacji), obejmyggy wszystkie miejsca przydzenia ORed do
sieci,

2) posiadag zainstalowane uktady pomiarowo-rozliczeniowe:
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a) spemiajce wymagania techniczne okiene w IRIESD odpowiednio
OSDp Iub OSDn, jak dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
instalowanych u URD dalgcych odbiorcami, ktorzy korzystag prawa
wyboru sprzedawcy,

b) ktére posiadaj funkcje automatycznej rejestracji danych pomiarowych
I umodiwiajg ich pozyskanie poprzez system zdalnego odczytuatany
pomiarowych do LSPR PGE Dystrybucja S.A. oraz umaaja ich
przekazywanie do OSP w trybie dobowym poprzez system WIRE —
dotyczy ORed przykczonych do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

c) ktore posiadaj funkcjc automatycznej rejestracji danych pomiarowych
I umodiwiaja ich przekazywanie PGE Dystrybucja S.A. w trybie
dobowym poprzez system wskazany przez PGE Dystrybucja S.A. oraz
umodiwiaja ich przekazywanie do OSP w trybie dobowym poprzez
system WIRE — dotyczy ORed pragizonych do sieci OSDn.

A.10.2.1.3. W przypadku, gdy uklad zasilania ORed sktada wiielu PPE, wowczas ilos¢
dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana jako suma dostaw energii
elektrycznej dla tych PPE.

A.10.2.1.4.

Powyzsze nie dotyczy przypadku, gdy do sieci OSDmigbego odbiorg
swiadczacym ustugelRP przyhczone g inne podmioty posiadage Certyfikat
dla ORed. W takim przypadku ilosélostaw energii elektrycznej dla ORed
odbiorcy kpdacego OSDn jest pomniejszana o suffosci dostaw energii
elektrycznej dla ORed innych podmiotow prggzonych do sieci tego OSDn.

Proces certyfikacji przeprowadza i Certyfikat dla ORed wydaje:

1)

2)

3)

PGE Dystrybucja S.A. — $& ORed jest przyczony wyhcznie do sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,

PGE Dystrybucja S.A. wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane
i informacje b¢lace w jego posiadaniu.

PGE Dystrybucja S.A. we wspoétpracy z OSDn sl j[@Red jest przyczony

do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i OSDn, ktorega: sie
dystrybucyjna jest pgtzona z sieaidystrybucyja PGE Dystrybucja S.A.,
PGE Dystrybucja S.A. wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane
i informacje lgdace w jego posiadaniu. W przypadku, gdy PGE Dystribuc
S.A. otrzyma od odbiorcy w ORed informaey zakresie przyczenia ORed
réwniez do sieci dystrybucyjnej innego operatora systensi@lub OSDn),
wowczas Certyfikat dla ORed wydaje jeden z tych OSDp, we wspbtpracy
Z pozostatymi operatorami systemu.

OSDn we wspotpracy z PGE Dystrybucja S.A. &l ©Red jest przyczony
wytacznie do sieci dystrybucyjnej OSDn, ktoregocsaystrybucyjna jest
potaczona z siegidystrybucyja PGE Dystrybucja S.A.

Certyfikat dla ORed, wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed zgodnie
z pkt A.10.2.4., wystawia OSDn i przekazuje do upowanego przez OSDn
PGE Dystrybucja S.A., celem rejestracji w systemie informatycznym OSP,
dedykowanym ustudze IRP (,system IP DSR”) oraz nadania numeru
Certyfikatu dla ORed i identyfikatora ORed. W tym przypadku OSDn
przekazuje PGE Dystrybucja S.A. rowhieswiadczenia odbiorcy w ORe
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A.10.2.1.5.

A.10.2.1.6.

A.10.2.1.7.

A.10.2.2.

A.10.2.2.1.

A.10.2.2.2.
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ztozone w procesie certyfikacji i zagdzania ORed oraz petnomocnictwo
zawierajce umocowanie dla PGE Dystrybucja S.A. do rejestrad)
wygaszenia w systemie IP DSR Certyfikatu dla ORed wystawionego przez
OSDn i zmiany statusu tego ORed w systemie IP DSR.

OSDn odpowiada za dokonawegryfikacg i potwierdzenie spetniania przez
ORed kryteriéw okrdonych w pkt A.10.2.1.2.

OSDn wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacgade

w jego posiadaniu. W przypadku, gdy OSDn otrzyma od odbiorcy w ORed
informacg w zakresie przyczenia ORed réwniedo sieci innego operatora
systemu (OSDp lub OSDn), wéwczas Certyfikat dla ORed wystawia jeden
z tych OSDn, we wspotpracy z pozostatymi operatorami systemu.

Jesli ORed jest zlokalizowany na obszarze sieci OSDdaqzmnego
przynajmniej z dwoma OSDp, Certyfikat dla ORed rejestruje, we wspotpracy
Z pozostatymi OSDp, ten OSDp, do ktérego OSDn przzkaystawiony
przez siebie Certyfikat dla ORed.

Procesem certyfikacji przeprowadzanym przezZenaego operatora systemu:

1) objcte 33 ORed odbiorcéw podleggjych ograniczeniom w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozpdzeniem Rady Ministrow
okreslajacym szczegbtowe zasady i tryb wprowadzania ograhicze
w sprzeday paliw statych oraz w dostarczaniu i poborze enetgktrycznej
lub ciepta, wydanym na podstawie art. 11 ust. 6 Ustawy,

2) mog by¢ objete rowniez ORed odbiorcow niepodlegajych ograniczeniom
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozgoeniem,
o ktérym mowa w pkt 1), z wykzeniem odbiorcow energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt A.10.2.1.5. ppkt 1), proces certyfikaciji
przeprowadzany jest:

1) w trybie podstawowym, w oparciu o dgce w posiadaniu tego operatora
zasoby danych i informacje doty=e odbiorcOw przyiczonych do jego
sieci, lub

2) w trybie dodatkowym, na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez
niego upowanionego.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt A.10.2.1.5. ppkt 2), proces certyfikacji
przeprowadzany jest wydznie w trybie dodatkowym (na wniosek odbiorcy
w ORed lub podmiotu przez niego upanenego).

Certyfikacja w trybie podstawowym

Certyfikacja w trybie podstawowym, o ktérej mowa w pkt A.10.2.1.6. ppkt 1),
dokonywana jest na porszych zasadac

PGE Dystrybucja S.A. oraz OSDn jako podmioty zoixkame do
przeprowadzenia procesu certyfikacji wszystkich ORed odbiorcow
podlegagcych ograniczeniom w dostarczaniu i poborze enesgktrycznej,
realizup ten proces w terminie - dni kalendrzowych od dnia, od ktorec
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1) odbiorca w ORed zostat prazgizony do sieci i podlega ograniczeniom
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z przepisami
rozporzdzenia, o ktorym mowa w pkt A.10.2.1.5. ppkt 1), lub

2) odbiorca w ORed zaczyna podlégagraniczeniom w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej, zgodnie z przepisami rozpaenia,
0 ktérym mowa w pkt A.10.2.1.5. ppkt 1), lub

3) odpowiednio PGE Dystrybucja S.A. albo OSDn pozyska inforgnacj
wskazujca, ze przyczyna nie wydania Certyfikatu dla ORed zostata
usunteta (w takim przypadku wigiwy operator systemu ponawia proces
certyfikacji w trybie podstawowym).

Postanowienia pkt 1) — 3) okitaja przypadki certyfikacji pojedynczych ORed,

dla ktérych nie zostat wydany Certyfikat dla Ol.

Certyfikacja obejmuje weryfikagjkryteriow okreélonych w pkt A.10.2.1.2.

Jeeli wynik weryfikacji, o ktorej mowa w pkt A.10.22, jest pozytywny, to
odpowiednio PGE Dystrybucja S.A. albo OSDn wydaje Certyfikat dla ORed.
W przeciwnym wypadku Certyfikat dla ORed nie jest wydawany i odpowiednio
PGE Dystrybucja S.A. albo OSDn informuje odbiow ORed o przyczynie nie
wydania tego certyfikatu.

Jeeli przyczyna nie wydania Certyfikatu dla ORed jest negatywny ikyn
weryfikacji kryteriow okrélonych w pkt A.10.2.1.2. pkt 2), nie powoduje to
obowigzku dostosowania odpowiednio przez PGE Dystrybugja &bo OSDn
uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do wymaigakreslonych w tym punkcie.

Nie skutkuje wygaszeniem Certyfikatu dla ORed sytuacja, w ktorej odbiorca,
ktéremu wydano taki certyfikat przestaje, niezale od przyczyny, podleda
ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie
Z przepisami rozpogrzenia, o ktorym mowa w pkt A.10.2.1.5. ppkt 1).

Certyfikacja w trybie dodatkowym

Certyfikacja w trybie dodatkowym, o ktérej mowa w pkt A.10.2.1.6. ppkt 2) i pkt
A.10.2.1.7. dokonywana jest na pzsEych zasadach.

Odbiorca w ORed lub upoumiony przez niego podmiot skiada wniosek
o wydanie Certyfikatu dla ORed do:

1) PGE Dystrybucja S.A. —¢& ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,

2) OSDn — jéli ORed posiada wytznie PPE w sieci dystrybucyjnej OSDn.

Jesli ORed jest przydczony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub kilkisOn,
wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, sktadany jest odpowiednio dla miejsca
przylaczenia, do wybranego przez siebie jednego OSDp BIDrO

Whniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczegéinos

1) dane identyfikacyjne odbiorcy w ORed (firma pod jadaiata odbiorca
w ORed, NIP lub PESEL) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres poczty
elektronicznej na potrzeby zadzania Certyfikatem dla ORe
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2)

3)
4)

5)

6)

dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jakasiata wnioskodawca,
NIP lub PESEL) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres poczty
elektronicznej na potrzeby komunikacji w sprawie wniosku) — w przypadku
wnioskow sktadanych przez podmiot upawiany przez odbiokcw ORed,

dane ORed (nazwa, adres lokalizacji),

wykaz unikalnych w skali kraju kodoéw PPE z przypisaniem do OSD, zgodnie
z kodyfikacp danego OSD, skiladggych s¢ na kompletny uktad zasilania
danego ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt A.10.2.1.2.,

atrybut ORed (ORed O — obiekt odbiorczy, ORed OG — obiekt odbiorczy
z generag wewretrzng), wskazugcy czy ORed jest obiektem wagiznie
odbiorczym czy obiektem posiadaym generagj wewngdrzng

z modiwoscig wprowadzania energii elektrycznej do sieci dystoypoej,
zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie ktévépdczone s
odbiorcy w ORed ustugi dystrybuciji,

oswiadczenia odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiptaez niego

upowanionego:

a 0 zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez
PGE Dystrybucja S.Ado OSP (dotyczy ORed pragizonych wycznie
do sieci dystrybucyjnePGE Dystrybucja S.A,

b) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSDn do
PGE Dystrybucja S.Ai PGE Dystrybucja S.Ado OSP (dotyczy ORed
przytaczonych do sieci OSDn),

C) 0 zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do innego
podmiotu (dotyczy przypadku, gdy odbiorca w ORed dopuszcza
udostpnianie swoich ORed upowianemu przez niego podmiotowi,
ktory swiadczy ustug IRP),

d) o zgodzie na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed (nazwa,
adres lokalizaciji),

e) o spetnieniu warunku dodatniej wartbssalda energii elektrycznej
pobranej przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych
12 miesgcy kalendarzowych poprzedzaych miesic, w ktérym zostat
ztozony wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, tj. pengdzeniu,
iz wielkos¢ energii elektrycznej pobranej z sieci przesza wielkosé
wprowadzongdo sieci (dotyczy ORed z generagjewngrzng),

f) o kompletnoéi uktadu zasilania ORed w oparciu o wskazane PPE,

g) o poprawnogi danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikaitu
ORed,

h) o zgodzie na publikagj na stronie internetowej OSP informacji
o uzyskaniu przez odbiogcw ORed Certyfikatu dla ORed (zgoda
nieobowgzkowa),

i) o zobowgzaniu do biegcego informowania odpowiednio OSP,
PGE Dystrybucja S.A.albo OSDn, w przypadku zmiany danych
zawartych w Certyfikacie dla ORed oraz zmian odi®sztozonych
oswiadcze, niezwtocznie po dacie zaistnienia zmiz
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7) petnomocnictwo do ztenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
udzielone przez odbiogav ORed (w przypadku wnioskow sktadanych przez
podmiot upowaniany przez Odbiokcw ORed).

Odbiorca w ORed przgtzony do sieci PGE Dystrybucja S.A. lub upéwniany

przez niego podmiot, sktada do PGE Dystrybucja S.A. wniosek o wydanie
Certyfikatu dla ORed wygkznie w formie elektroniczne] opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w formie dokumentowej

w postaci skanu wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji odbiorcy
w ORed wraz z plikiem edytowalnym tego wniosku. Wniosek sktadany jest na
wskazany przez PGE Dystrybucja S.A. adres poczty elektronicznej,
opublikowany na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.

Na kade zadanie PGE Dystrybucja S.A., odbiorca w ORed dosyarcz
PGE Dystrybucja S.A. w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymauiania,
oryginat wniosku o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku w@dczonej przez
upowaznionego przedstawiciela odbiorcy w ORed.

A.10.2.3.4. Certyfikacja obejmuje weryfikacj

1) kompletnogi wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,

2) poprawnog¢i kodow PPE wskazanych we wniosku o wydanie
Certyfikatu dla ORed,

3) kompletnog€i uktadu zasilania ORed wskazanego we wniosku o
wydanie Certyfikatu dla ORed, w oparciu o0 podane przez
wnioskodawe PPE,

4) spetniania kryteriow, o ktorych mowa w pkt. A.10.2.1.2.

A.10.2.3.5. Negatywny wynik weryfikacji, o ktérej mowa w pkt A.10.2.3.4., skutkuje

A.10.2.3.6.

A.10.2.3.7.

A.10.2.3.8.

odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. W tym przypadku
odpowiednio PGE Dystrybucja S.A. albo OSDn niezwtocznie informuje
wnioskodawe o przyczynach odrzucenia tego wnios

Negatywny wynik weryfikacji kryteriow okg&onych w pkt A.10.2.1.2. ppkt 2)
nie powoduje obowizku dostosowania odpowiednio przez PGE Dystrybucja
S.A. albo OSDn uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do wymegiereslonych

w tym punkcie

Jeeli wynik weryfikacji, o ktérej mowa w pkt A.10.24, jest pozytywny, to
odpowiednio PGE Dystrybucja S.A. albo OSDn wydaje Certyfikat dla ORed.

W przypadku ztoenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do OSdamy
OSDn — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku —
dokonuje weryfikacji, o ktérej mowa w pkt A.10.2.3.4., i przekazuje Certyfikat
dla ORed zgodnie z pkt A.10.2.1.4. ppkt 3) do upovw@nego PGE Dystrybucja
SA.

OSDn przekazuje Certyfikat dla ORed do PGE Dystrybucja S.A.acamnte

w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo w formie dokumentowej w postaci skanu Certyfikatu dla ORed podpisanego
zgodnie z zasadami reprezentacji OSDn wraz z plikiem edytowalnym tego
certyfikatu. Dodatkowo OSDn przekazuje skan petnomocnictwa, o ktorym mowa
w pkt A.10.2.1.4. ppl 3). Certyfikat dla ORed przekazywany jest na wska:
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przez PGE Dystrybucja S.A. adres poczty elektronicznej, opublikowany na
stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.

Na kade zgdanie PGE Dystrybucja S.A., OSDn dostarczy do PG&iyucja
S.A. wterminie 7 dni kalendarzowych od otrzymattgania, oryginaty
Certyfikatu dla ORed i petnomocnictwa, o ktérym mowa w pkt A.10.2.1.4.
ppkt 3), albo kopii tych dokumentéw pedczonych przez upowwmionego
przedstawiciela OSDn.

OSDn odpowiada za dokonanmweryfikacg i potwierdzenie spetnienia przez
ORed kryteriow okrdonych w pkt A.10.2.1.4.

Wydanie Certyfikatu dla ORed naptije w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia ztazenia kompletnego wniosku do odpowiednio PGE Dystcjd&.A. albo
OSDn.

W przypadku wystawienia Certyfikatu dla ORed przez OSDn, OSDn przekazuje
ten certyfikat do PGE Dystrybucja S.A. celem jego rejestracji w systemie
IP DSR, najponiej w terminie do 7 dnia kalendarzowego przed wewminem
wydania certyfikatu.

Certyfikat dla ORed

Certyfikat dla ORed zawiera:

1) numer certyfikatu i identyfikator ORed, z zastreiem pkt A.10.2.1.4.
ppkt 3) zdanie drugie,

2) lokalizacg sieciony ORed — przypisanie do stacji elektroenergetycznej
0 napeciu 110 kV/SN w sieci dystrybucyjnej,

3) dane ORed (nazwa, adres) i dane identyfikacyjne odbiorcy w ORed,
zastrzeeniem pkt A.10.2.4.5. zdanie trzecie,

4) wykaz kodéw PPE, zgodnie z formatem kodow PPE PGE Dystrybucja S.A.
(kody PPE nadaje OSD wiawy dla miejsca przgczenia ORed),
sktadapcych s¢ na kompletny ukitad zasilania ORed z sieci dystryinej
(wraz z informagj na terenie jakiego odpowiednio PGE Dystrybucja S.A.

i OSDn zlokalizowany jest dany PPE),

5) dak, od ktérej obowgzuje Certyfikat dla ORed,

6) podmiot wydajcy Certyfikat dla ORed,

7) typ ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub ORed OG — obiekt odbiorczy
Z generag wewretrzng), pod warunkiem ztagnia przez odbiotcw ORed
oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt A.10.2.4.4. ppktiBa),

8) informacg, czy odbiorca w ORed jest OSDn.

Po pozytywnie zakafzonym procesie weryfikacji, o ktorym mowa

w pkt. A.10.2.2.3. i1 A.10.2.3.4., PGE Dystrybucja S.A. albo PGE Dystrybucja
S.A. upowaniony przez OSDn, rejestruje Certyfikat dla ORed ystamie

IP DSR, ktéry podczas rejestracji automatycznie nadaje unikalny identyfikator
ORed oraz unikalny numer Certyfikatu dla ORed. B@se operator systemu
wydajcy Certyfikat dla ORed informuje, odpowiednio odioiomv ORed lub
podmiot przez niego upowmiony, o wydaniu Certyfikatu dla ORed. Informa
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w tym zakresie jest przekazywana automatycznie zae@nictwem systemu
IP DSR.
Certyfikat dla ORed obowtuje od daty nasgpujacej po dniu rejestracji
certyfikatu w systemie IP DSR.

A.10.2.4.3. ORed, dla ktérego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
dodatkowym, jest rejestrowany w systemie IP DSR ze statusem ,ORed
aktywny”.

A.10.2.4.4. ORed, dla ktérego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie

podstawowym, jest rejestrowany w systemie IP DSR ze statusem ,ORed
nieaktywny”. W celu uzyskania statusu ,ORed aktywny”, wymagane jest
dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. dokgoego rejestracji Certyfikatu dla
ORed, nasfpujacych zgod i owiadcze odbiorcy w ORed:

1) zgdd na przekazywanie danych pomiarowych przez:

a) PGE Dystrybucja S.A. do OSP (dotyczy ORed pr@zpbnych wyscznie
do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.),

b) OSDn do PGE Dystrybucja S.A. i PGE Dystrybucja S.A. do OSP (dotyczy
ORed przydczonych do sieci OSDn),

¢) OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy odbiorca w ORed
dopuszcza udogbnianie swoich zasobdéw odbiorczych upénianemu
przez niego podmiotowi, ktéryndadczy ustug IRP),

2) zgody na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed i danych
identyfikacyjnych odbiorcy w ORed,

3) oswiadczenia:

a) wskazugcego na typ ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub OB&d—
obiekt odbiorczy z generacwewretrzng), tj. czy ORed jest obiektem
wytacznie odbiorczym, czy posiadaym generag wewretrzng
z moAiwosciag wprowadzania energii elektrycznej do sieci dystoyipoej,
zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie kténgpdczone s
odbiorcy w ORed ustugi dystrybuciji,

b) o spetnieniu warunku dodatniej wartossalda energii elektrycznej
pobranej przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych
12 mies¢cy kalendarzowych poprzedzaych miesic, w ktérym zostato
ztozone niniejsze ofiadczenie, tj. potwierdzeniuz iwielkos¢ energii
elektrycznej pobranej z sieci przensza wielkoséwprowadzongdo sieci
(dotyczy ORed z generacjvewngrzng),

c) o kompletnoéi ukladu zasilania ORed wskazanego w wydanym
Certyfikacie dla ORed i o poprawmms danych zawartych w tym
certyfikacie,

d) wskazugcego adres poczty elektronicznej na potrzeby sraiemia
Certyfikatem dla ORed,

e) o0 zobowjzaniu do biegcego informowania  odpowiednio
PGE Dystrybucja S.A. albo OSDn w przypadku zmiany danych zawartych
w Certyfikacie dla ORed oraz zmian odnug ztozonych o$viadcze,
niezwtocznie po dacie zaistnienia zmiany.

W przypadku ORed przpgzonego do sieci dystrybucyjnej OSDn, ORed
przekazuje okrdone powyej zgody i owviadczenia do tego OSDn. Negghie
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OSDn informuje PGE Dystrybucja S.A. o fakcie posiadania zgowiaocze
danego ORed.

Na kazdezadanie PGE Dystrybucja S.A., OSDn dostarczy PGE Bstja S.A.
w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymans@ania, zgody i afiadczenia
odbiorcy w ORed okrdone w niniejszym punkcie.

Zgody, o ktorych mowa w pkt A.10.2.4.4. ppkt 1) i 2),v@ymagane jedynie
w przypadku, gdy wkxiwy operator systemu nie jest upaweony na mocy
klauzul umownych lub IRIESD, do realizacji dziahaynikajacych z tych zgdod.
W przypadku braku zgdd i edadczéi, o ktérych mowa w pkt A.10.2.4.4., ORed
w systemie IP DSR otrzymuje status ,,ORed nieaktywny”.

Brak zgody, o ktorej mowa w pkt A.10.2.4.4. ppkt 2), skutkuje wprowadzeniem
do systemu IP DSR zanonimizowanego Certyfikatu dla ORed, tj. z pgneim
danych ORed i danych identyfikacyjnych odbiorcy w ORed.

Zmiana w systemie IP DSR statusu ORed z ,ORed nieaktywny” na ,ORed
aktywny” nasg¢puje niezwtocznie po otrzymaniu przez PGE DystryausjA.
dokonupcego rejestracji Certyfikatu dla ORed,weddczé, o ktérych mowa

w pkt A.10.2.4.4.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej inforgnacposiadaniu przez
odbiorezc w ORed Certyfikatu dla ORed,zgeli operator systemu dokomnugy
rejestracji Certyfikatu dla ORed wprowadzi do systemu IP DSR infogmnae;]
odbiorca w ORed wyrazit zgodga tak publikacg.

Odpowiednio PGE Dystrybucja S.A. albo PGE Dystrybucja S.A. upoway

przez OSDn, niezwtocznie wygasza Certyfikat dla ORed w przypadku:

1) pozyskania informacji wskazigych, ze dany ORed nie spetnia kryteriow
okreslonych w pkt A.10.2.1.2.; OSDn przekazuje inforrga®jtym zakresie
do PGE Dystrybucja S.A., ktory zarejestrowat Certyfikat dla tego ORed
w systemie IP DSR,

2) wstrzymania swiadczenia ustug dystrybucji odbiorcy w ORed lub
rozwigzania z tym odbiogc umowy, na podstawie ktérdwiadczone s
odbiorcy w ORed ustugi dystrybucji.

Odpowiednio PGE Dystrybucja S.A. albo OSDn informuje odkiovcORed,

o wygaszeniu Certyfikatu dla ORed. Informacja zawiera wskazanie przyczyny
I daty wygaszenia Certyfikatu dla ORed. Informacja w tym zakresie jest
przekazywana automatycznie za mgofhictwem systemu IP DSR.

Za dat wygaszenia Certyfikatu dla ORed uznaje slat wprowadzenia
informacji w tym zakresie przez PGE Dystrybucja S.A. w systemie IP DSR.

Wygaszenie Certyfikatu dla ORed oznacza, ORed nie spetnia kryteriow
warunkupcych mo%iwosé swiadczenia ustugi IRP. W przypadku ORed ze
statusem ,ORed aktywny” wygaszenie Certyfikatu dla ORed skutkuje
wstrzymaniem przekazywania danych pomiarowych dla ORed przez
PGE Dystrybucja S.A. do OSP.

W przypadku zmiany danych zawartych w wydanym Certyfikacie dla ORed (dla
ORed ze statusem ,ORed aktywny”), w tym w szczeg@inaakresu PPE
(dodanie lub usugcie) tworzcych kompletny ukfad zasilania ORed, odbiorca
w ORed sktada wniosek do operatora emu, ktory wydat Certyfikat dla ORe
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0 aktualizagj tego certyfikatu. J& zmiana nie narusza kryteriéw oktenych

w pkt A.10.2.1.2., odpowiednio PGE Dystrybucja S.A. albo PGE Dystrybucja
S.A. upowaniony przez OSDn aktualizuje Certyfikat dla ORedegstrowany

w systemie IP DSR.

Operator systemu, ktéry wydat Certyfikat dla ORed w oparciu o dane

i informacje lgdace w jego posiadaniu odntgé odbiorcow przyczonych do

jego sieci, ma prawo dokonania aktualizacji Certyfikatu dla ORed. W przypadku
aktualizacji dokonanej przez OSDn, operator ten przekazuje zaktualizowany
Certyfikat dla ORed do PGE Dystrybucja S.A. celem aktualizacji tego certyfikatu

w systemie IP DSR.

Whniosek o aktualizagj Certyfikatu dla ORed rozpatrywany jest na zasadach
analogicznych jak w procesie certyfikacji w trybie dodatkowym.

Aktualizacja Certyfikatu dla ORed powoduje wygaszenie ohmucego
Certyfikatu dla ORed w dacie wydania nowego certyfikatu dla tego ORed.

Wz6r wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, wzo6r wniosku o aktualizacj
Certyfikatu dla ORed, wzér Certyfikatu dla ORed oraz wzorwiadcze,

o ktorych mowa w pkt A.10.2.4.4. i A.10.2.4.6., o’kee OSP i publikuje na
stronie internetowej OSP.

PGE Dystrybucja S.A. i OSDn, kdy na swojej stronie internetowe;j

zamieszczaj informacg odnosie formy i sposobu skiadania wnioskéw
o wydanie Certyfikatu dla ORed, wnioskow o aktualiza@ertyfikatu dla ORed
oraz owiadcze, o ktorych mowa w pkt A.10.2.4.4. i1 A.10.2.4.6.

Zasady udosgpniania danych pomiarowych dla ORed

Udosfpnianie OSP danych pomiarowych dla ORed ¢bdie dla kadego PPE
w ORed) realizowane jest na zasadach &&ngch w niniejszym punkcie,
z uwzgkdnieniem zapiséw rozdziatu C.

Dane pomiarowe dotyce iloki dostaw energii  elektrycznej dla
poszczegollnych PPEg gpozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych ORed
uczestniczcych w wiadczeniu ustugi IRP.

Dane pomiarowe dotygeze ilokci dostaw energii elektrycznej dla
poszczegolnych PPE, skladeych s¢ na dany ORedaprzekazywane do OSP,
po otrzymaniu przez PGE Dystrybucja S.A. od OSP informacji o koniecznos
przekazania danych pomiarowych z ORed uczesjoych wswiadczeniu ustugi
IRP, w wyniku wezwania do redukcji w ramach tej ustugi.

PGE Dystrybucja S.A. po otrzymaniu informacji od OSP dokonuje (w dobie
d+4) zasilenia inicjalnego, w ramach ktérego zastagekazane dane z PPE za
okres ostatnich 30 dni kalendarzowych. Po dokonaniu zasilenia inicjalnego,
PGE Dystrybucja S.A. przekazuje dane pomiarowe dla ORed w trybach
okreslonych w pkt A.10.3.8.1 A.10.3.9.

PGE Dystrybucja S.A. przekazuje do OSP dane pomiarowe ORedgragkgo
do sieci OSDn, w tym dokonuje zasilenia inicjalnego, po otrzymaniu tych danych
od OSDn, wtrybie i formie okrélonych w pkt A.10.3.5.

Stronab0z 68

57



BIULETYN BRANZOWY - Energia elektryczna Nr 147 (4391) 5 czerwca 2024 r.
T

] T PGE Karta aktualizacji nr B/3/2024 IRIESD

PGE Dystrybucja S.A.

A.10.3.4. W przypadku, gdy ORed jest pgogony do wgce] niz jednego OSD,
PGE Dystrybucja S.A. przesyla dane pomiarowe, o ktorych mowa
w pkt A.10.3.2., w zakresie PPE zlokalizowanych w swojej sieci dystrybucyjnej,
w tym dla PPE zlokalizowanych w sieci OSDn, ktorega $est pohczona
z siech dystrybucyja PGE Dystrybucja S.A.

A.10.3.5. OSDn, ktérego sie dystrybucyjna jest petzona z sieai dystrybucyja
PGE Dystrybucja S.A., zobowzany jest do przekazywania PGE Dystrybucja
S.A. danych pomiarowych dotygeych PPE przyczonych do jego sieci
dystrybucyjnej tworzcych ORed, w nagpujagcym zakresie:

1) dane pomiarowe dotygee zasilenia inicjalnego, o ktérym mowa
w pkt A.10.3.3., w terminie 2 dni kalendarzowych od otrzymania informacji
od PGE Dystrybucja S.A.,

2) dane pomiarowe w trybie wginym (dla dobyd), o ktérym mowa w pkt
A.10.3.7., w terminie do doby d+2,

3) dane pomiarowe w trybie podstawowym (dla mjesim), o ktébrym mowa
w pkt A.10.3.8, w terminie od 1 do 2 dnia kalendarzowego guasnt1,

4) dane pomiarowe w trybie korekt, o ktérych mowa w pkt A.10.3.9., zaguiesi
m, w terminie od 1 do 2 dnia kalendarzowego odpowiednio guast2 lub
m+4.

OSDn przekazuje PGE Dystrybucja S.A. dane pomiarowe dla przedziatbw
czasowych zgodnych z ORN, w formie elektronicznej poprzez wskazany przez
PGE Dystrybucja S.A. dedykowany serwer. Danegtprgekazywane wraz ze
statusami (O - dana poprawna, 1 - dana niepoprawna) giega PPE, dla ilad
energii  elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci
elektroenergetycznej, z doktadresdo 1 kWh. Dodatkowe szczegoty dotyce
standardu przekazywanych danych pomiarowych @&reéGE Dystrybucja S.A.
zgodnie ze standardami WIRE.

Wymiana informacji i komunikatéw dotygzych powyszych danych
pomiarowych odbywa giwytagcznie w formie elektronicznej na adresy poczty
elektronicznej lub serwery okéne w umowie, o ktérej mowa w pkt A.4.3.8.

A.10.3.6. PGE Dystrybucja S.A. przekazuje OSP poprzez system WIRE dane pomiarowe
dla przedziatéw czasowych zgodnych z ORN. Dang fgzekazywane wraz ze
statusami (O - dana poprawna, 1 - dana niepoprawna) giega PPE, dla ilad
energii  elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci
elektroenergetycznej, z doktadieasdo 1 kWh.

A.10.3.7. Dane pomiarowe, o ktérych mowa w pkt A.10.3.6., dla dahyrzekazywane
przez PGE Dystrybucja S.A. do OSP w trybie ¢gpstym od dobyd+1 do doby
d+4.

A.10.3.8. Do 5 dnia kalendarzowego po zakonczeniu masm, PGE Dystrybucja S.A.
dokonuje ponownej weryfikacji przekazanych do OSP danych pomiarowych
ORed przydczonych do sieci PGE Dystrybucja S.A. i w razie koanogi
przekazuje zweryfikowangversg tych danych w trybie podstawowym+1.
Weryfikacji danych pomiarowych ORed przgzonych do sieci OSDn dokonuje
OSDn w razie koniecznasi przekazuje je do PCDystrybucja S.A. zgodni
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z pkt A.10.3.5. Dane pomiarowe przekazywane przez PGE Dystrybucja S.A.
do OSP za miegt mod 1 do 5 dnia kalendarzowego migesi m+1.

W przypadku stwierdzenia nieprawidioveodub braku danych pomiarowych,
OSP inicjuje proces pozyskiwania danych w 5 dniu kalendarzowym goaesi
mt+1 poprzez wystanie zapytania do PGE Dystrybucja S.A. o dane pomiarowe
dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na wystane zapytanie, PGE Dystrybucja
S.A. przekazuje wymagane dane pomiarowe tego samego dnia lub w dniu
nastpnym. W przypadku nie przestania danych przez PG&ripyucja S.A. w
trybie podstawowynm+1, do rozliczé przyjmuje s¢ dane, o ktérych mowa w

pkt A.10.3.7.

W trybie podstawowymm+1 wszystkie dane pomiarowe przekazywane przez
PGE Dystrybucja S.A. do OSP, jako zweryfikowane pod wdagh
kompletnogi i poprawndci, musz posiada status danych poprawnych.

Dopuszcza si modiwos¢ korygowania przekazanych przez PGE Dystrybucja
S.A. do OSP danych pomiarowych.

Okresem korygowania jest migsi m+2 i m+4 (tryb korekt). Dane as
przekazywane za mieggimod 1 do 5 dnia kalendarzowego miesim+2 i m+4.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtovedpdub braku danych pomiarowych,
OSP inicjuje proces pozyskiwania danych 5 dnia kalendarzowegao@esi2

I m+4 poprzez wystanie do PGE Dystrybucja S.A. zapytania o dane pomiarowe
dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na wystane zapytanie PGE Dystrybucja
S.A. przekazuje dane pomiarowe tego samego dnia lub dnigpnegt

Dane pomiarowe dotyce ORed s udostpniane podmiotowiwiadczcemu
ustuge IRP wyhcznie przez OSP.

86. Dodaje sé rozdziat A.11. i nadano mu nagtujgce brzmienie:

A.11.
Al1l1.1.
A.11.1.1.

A.11.1.2.

ZASADY WSPOLPRACY DOTYCZ ACE UStUG BILANSUJACYCH
Wymagania ogolne

DUB moe by podmiot, ktéry ma zawarumowe przesytowd, na mocy ktérej,
z wykorzystaniem zasobu albo zasoboéw:

1) ktorych jest whacicielem, przy czym w uzasadnionych sytuacjach zsmia
wiasciciela moe dziatd uzytkownik systemu, ktory dysponuje innymzni
wiasnosétytutem prawnym do zasobu albo zasobow, lub

2) w odniesieniu do ktérych zostal umocowany przez ichseideeli do
korzystania i rozpogdzania w zakresie niezthpym doswiadczenia ustug
bilansupcych

swiadczy ustugi bilansgpe oraz podlega rozliczeniom w zakresie energii
bilansupcej, mocy bilansucych oraz rezerwy operacyjnej, zgodnie z zasadami
okreslonymi w WDB.

Swiadczenie przez DUB ustug bilansaych na rzecz OSP, z wykorzystaniem
zasobow URD przyiczonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Suh.
zasobow URDnN przgtzonych do sieci dystrybucyjnej OSDn odbywa si
zgodnie z WDB oraz IRIESD.
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Warunkiemswiadczenia tych ustug jest zawarcie przez DUB z ByEirybucja
S.A. umowy, o ktérej mowa w pkt A.4.3.12.

DUB moze swiadczy ustugi bilansujce po utworzeniu JG oraz po ukonczeniu
procesu kwalifikacji wsipnej zgodnie z WDB. Proces kwalifikacji wphej
prowadzi OSP na wniosek URD dacego wiacicielem zasobu albo podmiotu
umocowanego przez wieiciela zasobu do korzystania i rozpgizania
zasobem w zakresie niezbgym do swiadczenia ustug bilansigych

z wykorzystaniem tego zasobu.

Dla potrzebwiadczenia ustug bilansygych przyporzadkowanie do JG zasobow
URD przyhczonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 3ul.zasobow
URDn przyhczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn jest realizogia
1) w przypadku zasobu przyzonego do podstawowego lub rozszerzonego

obszaru RB — poprzez przypadkowanierzMB reprezentujcych dostawy
energii elektrycznej tego zasobu, do ca#oeej JG, bez zmiany
przyporzdkowania tego zasobu do okianej JB na potrzeby bilansowania
handlowego na RB,

2) w pozostatych przypadkach — poprzez wprowadzenie odpowiednich typow
ArbMB, o ktorych mowa w pkt A.3.4., reprezenfcych dostawy energii
elektrycznej tego zasobu oraz ich przypulizowanie do okrdonej JG, bez
zmiany przyporzdkowania tego zasobu do okienej JB na potrzeby
bilansowania handlowego na RB,

przy czym kade PPE lub zbiér PPE definigly pojedynczy zas6b mezby
przyporzdkowany tylko do jednej JG.

PGE Dystrybucja S.A.:

1) okresla, na wniosek wikiciela zasobu przytzonego do sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., przypsdkowanie tego zasobu do
wezta sieci 0 nagiciu znamionowym 110 kV albo ezta fagczagcego sié SN
z siechg 0 napg¢ciu znamionowym 110 kV, w podziale na szyny po s&on
SN, na potrzebywiadczenia ustug bilansagych,

2) wspotpracuje z OSP w procesie kwalifikacji ystej prowadzonym dla
zasobow przyczonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

3) zapewnia wiéciwe przyporadkowanie do JB i JG zasobow prayzonych
do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., w szczegdinaszakresie
danych pomiarowych.

Zasady kwalifikacji doswiadczenia ustug bilansugcych

Proces kwalifikacji déwiadczenia ustug bilansagych prowadzony jest przez
OSP w trybie okrdonym w WDB.

PGE Dystrybucja S.A. uczestniczy w procesie kwalifikacji w zakresie zasobow
URD przyhczonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 3ul.zasobow
URDn przyhczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn.

Dokumenty i informacje przekazywane pedry podmiotami uczestnigzymi

w procesie kwalifikacji, w tym pomdzy PGE Dystrybucja S.A. a OSDn,
powinny by przekazywane w formie elektronicznej opatrzonejldikawanym
podpisem elektronicznym.
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OSP po otrzymaniu wniosku dotyozgo przysipienia do kwalifikacji ustug
bilansupcych w terminach oké&onych w WDB, dokonuje weryfikacji
mozliwosci $wiadczenia ustug bilansigych poprzez zaséb lub grupasobow
w zakresie wynikajcym z Zahgcznika nr 2 do WDB.

W przypadku zasobu lub grupy zasobéw peczginych do sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. lub do sieci dystrybucyjnej OSDngppbnej z siea
dystrybucyjra PGE Dystrybucja S.A., OSP w ramach weryfikacki@ej mowa
w pkt A.11.2.2, przesyta wniosek dotycy przysgpienia do kwalifikacji ustug
bilansupcych do PGE Dystrybucja S.A., w celu weryfikacji radsci
swiadczenia ustug bilansagych poprzez dany zaséb lub grugasobow.

PGE Dystrybucja S.A., we wspotpracy z OSDn, w terminie 4 tygodni od
otrzymania od OSP wniosku, o ktorym mowa w pkt A.11.2.3., dokonuje
weryfikacji modiwosci swiadczenia ustug bilansigych poprzez zasob lub
grupe zasobow w zakresie:

1) wielkosci mocy wskazanych ustug bilangaych, z prawem do ograniczenia
wielkosci mocy tych ustug lub wyktzenia moliwosci ich swiadczenia przez
zasoby przyjczone do sieci dystrybucyjnej ze wedbw technicznych,
uwzgledniajgc potoznie geograficzne zasobow,

2) wskazanych koncesji lub wpiséw do rejestragjedziatalnos¢gospodarcza
dotyczzca zasobu wskazanego we wniosku wymaga, zgodnietawds
koncesji albo wpisu do rejestru,

3) zapewnienia zgodnoi uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
z wymaganiami technicznymi okilenymi w IRIESD, w szczegoélngs
z uwzgkdnieniem, & ukfad ten:

a) jest wyposaony w LZO, rejestryjcy dane pomiarowe w okresach
zgodnych z OREB,

b) umodiwia pozyskanie danych pomiarowych w trybie dobowyln
systemu zdalnego odczytu OSD, do ktGrego sieci zasob jesiqranl,

4) weryfikacji zgodnoéi wskazanego we wniosku kodu zasobu z kodem
nadanym w procesie zgtaszania danych rejestracyjnych zasobu w bazie
danych OSP; w przypadku gdy nie dokonano zgtoszenia zasobu do bazy
danych OSP, OSD, do ktdrego sieci zasob jest ggzghy, ma obowizek
rozpocac¢ proces rejestracji tego zasobu,

5) weryfikacji proponowanego sktadu JG w odniesieniu do miejscagozasia
poszczegollnych zasobdéw meych tworz¢ JG w zakresie spetnienia
kryteribw bezpieczgstwa pracy sieci.

OSDn dokonuje weryfikacji mdiwosci swiadczenia ustug bilansagych

poprzez zasob lub grugasobdw w zakresie wskazanym paejyw odniesieniu

do zasobu lub grupy zasobéw prgygonych do sieci dystrybucyjnej OSDn.

PGE Dystrybucja S.A. ma@&wysgpi¢ z wnioskiem do OSP o wydtanie czasu
weryfikacji wniosku, o ktorym mowa w pkt A.11.2.3.

PGE Dystrybucja S.A. przekazuje do OSP oraz OSDn wynik weryfikaciji.

W wyniku weryfikacji PGE Dystrybucja S.A. wskazuje, uwziliajc
postanowienia art. 182 ust. 4 SO GL, wielkoimocy, ktdre mogaby¢
kwalifilkowane do $wiadczenia ustug bilansigych ze wzgidu na
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bezpieczastwo pracy sieci dystrybucyjnej, oraz wskazuje kodgziéw
odwzorowania zasobu lub grupy zasobow w poszczegllnygttash sieci
dystrybucyjnej. Wielkoéi mocy przekazane przez PGE Dystrybucja S.A.,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, moby¢ nizsze od wnioskowanych
wielkosci mocy kwalifikowanych lub mdiwosé swiadczenia danej ustugi
bilansupcej moz zosta wytagczona. W takich przypadkach PGE Dystrybucja
S.A. przekazuje analizuzasadniajca wynik weryfikacji.

Po zakonczeniu przez OSP weryfikacji wniosku, o ktorym mopki A.11.2.3.,
OSP przesyta PGE Dystrybucja S.A. dokumenty, o ktérych mowa aeZtaku
nr 2 do WDB.

OSP realizuje proces kwalifikacji éiadczenia ustug bilansigych zgodnie
zWDB. W ramach realizacji procesu OSP przesyta PGE Dystrybucja S.A.
dokumenty, o ktérych mowa w Zaizniku nr 2 do WDB.

Zasady przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb ustug
bilansujacych

Przekazywanie OSP danych pomiarowych dla zasobéw URD lub grupy zasobow
URD realizowane jest na zasadach ékmych w niniejszym punkcie,
Z uwzgkdnieniem zapisow rozdziatu C.

PGE Dystrybucja S.A. przekazuje OSP dane pomiarowe dla przedziatbw
czasowych zgodnych z OREB, poprzez system WIRE na zasadach i w terminach
okreslonych w WDB oraz w umowie przesylowej. Dane tepmzekazywane

w odniesieniu do zasobow URD uczestamxh w swiadczeniu ustug
bilansupcych.

Dopuszcza gsimodiwos¢ korygowania przekazanych przez PGE Dystrybucja
S.A. do OSP danych pomiarowych zgodnie z WDB.

Dane pomiarowe dotyre zasoboéw URD przygzonych do sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. lub zasobéw URDn paadnych do
sieci dystrybucyjnej OSDngsudostpniane DUB wy4cznie przez OSP.

OSDn, ktérego sigest pojczona z sieqi PGE Dystrybucja S.A., zobogzany

jest do przekazywania PGE Dystrybucja S.A. danych pomiarowych, zgodnie
z OREB, dotycgcych zasobéw przykzonych do jego sieci twaseych JG,

w zakresie i w terminach oldlenych w umowie, o ktérej mowa w pkt A.4.3.8.

OSDn przekazuje PGE Dystrybucja S.A. dane pomiarowe, dla przedziatdw
czasowych zgodnych z OREB, na wskazany przez PGE Dystrybucja S.A.
dedykowany serwer. Dane tg przekazywane wraz ze statusami (0 - dana
poprawna, 1 - dana niepoprawna) z doktadpdo 0,001 MWh.

Wymiana informacji i komunikatéw dotygzych powyszych danych
pomiarowych odbywa giwytagcznie w formie elektronicznej na adresy poczty
elektronicznej lub serwery okéne w umowie, o ktérej mowa w pkt A.4.3.8.

87. Zmieniono treié¢ pkt C.1.1. i nadano mu nagbujgce brzmienie:

C.1.1.

PGE Dystrybucja S.A. na obszarze swojego dziatania administruje danymi

pomiarowymi i realizuje zadania OP w rozumieniu WDB, w zakresie FRIBI
przypisanych do MB, ktére skladajsic na JBs bedaca w posiadaniu
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PGE Dystrybucja S.A. jako P@Bp. PGE Dystrybucja S.A. mezzlect realizacg
funkcji OP, w catosi badz w czsci, innemu podmiotowi.

88. Zmieniono trei¢ pkt C.1.11. i nadano mu nagbujgce brzmienie:

C.1.11.

Na potrzeby rozlicaze RB, PGE Dystrybucja S.A. wyznacza i udgstia dane
pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe dla przedzialdw czasowych zgodnych
z ORN, dla:

1) OSP jako zagregowane MB RB, zgodnie z zasadami i terminamilakyeni
w WDB,

2) POB; jako zagregowane MB RB i MDD bilansowanych sprzedawcéow oraz dane
bilansowanych URR i URDwe,

3) sprzedawcow jako zagregowane MDD,
zachowugc zgodnosdrzekazywanych danych ww. podmiotom

89. Zmieniono tre¢ pkt C.1.12. ppkt a) drugi tiret i nadano mu napujgce brzmienie:

za zgodaURD bgdacego osobdizyczng, dane pomiarowe URD, dla przedziatow
czasowych zgodnych z ORN, po ich uzyskaniu przez PGE Dystrybucja S.A.,
zgodnie z pkt. C.1.3.a),

90.W pkt C.2. zagipiono skroét . JGs” na ,JB o

91.Zmieniono tres¢ pkt F.4. lit. ) i nadano jej nagpujgce brzmienie:

g) zasadach ustanawiania i zmiany POB

92.Zmieniono tre¢ rozdziatu E i nadano mu naspujgce brzmienie:

E. ZASADY BILANSOWANIA HANDLOWEGO W OBSZARZE RYNKU
DETALICZNEGO

E.1

E.2.

Procedura ustanawiania i zmiany R@Eebiega zgodnie z zapisami IRIESD oraz
WDB.

POR; jest ustanawiany przez:

1) Sprzedawe, ktory zamierza sprzedawaenerge elektryczm URDo
przylaczonemu do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

2) URDw przylgczonego do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
3) URDwe przylaczonego do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku URDB, POB jest wskazywany przez sprzedaw&tory zawart
z tym URDo umowg sprzeday albo umow kompleksovy.

Proces ustanawiania i zmiany PQBzez sprzedawc URDw lub URDvg, jest
realizowany wedtug nagtujacej procedury:

1) sprzedawca, URW, URDwe Iub nowy POB powiadamia
PGE Dystrybucja S.A., na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na
stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A., o ustanowieniu lub zmianie;POB
formularz ten powinien zostgpodpisany zaréwno przez nowego PGBk
i sprzedawe, URDw lub URDuve,
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E.3.

E.4.

E.5.

2) PGE Dystrybucja S.A. dokonuje weryfikacji popraweciosotrzymanego
powiadomienia w ¢igu 5 dni roboczych od jego otrzymania, pod wdghm
poprawno€i i zgodnogi z IRIESD oraz zawartymi umowami dystrybuciji,

3) PGE Dystrybucja S.A., w przypadku pozytywnej weryfikaciji:

a) niezwiocznie informuje dotychczasowego PQRlacie, w ktorej przestaje
petni¢ funkcje POBy,

b) niezwiocznie informuje sprzedawcURDw lub URDvwe oraz nowego
POB; o dacie, w ktorej nagbuje ustanowienie lub zmiana PgB

c) przyporadkowuje w swoich systemach informatycznych obshymgiku
energii PPE URDB posiadajcych umow sprzeday albo umow
kompleksovg ze Sprzedavwgdub miejsca dostarczania UR®raz URDue
do MB nowego POB,

4) PGE Dystrybucja S.A., w przypadku negatywnej weryfikacji powiadomienia,
o ktorym mowa w ppkt 1), informuje niezwlocznie nowego ROddaz
Sprzedawe, URDw lub URDve 0 przyczynach negatywnej weryfikacji.

Powiadomienie, o ktdrym mowa w ppkt 1) powinnocbyystane w formie
elektronicznej na dedykowany adres poczty elektronicznej PGE Dystrybucja S.A.
lub poprzez strongnternetovy lub zrealizowane poprzez dedykowany system
informatyczny PGE Dystrybucja S.A., o ile system ten diweg dokonywanie
takich  powiadomi®. = PGE Dystrybucja S.A.  dopuszcza  przekazanie
powiadomienia w postaci papierowej.

Ustanowienie lub zmiana PQBastpuje nie wczéniej niz po 5 dniach roboczych
od daty pozytywnej weryfikacji powiadomienia okienego w pkt E.2.,
z zastrzeeniem pkt E.5.

Powyzsze terminy nie dotyazprzypadku utraty POBprzez sprzedavgc URDw

lub URDve w zwigzku z zaprzestaniem lub zawieszeniem dziatainpézez
dotychczasowego POBna RB, jeeli sprzedawca, UR® lub URDve przekae
PGE Dystrybucja S.A. powiadomienie, o ktérym mowa w pkt E.2. ppkt 1) przed
terminem zaprzestania lub zawieszenia dziat&intg RB przez dotychczasowego
POB:.

W takim przypadku zmiana PQB nastpuje po dokonaniu przez
PGE Dystrybucja S.A. pozytywnej weryfikacji otrzymanego powiadomienia,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszy

Z dniem zmiany POB PGE Dystrybucja S.A. przeprowadza zmiany
w konfiguracji i strukturze obiektowej i podmiotowej rynku detalicznego, ktore
obejmup POB: przekazujcego odpowiedzialnos&a bilansowanie handlowe
(dotychczasowy POB i POB; przejmugcego § odpowiedzialnosénowy POB),
z uwzgkdnieniem &:

1) kazdy PPE danego URPpowinien by przyporadkowany tylko do jednego

MDD,

2) kazdy MDD powinien by przyporadkowany tylko do jednego MB

3) URDw mog by¢ bilansowani handlowo tylko w MB,

4) URDo mog by¢ bilansowani handlowo tylko w MB

5) URDwme mog by¢ bilansowani handlowo tylko w MR

Jezeli PGE Dystrybucja S.A. otrzyma powiadomienie, @rin mowa w pkt E.2.
przed dai nadania i uaktywnienia na RB, zgodnie z zasadam&siakymi
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w WDB, MB nowego POB w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,
wowczas weryfikacja powiadomienia o zirie POB jest negatywr

E.6. Z zastrzeeniem pkt E.2. — E.4., w przypadku, gdy POW®Wskazany przez
sprzedawg, URDw Ilub URDve zaprzestanie niezaleie od przyczyny
dziatalnoci na RB, woéwczas odpowiedzialno&a bilansowanie handlowe
przechodzi ze skutkiem od dnia zaprzestania tej dzialk€ingsrzez
dotychczasowego PQBna nowego POB wskazanego przez sprzedawc
rezerwowego lub sprzedawe urzdu dla URDR lub na PGE Dystrybucja S.A.
w przypadku utraty POz przezURDw lub URDwe.

E.7. Jezeli URDw lub URDve utraci wskazany przez siebie PQB/owczas URW lub
URDwme, w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A., winien zaprzesta
wprowadzania energii do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,
a PGE Dystrybucja S.A. ma prawo do wo#genia tego URR lub URDve, bez
ponoszenia przez PGE Dystrybucja S.A. odpowiedzialnotego tytutu. Sposéb
I zasady rozliczenia energii niezbilansowania w okresie poprzegeaj
zaprzestanie wprowadzenia energii do sieci dystrybucyjnej, sloke g
w umowie dystrybucji zawartej porguzy PGE Dystrybucja S.A. a URDIub
URDwmE.

E.8. PGE Dystrybucja S.A. niezwiocznie po uzyskaniu od OSP informaciji
o planowanym zaprzestaniu dziataloosna RB przez POB powiadamia
sprzedawe, URDw lub URDuve, ktérzy wskazali tego POBo braku moliwosci
bilansowania handlowego przez wskazanego ROWB/ takim przypadku
sprzedawca, URW lub URDvEe jest zobowdzany do zmiany POB Zmiana ta
musi nasfpi¢ przed ww. terminem planowanego zaprzestania daiadelna RB
przez dotychczasowego Pz, zzachowaniem gstanowi@ niniejszego rozdziah

E.O. POB, ktory prowadzi bilansowanie handlowe sprzedawcy, WRID URDve jest
zobowpzany do natychmiastowego skutecznego poinformowania
PGE Dystrybucja S.A. oraz wg] wymienionego sprzedawcy, URD lub
URDwme, ktory go wskazat, o zawieszeniu lub zaprzestaniu nigzialeod
przyczyny dziatalnasi na RB

E.10. Powiadomienie PGE Dystrybucja S.A. o zakonczeniu prowadzenia przez POB
bilansowania handlowego sprzedawcy, URIb URDve albo o rozwizaniu
umowy oswiadczenie ustug bilansowania handlowego zawartejigadry POB
a sprzedawgalbo pom¢dzy POB a URDw albo mgdzy POB a URDue powinno
nasgpi¢ niezwtocznie po uzyskaniu takich informacji przem.vpodmioty, jednak
nie pdéxmiej niz 15 dni kalendarzowych przed zakonczeniem przez OB
bilansowania handlowego sprzedawcy, URIDb URDve.

W przypadku niedotrzymania powszego terminu, POB bgdzie prowadzit
bilansowanie handlowe sprzedawcy, URDIub URDwe do 15 dnia
kalendarzowego od uzyskania tej informacji przez PGE Dystrybucja S.A., chyba,
ze w terminie wczéniejszym nasipi zmiana POB zgodnie z procedurokreslong

w pkt E.2-E.4

93.Dodano nowy pkt G.5. i nadano mu napujgce brzmienie:

G.5. W przypadku gdy okres rozliczenia niezbilansowania na Rynku Bijayaujjest
krotszy ni jedna godzina, ustalenie ilsenergii elektrycznej dla danego okresu
rozliczania niezbilansowania dokonujee¢ sdziehc godzinowd ilosci energii
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elektrycznej po réwno na zawiesag st w tym okresie okresy rozliczania
niezbilansowanii

94. Zmieniono tre¢ pkt H.4. i nadano mu nagpujgce brzmienie:

H.4. PGE Dystrybucja S.A. samodzielnie (bez udziatu sprzedawcy) reatizmgzae
nastpujace obowiyzki w zakresie pogpowania reklamacyjnego oraz realizacji
obowigzkow informacyjnych wynikajcych z przepisow, o ktérych mowa w pkt
Al.l:

1) przyjmowanie od URD przez catdobe zgloszé dotyczcych przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej oraz vgpgtnia zagroen zycia i zdrowia
spowodowanych niewkziwa prag sieci;

2) udzielanie URD, na ichzadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
w sieci;

3) powiadamianie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie:

a) ogloszé prasowych, internetowych, komunikatow radiowych lub
telewizyjnych lub w inny sposéb zwyczajowo prgyjna danym terenie —
jezeli URD jest zasilany z sieci 0 ngpiu znamionowym nie WAszym ng
1kV,

b) indywidualnych zawiadomie pisemnych, telefonicznych lub za pomoc
innego srodka komunikowania ¢i— jezeli URD jest zasilany z sieci
0 napkciu znamionowym wiszym ni 1 kV,

c) wiadomogi wysytanych na adres poczty elektronicznejzeje URD
udostpnit ten adres przeddiorstwu energetycznemu w umowie
dystrybucji albo w umowie kompleksowej, lub w sposob élkrey w tych
umowach,

4) informowanie na gmie, lub w inny sposéb okslvny w umowie dystrybucji
albo w umowie kompleksowej, z co najmniej:

a) tygodniowym wyprzedzeniem — URD zasilanych z sieci o quaypi
znamionowym wyszym ng 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawie
w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrachcye) wptyw na
wspoOtprae ruchows z siecs,

b) rocznym wyprzedzeniem - URD zasilanych 2z sieci oqtapi
znamionowym rownym 1 kV lub nszym, o konieczna$ dostosowania
urzadzer i instalacji do zmienionego nagia znamionowego,

podwyzszonego poziomu pdow zwarcia, zmiany rodzaju pragiza lub
innych warunkéw funkcjonowania sieci,

c) 3-letnim wyprzedzeniem — URD zasilanych z sieci o ¢@api
znamionowym wyszym ni 1 kV, o koniecznasi dostosowania ugdzen
I instalacji do zmienionego nagia znamionowego, podwygzonego
poziomu pgdow zwarcia lub zmianie innych warunkéw funkcjonovean
sieci,

5) kontaktowanie gi z URD w sprawie odptatnego podejmowania stosownych
czynnasci w sieci w celu umdiwienia bezpiecznego wykonania, przez URD
lub inny podmiot, prac w obszarze oddziatywania tej sieci,
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6) przyjmowanie od URD reklamacji na wstrzymanie przez PGE Dystrybucja S.A.
dostarczania energii z przyczyn innych wiskazana w pkt Il 3.2.3.,

7) przyjmowanie dodatkowych zleeeod URD na wykonanie czynnas
wynikajacych z Taryfy PGE Dystrybucja S.A.,

8) przyjmowanie od Prosumenta, Prosumenta zbiorowego oraz Prosumenta
wirtualnego belacego konsumentem w rozumieniu przepisow ustawy a dni
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, reklamacji dotyoych przyhczenia
instalacji odnawialnegarddta energii, a talezrozliczania i dystrybucji energii
elektrycznej wytworzonej w tej instalacji, o ile prosument ten posiada zawart
umowe dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A.,

9) niezwtoczne przekazywanie URD protokotéw z czyrmakreslonych w ppkt
5) lub protokot z wykonania pomiaréw jakwéwych energii elektrycznej,

o ktérych mowa w pkt H.5. ppkt 5).

95. Zmieniono tre¢ pkt H.5. ppkt 5) i nadano mu nagbujgce brzmienie:

5) reklamacje dotycxe dotrzymania parametrow jakidwych energii
elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej, przekazywade s
PGE Dystrybucja S.A. przez sprzedawev terminie 2 dni roboczych.
PGE Dystrybucja S.A. dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametréw
jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieekibenergetycznej,
przez wykonanie odpowiednich pomiarow. PGE Dystrybucja S.A. przekazuje
sprzedawcy informaejo wynikach sprawdzenia niezwtocznie po zakonczeniu
pomiarow, a w przypadku URD w gospodarstwach domowych, niezwtocznie,
jednak nie poaiej niz w terminie 10 dni kalendarzowych od zakonczenia
pomiaréw. W przypadku zgodngiszmierzonych parametréw jakméwych
energii elektrycznej z parametrami oklenymi w aktach wykonawczych do
Ustawy albo ustalonymi w umowie kompleksowej, koszty sprawdzenia
i pomiaréw ponosi URD na zasadach dkvaych w Taryfie PGE Dystrybucja
SA,

96.Dodano lit. d) w pkt I.4. i nadano mu nagtujgce brzmienie:

d) maksymalne mdiwe do swiadczenia wielkodi mocy bilansujcych
w poszczegolnych gztach sieci lub grupach tycheztéw,

97.W ,SEOWNIKU SKROTOW | DEFINICJI” w pkt I.  OZNACZENIA SKROTOW”
usuwa s¢ oznaczenia skrotow: FPP, Miw, MBapv, MB, eMDD, pMDD, URBg).,
URBGe, URBro, URBo, URBw,

98.W ,SEOWNIKU SKROTOW | DEFINICJI” w pkt I. ,0ZNACZENIA SKROTOW”
dodano nowe skroéty o nagiujgcym brzmieniu:

DUB Dostawca ustug bilansigych

FRP Fizyczny rejestr pomiarowy

JB Jednostka bilansowa

JBos Jednostka bilansowa operatora systemu

JG Jednostka grafikowa

ArpMB FMB, w ktérym s reprezentowane dostawy energii elektrycznej reatae

przez zasoby przytzone do sieci dystrybucyjnej, z wykorzystaniem ktér
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sa swiadczone ustugi bilansage, w obszarze RB nietigcym podstawowym
lub rozszerzonym obszarem RB

roMB FMB, w ktérym s reprezentowane dostawy energii elektrycznej reatae
we fragmentach sieci dystrybucyjnej, niegibj podstawowym lub
rozszerzonym obszarem RB

rzMB FMB, w ktorym s realizowane dostawy energii elektrycznej berpdiio
w tej lokalizacji sieci, jako w podstawowym albo rozszerzonym obszarze RB

MB aH ArbMB, poprzez ktore jest reprezentowany zbior PPE,zgeyeh do URD,
reprezentycych moduty wytwarzania energii wodne, innez nmoduty
wytwarzania energii elektrowni szczytowo-pompowej

MB ai ArpDMB, poprzez ktore jest reprezentowany zbior PPE,zgeyeh do URD,
reprezentyjcych moduty wytwarzania energii moduty wytwarzanremii,
inne niz cieplne, wodne, farm wiatrowych, fotowoltaicznyalb | kedace
pojedynczymi modutami parku energii sktagiajmi sk z farmy wiatrowej lub
farmy fotowoltaicznej, ktore magby¢ wspomagane magazynami energii
elektrycznej

MB az AFpMB, poprzez ktore jest reprezentowany zbiér PPE,zapeyeh do URD,
reprezentyjcych farmy wiatrowe lub farmy fotowoltaiczne lub nubygl
wytwarzania energii d¢gdace pojedynczymi modutami parku energii
sktadapcymi si z farmy wiatrowej lub farmy fotowoltaicznej, ktoreogs
by¢ wspomagane magazynami energii elektryczne;j

MBo roMB, poprzez ktore jest reprezentowany zbior PPE,zgejeh do URD,
reprezentyjcych odbiory energii elektrycznej

MBosp roMB, poprzez ktore jest reprezentowany zbioér PPW aieh do POBsp,
reprezentujce wymiang energii elektrycznej pomgilzy poszczegOlnymi
obszarami sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. ogaednich OSDp,
na napgciu nizszym ni 110 kV

MBw rpMB, poprzez ktére jest reprezentowany zbior PPE,zpeyeh do URLy
lub URDuve, reprezentujcych odpowiednio modut wytwarzania energii lub
magazyn energii elektrycznej

OoP Operator pomiaréw

OREB Okres rozliczania energii bilangagpj

ORN Okres rozliczania niezbilansowania

POBosp POB bgacy OSDp

POB:z POB prowadacy bilansowanie handlowe zasobéw

POBzsu POBz ustanowiony przez sprzedagwecurzdu na terenie danego OSD

99. W ,StOWNIKU SKROTOW | DEFINICJI” w pkt I. ,OZNACZENIA SKROTOW”
zmieniono skroty i nadano im nagbujgce brzmienie:

rMB Fizyczne MB
wMB Ponadsieciowe (wirtualne) MB

Stronab1 z 68

68



BIULETYN BRANZOWY - Energia elektryczna Nr 147 (4391) 5 czerwca 2024 r.
T

] T PGE Karta aktualizacji nr B/3/2024 IRIESD

MB am ArpDMB, poprzez ktore jest reprezentowany zbiér PPE zpeyeh do URD,
reprezentyjcych moduty wytwarzania energii elektrowni szczytewo
pompowej albo magazyn energii elektrycznej

MB a0 ArDMB, poprzez ktore jest reprezentowany zbiér PPE zpejeh do URD,
reprezentyjcych sterowane odbiory

MBaw AFDMB, poprzez ktore jest reprezentowany zbiér PPE zpejeh do URD,
reprezentyjcych moduty wytwarzania energii cieplne

P Wskaznik dlugookresowego migotaniaswiatta, obliczany z sekwencji
12 kolejnych wartéci Ps, wystpujacych w okresie 2 godz., zgodnie ze wzorem:

P =

gdzie: i — sekwengjwartoi Pst

Pst Wskaznik  krotkookresowego ~ migotania $wiatta,  mierzony  przez
10 min

POB Podmiot odpowiedzialny za bilansowal

SCO Samoczynne eatotliwosciowe odjczanie

THD Wspétczynnik odksztatcenia ngpia harmonicznymi, obliczany zgodnie ze

wzorem:

50
THD = Z(uh)z
h=2

gdzie:
THD — wspotczynnik odksztatcenia harmonicznymi gejai zasilajcego,
un — wartoséwzgledng napkcia w procentach skladowej podstawowej,
h — rad wyzszej harmoniczne;.

100.W ,StOWNIKU SKROTOW | DEFINICJI” w pkt Il. ,Poj ecia i definicje” usuwa

sie definicje: ,Awaria sieciowa”, ,Awaria w systemie”,Fizyczne Grafikowe Miejsce
Dostarczania Energii Rynku DetalicznegegNIDD)”, ,Fizyczne Profilowe Miejsce
Dostarczania Energii Rynku DetalicznegeNIDD)”, ,Fizyczne Miejsce Dostarczenia
Energii Rynku Bilansugcego £€MB)”, ,Fizyczny Punkt Pomiarowy (FPP)”, ,Obszar
Rynku Bilansugcego”, ,Miejsce dostarczania energii rynku bilansggego (MB)”,

» Przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej planowana”, ,Przerwa w dostarczaniu

energii elektrycznej nieplanowana”

101.W ,SEOWNIKU SKROTOW | DEFINICJI” w pkt Il. ,Pojecia i definicje”

zmieniono definicje i nadano im nagbujgce brzmienie:

Bilansowanie systemu

swiadczonych ustug przesytania, polega na rownowzeniu
zapotrzebowania na eneg@lektryczm z dostawami tej enerqii,
w tym bilansowanie w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozpdeenia
2019/943
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Farma fotowoltaiczna

Farma wiatrowa

Grupy przyt aczeniowe

Jednostka grafikowa

Jednostka wytworcza
centralnie dysponowana

Modut parku energii wykorzystggy do wytwarzania energii
elektrycznej energi promieniowania stonecznego, prayzony
do sieci w jednym miejscu przydzenia.

Modut parku energii wykorzystggy do wytwarzania energii
elektrycznej energi wiatru, przyhczony do sieci w jednym
miejscu przy4czenia.

Grupy podmiotéw, ktorych ugglzenia, instalacje i siecigs

przytaczane do sieci, podzielonych w ngmtjacy sposob:

i. grupa przyiczeniowa | — podmioty, ktérych wdzenia,
instalacje lub siecigsprzylaczane bezpoédnio do sieci
0 napkciu znamionowym wyszym ni 110 kV,

ii. grupa przydczeniowa Il -podmioty, ktorych ugdzenia,
instalacje lub siecigsprzylaczane bezpeédnio do sieci
0 napkciu znamionowym 110 kV,

iil.  grupa przydczeniowa lll — podmioty, ktorych ugdzenia,

instalacje lub siecigsprzylaczane bezpoédnio do sieci
0 napkciu znamionowym wyszym ng 1 kV, ale nkszym
niz 110 kV,

iv.  grupa przyiczeniowa IV — podmioty, ktérych wdzenia,

instalacje lub siecigsprzylaczane bezpoédnio do sieci
0 napkciu znamionowym rownym 1 kV lub #8zym oraz
0 mocy przyhczeniowej wekszej niz 40 kW,

V. grupa przydczeniowa V — podmioty, ktérych wdzenia,
instalacje lub siecigsprzylaczane bezpoédnio do sieci
0 napkciu znamionowym rownym 1 kV lub #8zym oraz
0 mocy przyhczeniowej nie wgkszej niz 40 kW,

vi. grupa przydczeniowa VI — podmioty, ktérych wdzenia,

instalacje lub sieci gs przylagczane do sieci przez
tymczasowe przycze, ktére bdzie, na zasadach
okreslonych w umowie o przgczenie do sieci, zagiione
przytaczem docelowym, lub podmioty, ktérych adzenia,
instalacje lub sieci gs przylgczane do sieci na czas
okreslony, ale nie diugzy ni rok.

Zbior rzeczywistych miejsc dostarczania energii elektrycznej,
okreslonych dla zasobow yikownikow systemu, za pomgc
ktorych dostawca wustug bilangaych swiadczy ustugi
bilansupce.

Modut wytwarzania energii:

a) przylaczony do sieci przesylowej elektroenergetycznej albo

b) cieplny kondensacyjny o mocy ggalnej réwnej 100 MW
lub wyzszej przyhczony do koordynowanej sieci 110 kV lub
szczytowo-pompowy przgczony do koordynowanej sieci
110 kV, albo

C) przytaczony do koordynowanej sieci 110 kV innyzni
okreslony w lit. b), ktérym OSP dysponuje na podstawie
odrebnych umow zawartych z wytwéaé OSD, do ktérego
sieci ten modut wytwarzania energii jest peggony,

o ile nie zostat olty zmiang statusu JWCD zgodnie z § 14
rozporzdzenia systemowego.
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Miejsce dostarczania

Miejsce Dostarczania
Energii Rynku
Detalicznego (MDD)

Moc przylaczeniowa

Moc umowna

Niezbilansowanie

Ograniczenia sieciowe

Miejsce, do ktérego przedsiorstwo energetyczne dostarcza
energk elektryczng okreslone w umowie o przyczenie do sieci
abo wumowie o swiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej, albo w umowie sprzedeenergii elektrycznej, albo
w umowie kompleksowej, logce jednoczénie miejscem jej
odbioru.

Okreslony przez OSD punkt w sieci dystrybucyjnej poza
obszarem RB, w ktorym nagiuje przekazanie energii pogdiy
sprzedawg lub POBZ a URD.

Moc czynna planowana do pobierania z sieci lub wprowadzania
do sieci, okrdona w umowie 0 przgczenie do sieci jako
wartos¢maksymalna wyznaczana vwggu kazdej godziny okresu
rozliczeniowego z&rednich wartogi tej mocy w okresach 15-
minutowych, stuzga do zaprojektowania przgza.

Moc czynna pobierana z sieci lub wprowadzana do sieci,
okreslona w:

a) umowie oswiadczenie ustug przesytania lub dystrybuciji
energii elektrycznej, umowie sprzedeenergii elektrycznej
albo umowie kompleksowej jako wartofie mniejsza i
wyznaczona jako wartosdiaksymalna zerédniej wartosi
mocy Ww okresie 15-minutowym, z uwzglnieniem
wspotczynnikdbw odzwierciedlggych specyfik ukiadu
zasilania odbiorcy, albo

b) umowie o0 s$wiadczenie ustug przesylania energii
elektrycznej, zawieranej malzy operatorem systemu
przesytowego elektroenergetycznego a operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego posian co
najmniej dwa sieciowe miejsca dostarczania energii
elektrycznej palczone z siegikazdego z tych operatoréw,
jako sérednia  z  maksymalnych adznych  mocy
sredniogodzinnych pobieranych przez danego operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
w sieciowych miejscach dostarczania energii elektrycznej,
wyznaczona na podstawie wskazaktadow pomiarowo-
rozliczeniowych, albo

c) umowie o0 $wiadczenie wustug dystrybucji energii
elektrycznej, zawieranej railzy operatorami systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego posigmaqni co
najmniej dwa sieciowe miejsca dostarczania energii
elektrycznej palczone siea kazdego z tych operatoréw,
jako sérednia  z  maksymalnych adznych mocy
sredniogodzinnych pobieranych w miejscachapoé sieci
operatorow systemow dystrybucyjnych, wyznaczona na
podstawie wskazauktaddéw pomiarowo-rozliczeniowych.

Niezbilansowanie w rozumieniu art. 2 pkt 8 EB GL.

Ograniczenia przesytlowe, o ktorych mowa w art. 2 pkt 4
rozporzdzenia 2019/943.
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Operator pomiarow

Przekamik SCO

Przytacze

Rynek bilansujacy
Ustugi systemowe

Wytworca

Zasilenie inicjalne

Podmiot, ktory realizuje funkcje operatorskie w zakresie
przekazywania i pozyskiwania danych pomiarowych do/od OSP
zgodnie z WDB.

Wyodrebniony przekanik albo funkcja w terminalu
zabezpieczeniowym lub sterowniku ukladu sterowania staciji,
ktére wykonuy pomiar cestotliwosci i poréwnanie
czestotliwosci zmierzonej z nastawiongielkoscia kryterialng

po przekroczeniu ktorej jest generowany sygnat sieyujv celu
wytaczenia odbioru za pomgevytacznikow.

Odcinek lub element sieci stz do padczenia urzdzen,
instalacji lub sieci podmiotu, dostosowane do mocy
przylaczeniowej, z pozostat czescig sieci przedsibiorstwa
energetycznegéwiadczcego na rzecz podmiotu pragkzanego
ustuge przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Rynek bilansujcy w rozumieniu art. 2 pkt 2 EB GL

Ustugi swiadczone na rzecz OSP, niedhe do zapewnienia
przez OSP prawidtowego funkcjonowania KSE, niezawodnos
jego pracy iutrzymywania parametrow jagioévych energii
elektryczne,.

Przedsibiorstwo energetyczne zajmup s¢ wytwarzaniem
energii elektrycznej.

Przekazanie przez OSD do OSP danych pomiarowych
dotycacych iloki dostaw energii  elektrycznej dla
poszczegollnych PPE, sklageych s¢ na dany ORed, po
otrzymaniu z OSP informacji o konieczrmoprzekazania danych
pomiarowych z ORed uczestnigzch w swiadczeniu ustugi
IRP.

102.W .St OWNIKU SKROTOW | DEFINICJI” w pkt Il. ,Poj ecia i definicie” dodano

nowe definicje o nagpujgcym brzmieniu:

Awaria techniczna

Bilansowanie handlowe

Dostawca ustug
bilansujacych

Dni robocze

Gwaltowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie
obiektu budowlanego, wdzenia technicznego lub systemu
urzadzen technicznych powodgge przerw w ich uzwaniu lub
utrate ich wiaciwosci. Awarie techniczng mog wywota
rowniez zdarzenia w cyberprzestrzeni, w rozumieniu ustawy
o stanie késki zywiotowej, oraz dziatania o charakterze
terrorystycznym.

Zgtaszanie OSP przez POB do realizacji uméw spezeeiaergii
elektrycznej zawartych przez yikownikbw  systemu

i prowadzenie rozliczania niezbilansowania w rozumieniu art. 2
pkt 9 EB GL dla kadego okresu rozliczania niezbilansowania
w rozumieniu art. 2 pkt 10 EB GL.

Dostawca ustug bilansagych w rozumieniu art. 2 pkt 6 EB GL.

Dni od poniedziatku do ptku inne nz dni ustawowo wolne od
pracy.
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Energia bilansujaca

Fizyczny rejestr
pomiarowy

Instalacja odbiorcza
Jednostka bilansowa

Jednostka odbiorcza

Jednostka wytworcza
centralnie koordynowana

Miejsce dostarczania
energii rynku
bilansujacego

Moc bilansujaca
Modut parku energii

Modut wytwarzania
energii

Obszar RB

Okres rozliczania
niezbilansowania

Podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie

Podmiot prowadzacy
bilansowanie handlowe
bedacy OSDp

Podmiot prowadzacy
bilansowanie handlowe
zasobow

Energia bilansujca w rozumieniu art. 2 pkt 4 EB GL.

Rejestr w LZO lub liczniku konwencjonalnym reprezegtyj
pomiar wielkoci fizycznej dotycacej energii elektrycznej
zmierzonej w PP.

Instalacja odbiorcza w rozumieniu art. 2 pkt 1 NC DC.

Zbior rzeczywistych lub wirtualnych miejsc dostarczania energii
elektrycznej utworzony na potrzeby rozliczania
niezbilansowania.

Jednostka odbiorcza w rozumieniu art. 2 pkt 4 NC DC.

Modut wytwarzania energii 0 mocy agialnej rownej 50 MW
lub wyzszej przydczony do koordynowanej sieci 110 kV
niebedacy jednostkawytworcz centralnie dysponowang

Okreslany przez OSP punkt w sieci otgj obszarem RB
reprezentujcy pojedynczy wzet albo grupgvezidw w sieci, lub
umowny punkt ,ponad siegi, w ktorym nas¢puje przekazanie
energii pomg¢dzy URB a RB.

Moc bilansygca w rozumieniu art. 2 pkt 5 EB GL.
Modut parku energii w rozumieniu art. 2 pkt 17 NC RfG.
Modut wytwarzania energii w rozumieniu art. 2 pkt 5 NC RfG.

Cze$¢ systemu elektroenergetycznego, w ktérej jest praoayl
hurtowy obrét energi elektryczngoraz w ramach ktérej OSP
rownoway biezace zapotrzebowanie na energelektryczng
z dostawami tej energii w KSE, oraz zgiza ograniczeniami
systemowymi i prowadzi wynikgfe z tego rozliczenia,
Z podmiotami bicgcymi udziat w RB.

Okres rozliczania niezbilansowania w rozumieniu art. 2 pkt 10
EB GL okre&lony w WDB.

Podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozpgizenia 2019/943
uczestniczcy w RB na podstawie umowy przesytowe.

OSDp ktory dziatajc jako przedsbiorstwo bilansujce:

a) dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu pokrywania
strat powstatych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji
energii elektryczneptsiech, oraz

b) moz dokonyw& zakupu energii elektrycznej w celu
pokrywania potrzeb OSDp zwdanych z wykonywan
dziatalnogia gospodarcz w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej.

Podmiot odpowiedzialny za niezbilansowanie zasobow:

a) ktorych jest wiacicielem, przy czym w uzasadnionych
sytuacjach zamiast widaiciela moz dziatld uzytkownik
systemu, ktory dysponuje innym miwtasnosé tytutem
prawnym do zasobu albo zasobow, lub
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Przerwa planowana

Przerwa nieplanowana

Rzeczywiste miejsce
dostarczania energii
elektrycznej

Stan odbudowy systemu

Stan zagroznia
Stan zaniku zasilania

Sterowany odbiér

Umowa dystrybucji

Umowa przesytowa

Ustuga IRP

Ustugi bilansujace

Zaktad wytwarzania
energii

Zasob

b) w odniesieniu do ktorych zostal wskazany jako
odpowiedzialny za ich niezbilansowanie przez sail@eli
abo sprzedawcow energii elektrycznej w przypadku
zasobOow odbiorcéw kmowych przydczonych do sieci
dystrybucyjne;j.

Przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej wynjkaj

z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej;
czas trwania tej przerwy jest liczony od chwili otwarcia
wytgcznika do czasu wznowienia dostarczania energii
elektryczne,.

Przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowana
wystgpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przynsz
czas trwania tej przerwy jest liczony od chwili uzyskania przez
przedsgbiorstwo energetyczne zajmuag s¢ dystrybucy energii
elektrycznej informacji o jej wyapieniu do czasu wznowienia
dostarczania energii elektryczne,.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej, w ktorym jest
realizowana dostawa tej energii pgaana bezpagdnio z jej
fizycznymi przeptywami, ktorej ilosfest wyznaczana za pompc
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, c¢tlace jednoczéie
rzeczywistym miejscem odbioru tej energii.

Stan odbudowy systemu, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 38
SO GL.

Stan zagrognia, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 37 SO GL.

Stan zaniku zasilania, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 22 SO
GL.

Instalacja odbiorcza lub jednostka odbiorcza posiadaj
zdolnos¢ do czasowego ograniczenia lub gkgzenia poboru
energii elektrycznej z sieci w wyniku zmiany z@a energii
elektrycznej przezgtinstalacg lub t jednostke

Umowa o$wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,
w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 2 Ustawy.

Umowa o swiadczenie ustug przesytania energii elektrycznej
zawarta z OSP.

Ustuga w zakresie interwencyjnej dostawy mocy czynnej
swiadczona na polecenie OSP w postaci ustugi intecwagj
ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorcow.

Ustugi bilansugce w rozumieniu art. 2 pkt 3 EB GL.
Zaktad wytwarzania energii w rozumieniu art. 2 pkt 6 NC RfG.

Modut wytwarzania energii, w tym instalacjopdnawialnego
zrédta energii w rozumieniu art. 3 pkt 20h Ustawy,gemyn
energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 10k Ustawy,
instalacg odbiorcz lub jednostk¢ odbiorca, wraz
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z przyporadkowanymi im rzeczywistymi miejscami
dostarczania energii elektryczne.

103.W Zalgczniku nr 1 usuwa s pkt 11.1.5.

104.W Zalgczniku nr 1 usuwa gi pkt 11.2.2., a istnigicy pkt 11.2.3. zmienia numeracj
nalil.2.2.
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