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Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r.

PREZES
URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI
Maciej Bando

DRR.WRE.4321.6.2017.LK
DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 9g ust. 8 oraz
art. 23 ust. 2 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz.U.z 2017 r. poz. 220, z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
Energa-Operator Spétka Akcyjna,
z siedzibg w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130,

z dnia 7 kwietnia 2017 r., znak: EOP-FR-000217-2017, o zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej okreslonych w Karcie aktualizacji nr 2/2017 tej instrukcji,

postanawiam

1. zmieni¢ decyzje Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2013 r., znak: DRR-
4321-59(6)/2013/MKo1, zatwierdzajaca Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej, zmieniong decyzja z dnia 31 stycznia 2014 r., znak: DRR-4321-
59(8)/2013/2014/MKo1, decyzja z dnia 23 kwietnia 2014 r., znak: DRR-4321-
59(10)/2013/2014/MKo1, decyzja z dnia 31 pazdziernika 2014 r. znak: DRR-4321-
8(2)/2014/MKo1, decyzjg z dnia 26 czerwca 2015 r., znak: DRR-4321-1(6)/2015/MKo1,
decyzja z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: DRR-4321-14(2)/2015/GMil, decyzja z dnia
13 stycznia 2016 r., znak: DRR-4321-10(9)/2015/2016/GMi1, decyzja z dnia 30 listopada
2016 r., znak: DRR-4321-1(11)/2015/2016.GMi1, decyzja z dnia 22 grudnia 2016 r., znak:
DRR.WIR.4321.1.2016/LK oraz decyzja z dnia 13 marca 2017 r, znak:
DRR.WRE.4321.2.2017.LK, poprzez zatwierdzenie zmian okre$lonych w Karcie aktualizacji
nr 2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, stanowiacej zatagcznik nr 1 do
niniejszej decyzji,

2. ustali¢ termin wejScia w zycie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr 2/2017 Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na dzien 1 maja 2017 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 7 kwietnia 2017 r., znak: EOP-FR-000217-2017, przedsiebiorstwo
energetyczne Energa-Operator Spdtka Akcyjna (zwane dalej: ,Energa-Operator”) przedtozyto do
zatwierdzenia projekt zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej
takze: ,IRiESD”) w formie Karty aktualizacji nr 2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (zwanej dalej: ,, Karta aktualizacji [RiIESD”).
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Jak wskazano we wniosku, celem opracowania Karty aktualizacji jest uwzglednienie
w IRIESD zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej zatwierdzonych decyzja
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2017 r. (Karta aktualizacji IRiESP
nr CB/17/2017). Zmiany te dotycza wprowadzenia nowych rozwigzan w zakresie sposobu
pozyskiwania ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesytowego,
tj. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji IRIESD polegaja na okresleniu:

a) zasad  certyfikowania  Obiektéow  Redukcji  (zwanych  dalej: ,ORed”)
wykorzystywanych do $wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie
operatora systemu przesytowego;

b) zasad i wymagan dotyczacych zakresu oraz sposobu przekazywania danych
pomiarowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed, w ramach §wiadczenia ustugi
redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesytowego (dotyczy
przekazywania danych pomiarowych przez OSDn do Energa-Operator oraz
przekazywania danych pomiarowych przez Energa-Operator do operatora systemu
przesytowego).

Karta aktualizacji IRIESD okres$la szczegétowe zasady wydawania przez Energa-Operator
certyfikatéw dla ORed, na ktérych moze by¢ $wiadczona ustuga redukcji zapotrzebowania na
polecenie operatora systemu przesytowego oraz zasady rejestracji w systemie informatycznym
OSP certyfikatow wydanych przez OSDn przytaczonych do sieci Energa-Operator. Uzyskanie
certyfikatu jest warunkiem koniecznym, dopuszczajagcym ORed do udziatu w $wiadczeniu ustugi
redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesytowego. Proces certyfikacji
ORed realizowany bedzie dla obiektéw, ktérych co najmniej jeden punkt poboru energii
elektrycznej (PPE) przytaczony jest do sieci o napieciu znamionowym powyzej 1 kV.

Zgodnie z art. 9g ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego
uwzglednia w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wymagania okreslone
W opracowanej przez operatora systemu przesytowego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
przesytowe;.

Z kolei stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne operator systemu
dystrybucyjnego, w terminie 60 dni od dnia ogtoszenia zatwierdzonej instrukcji, o ktérej mowa
w ust. 7, przedktada Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji,
instrukcje wraz z informacja o zgloszonych przez uzytkownikéw systemu uwagach oraz
sposobie ich uwzglednienia. Operator zamieszcza te dokumenty na swojej stronie internetowe;j.

Majac na wzgledzie powyzsze Energa-Operator opracowata Karte aktualizacji IRIESD,
w ktorej uwzglednita zmiany IRIESP zatwierdzone decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
z dnia 28 lutego 2017 r. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017). Nastepnie wypetniajac
obowigzek okreSlony w art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne Energa-Operator
poinformowata  uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego, w formie komunikatu
opublikowanego na stronie internetowej tego przedsiebiorstwa, o publicznym dostepie do
projektu Karty aktualizacji IRiESD oraz o mozliwosci zglaszania uwag do tego projekty,
okreslajac jednocze$nie miejsce i termin zglaszania uwag. Proces konsultacji projektu Karty
aktualizacji IRIESD rozpoczat sie w dniu 7 marca 2017 r., a zakonczyt w dniu 21 marca 2017 r.
W procesie konsultacji zgtoszono jedng uwage. Uwaga nie zostata uwzgledniona przez Energa-
Operator. Tre$¢ projektu Karty aktualizacji IRIESD w obszarze, ktérego dotyczyta uwaga jest
zgodna z postanowieniami IRIiESP.
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Ponadto zgodnie z art. 9g ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne Energa-Operator zamiescit
na stronie internetowej projekt Karty aktualizacji, wraz z informacja o braku zgltoszonych przez
uzytkownikéw systemu uwag.

Na podstawie art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego decyzja ostateczna, na
mocy ktérej strona nabyta prawo, moze by¢é w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry jg wydat, jezeli przepisy szczeg6lne nie
sprzeciwiaja sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub
stuszny interes strony.

Po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie zgromadzonego w sprawie materiatu
dowodowego ustalitem, ze =zachodzg przestanki zmiany decyzji z dnia 16 grudnia
2013 r., znak: DRR-4321-59(6)/2013/MKol wraz z poéZniejszymi zmianami, okresSlone
w art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego, zgodnie z pkt 1 niniejszej decyzji.

W przedmiotowej sprawie przepisy szczegoélne nie sprzeciwiajg sie zmianie decyzji
z dnia 16 grudnia 2013 r. (wraz z pdZniejszymi zmianami). Za zmiang tej decyzji przemawia
takze interes spoteczny oraz stuszny interes strony.

Jednoczes$nie uwzgledniajac wniosek Energa-Operator okreslitem date wejscia w zycie
postanowien okres§lonych w Karcie aktualizacji nr 2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej na dzien 1 maja 2017 r.

Majac powyzsze na wzgledzie, postanawiam orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sgdu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za moim posSrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz
art. 4794 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego). Odwotanie nalezy
przesta¢ na adres Urzedu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego
oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto$ci przedmiotu sporu, przytoczenie

zarzutow, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodo6w, a takze zawiera¢ wniosek o uchylenie
albo o zmiane decyzji w cato$ci lub w czesci (art. 47949 Kodeksu postepowania cywilnego).

Zalacznik nr 1: Karta aktualizacji nr 2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

/-/ Maciej Bando

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
w zZw. Z tre$cig zatacznika do ustawy - cz. |
pkt 53

/-/ Leszek Kukula

Otrzymuje:
1. Energa - Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
2.a/a
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ENERGA ~ OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Ekspioatacii Sieci Dystrybucyjnej
Zalacnik ny ..., 4 ........... dod ji
KARTA AKTUALIZACH  Prezesa Uragdu Reguiacii Enoratris
z dnia 18%%%101}’* ........
or DERGILE 13216, ot

Karta aktualizacji nr 2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Data wejscia w zycie aktualizacji: 01 maj 2017r.
2. Imig i nazwisko osoby przeprowadzajacej aktualizacje: Waldemar Lonczak

3. Przyczyna aktualizacji
Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 2/2017 instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (KA IRIESD), wynikaja ze zmian IRiESP zatwierdzonych decyzja Prezesa URE z
dria 28.02.2017 r. (Karta aktualizacji IRIESP nr CB/17/2017). Zmiany IRiESP wprowadzajg
nowe rozwigzania w zakresie sposobu pozyskiwania ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie PSE S.A. (OSP), wprowadzajac Program Gwarantowany i Program Biezacy,
platnosé za gotowosc do redukcji zapotrzebowania {w Programie Gwarantowanym) oraz
obowiazek realizacji przez OSD funkcji wynikajacych z wprowadzenia powyzszych
programéw, tj. w szczegdlnosci certyfikacje obiektéw redukcji i przekazywanie OSP danych
pomiarowych dotyczacych obiektéw realizujgcych ww. ustuge.

Zmiany zawarte w niniejszej KA IRIiESD dotycza:

a) wprowadzenia zasad certyfikowania Obiektéw Redukcji (ORed) wykorzystywanych do
Swiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,

b) zwigzanych ze $wiadczeniem tej ustugi, zasad i wymagan dotyczacych zakresu oraz
sposobu przekazywania danych pomiarowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed —
dotyczy przekazywania danych pomiarowych przez OSDn do ENERGA-OPERATOR SA
oraz przez ENERGA-OPERATOR SA do OSP.

Karta aktualizacji okresla szczegétowe zasady weryfikacji wnioskéw o wydanie certyfikatu

dla ORed, na ktérych moze byé¢ swiadczona ustuga redukcji zapotrzebowania na polecenie

OSP oraz zasady wydawania przez ENERGA-OPERATOR SA tych certyfikatéw, w tym zasad

rejestracji przez ENERGA-OPERATOR SA w systemie informatycznym OSP certyfikat6

Q-
o
ORed realizowany bedzie dla obiektéw, ktérych co najmniej jeden punkt poq&&v/énergii
& OQ [

= Prn,‘._. Wicep. .
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej NERGA-OP
zatwierdzono:
Piotf Dok .
e Krzysztof Baczyk
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elektrycznej (PPE) przylaczony jest do sieci o napieciu znamionowym powyzej 1 kV.
Uzyskanie certyfikatu dla ORed bedzie warunkiem koniecznym, dopuszczajacym ORed do

udziatu w $wiadczeniu ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

W KA IRIESD okreslono réwniez wymagania, ktére musza spefniaé uktady pomiarowo-
rozliczeniowe instalowane w PPE danego ORed, wykorzystywane do pozyskiwania danych
pomiarowo-rozliczeniowych w celu wyznaczenia wolumenu redukeji i rozliczenia ustugi
redukcji zapotrzebowania na polecenie QOSP oraz zasady przekazywania tych danych przez

OSDn do ENERGA-OPERATOR SA oraz przez ENERGA-OPERATOR SA do OSP.

4. Numery punktéw podlegajacych aktualizacji:

a) w czesci IRIESD-Bilansowanie:
- w punkcie A.2.1. dodaje sie lit. n),
- w punkcie A.4.3.8. dodaje sie lit. j),
- Zmieniono punkt A,5.2.,
- w rozdziale A dodano nowy punkt A.10.,

b) Stownik skrétow i definicji:
-w czgscii Oznaczenia skr6téw - dodano skrét ORed,
- w czesci Pojecia i definicje :

Dodano definicjg: ,,Odbiorca w ORed - Podmiot bedacy strong umowy o $wiadczenie
ustug przesytania lub umowy regulujacej zasady $wiadczenia ustug dystrybucji w
danym ORed.”

5. Nowe brzmienie punktéw Instrukcji:

W czesci IRIESD-Bilansowanie:

n) zasady wspétpracy dotyczace regulacyjnych ustug systemowych w zakresie

A2.1, / oty
rezerwy interwencyijne;j.
lit. n}
A.4.3.8 i) zasady przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb realizacji
it. | regulacyjnych ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej.
it. j
A.5.2. W ramach obowiazkéw zwigzanych z administrowaniem rynkiem bilansujacym,

ENERGA-OPERATOR SA realizuje nastepujace zadania:

a) zarzadza konfiguracjy w zakresie prowadzenia bilansowania handiowego
przez POB,

b) zarzadza konfiguracja w zakresie przyporzadkowywania URD do wiasciwych

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 4 / Strona: 2

zatwierdzono:
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MB poszczegdlnych POB, jako podmiotéw prowadzacych bilansowanie
handlowe tych URD,

¢) zarzadza konfiguracjy w zakresie dopuszczania poszczegdlnych URD i
reprezentujacych ich PPE do swiadczenia ustugi redukgji obcigzenia
odbiorcow, w tym ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i
przekazuje do OSP specyfikacjg PPE dopuszczonych do $wiadczenia ustugi,

d) wyznacza oraz przyporzadkowuje iloéci dostaw energii dotyczacych URD do
poszczegélnych MB poszczegéinych POB, petnigcych dla tych URD funkcje
podmiotéw odpowiedziainych za bilansowanie handlowe,

e) przekazuje do OSP iloéci dostaw energii dia poszczegdlnych MB
poszczegdlnych POB,

f) rozpatruje reklamacje POB dotyczace przyporzadkowanych im iloéci dostaw
energii w poszczegblnych MB i wprowadza niezbedne korekty w

wymagajacych tego przypadkach,

g) pozyskuje dane pomiarowe dotyczace iloéci dostaw energii w poszczegdinych
PPE, w ktorych przylaczone s3 urzadzenia lub instalacje wykorzystywane do
Swiadczenia ustugi redukcji obciazenia odbiorcéw, w tym ustugi redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP i przekazuje je do OSP,

h) uczestniczy w rozpatrywaniu reklamacji podmiotow $wiadczacych ustuge
redukcji obciazenia odbiorcéw, w tym redukgji zapotrzebowania na polecenie
OSP, dotyczacych ilosci dostaw energii w poszczegdinych PPE,

i} przekazuje do OSP dane niezbedne do konfigurowania Rynku Bilansujacego
oraz monitorowania poprawnosci jego konfiguracji,

j) obstuguje sytuacje wyjatkowe, polegajace na utracie przez URD podmiotu
odpowiedzialnego za jego bilansowanie.

A.10,

ZASADY WSPOLPRACY DOTYCZACE REGULACYJNYCH USLUG SYSTEMOWYCH W
ZAKRESIE REZERWY INTERWENCYJNE)

A.10.1.

Zasady nadawania certyfikatéw ORed

A.10.1.1.

ORed wykorzystywany do $wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP musi posiadaé Certyfikat dla ORed, uzyskany na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie. Zasady certyfikowania ORed przytaczonych do
sieci przesytowej albo jednoczesnie do sieci przesytowej i dystrybucyjnej okreéla
IRIESP.

A.10.1.2.

Certyfikowaniu podlega ORed przytaczony do sieci dystrybucyjnej, dla ktérego
przynajmniej jedno PPE przytgczone jest do sieci o napieciu znamionowym
powyzej 1 kV.

Dopuszcza sig, aby ORed, poza PPE przytaczonymi do sieci dystrybucyjnej o
napigciu znamionowym powyiej 1 kV, posiadat réwniez dodatkowo PPE
przytaczone do sieci o napieciu znamionowym ponizej 1 kv, o ile spetniaja one
wymagania okreslone w pkt. A.10.1.9. ppkt. 4) - 5).

A.10.1.3.

ORed jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych i okresiony przez jedno lub kilka
PPE, tworzgcych kompletny ukfad zasilania danego ORed pod jednym adresem {w
jednej lokalizacji), obejmujacy wszystkie miejsca przytaczenia ORed do sieci

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Strona: 3

zatwierdzono:
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dystrybucyjnej.

A.10.1.4.

W przypadku, gdy ukiad zasilania ORed skiada sie z kilku PPE, wéwczas iloéé
dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana przez OSP, jako suma
dostaw energii elektrycznej dla tych PPE.

Powyisze nie dotyczy przypadku, gdy do sieci OSDn bedacego cdbiorcg
$wiadczacym ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP przytaczone sg
inne podmioty $wiadczace te ustuge. W takim przypadku iloéé dostaw energii
elektrycznej dla ORed odbiorcy bedacego OSDn jest pomniejszana przez OSP o
sume ilosci dostaw energii elektrycznej dla ORed podmiotéw przytaczonych do
sieci dystrybucyjnej tego OSDn.

A.10.1.5.

Certyfikat dla ORed jest wydawany przez ENERGA-OPERATOR SA jesli ORed jest
przyfaczony wylacznie do sieci ENERGA-OPERATOR SA lub do sieci ENERGA-
OPERATOR SA i OSDn, ktdrego siec jest potaczona z siecig ENERGA-OPERATOR SA.

W przypadku, gdy ORed jest przytaczony wytacznie do sieci OSDn, ktérego sie¢
jest potaczona z siecia ENERGA-OPERATOR SA, Certyfikat dla ORed, wzorowany
na wzorze Certyfikatu dla ORed, o ktérym mowa w pkt A.10.1.7., wystawia OSDn,
w oparciu o pozytywnie zweryfikowany wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed i
przekazuje do upowaznionego przez OSDn ENERGA-OPERATOR SA, celem
rejestracji w systemie informatycznym OSP, dedykowanym ustudze redukji
zapotrzebowania na polecenie OSP. W ww. przypadku OSDn przekazuje do
ENERGA-OPERATOR SA réwniez petnomocnictwo zawierajgce umocowanie dla
ENERGA-OPERATOR SA do rejestracji lub wygaszenia w systemie informatycznym
OSP, dedykowanym ustudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,
Certyfikatu dla ORed (wzorowanego na wzorze Certyfikatu dla ORed, o ktérym
mowa w pkt. A.10.1.7.), wystawionego przez OSDn.

Za date wydania Certyfikatu dla ORed uznaje sie date jego rejestracji przez
ENERGA-OPERATOR SA w powyzszym systemie informatycznym OSP.

Jesli ORed jest przytaczony do sieci OSDn zlokalizowanej na obszarze sieci kilku
OSDp, Certyfikat dla ORed wystawia OSDn i przekazuje do jednego
upowaznionego przez siebie OSDp, na ktérego obszarze dziatania jest potozony
ORed, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym ustudze
redukcji zapotrzebowania.

A.10.1.5.

Odbiorca w ORed lub upowazniony przez niego podmiot sktada wniosek o

wydanie Certyfikatu dla ORed do:

1) ENERGA-OPERATOR SA —jesli ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA,

2) 0OSDn - jesli ORed posiada wytacznie PPE w sieci dystrybucyjnej OSDn.

Jesli ORed jest przylaczony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp fub kilku OSDn,

wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, skfadany jest odpowiednio dla miejsca

przylaczenia, do wybranego przez siebie jednego OSDp lub OSDn.

A.10.1.7.

Wzor wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed oraz wzér Certyfikatu dla ORed
okresla OSP i publikuje na swojej stronie internetowej. Wzér wniosku o wydanie
Certyfikatu dla ORed stosuje sig réwniez celem aktualizacji Certyfikatu dla ORed.

A.10.1.8.

Whiosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczegdInosci:
1} dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jaka dziata whnioskodawca,
NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe, Vi
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2) dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jaka dziata Odbiorca w
ORed, NIP lub Pesel), w przypadku wnioskéw sktadanych przez podmiot
upowazniany przez Odbiorce w ORed,

3) dane ORed (nazwa, adres lokalizacji),

4)  wykaz unikalnych w skali kraju kodéw PPE z przypisaniem do OSD, zgodnie z
kodyfikacjg danego OSD, sktadajacych sie na kompletny uktad zasilania
danego ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt. A.10.1.3.,

5) atrybut ORed (ORed O - obiekt odbiorczy, ORed OG - obiekt odbiorczy z
generacjg wewnetrzng),

6) o$wiadczenia Odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiotu przez niego
upowaznionego:

a) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez ENERGA-
OPERATOR SA do OSP (dotyczy ORed przytgczonych wytacznie do sieci
ENERGA-OPERATOR SA),

b) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSDn do
ENERGA-OPERATOR SA i ENERGA-OPERATOR SA do OSP {dotyczy ORed
przytaczonych do sieci OSDn),

c) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do innego
podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed dopuszcza
udostepnianie swoich zasobéw odbiorczych upowaznianemu przez niego
podmiotowi, ktory swiadczy ustuge redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP),

d) o spetnieniu warunku odbioru przez ORed energii elektrycznej netto w
okresie ostatnich 12 miesiecy, liczonych od dnia ztozenia wniosku o
wydanie Certyfikatu dla ORed (dotyczy ORed z generacja wewnetrzng),

e} o kompletnosci uktadu zasilania ORed w oparciu o wskazane PPE,

f) o poprawnosci danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla
ORed,

g) o przyjeciu zobowiazania do biezacego informowania OSP, ENERGA-
OPERATOR SA albo OSDn w przypadku zmiany danych, o ktérych mowa w
pkt. A.10.1.8. ppkt. 1) - 5), niezwlocznie po dacie zaistnienia zmiany,

h} o tym, ze Odbiorca w ORed petni jednoczesnie funkcje OSDn dla
certyfikowanego ORed (dotyczy jedynie przypadku, gdy ENERGA-
OPERATOR SA wydaje certyfikat dla ORed bedacych jednoczesnie OSDn),

7)  petnomocnictwo do ztozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
udzielone pizez Odbiorce w ORed {w przypadku wnioskéw skiadanych przez
podmiot upowainiany przez Odbiorce w ORed).

Odbiorca w ORed przytaczony do sieci ENERGA-OPERATOR SA lub upowazniony

przez niego podmiot, sktada do ENERGA-OPERATOR SA wniosek o wydanie

Certyfikatu dla ORed wytgcznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w

postaci skanu wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w

ORed). Wniosek skfadany jest na wskazany przez ENERGA-OPERATOR SA adres

poczty elektronicznej, opublikowany na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR

SA.

Na kaide zadanie ENERGA-OPERATOR SA, Odbiorca w ORed dostarczy do

ENERGA-OPERATOR SA w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zadania,

oryginat wniosku o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku poswiadczonej przez

upowaznionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed
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A.10.1.9.

Certyfikacja obejmuje weryfikacje:

1) kompletnosci wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,

2) poprawnosci kodéw PPE wskazanych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla
ORed,

3) kompletnosci uktadu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie
Certyfikatu dla ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawce PPE,

4) spetniania, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla
ORed, przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w PPE wymagan
technicznych okreslonych w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA lub OSDn, jak dla
uktadow pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u URD bedacych
odbiorcami, ktorzy korzystaja z prawa wyboru sprzedawcy,

5) zdalnego pozyskiwania godzinowych danych pomiarowych i ich przekazywania
do OSP w trybie dobowym.

A.10.1.10.

Brak potwierdzenia spefnienia przynajmniej jednego z warunkéw okreslonych w
pkt. A.10.1.9. skutkuje odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed
przez ENERGA-OPERATOR SA albo OSDn. W przypadku odrzucenia powyiszego
wniosku, odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA albo OSDn niezwlocznie informuje
wnioskodawce o przyczynach odrzucenia tego wniosku.

A.10.1.11.

W przypadku zfozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do OSDn, dany
OSDn dokonuje weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. A.10.1.9., w terminie 14 dni od
daty otrzymania wniosku i przekazuje Certyfikat dla ORed (wzorowany na wzorze
Certyfikatu dla ORed, o ktérym mowa w pkt. A.10.1.7.) do ENERGA-OPERATOR
SA, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym ustudze
redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. Przekazany do ENERGA-OPERATOR
SA Certyfikat dla ORed nie zawiera unikalnego numeru certyfikatu, unikalnego
identyfikatora ORed oraz daty wydania Certyfikatu, ktére zostang nadane
automatycznie przez ww. system informatyczny OSP, podczas rejestracji

certyfikatu.

OSDn przekazuje Certyfikat dla ORed do ENERGA-OPERATOR SA wylacznie w
formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu certyfikatu podpisanego
zgodnie z zasadami reprezentacji OSDn) wraz ze skanem petnomocnictwa, o
ktorym mowa w pkt. A.10.1.5. Certyfikat przekazywany jest na wskazany przez
ENERGA-OPERATOR SA adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie
internetowe] ENERGA-OPERATOR SA.

Na kazde zadanie ENERGA-OPERATOR SA, OSDn dostarczy do ENERGA-OPERATOR
SA w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zgdania, oryginaty certyfikatu
i petnomocnictwa, o ktérym mowa w pkt. A.10.1.5., albo kopii tych dokumentow
poswiadczonych przez upowaznionego przedstawiciela OSDn.

OSDn odpowiada za dokonang weryfikacje i potwierdzenie spetnienia przez ORed
kryteriow dopuszczalnosci okreslonych w pkt. A.10.1.9.

A.10.1.12.

Wydanie Certyfikatu dla ORed nastepuje w terminie 14 dni od dnia ztozenia
kompletnego wniosku do ENERGA-OPERATOR SA albo OSDn. W uzasadnionych
przypadkach termin wydania Certyfikatu dla ORed moze zostaé wydtuzony do 30
dni.

W przypadku wystawienia Certyfikatu dla ORed przez OSDn, 0SDn przekazuje ten
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certyfikat do ENERGA-OPERATOR SA celem jego rejestracji w systemie
informatycznym OSP dedykowanym ustudze redukcji zapotrzebowania, w
terminie do 4 dnia roboczego przed ww. terminem wydania certyfikatu.

A.10.1.13.

Po pozytywnie zakoriczonym procesie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt.
A.10.1.9., ENERGA-OPERATOR SA albo ENERGA-OPERATOR SA upowazniony przez
OsSDn, rejestruje Certyfikat dla ORed w dedykowanym ustudze redukgcji
zapotrzebowania na polecenie OSP systemie informatycznym OSP, ktéry podczas
rejestracji automatycznie nadaje unikalny identyfikator ORed oraz unikalny
numer Certyfikatu dla ORed. Do czasu udostepnienia ENERGA-OPERATOR SA
systemu informatycznego OSP dedykowanego ustudze redukcji zapotrzebowania
na polecenie OSP, wydawanie Certyfikatu dla ORed, realizowane bedzie z
pominigciem tego systemu, zgodnie ze wzorem Certyfikatu dla ORed, o ktérym
mowa w pkt. A.10.1.7., bez nadawania unikalnego numeru certyfikatu i
unikalnego identyfikatora ORed. Certyfikatowi dla ORed zostanie nadany numer
uproszczony, zgodnie z zasadami przyjetymi przez ENERGA-OPERATOR SA.

A.10.1.14.

Certyfikat dla ORed zawiera:

1) numer certyfikatu i identyfikator ORed, z zastrzezeniem pkt. A.10.1.13,,

2) lokalizacje sieciowa ORed - przypisanie do stacji elektroenergetycznej o
napieciu 110 kV/SN w sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA,

3) dane ORed (nazwa, adres),

4} wykaz kodéw PPE, zgodnie z formatem kodow PPE ENERGA-OPERATOR SA, o
ktérym mowa w pkt. A.5.12. (kody PPE nadaje OSD wtasciwy dla miejsca
przytaczenia ORed), sktadajacych sie na kompletny uktad zasilania ORed z sieci
dystrybucyjnej {wraz z informacjg na terenie, jakiego odpowiednio ENERGA-
OPERATOR SA i OSDn zlokalizowany jest dany PPE),

5) date wydania Certyfikatu,

6) podmiot wydajacy Certyfikat dla ORed,

7) atrybut ORed (ORed O - obiekt odbiorczy lub ORed OG - obiekt odbiorczy z
generacjag wewnetrzng),

8) informacje, czy Odbiorca w ORed jest OSDn.

W przypadku wystawiania Certyfikatu przez OSDn, jest on zobowigzany do

wystapienia do ENERGA-OPERATOR SA o okreslenie warunkéw i zasad stosowania

formatu/koddéw PPE, o ktérych mowa powyzej w ppkt. 4).

A.10.1.15.

W przypadku zmiany zakresu PPE {dodanie, usuniecie) tworzacych kompletny
uktad zasilania ORed, Odbiorca w ORed lub upowazniany przez niego podmiot
sktada wniosek o aktuaiizacje Certyfikatu dia ORed do ENERGA-OPERATOR SA
albo OSDn, do ktérego uprzednio ziozyf wniosek o wydanie Certyfikatu dla tego
ORed. Procedowanie wniosku o aktualizacje Certyfikatu dla ORed odbywa sie jak
dla wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. Wygaszenie obowigzujacego
Certyfikatu dla ORed nastepuje w dacie wydania nowego certyfikatu dla tego
ORed.

W przypadku zmiany pozostatych danych zawartych w certyfikacie, o ktérych
mowa w pkt. A.10.1.14., Odbiorca w ORed lub upowazniany przez niego podmiot
sktada wniosek o aktualizacje Certyfikatu dla ORed do ENERGA-OPERATOR SA
albo OSDn, do ktérego uprzednio zlozyt wniosek o wydanie Certyfikatu dla tego
ORed. Aktualizacja Certyfikatu w powyiszym zakresie powoduje wygaszenie
obowigzujacego Certyfikatu dla ORed i wydanie nowego certyfikatu dla tego
ORed.

7
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A.10.1.16.

W przypadku, gdy ORed przestanie spetnia¢ kryteria dopuszczalnosci okreslone w
pkt. A.10.1.9., Odbiorca w ORed lub upowazniony przez niego podmiot zgtasza
powyisze do odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA albo OSDn, do ktdérego ztoiyt
wniosek o wydanie Certyfikatu dla danego ORed (OSDn niezwlocznie przekazuje
zweryfikowane zgloszenie do ENERGA-OPERATOR SA).

A.10.1.17.

Odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA albo ENERGA-OPERATOR SA upowaizniony

przez OSDn, wygasza Certyfikat dla ORed w przypadku:

1) o ktérym mowa w pkt. A.10.1.16., tj. gdy ORed przestanie spetnia¢ kryteria
dopuszczalnosci,

2} gdy odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA albo OSDn pozyskajg informacje
wskazujace, ze dany ORed nie spetnia kryteriéw okreslonych w pkt. 10.1.9.
ppkt. 2} - 5); OSDn przekazuje decyzje o wygaszeniu Certyfikatu dla ORed do
ENERGA-OPERATOR SA, ktory zarejestrowat Certyfikat dla tego ORed w
systemie informatycznym dedykowanym ustudze redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP,

3) zaprzestania swiadczenia ustug dystrybucji Odbiorcy w ORed.

Za date wygaszenia certyfikatu uznaje sie date wprowadzenia informacji w tym

zakresie przez ENERGA-OPERATOR SA w ww. systemie informatycznym OSP.

Wygaszenie Certyfikatu dla ORed oznacza, ze ORed nie spetnia kryteriéw

warunkujgcych $wiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i

zaprzestaje sie przekazywania danych pomiarowych dla danego ORed przez

ENERGA-OPERATOR SA do OSP.

A.10.1.18.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt. A.10.1.15,, zgtoszenie, o ktérym mowa w pkt.
A.10.1.16. oraz decyzja OSDn, o ktérej mowa w pkt. A.10.1.17. ppkt. 2) sktadane
sq na wskazany przez ENERGA-OPERATOR SA adres poczty elektronicznej,
opublikowany na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR SA.
ENERGA-OPERATOR SA przesyta Certyfikat dla ORed do Odbiorcy w ORed
przyfaczonego do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA albo do OSDn, ktéry
przekazat certyfikat do zarejestrowania albo informacje o wygaszeniu Certyfikatu
dla ORed. Certyfikat albo informacja o wygaszeniu przekazywana jest zwrotnie na
adres poczty elektronicznej, z ktérej ENERGA-OPERATOR SA otrzymat ten
whiosek, zgtoszenie albo decyzje OSDn.

A.10.2.

Zasady udostepniania danych pomiarowych ORed

A.10.2.1.

Przekazywanie danych pomiarowych dla ORed realizowane jest na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie, z uwzglednieniem zapiséw rozdziatu C.

A.10.2.2.

Dane pomiarowe dotyczace ilosci dostaw energii elektrycznej dla poszczegdinych
PPE s3 pozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych ORed uczestniczacych w
$wiadczeniu ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

A.10.2.3.

Dane pomiarowe dotyczace ilosci dostaw energli elektrycznej dla poszczegélnych
PPE, sktadajacych sie na dany ORed, sg przekazywane do OSP, po otrzymaniu
przez ENERGA-OPERATOR SA od OSP informacji:

1) o podpisaniu umowy o swiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP,

2) o wskazaniu przez podmiot $wiadczgcy ustuge redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP, zbioru ORed, w oparciu, o ktére podmiot ten $wiadczy te
ustuge.

ENERGA-OPERATOR SA po otrzymaniu od Q8P powyiszych informacji, dokonuje
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(w dobie n+4) zasilenia inicjalnego, w ramach ktdrego zostaja przekazane dane z
PPE za okres ostatnich 30 dni. Po dokenaniu zasilenia inicjalnego, ENERGA-
OPERATOR SA przekazuje dane pomiarowe dla ORed w trybach, okreslonych w
pkt. A.10.2.7. - A.10.2.9.

ENERGA-OPERATOR SA przekazuje do OSP dane pomiarowe ORed przytaczonego
do sieci OSDn, w tym dokonuje zasilenia inicjalnego, po otrzymaniu tych danych
od OSDn, w trybie i formie okreslonych w pkt. A.10.2.5.

A.10.2.4.

W przypadku, gdy ORed jest przylgczony do wigcej niz jednego OSD, ENERGA-
OPERATOR SA przesyta dane pomiarowe, o ktérych mowa w pkt. A.10.2.3., w
zakresie PPE zlokalizowanych w swojej sieci dystrybucyjnej, w tym dla PPE
zlokalizowanych w sieci OSDn, ktérego sie¢ jest potaczona z sieciy ENERGA-
OPERATOR SA.

A.10.2.5.

OSDn, ktérego sieé jest potaczona z siecia ENERGA-OPERATOR SA, zobowigzany
jest do przekazywania do ENERGA-OPERATOR SA godzinowych danych
pomiarowych dotyczacych PPE przylaczonych do jego sieci tworzgcych ORed, w
nastepujacym zakresie:

1) dane pomiarowe dotyczace zasilenia inicjalnego, o ktérym mowa w pkt.
A.10.2.3., w terminie 2 dni kalendarzowych od otrzymania informacji od
ENERGA-OPERATOR SA,

2) dane pomiarowe w trybie wstepnym (dla doby n), o ktérym mowa w pkt.
A.10.2.7., w terminie do doby n+2,

3) dane pomiarowe w trybie podstawowym (dla miesigca m), o ktérym mowa w
pkt. A.10.2.8, w terminie od 1 do 2 dnia miesigca m+1,

4) dane pomiarowe w trybie korekt, o ktérych mowa w pkt. A.10.2.9., za miesiac
m, w terminie od 1 do 2 dnia odpowiednio miesigca m+2 lub m+4.

OSDn przekazuje do ENERGA-OPERATOR SA godzinowe dane pomiarowe w
formie elektronicznej poprzez wskazany przez ENERGA-OPERATOR SA
dedykowany serwer. Dane te s3 przekazywane wraz ze statusami (0 - dana
poprawna, 1 - dana niepoprawna) dla kazdego PPE, dla ilosci energii elektrycznej
oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z doktadnoscia
do 1 kWh. Dodatkowe szczegdty dotyczace standardu przekazywanych danych
zostang okreslone przez ENERGA-OPERATOR SA zgodnie ze standardem WIRE.
Wymiana informacji i komunikatow dotyczacych powyiszych danych
pomiarowych odbywa sie wyfacznie w formie elektronicznej na adresy poczty
eiektronicznej/serwery okresione w umowie, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.8.

A.10.2.6.

ENERGA-OPERATOR SA przekazuje do OSP godzinowe dane pomiarowe poprzez
system WIRE. Dane te s przekazywane wraz ze statusami (0 - dana poprawna, 1 -
dana niepoprawna) dia kazdego PPE, dla ilosci energii elektrycznej oddzielnie dla
pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z doktadnoscia do 1 kwh.

A.10.2.7.

Dane godzinowe dia doby n sg przekazywane przez ENERGA-OPERATOR SA do
OSP w trybie wstepnym od doby n+1 do doby n+4.

A.10.2.8.

Do 5 dnia po zakoficzeniu miesigca m, ENERGA-OPERATOR SA dokonuje
ponownej weryfikacji przekazanych do OSP danych pomiarowych ORed
przytaczonych do sieci ENERGA-OPERATOR SA i w razie koniecznosci przekazuje
zweryfikowana wersje tych danych w trybie podstawowym m+1. Weryfikacji
danych pomiarowych ORed przytgczonych do sieci OSDn dokonuje OSDn i w razie

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

koniecznosci przekazuje je do ENERGA-OPERATOR SA zgodnie z pkt. A.10.2.5.
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Dane pomiarowe s3 przekazywane przez ENERGA-OPERATOR SA do OSP za
miesigc m od 1 do 5 dnia miesigca m+1. W przypadku stwierdzenia
nieprawidfowosci lub braku danych godzinowych, OSP inicjuje proces
pozyskiwania danych w 5 dniu miesigca m+1 poprzez wystanie zapytania do
ENERGA-OPERATOR SA o dane pomiarowe dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na
wystane zapytanie, ENERGA-OPERATOR SA przekazuje wymagane dane
pomiarowe tego samego dnia lub w dniu nastepnym. W przypadku nie przestania
danych przez ENERGA-OPERATOR SA w trybie podstawowym m+1, OSP do
rozliczen przyjmuje dane, o ktérych mowa w pkt. A.10.2.7.

W trybie podstawowym m+1 wszystkie dane pomiarowe przekazywane przez
ENERGA-OPERATOR SA do OSP, jako zweryfikowane pod wzgledem kompletnosci
i poprawnosci, muszg posiadac status danych poprawnych.

A.10.2.9.

Dopuszcza sie mozliwos¢ korygowania przekazanych przez ENERGA-OPERATOR
SA do OSP danych pomiarowych.

Okresem korygowania jest miesigc m+2 i m+4 (tryb korekt). Dane s3
przekazywane za miesigc m od 1 do 5 dnia miesigca m+2 i m+4. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowoséci lub braku danych godzinowych, OSP inicjuje
proces pozyskiwania danych 5 dnia miesigca m+2 i m+4 poprzez wystanie do
ENERGA-OPERATOR SA zapytania o dane godzinowe dla wskazanych PPE. W
odpowiedzi na wystane zapytanie ENERGA-OPERATOR SA przekazuje dane
pomiarowe tego samego dnia lub dnia nastepnego.

Poza powyzszym okresem, korekty dokonywane s3a na wniosek podmiotu
realizujgcego ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, w trybie
postepowania reklamacyjnego, zgodnie z IRIESP.

A.10.2.10.

Dane pomiarowe dotyczace ORed sg udostepniane podmiotowi $wiadczacemu
ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP wytacznie przez OSP.

W czesci IRIESD pt.: ,Stownik skrotéw i definicji” - w czesci oznaczenia skr6téw dodano nowy

skrot:

ORed

certyfikowany Obiekt Redukcji uczestniczacy w $wiadczeniu ustugi redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP

W czesci IRIESD pt.: ,Stownik skrotow i definicji” - w czesci pojecia i definicje dodano zapis

Odbiorca w Podmiot bedacy strong umowy o Swiadczenie ustug przesytania lub umowy
ORed regulujacej zasady swiadczenia ustug dystrybucji w danym ORed.
//t
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