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Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r.

PREZES

URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI
Maciej Bando

DRR.WRE.4320.3.2017.LK

DECYZJA

Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, dalej: ,Kpa”) oraz art. 9g
ust. 7 i art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U.z 2017 r., poz. 220 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spétka Akcyjna,
z siedzibg w Konstancinie -Jeziornie, ul. Warszawska 165,

z dnia 4 pazdziernika 2017 r., znak: Z-613-DP-PR-WP.7000.2.2017.4, w sprawie zmiany
decyzji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (dalej ,Prezes URE"):

— Z dnia 23 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, zatwierdzajacej Instrukcje
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej w czesci ogolnej (dalej ,IRiESP - CzeS¢ ogolna”)
oraz w czesci dotyczacej bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi oraz uchylajacej decyzje z dnia 10 lutego 2006 r., znak: DPK-7102-
14(5)/2006, uzupetnionej decyzja z dnia 29 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-
1(8)/2010/KS/AGF, zmienionej decyzjami: z dnia 20 wrze$nia 2010 r., znak: DPK-
4320-2(2)/2010/KS, z dnia 10 listopada 2010 r., znak: DPK-4320-2(4)/2010/LK,
z dnia 31 lipca 2012 r., znak: DPK-4321-2(6) /2010/2012/LK/AKG, z dnia 16
listopada 2012 r., znak: DPK-4320-2(8) /2010 /2012/LK, z dnia 14 grudnia 2012 r,,
znak: DPK-4320-2(13)/2010/2012/LK, z dnia 29 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-
2(16) /2010+2013/LK, z dnia 30 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-2(18) /2010
/2012 /KS, z dnia 18 listopada 2013 r., znak: DRR-4320-2(26)/2010/2013/]JRz, z dnia
10 grudnia 2013 r., znak: DRR-4320-2(27) /2010/2013/]JRz, z dnia 26 maja 2014 r.,
znak: DRR-4320-2(38)/2010/2014/LK, z dnia 31 lipca 2014 r., znak: DRR-4320-2(40)
/2010/2014/LK, z dnia 6 listopada 2014 r., znak: DRR-4320-2(48)/2010 /2014/LK,
z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: DRR-0732-2(57)/2010 /2015/LK, z dnia 29 kwietnia
2016 r. znak: DRR-4320-2(72) /2010/2015/MH, z dnia 16 czerwca 2016 r.,
znak: DRR-0732- 2(78)/2010/2016/LK, z dnia 25 listopada 2016 r., znak: DRR.WIR.
4320.3.2016.LK, z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: DRR.WIR. 4320.1.2016.LK
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oraz postanowieniem z dnia 30 stycznia 2017 r., znak: DRR.WIR. 4320.1.2016.LK
i decyzjg z dnia 28 lutego 2017 r., znak: DRR.WRE. 4320.1.2017.LK oraz

— zdnia 15 grudnia 2011 r., znak: DPK-4320-1(4)/2011/LK, zatwierdzajacej Instrukcje
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej w czeSci dotyczacej warunkéw korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej ,IRIESP -
Korzystanie”), oraz uchylajacej decyzje z dnia 30 grudnia 2010 r., znak: DPK-4320-
1916)/2010/LK, zmienionej decyzjami: z dnia 29 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-
2(16)/2010/2013/LK, z dnia 26 maja 2014 r. znak: DRR-4320-2(38)/2010
/2014 /LK, z dnia 31 lipca 2014 r., znak: DRR-4320-2(40)/2010/2014/LK, z dnia 29
kwietnia 2016 r., znak: DRR-4320-2(72)/2010/2015/MH, z dnia 27 stycznia 2017 r.,
znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK sprostowang postanowieniem z dnia 30 stycznia
2017 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK,

postanawiam

1. zmieni¢ decyzje Prezesa URE z dnia 23 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS
zatwierdzajacg IRiIESP w czeS$ci ogdlnej oraz w czeSci dotyczacej bilansowania
systemu i zarzagdzania ograniczeniami systemowymi, uzupeiniong decyzja z dnia 29
lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, z uwzglednieniem decyzji
ja zmieniajacych, w zakresie czeSci ogdlnej poprzez zatwierdzenie zmian okre$lonych
w Karcie aktualizacji nr CO/2/2017 IRIiESP - Cze$¢ ogdlna stanowigcej zatgcznik nr 1
do niniejszej decyzji,

2. zmieni¢ decyzje Prezesa URE z dnia 15 grudnia 2011 r., znak: DPK-4320-
1(4)/2011/LK, zatwierdzajgcej IRIESP w czeSci dotyczacej warunkéw Kkorzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, z uwzglednieniem
decyzji ja zmieniajacych, poprzez zatwierdzenie zmian okreSlonych w Karcie
aktualizacji nr CK /7/2017 IRIiESP - Korzystanie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej decyzji,

3. ustali¢ termin wej$cia w Zycie zmian okreslonych w pkt 1 i 2 powyzej, ktore podlegaja
zatwierdzeniu niniejszg decyzjg, na dzien 1 grudnia 2017 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 4 paZdziernika 2017 r., znak: Z-613-DP-PR-WP.7000.2.2017.4,
przedsiebiorstwo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: ,PSE S.A.”)
przedtozyto do zatwierdzenia projekt zmiany IRiESP w formie kart aktualizacji
nr CO/2/2017 IRIESP - CzeS¢ ogo6lna oraz nr CK/7/2017 IRiESP - Korzystanie.

Wypetniajac obowigzek okreslony w art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne PSE S.A.
poinformowata uzytkownikdw systemu przesylowego, w formie komunikatu
opublikowanego na stronie internetowej tego przedsiebiorstwa, o publicznym dostepie
do projektow kart aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Cze$¢ ogélna i nr CK/7/2017
IRIESP - Korzystanie oraz o mozliwosci zgtaszania uwag do tych projektow, okreslajac
jednoczes$nie miejsce i termin zgtaszania uwag oraz okres przewidziany na konsultacje.
Proces konsultacji projektéw kart aktualizacji trwat w dniach 13+27 wrze$nia 2017 r.
Do proponowanych zmian zapisow IRIESP w projektach kart aktualizacji nr CO/2/2017
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IRIESP - Cze$¢ ogdblna oraz nr CK/7/2017 IRIESP - Korzystanie uzytkownicy systemu
nie zglosili uwag. PSE S.A. przedtozyta do zatwierdzenia projekty kart aktualizacji
nr CO/2/2017 IRiESP - Cze$¢ ogo6lna oraz nr CK/7/2017 IRIESP - Korzystanie
jako zatgcznik do wniosku z dnia 4 pazdziernika 2017 r. Ponadto, stosownie do art. 9g
ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne, PSE S.A. zamieScila te dokumenty na swojej stronie
internetowe;j.

Pismem z dnia 3 listopada 2017 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2017.LK, Prezes URE
zawiadomit PSE S.A., Ze postepowanie administracyjne wszczete na wniosek
przedsiebiorstwa w niniejszej sprawie nie zostanie zakonczone w terminie okreslonym
w art. 35 § 3 Kpa z powodu znacznego stopnia jej skomplikowania oraz koniecznos$ci
uwzglednienia przy jej rozpatrywaniu wszystkich okoliczno$ci majacych wptyw
na sposob jej rozstrzygniecia. Nowy termin zatatwienia wyzej wymienionej sprawy zostat
wyznaczony na 5 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 20 listopada 2017 r., znak: DRRWRE.4320.1.2017.LK, Prezes URE
zawiadomit PSE S.A. o zakoniczeniu postepowania dowodowego i o mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy, jednoczesnie informujac, ze w aktach sprawy znajduja
sie wylacznie materiaty przedstawione przez strone w trakcie postepowania.
W odpowiedzi PSE S.A. pismem z dnia 21 listopada 2017 r., znak: Z-775-DP-PR-
WP.7000.2.2017.6, stwierdzita, iz odstepuje od zapoznania sie z materiatem dowodowym
zebranym w sprawie oraz nie sktada uwag i wyjasnien do zgromadzonego w aktach
sprawy materiatu dowodowego.

Zgodnie z informacjg zawartg we wniosku PSE S.A., opracowany projekt Karty aktualizacji
nr CO/2/2017 IRIESP - Cze$¢ ogo6lna, wprowadza do IRIESP- Cze$¢ ogd6lna zmiany
wynikajgce z wprowadzenia z dniem 1 maja 2017 r. nowego regulaminu organizacyjnego
PSE S.A., ktéry przewiduje powotanie w miejsce dotychczasowych ,oddziatéw OSP"
dziatajagcych jako wyodrebnione struktury organizacyjne operatora systemu
przesytowego (dalej: ,0SP”) (m.in. w jednostkach organizacyjnych Spotki
odpowiedzialnych zaprowadzenie ruchu, eksploatacje i planowanie rozwoju sieci)
zamiejscowych komérek organizacyjnych dziatajacych na obszarach odpowiednio
Centralnej, P6tnocnej, Potudniowej, Zachodniej i Wschodniej Polski. Wspomniane zmiany
obejmujg w szczegdblnosci zapisy uwzgledniajace ksztatt nowej struktury organizacyjnej
PSE S.A, w tym zmiane nazw i adreséw komoérek organizacyjnych OSP. Celem
powyzszych zmian organizacyjnych jest wprowadzenie rozwigzan umozliwiajacych
stworzenie organizacji adaptujacej sie do zmian w otoczeniu wewnetrznym
i zewnetrznym nastawionej na zwiekszenie efektywnoSci realizowanych dziatan.

Szczegotowy wykaz zmian zawiera czes$¢ Karty aktualizacji, stanowigcej zatgcznik nr 1
do niniejszej decyzji, zatytutowana , Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr C0/2/2017 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej — Czes¢ ogdlna”.

W opracowanym projekcie Karty aktualizacji nr CK/7/2017 IRiESP - Korzystanie
PSE S.A. wprowadza do [RiESP - Korzystanie zmiany majgce na celu wprowadzenie
nowych zasad wspoétpracy w procesie koordynacji planowania rozwoju Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego, w tym nowy model wspoétpracy pomiedzy operatorem
systemu przesytowego i operatorami systemow dystrybucyjnych (dalej: ,0SD”) w kraju
w procesie tworzenia planéw rozwoju OSP i OSD w zakresie sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV. W ramach tego modelu, w pierwszym kroku, opracowywana jest
przez OSP i danego OSD wspdlna koncepcja rozwoju sieci przesytowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV, obejmujgca obszar dziatania danego OSD. Koncepcja ta zawiera
propozycje mozliwych wariantéw rozwoju sieci, opracowywanych na podstawie
szczegb6lowych analiz systemowych. W nastepnym kroku operatorzy, odpowiednio OSP
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i dany OSD, na podstawie wspdlnej koncepcji rozwoju sieci, opracowujq indywidualnie
(kazdy z operatoréw odrebnie) listy inwestycji, w obrebie swojej sieci, planowanych
do uwzglednienia w projektach planu rozwoju. Przy opracowywaniu list inwestycji
operatorzy kieruja sie w szczeg6lnosci takimi kryteriami jak niezawodnos$¢ pracy systemu
elektroenergetycznego, bezpieczenstwo dostaw energii elektrycznej, minimalizacja
zagrozen wystepujacych w sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV oraz mozliwo$¢
wyprowadzenia petnej mocy z jednostek wytwoérczych. W kolejnym kroku ma miejsce
proces wzajemnego opiniowania tych list. Na podstawie opracowanej przez siebie
i zaopiniowanej przez drugiego operatora listy inwestycji, OSP i dany OSD opracowuja
projekty swoich planéw rozwoju.

Ponadto Kartg aktualizacji nr CK/7/2017 IRIESP - Korzystanie, PSE S.A. dokonuje korekt
o charakterze formalnym, porzagdkowym i redakcyjnym IRiESP - Korzystanie.

Szczegbtowy wykaz zmian zawiera cze$¢ Karty aktualizacji, stanowiacej zatgcznik nr 2
do niniejszej decyzji, zatytutowana ,Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CK/7/2017 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej — Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”.

Przeprowadzona szczeg6towa analiza zebranego materialu dowodowego,
pozwolila na ustalenie, co nastepuje.

W przedmiotowej sprawie nalezy uzna¢ za zasadne wprowadzenie zmian do IRiESP
- Czes$C¢ 0golna, o ktérych mowa w Karcie aktualizacjinr CO/2/2017 IRIiESP - Cze$¢ ogdlna,
w zwigzku ze zmianami organizacyjnymi przeprowadzonymi w PSE S.A, ktore weszty
w zycie z dniem 1 maja 2017 r. i konieczno$cig dostosowania tresci IRIESP do nowej
struktury organizacyjnej Spotki, a w szczego6lnosci m. in. aktualizacji nazw i adreséw
komoérek organizacyjnych OSP.

Nalezy réwniez uzna¢ za zasadne wprowadzenie zmian do IRiESP - Korzystanie,
o ktorych mowa w Karcie aktualizacji nr CK/7/2017 IRIiESP - Korzystanie,
wprowadzajgcych nowy model wspétpracy pomiedzy OSP i OSD w procesie tworzenia
planow rozwoju OSP i OSD w zakresie sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV,
ktéry kompleksowo reguluje wspétprace OSP i OSD w procesie opracowywania tych
planow wraz ze wskazaniem terminéw rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapow
tej wspotpracy. Celem tej wspotpracy jest zapewnienie spdjnosci dziatania systemow
elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a takze za niezawodne
oraz efektywne funkcjonowanie tych systemow, a zgodnie z ustawa Prawo energetyczne
OSP oraz OSD s3g odpowiedzialni za rozwijanie takiej wspotpracy. Proces koordynacji
rozwoju sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV jest jednym z dziatan
przektadajacych sie na zapewnienie bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne,;.
W pi$mie z dnia 7 kwietnia 2016 r., znak: DRE-4310-2(4)/2016/LM, Prezes URE wskazat
na znaczenie powyzszego procesu i podkreslit potrzebe jego poprawy w takim kierunku,
aby byt on bardziej efektywny. W zwigzku z tym dla przedsiewzie¢ taczacych sieci OSP
i danego OSD, ktére wymagaja skoordynowanych dziatan inwestycyjnych w sieci
przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV lub, ktére wptywaja na bezpieczenstwo dostaw
energii elektrycznej, OSP i dany OSD zawieraja odrebne porozumienie w sprawie
koordynacji rozwoju sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV.

Nalezy takze uzna¢ za zasadne dokonanie Kartg aktualizacji nr CK/7/2017 IRIiESP
- Korzystanie nastepujacych korekt formalnych, porzadkowych i redakcyjnych
w zapisach IRIESP - Korzystanie:

a) odwotanie w teks$cie IRIESP - Korzystanie do ,ministra wiasciwego do spraw
energii" podyktowane postanowieniami art. 1 pkt 2 lit b), art. 1 pkt 4 i art. 3 pkt 1
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ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o dziatach administracji
rzadowej oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1960) oraz art. 1 pkt
6) ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych Zrédtach
energii oraz ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2365);

b) aktualizacje oddziatow w ENERGA - OPERATOR S.A i PGE Dystrybucja S.A,
co wynika ze zmian organizacyjnych przeprowadzonych w tych spotkach
dystrybucyjnych oraz firmy pod jaka dziatal uprzednio operator sytemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego ,RWE Stoen Operator Sp. z 0.0." na obecnie
funkcjonujaca ,innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.”;

c) aktualizacje nazwy jednostki organizacyjnej PSE S.A. - ,Departament Ustug
Operatorskich" na obecnie stosowang nazwe - ,Departament Zarzadzania
Systemem”, wynikajacg z dokonanych w PSE S.A. zmian organizacyjnych;

d) usuniecie zapiséw odnoszacych sie do ,oddziatéw OSP" i zastgpienie ich zapisami
odnoszacymi sie do ,zamiejscowych komérek organizacyjnych OSP", okreslanych
dalej w IRIiESP - Korzystanie jako ,ZKO OSP", zlokalizowanych w Warszawie,
Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Radomiu, co réwniez wynika z dokonanych
w PSE S.A. zmian organizacyjnych;

e) korekte i aktualizacje zapiséw dotyczacych zasad planowania przedsiewziec
inwestycyjnych, wynikajace z nowego podejscia do planowania inwestycji
rzeczcowych w majatek sieci przesytowej, polegajacego na opracowywaniu
wytacznie kilkuletniego Planu Zamierzen Inwestycyjnych, ktérego pierwszy rok
planistyczny stanowi¢ bedzie dotychczas opracowywany roczny Plan Inwestycji
Rzeczowych.

W zwigzku z powyZszym, po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie materiatu
dowodowego zgromadzonego w tej sprawie, Prezes URE ustalil, ze zachodzg przestanki
uprawniajgce organ do zatwierdzenia zmiany decyzji. Przestanki zmiany decyzji
wynikajg z tresci art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego, w zakresie
okreSlonym w pkt 1i 2 sentencji niniejszej decyzji. W szczego6lnosci, zmiana decyzji moze
nastapi¢ jedynie wowczas, gdy przepisy szczeg6lne nie sprzeciwiajg sie tej zmianie
i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

W przedmiotowe] sprawie z uwagi na to, iZ przepisy szczeg6lne nie sprzeciwiaja sie
zmianie decyzji Prezesa URE, uwzgledniono wniosek strony dotyczacy zmiany Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej w zakresie okreSlonym w pkt 1 i 2 sentencji
niniejszej decyzji. Za zmiang tej decyzji przemawia takze interes spoteczny oraz stuszny
interes strony.

Jednoczes$nie okreslono date wejscia w zycie zmian IRiESP, podlegajacych zatwierdzeniu
zgodnie z pkt 1 i 2 sentencji niniejszej decyzji, na dzien 1 grudnia 2017 r. Majgc powyZsze
na wzgledzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie
- Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentoéw, za moim pos$rednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
- Kodeks postepowania cywilnego, t. j. Dz.U.z 2016 r. poz. 1822 z p6zn. zm., dalej jako:
,Kpc”). Odwotanie nalezy doreczy¢ na adres Urzedu Regulacji Energetyki,
Al Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
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2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartoSci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow,
a takze zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czesci
(art. 4794° Kpc).

3. Odwotanie od decyzji podlega optacie statej w kwocie 100 ztotych (art. 32 ust. 3
w zwigzku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sgdowych
w sprawach cywilnych, t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z p6Zn. zm., dalej jako: ,,ustawa
o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych”). Optate nalezy ui$ci¢ na rachunek
bankowy Sadu Okregowego w Warszawie XVII Wydziatu Ochrony Konkurencji
i Konsumentow.

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kpc ). Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oS§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez strone, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 2 Kpc ).

5. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa
do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 Kpc ).

Zalgcznik nr 1: Karta aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Cze$¢ ogdlna.
Zalgcznik nr 2: Karta aktualizacji nr CK/7/2017 IRIiESP - Korzystanie.

/-/ Maciej Bando

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U.
22016 r., poz. 1827 ze zm..) w zw. z trescia
zalacznika do ustawy - cz. I pkt 53

/-/ tukasz Wychowaniec

Otrzymuje:

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

2.a/a
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KARTA AKTUALIZACJI nr CO/2/2017
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
' Czes€ ogblna

Data przygotowania: 12 wrzesnia 2017 roku.

Przedmiot zmian:

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr C0O/2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej - Czg$¢ og6lna (dalej réwniez ,.Karta aktualizacji” oraz , IRiESP - Cze$é ogblna™)
wynikajg ze =zmian organizacyjnych przeprowadzonych w Polskich Sieciach
Elektroenergetycznych S.A. (dalej ,PSE S.A.», ,Spétka” lub ,OSP”), obejmujacych
w szczegblnodci likwidacje dziatajacych do dnia 30 kwietnia 2017 r. ,,0ddzialéw OSP” jako
wyodrebnionych struktur organizacyjnych OSP i powolanie w ramach okredlonych jednostek
organizacyjnych PSE S.A. zamiejscowych komérek organizacyjnych dzialajacych na obszarach
odpowiednio Centralnej, Péinocnej, Poludniowej, Zachodniej i Wschodniej Polski. Zmiany
zawarte w Karcie aktualizacji dotyczg w szczegélnosci zapiséw uwzgledniajgcych ksztalt nowej
struktury organizacyjnegj PSES.A., w tym zmiang nazw i adreséw komodrek
organizacyjnych OSP.

Odpowiednie zapisy w tym wzgledzie zostaly réwniez zawarte w jednoczesnie przedtozonym
uzytkownikom systemu do konsultacji projekcie Karty aktualizacji nr CK/7/2017 Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci.

Szczegblowy wykaz zmian zawiera ,.Specyfikacia zmian wprowadzanych Kartq aktualizacyi
nr CO/2/2017 do Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Cze$é ogéina”,
przedstawiona w dalszej czgsci ninigjszej Karty aktualizacii,

) S :
Karta sktualizacl nr CO/2/20 7 IRIZSP - Czes¢ ogdina

data: 12 wresdnia 2017 . ._ 7 Stona 124 |
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Przyczyna zmian:

Zmiany organizacyjne przeprowadzone w PSE 8.A., ktére weszly w Zycie z dniem 1 maja 2017 r.
majg na celu usprawnienie dziatania Spétki jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
wyznaczonym decyzjg Prezesa URE na okres od dnia 2 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2030 1.
i s zgodne ze Strategig Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Zmiany powyzsze pozwalajg na
wprowadzenie rozwigzah umozliwiajacych stworzenie organizacji adaptujacej si¢ do zmian
W otoczeniu wewngtrznym i zewngtrznym, wyznaczaja ramy dla skutecznego osiggania celow
strategicznych Spéiki, konsolidujg kompetencje i wiedze w jednej strukturze, jak réwniez
umozliwiajg budowe kultury organizacyjnej opartej na innowacyjnodci i mastawionej na
zwickszenie efektywnoéci realizowanych dziatafi.

Nowy regulamin organizacyjny PSE S.A. w miejsce ,,0ddziatéw OSP” jako wyodrgbnionych
struktur organizacyjnych OSP, wprowadza (m.in. w jednostkach organizacyjnych Spétki
odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu, eksploatacje i planowanie rozwoju sieci) zamiejscowe
komérki organizacyjne dzialajgce na obszarach odpowiednio Centralnej, Péinocnej,
Poludniowej, Zachodniej i Wschodniej Polski.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji dotycza zatem w szczeg6luosci aktualizacji' nazw
i adreséw komoérek organizacyjnych OSP, wynikajacych z nowej struktury organizacyjnej
PSE S.A.

OPERATOR 8YSTEMU PRZESYLOWEGO

Planowany termin wdrozenia zmian: 1 listopada 2017 roku.

Zakres zmian; .
Lp. | Rozdzial IRIESP ~ Czgéé og6lna Zestswienie zmian
1. | LA. Operator systemu przesylowego Zmienia si¢ punkty: LA.9 - 11.

| elektroenergetycznego Skresla sig punkt LA.12.

| N I\ ."‘

| 1\d :nl\‘

| \\ ’ II"\ »';/

I;' W\ ' N/
T T 7T Karta aituslizac)l rrc'd:zr;uﬁ IRIESP - Canée bgdina ]

detw: 12wizedr 20171, | 'y * Stona 224 |
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Specyfikacja zmian
wprowadzanych Kartg aktualizacji nr C0/2/2017
do Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Cz¢é¢ ogélna

Zmianie ulegajg nastgpujgce punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Czg€ ogllna:

LA. Operntor systemu przesylowego elektroenergetycznego

Pkt LA9-1] otrzymuja brzmienie:
LAY9. Struktura organizacyjna PSE S.A. obejmuje:
8) jednostki organizacyjne PSES.A. =zlokalizowane w siedzibie Spélki,
tj. w Konstancinie -~ Jeziornie pod adresem:
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin - Jeziorna,
oraz,
wechodzace w skiad wybranych jednostek organizacyjnych PSE S.A, zamigjscowe
komérki organizacyjne dzialajace odpowiednio na obszarach: Centralnej,
Pélnocnej, Poludniowej, Zachodniej i Wschodniej Polski, zlokalizowane
odpowiednio w:
Warszawie pod adresem: al. Jerozolimskie 132; 02-305 Warszawa;
Bydgoszezy pod adresem:  ul. Marszalka Focha 16; 85-950 Bydgoszcz;
Katowicach pod adresem:  ul. Jordana 25; 40-056 Katowice;
Poznaniu pod adresem: ul. Marceliriska 71, 60-354 Poznav;

Radomiu pod adresem: ul. Zeromskiego 75; 26-600 Radom;

okreSlane dalej w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej jako
+ZKO OSP>,

Korespondencije, przekazywang zgodnie z postanowieniami IRiIESP do ZKO OSP
nalezy kierowaé na PSE S.A. na wskazane wyzej adresy odpowiednio
w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Redomiu.

b) Centralng Jednostke Inwestycyjng, zlokalizowang pod adresem:
al_ Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa.

LA.10. Ze wazgledu na lokalny charakter diatania ZKO OSP, zwigzany z usytuowaniem
komérek organizacyjnych PSE S.A.\\\ terenie oraz zwazywszy na charakter i zakres
relacji z uzytkownikami systemu, w l}\ strukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej
zostal wyszczegélniony zakres zadm rw]iv w.an*r: ch przez te komédeli.

v s

I ( \ \ o -
_ B _ Werts aktualizac]l r CO/2/20(7 \RIESP. -_;céis‘a ogéina -
date: 12 wrzsénia 2017 r. B Strona3z4
. e e #\ -
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

LA.11. Podmioty zobowigzane do przestrzegania postanowien Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Przesylowsj majg obowigzek wspdlpracowaé z odpowiednimi jednostkami
organizacyjnymi PSE S.A., w tym ZKO OSP, o ktérych mowa w pkt. LA.9, w zakresie
zadah wykonywanych przez te struktury, zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji
Sieci Przesylowe;.

Skredla si A2,

5.‘ \ﬁ WICEPREZE'S ZARZADU

méﬂgaw érysbwia

l
dam{&*
| " Karta aktusiizacl nr CO/RI2017 mgsp — Crgéé ogdina B 1
date: 12 wrzednin 2017 1. Stonad 24
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Zatiexnik nr ..........4...’..... do decyzji
OPERATOR SYSTEML PRZESYLOWEGO Prezess Urxedu Regulacii Energetyki

2 dnin ..o 4. L4 SIORAC(E, A0,
or SRR LRE.. kmw “K
KARTA AKTUALIZACJI nr CK/7/2017
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci

Data przygotowania: 12 wrzeénia 2017 roku.

Przedmiot zmian:
Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/7/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
(dalej réwniez ,Karta aktualizacji” oraz ,,IRiESP - Korzystanie™) dotyczg doregulowania zasad
wspdlpracy operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego (OSP) z operatorami
systeméw dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD), celem skoordynowania rozwoju sieci
przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV.

Kartg aktualizacji nr CK/7/2017 IRiESP - Korzystanie, OSP dokonuje réwniez korekt
formalnych, porzadkowych i redakcyjnych IRIESP - Korzystanie obejmujgcyeh: (i) odwolanie
-w tekécie IRIESP do ,ministra wladciwego do spraw energii”; (ii) aktualizacje oddzialéw
w ENERGA - OPERATOR S.A. i PGE Dystrybucja S.A. oraz firmy pod jakg dzialal uprzednio
operator sytemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ,,RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.”;
(iii) aktualizacje nazwy jednmostki organizacyjnej PSES.A. - ,Departament Uslug
Operatorskich”; (iv) usuniecie zapiséw odnoszacych sie do ,,oddziatéw OSP” i zastgpienie ich
zepisami odnoszgcymi si¢ do ,zamiejscowych komérek organizacyjnych” OSP, okre§lanych
dalej w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej jako ,,ZKO OSP”, zlokalizowanych
w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Radomiu; (v) korekte i aktualizacje zapiséw
dotyczgcych zasad planowania przedsiewzigé inwestycyjnych.

Odpowiednie zapisy wynikajace ze zmian organizacyjnych dokonanych w PSE S.A., w tym
likwidacji ,,oddzialéw OSP” jako wyodrebnionych struktur organizacyjnych PSE S.A. zostaly
szczegblowo wyjasnione w jednoczesnie przedlozonym uzytkownikom systemu do konsultacji
projekcie Karty aktualizacji nr CO/2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Cze$¢ ogblna.

Szczeglowy wykez zmian zawiera ,,Specyfikacia zmian wprowadzanych Kartg aktualizacji
nr CK/7/2017 do Instrukcfi Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planow ;r&a rozwoju sieci”, przedstawiona w dalszej czgsci
niniejszej Karty aktualizacji.

i. Karta lkmﬂllzsrjl nr CKITI29 1zx.-
IRIESP - Warunkl korzystanla, prowsdzenta richu, oluplonia:jl | planowania mno]u sloc)

|
dltl 12wrninh2017r [7 \ Stona 1219
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Przyczyna zmian:

L W zakresie koordynacii planéw rozwoju:

Zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220
zpézn. zm.) OSP oraz OSD sg odpowiedzialni za wspélpracg wcelu zapewnienia spdjnosci
dziatania system6w elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a takze za niezawodne
oraz efektywne funkcjonowanie tych systeméw. Proces koordynacji rozwoju sieci przesylowe;
isieci dystrybucyjnej 110 kV jest jednym z dzialafi przekladajgcych si¢ na zapewnienie
bezpieczefistwa dostaw energii elektrycznej. Prezes Urzedu Regulacji Energetyki (dalej ,,Prezes
URE") w korespondencji kierowanej do OSP, wskazywal na znaczenic powy2szego procesu
i podkreslit potrzebe jego poprawy w takim kierunku, aby byl on bardziej efektywny. Majac
powyZsze na uwadze, zostala opracowana propozycja nowych zasad wspblpracy w procesie
koordynacji planowania rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym nowy
model wspélpracy pomigdzy OSP i OSD w procesie tworzenia planéw rozwoju OSP i OSD
w zakresie sieci przesylowe] i sieci dystrybucyjnej 110kV. W ramach tego modelu,
w pierwszym kroku, opracowywana jest przez OSP i danego OSD wspélna koncepcja rozwoju
sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV, obejmujgca obszar dzialania danego OSD.
Koncepcja ta zawiera propozycje mozliwych wariantéw rozwoju sieci, opracowywanych na
podstawie szczegélowych analiz systemowych. W nastgpnym kroku operatorzy, odpowiednio
OSP i dany OSD, na podstawie wspélnej koncepeji rozwoju sieci, opracowujg indywidualnie
(kazdy z operetordw odrgbnie) listy inwestycji, w obrgbie swojej sieci, planowanych do
uwzglednienia w projektach planu rozwoju. Przy opracowywaniu list inwestycji operatorzy
lderujg si¢ w szczegllnosci takimi kryteriami jak niezawodno§¢ pracy systemu
elektroenergetycznego, bezpieczefstwo dostaw energii elekirycznej, minimalizacja zagrozed
wystgpujacych w sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110kV oraz mozliwos$é
wyprowadzenia pelnej mocy z jednostek wytwérezych. W kolejnym kroku ma miegjsce proces
wzajemnego opiniowania tych list. Na podstawie opracowanej przez siebie i zaopiniowanej przez
drugiego operatora listy inwestycji, OSP i dany OSD opracowujg projekty swoich planéw
rozwoju. Zaréwno OSP, jak i OSD skiadajgc Prezesowi URE do uzgodnienia swdj plan rozwoju,
zobowigzani sg do przekazywenia opinii otrzymanej odpowiednio od OSP lub danego OSD na
temat opracowanej przez siebie listy inwestycji, wraz z informacja na temat sposobu jej
uwzglednienia w projekcie planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju, skladanym Prezesowi
URE do uzgodnienia,

Nastepnie, OSP i dany OSD przekazujg sobie wzajemnie w okreslonych terminach, wyciggi
z planéw rozwoju po przediozeniu projektéw plamm rozwoju Prezesowi URE do uzgodnienia, jak
réwniez po przekazaniu przez Prezesa URE informacji o ich uzgodnieniu.

Dla przedsigwzigé laczacych sieci OSP i danego OSD, kibre wymagajg skoordynowanych
dziatad inwestycyjnych w sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV lub, ktére wpltywaig na
bezpieczefistwo dostaw energii elektryevnej, OSP i dany OSD zawierajg odrgbne porozumienie
w sprawie koordynacji rozwoju sieci pl%% sylowe;j i sieci dystrybucyjnej 110 kV.

Wprowadzony Kartg aktualizacji model racy pom Lg\dzy OSP i OSD w procesic tworzenia
planéw rozwoju OSP i OSD w zﬁLer gieci przes owﬂ i sieci dystrybucy: &I_Eeﬁ 10 kV,

% | e EKT12017 N
. IRIESP - Warunki konymnh, pmw ruchu, skeploatec]! | dtanmnll rozwgm@lﬁa
data: 12 wrzsbnia 2017 1. | " ’”WL stronazzw
§ — \II )Y__“,

d
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kompieksowo reguluje wspélprace OSP i OSD w procesie opracowywania tych planéw, wraz ze
wskazaniem terminéw rozpoczecia i zakoficzenia poszezeg6lnych etapdw tej wspblpracy.

II. W zakresie korekt formalnych, porzadkowych i redakeyjnych (wymienionych w pkt. (i) - (v)
w igcie zmian):
Ad (D)

OSP dokonuje w IRiESP - Korzystanie zmiany porzadkowej poprzez zastgpienie okreflenia
»minister wlasciwy do spraw gospodarki” okre§leniem ,minister wiasciwy do spraw energii”.
Powyzsze jest podyktowane postanowieniami art. 1 pkt 2 lit b), art. 1 pkt 4 i art. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o dzialach administracji rzgdowej oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1960) oraz art, 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 grudnia 2015 1.
o zmianie ustawy o odnawialnych Z%rodlach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2015 1. poz. 2365).

Ad (i)

OSP dokonuje w IRIESP -Korzystanie zmian porzgdkowych wynikajacych ze zmian
orgenizacyjnych przeprowadzonych w ENERGA - OPERATOR S.A. i PGE Dystrybucja S.A.
oraz zastepuje okreflenie ,RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.” okrefleniem ,innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0.”.

Ad (iii) - (iv)

OSP dokonuje w IRiESP - Korzystanie zmiany porzadkowej poprzez zastgpienie uzywanej w tej
czedci IRIESP nazwy jednostki organizacyjnej PSE S.A. - ,Departament Ustug Operatorskich”
nowg nazwg ,Departament Zarzgdzanie Systemem”. Ponadto, OSP dokonuje zastgpienia
okreflenia odnoszacego si¢ do ,oddzielow OSP” okredleniem odnoszacym sig¢ do
nzamiejscowych komérek organizacyjnych OSP*, okreslanych dalej w IRiESP jako ,,ZKO OSP”,
zlokalizowanych odpowiednio w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Redomiu.
Powyzsze wynika z dokonanych w PSE S.A. zmian organizacyjnych, w tym zmiany nazw
niektérych jednostek organizacyjnych oraz likwidacji ,,oddzialéw OSP” jako wyodrgbnionych
struktur organizacyjnych PSE S.A. Funkcje dotychczas realizowane przez ,,oddzialy OSP”
zostaly przypisane do ZKO OSP, zlokalizowanych odpowiednio w Warszawie, Bydgoszczy,
Katowicach, Poznaniu i Radomiu.

AdW)

OSP dokonuje w IRiESP - Korzystanie zmiany porzgdkowej w zakresie sporzgdzania ,.Planu

Zamierzen Inwestycyjnych”, co wynika z nowego podejécia do planowania inwestycji

rzeczowych w majgtek sieci przesylowej, polegajacego na opracowywaniu wylgcznie

kilkuletniego Planu Zamierzefi Inwestycyjnych, ktérego pierwszy rok planistyczny stanowié

begdzie dotychezas opracowywany roczny Plan Iyivestycji Rzeczowych.
A\

—r

-

Planowany termin wdroZenia zmian: 1 lismp\;d:l 5@4\7 q‘ﬁ{gjx f
L \ \". 5\ s

" Karta aktuslizag)l n\CKITR017 .\
IRIESP - Warunid korzystanis, prowesdzenia ruchu, eksploatag]i 1 ptapowsnia rozwoju stecl

| date: 12 wrzesnia 2017 1. , \ Stona Sz 10
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Zakrel zmian: B -

| IRIESP - Warunki korzystanis, prowadzenia ]

1 Lp | ruelll,ehphnhqnplmhmwojl f Zestawienie zmian

L Zmiany zwi e £ koord andw rozwoli:

1. | 3. PLANOWANIE ROZWOIUI [Zmianie ulegaja punkty:
WSPOLPRACA W CELU 3.1.15;
SKOORDYNOWANIA ROZWOJU 32.1-2;

SIECI PRZESYZ.OWE] I SIECI 34.1.1,3.43.1,,343.1.1-2;
DYSTRYBUCYINEJ 110KV ‘ 352,

, | Skresla si¢c punkty 3.2.10 - 11,
I Zmiany aktualizacyjne, o Korych mowa w pkt (i) w Przedmiocle zmian:

2. 2.3. Korzystanie z sieci Zmianie ulegajg punkty:
elektroenergetycznych 2.3.6.6,
3. PLANOWANIE ROZWOJU I 3.1.14,3.5.5,3.5.6;
WSPOLPRACA W CELU
SKOORDYNOWANIA ROZWOJU
SIECI PRZESYE.OWE] I SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ 110KV

4.3. Prowadzenie ruchu sieciowezo 4.3.10.1.4, 4.3.10.1.6, 4.3.10.2.1 - 3.

‘4. | 4.3. Prowadzenie ruchu sieciowego Zmianie ulega punkt 4.3.2.2.
¥ izac 0 w v w
5. | 1.1 Wykaz skr6téw i oznaczefi | Wprowadza sig skrét ,ZKO OSP”,
2.2, Przylgczanie do sieci Zmianie ulegajg punkty:

2.2.1.4.6,2.2.1.4.10, 2.2.3.3.3.10.6;

4.2. Eksploatacja sieci przesytowej 422.1-422.6,42.12.7,43.2.1;

4.3. Prowadzeni hn giecs 4.3.2.3, 43.2.5, 4.34.3, 4345, 434.7,
© TN Sleclowego 43.4.10, 434.14-16, 4355, 436.1,

4363, 43.66, 43610, 43.6.13,
| 4.3.6.16, 4.3.628, 43.11.15, 4.3.14.3,
| 43.14.5,43.14.13 - 15.

6. | 4.1.1. Zasady planowania przedsicwsjg¢ | Zmianic ulegajg punkty:
mwestycy_]nych i 4.11.1-4.
| A\ Skreéla sic punkty 4.1.1.5 - 6.

- NS\
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Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartg aktualizacji nr CK/7/2017
Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Warunki korzystania, prowadzenia rnchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Zmianie ulegajg nestepujgce punkty Instrukeji Ruchu i Eksploataciji Sieci Przesylowej - Warunki
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci:

L Zmiany gwigzane z koordynacia plandw rozwolu;

3 PLANOWANIE ROZWOJU I WSPOEPRACA W CELU SKOORDYNOWANIA
ROZWOJU SIECI PRZESYEOWEJ I SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 116 KV

3.1. Postanowienisa ogéine
Pkt 3.1.15 otrzymuje numer 3.1.16, g pkt 3.1.15 otrzymuje brzmienie:

3.1.15. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysziego zapotrzebowania na
energie elektryczng sporzgdzany przez OSD uwzglednia plan rozwoju OSP.
32,  Proces planowania rezwoju i wspélpraca w celu skoordynowanis rozwoju sleci
przesylowej 1 sieci dystrybucyjnej 110 kV
Pkt32.1-2¢ ujg brzmienie:

3.2.1. Wspblpraca OSP z podmiotami wymienionymi w pkt 3.1.11 w celu skoordynowania
rozwoju sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV dotyczy w szczeg6lnosci:

(1) pozyskania przez OSP danych i informacji niezbednych do opracowania planu
rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju,

(2) udostepnienin przez OSP wynikéw prac analitycznych przeprowadzonych
w procesie planowania.

3.2.2. Wspélpraca OSP i OSD w celu skoordynowania rozwoju sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV, poza dziataniami wymienionymi w pkt 3.2.1, obejmuje:

(1) opracowanie koncepcji rozwoju sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej
110 kV obejmujgacej obszar dziatania danego OSD, zawierajacej propozycje
mozliwych wariantéw rozwoju sieci, opracowanych na podstawie
szczegblowych analiz systemowych (dalej .koncepcja rozwoju sieci”),
wedlug ponizszych zasad:

(1.1) OSP i dany OSD przystepuja do opracowania wspdlnej koncepcji
rozwoju sieci w terminie nie p6Zniej niz 18 miesiecy przed data,
w ktdrej odpowiednio OSP lub dany OSD zobowigzany jest przediozyé
Prezesowi URE do uzgodnienia projekt planu rozwoju lub aktualizacji
planu rozwoju (dalej ,data przedloZenia projektu planu rozwoju
Prezesowi URE");

(1.2) w przypadku, gdy OSP i dany OSD uznajg, ze posiadajg aktualnq
koncepc_jg 10zZWoju 31e01| wowczas, z zachowaniem formy pisemnej,
OSP i dany OSD powwi¢rdzajg przyjecie ostatnio opracowarnego
dokumentu do dalszego st ,»xiwama (w tym przypadku nie podejmuje sie
dziatat okreslonych w pkt i 3)-(1.5));

(1.3) w przypadku, gdy OSP i i Am\ HSIR\ nie pomada_]q aktualne_] koncepcji

ﬂ..""
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rozwoju sieci, wéwczas OSP i dany OSD, w terminie nie pdZniej niz
17 miesiecy przed datg przedlozenia projektu planu rozwoju Prezesowi
URE, uzgadniajg zaloZenia wykonania koncepcji rozwoju sieci;

(1.4) spos6b opracowania, w tym spos6b finansowania koncepcji rozwoju
sieci, OSP i dany OSD regulujg odrgbnym porozumieniem;

(1.5) OSP i dany OSD opracowujg koncepcje rozwoju sieci w terminie nie
pbZniej niz 8 miesiecy przed dats przediozenia projektu planu rozwoju
Prezesowi URE.

(2) opracowanie listy inwestycji, planowanych do uwzglednienia w projekcie
planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju (delej ,lista inwestycji™),
wedlug ponizszych zasad:

(2.1) OSP i dany OSD, kazdy indywidualnie, opracowujg na podstawie
koncepcji rozwoju sieci, o ktérej mowa w pkt (1), z uwzglednieniem
mozliwosci finansowych i realizacyjnych, listg inwestycji;

(2.2) OSP i dany OSD przekazujg sobie wzajemnie, w terminie nie p6Zniej
niz 7 miesiecy przed datg przedlozenia planu rozwoju Prezesowi URE,
opracowane przez siebie listy inwestycji wraz z zakresem i planowanym
terminem realizacji poszczegblnych inwestycji;

(2.3) OSP i dany OSD przekazujg sobie wzajemnie opini¢ do otrzymanej od
drugiej strony listy inwestycji, w terminie nie péZniej niz 1 miesige od
daty jej otrzymania;

(2.4) OSP i dany OSD po otrzymaniu opinii, o ktérej mowa w pkt (2.3),
weryfikujg opracowang przez siebie listg¢ inwestycji, informujgc strong
przekazujgca opini¢ o ostatecznym zakresie tej listy.

(3) opracowanie planéw rozwoju:

(3.1) OSP i dany OSD, kazdy indywidualnie, uwzgledniajg w projekcie planu
rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju inwestycje, zgodnie
z opracowang przez siebie (po procesie weryfikacji) lists inwestycji,
o ktérej mowa w pkt (2.4);

(3.2) OSP i dany OSD, wraz z projektem planu rozwoju lub aktualizacji planu
rozwoju, skladanym Prezesowi URE do uzgodnienia, przekazujg
Prezesowi URE otrzymang odpowiednio od OSP lub danego OSD
opinig, o ktérej mowa w pkt (2.3), dolgczajgc informacje na temat
sposobu jej uwzglednienia w projekcie planu rozwoju lub aktualizacji
planu rozwoju OSP Iub danego OSD.

(4) przekazywanie informacji:

(4.1) OSP i dany OSD przekazujq sobie wzajemnie wyciag z projektu planu
rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju, obejmujacy liste inwestycji
wraz z zakresem i terminem realizacji, nie poiniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty przekazania projektu planu rozwoju lub aktualizacji
planu rozwoju Prezesowi URE do uzgodnienia;

(4.2) OSP i dany OSI} ckazujq sobie wza_|emme wycigg z projektu planu
rozwoju lub aktualifaci planu rozweju uzgodmonego z Prezesem URE,
obejmujqcy liste mkcstyc_u wraz_z zakresem i ferminami realizacji
zadah, nie pozniej r“i‘x:\u cx&gu@{nboczych od d&i\ otrzymania od

mmamualgacjmrcmmm N
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Prezesa URE informacji, o uzgodnieniu projektu planu rozwoju lub
aktualizacji planu rozwoju.
(5) zawieranie porozumieA w sprawie koordynacji rozwoju sieci przesylowej

i sieci dystrybucyjnej 110 kV:

(5.1) dla przedsigwziet taczqcych sieci OSP i danego OSD, ktfre wymagajg
skoordynowanych dzialafi inwestycyjnych w sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV, lub ktére wplywajg na bezpieczetfistwo dostaw
energii elektrycznej, zawierane s pomiedzy OSP i danym OSD
porozumienia w sprawie koordynacji rozwoju sieci przesylowej 1 sieci
dystrybucyjnej 110 kV;

(5.2) porozumienia okreflaja w szczeg6inosci zakres prac po stronie OSP
i danego OSD oraz terminy ich realizacji.

34. Prace analityczme w zakrvesie rozwoju sieci przesylowej 1 sieci dystrybucyjnej
110 LV

34.1. Informsacje wstgpne

Pkt 3.4.1.1 otrzymuie brzmienie:
34.1.1. W zakresie rozwoju sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV, wyréznia si¢
nastepujgee rodzaje prac analitycznych:
(1) techniczne analizy systemowe niezbedne do opracowania, zaktualizowania lub
uszczegblowienia planu rozwoju,
(2) ekspertyzy wplywu przylgczenia urzadzen, instalacji lub sieci na KSE,
o ktorych mowa w pkt 2.2.1.2.2.1 (7),
(3) koncepcje rozwoju sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV obejmujgcej
obszar dziatania danego OSD, opracowywane wspblnie przez OSP i danego
OSD.

343. Ocena wynikéw prac analitycznych

Tytut pkt 3.4.3.1 otrzymuje brzmienie:

343.1. Techniczna analiza systemowa i konecepcje rozwoju sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV obejmujgcej obszar dzislania danego OSD

Pkt 3.4,3.1.1 - 2 ofrzymujg brzmienje:

3.4.3.1.1. Wyniki technicznych analiz systemowych oraz koncepcje rozwoju sieci przesylowej
i sieci dystrybucyjnej 110 kV obejmujacej obszar dziatania danego OSD s3 jednymi
z elementdw do okre$lenia wymaganego zakresu rozbudowy sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV, majgcych swo_1e odzwierciedlenie w planach rozwo;u
w zakresie zaspokojenia obecnego i przysziego zapotrzebowania na energie
elekiryczng, opracowywanych przey ’bSP i OSD.
Zaplanowany uklad sieci pommkn zapewniaé bezpleczeﬁstwo dostaw energii
elektrycznej, jak réwniez mmlpmlﬂuujq strat mocy czynnej, przy pelnym
wykorzystanin srodkéw do regula? il qu, f ,hleme_] i napieé w KSE.

e
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3.4.3.1.2, Wyniki technicznych analiz systemowych oraz wyniki koncepcji rozwoju sieci
przesylowe;j i sieci dystrybucyjnej 110 kV obejmujgcej obszar dzialania danego OSD
uznaje si¢ za pozytywne jezeli uklady sieciowe odwzorowujgce przysziosciowy stan
sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110kV spelniajg kryteria okreslone
w pkt 3.4.2, w takim zakresie w jakim byly przeprowadzone.

35.  Publikacja i udost¢gpnianie planu rozweju i wynikéw analiz rozwojowych

Pkt 3.5.2 otrzymuije brzmienie:

3.5.2. Osp
nastgpujgce wyniki analiz rozwojowych:

1)

@

udostgpnia danemu OSD, w zekresie wiasciwym dla obszaru jego dziatania

opis planowanych do  realizacji  przedsigwzieé  rozwojowych
i modemizacyjnych w sieci przesytowej wraz z harmonogramem ich realizacji
i podstawowymi parametrami technicznymi,

oceng zidentyfikowanych zagrozefi (ograniczefi) w sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV wraz z wynikajgcymi z nich rekomendacjami
wzmochief sieci dystrybucyjnej 110 KV i jej sprzezed z siecig przesytows.

W pkt 2.3.6.6, 3.1.14, 355, 3.5.6, 4.3.10.1.4, 43.10.1.6, 43.10.2.1-3 uiytewrétnych
przypadkach wyrazy ,minister wlasciwy do spraw gospodarki” zastqpuje sie uzytymi
w odpowiednich przypadkach wyrezami ,,minister wlasciwy do spraw energii”.

2.1.

Hi. Zmiany porzadkowe, o kidrvch rrio_ﬂ_ w pkt ii) | i'f!) g;;_ edmiotu m}gq:_

Charakierystyka sieci

Pkt 2.1.2.2.7 otrzvmuje brzmienie:
2.1.2.2.7. Obszary, dla ktérych jest wyznaczany wspblczynnik tg ¢ sg okreflone w umowie
przesylania zawartej z OSD.

Jezeli strony umowy przesylania nie uzgodnig ww. obszaréw, przyjmuje sig
nastgpujace obszary wyznaczania wspdlczynnika tg o:

)

@

3)

na terenie ENERGA - OPERATOR S.A. - 6 obszaréw obejmujgcych: Oddziat
w Gdafisku, Oddziet w Toruniu, Oddziat w Olsztynie, Oddzial w Koszalinie,
Oddziat w Plocku, Oddziat w Kaliszu;

na terenie ENEA Operator Sp.zo0.0. -5 obszaréw obejmujgcych: Oddziat
Dystrybucji Szczecin, Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski, Oddziat
Dystrybucji Zielona Géra, Oddzial Dystrybucji Poznah, Oddziat Dystrybucji
Bydgoszcz;

na terenie TAURON Dystrybucja S.A. - 11 obszaréw obejmujacych: Oddziat
we Wroctawiu, Oddzial w Walbrzychu, Oddziat w Legnicy, Oddziat w Jeleniej
Gérze, Oddziat w Opolu, Oddzial w Czgstochowie, Oddzial w Bedzinie,
Oddziat w Krakowie, Ot d\z;ai w Bieliku - Bmlej, Oddziat w Tarnowie, Oddziat

w Gliwicach; W\ )\ ~
_ |[ \, A [\‘ ) ,-/’
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na terenie PGE Dystrybucia S.A. - 7 obszaréw obejmujgcych: Oddziat Lublin,
Oddzial Biatystok, Oddziat L.6dz, Oddzial Rzeszéw, Oddziat Warszawa,
Oddziat Zamo$é, Oddziat Skarzysko - Kamienna,

na terenie innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. - 1 obszar;
na terenie Energoserwis Kleszczéw Sp. z 0.0. - 1 obszar.

W przypadku zmiany firmy pod jaks prowadzi dzialalno$é damy OSD lub
ww., obszaréw dzialalnosci, OSD jest zobowigzany do pisemnego poinformowania
OSP o dokonanej zmianie na adres:

PSE S.A.

Departament Zarzgdzania Systemem
ul. Warszawska 165

05- 520 Konstancin — Jeziorna

43. Prowadzenie ruchu sieciowego
Pkt 4.3.22 otrzymuyje brzmienie:

4322, ZKOOSP winiciwe sa w odniesieniu do obszaréw sieci dystrybucyjnej
nastepujacych OSD oraz zasilajacych te obszary stacji NN/110 kV:

)

@

€))

@

&)

ZKO OSP w Warszawie:

sieé dystrybucyjna innogy Stoen Operator Sp. z 0.0., PGE Dystrybucja S.A.
Oddzialy: Warszawa, L6dZz oraz Bialystok, ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddziat w Plocku i Energoserwis Kleszczéw Sp. z 0.0.;

ZKO OSP w Bydgoszczy:

sie¢ dystrybucyjna ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Bydgoszcz oraz
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzialy w: Koszalinie, Gdafisku, Olsztynie
oraz Toruniu.

ZKO OSP w Katowicach:
sie¢ dystrybucyjna TAURON Dystrybucje S.A. Oddziety w Czgstochowie,
Bedzinie, Krakowie, Bielsku - Bialej, Tarnowie, Opolu i Gliwicach;

ZKO OSP w Radomiu:

sie¢ dystrybucyjna PGE Dystrybucja S.A. Oddzialy: Lublin, Zamos¢, Rzeszéw
oraz Skarzysko - Kamienna;

ZKO OSP w Poznaniu:

sieé¢ dystrybucyjnpa TAURON Dystrybucja S.A. Oddziaty we Wroctawiu,
Walbrzychu, Legnicy oraz Jeleniej Gérze, ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzialy
Dystrybucji: Szczecin, Gorzéw Wielkopolski, Zielona Géra oraz Poznah
i ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu;

W przypadku zmiany firmy pod jaks \prowadzi dzislalnoéé dany OSD lub zmiany
obszaréw dzialalnosci OSD, do czisu sktualizacji powyzszego punktu poprzez
zmiang postanowiei IRiIESP, OSP przgle poszczegélnym OSD mformach odnoénie
lokalizacji ZKO OSP, do ktérych bm p1sane sg obszary sieci dystrybucyjnej

poszczegblnych OSD. \

/.- ™

t’ =i
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) Y. Zmiany porzadkowe, o ktdrych mowa w pkt iv) przedmilotu zmian:

L1,  Wyvkaz skrétéw 1 oznaczet
W 1.1 W skrotéw i oznaczeh wprowadza sie, w porz al

ZKOOSP - zamiejscowa komérka organizacyjna OSP dzialajgca na obszarze odpowiednio
Centralnej, PéInocnej, Potudniowej, Zachodniej i Wschodniej Polski

Pkt 2.2.1.4.6, 2.2.1.4.10. 2.2.3.3.3.10.6. 4.2.2.1-6. 4.2.12.7. 4.3.2.1. 43.2.3, 4.3.25. 434.3.

2.2. Prrylgezanie do sieci

2.2,1.4.6.

2.2.1.4.10.

2.2.3.3.3.10.6.

W celu uzgodnienia zaloefi do ekspertyzy, o ktérych mowa w pkt 2.2.1.4.1,
w przypadku gdy planowane przylaczenie ma nastapié na napigciu 110 kV do
stacii NN/WN, gdzie za prowadzenie ruchu sieciowego rozdzielni 110kV jest
odpowiedzialny OSD, OSD wystepuje do OSP w formie pisemnej. Kopi¢
wystgpienia, OSD przesyla réwniez do ZKO OSP wilasciwej ze wzgledu na
miejsce przylgczenia oraz dodatkowo za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres wskazany przez OSP.

W celu uzgodnienia warunkéw przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, OSD
przesyla do OSP, projekt warunkéw przyltaczenia, do ktérych zatgeza nastepujace
dokumenty:

(1) kopie wniosku o okre$lenie warunkéw przylaczenia,

(2) ekspertyze, wykonang na warunkach i w zakresie uzgodnionym z OSP.
Dopuszcza si¢ przestanie ekspertyzy w wersji elektronicznej na nosniku danych.
Kopie wystgpienia, OSD przesyta réwniez do ZKO OSP, wilasciwej ze wzgledu
na miejsce przylaczenia oraz dodatkowo za posrednictwem poczty elektronicznej
na adres wskazany przez OSP.

Podmiot posiadajacy farme wiatrowg przylaczong do sieci przesylowej dostarcza
do wiasciwej ZKO OSP, prognozy generacji mocy farmy wiatrowej.

Podmiot 'posiadajqcy farme wiatrowg przylgczong do sieci dystrybucyjnej
dostarcza za posrednictwem OSD, do wladciwej ZKO OSP, prognozy generacji
mocy farmy wiatrowej.

W przypadku bilansowania farmy wiatrowej poprzez JGzw, nalezy spetnié
wymagania IRIESP, w szczegélnosci w zakresie prognozowania oraz dostgpu do
wiasciwych systeméw teleinformatycznych w zakresie planowania i prowadzenia
ruchu.

42.  Eksploatacja sieci przesylowej

4.2.2.1,

4.222.

ZKO OSP uczestniczg w prowadzeniu eksploatacji i rozbudowie sieci przesylowej
na whasciwych im \ dbszarach, pokrywajgcych si¢ z obszarami sieci
dystrybucyjnych OSD, 1 3kazanych w pkt 4.3.2.2 niniejszej czesci IRIESP.

ZKO OSP uczestnicza \k \w.hza.c_ur nawujqcych mdap w obszarze majgtku

SlCGlO‘WBgO | \ i ﬂ |“\» :
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(1) planowaniu z podejmowaniem decyzji o kierunkach alokacji frodkéw
finansowych w celu osiagni¢cia zaplanowanych wskaZznikéw,

(2) optymalizacji liczby i czasu wylgczeft elementéw sicci przesylowej,

(3) podejmowaniu decyzji majacych wplyw na poziom kosztéw rocznych,

(4) wsparciu dziatalno$ci w zakresie rozbudowy sieci przesytowej,

(5) wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowe w pkt 4.2.2.3 - 7.

ZKO OSP uczestniczg w procesie planowania:

(1) zakresu rzeczowego i finansowego zabiegéw eksploatacyjnych
m.in. woparciu o IRiESP, Dokumentacj¢ Techniczno - Ruchows (DTR)
urzadzet, ,Instrukcje organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na
liniach i stacjach NN", wyniki diagnostyki technicznej, ocen¢ stanu
technicznego, przyznane érodki i koszty ryzyka uszkodzenia elementu,

(2) zabiegdw eksploatacyjnych w zintegrowanym planic wieloletnim,

(3) uslug swiadczonych przez strony trzecie,

(4) podatkéw i oplat administracyjnych.

ZKO OSP prowadzg:

(1) staty nadz6r nad majgtkiem sieci przesylowej,

(2) oceng stanu technicznego wszystkich obiektéw majatku sieciowego,

(3) eksploatacj¢ majatku sieciowego,

(4) odbiory i prace Komisji Odbioréw zgodnie z zasadami okreflonymi
wpkt 4.1.2.2,

(5) ruch prébny i uruchamianie obiektéw oddawanych do eksploatacji,

(6) proces przygotowywania dokumentéw niezbednych do dochodzenia przed
sadami naleimoSci z tytutu szkéd powstalych w majgtku sieciowym
i odpowiedzialnosci cywilnej oraz do prowadzenia egzekucji w tym
zakregie,

(7) proces opracowywania oraz prowadzenia dokumentacji prawnej,
mathkowe_], eksploatacyjnej i technicznej, instrukcji eksploatacyjnych
i stanowiskowych a takze aktualizacji baz denych oprogramowania
specjalistycznego,

(8) likwidacje zbednych elementéw majgtku sieciowego.

ZK O OSP koordynuja:

(1) prace realizowane na obiektach sieci przesylowej w celu minimalizacji
liczby i czasu wylaczen,

(2) prace urzgdzefi w sposéb za pewmagqcy niezawodna prace sieci zamknietej
przy optymalizacji kosztéw i 5 utrzymania,

(3) nastawg zabezpieczed 81601 “ nastawami zabezpieczefi linii i urzgdzeh
podmiotéw przylgczonych db slbu przesylowej,

(4) prace zwigzane z likwidacig 3\\ arél l\ﬁ*ﬁh“’eﬂ oraz hlmdach szkod.

[ ‘-\ '- )
o i— - _ - / ——— =
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42.2.6. ZKO OSP realizujg zadania w zakresie:

(1) reprezentowania OSP, w rmamach posiadanych i udzielanych
pelnomocnictw, wobec organéw  kontroli, nadzoru, organ6w
samorzgdowych i pafistwowych, oséb fizycznych i prawnych oraz
prowadzenia w jego imieniu spraw zwigzanych z ochrons srodowiska
i regulowaniem praw do gruntéw,

(2) udzialu w pracach zespoléw powolanych dla rozwigzywania probleméw
technicznych, ekonomicznych i  organizacyjnych  zwigzanych
z problematyks zarzgdzania majatkiem sieciowym,

(3) dokonywania wyboru wykonawcéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia, certyfikaty lub licencje producentéw na wykonanie
okreslonych prac, zawieranic uméw z wykonawcami oraz rozliczanie
rzeczowe 1 finansowe tych uméw,

(4) wykonywania czynno$ci kontrolnych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

(5) sporzgdzania wnioskéw remontowych,

(6) sporzadzania dla swojego obszaru dzialania propozycji zatozenh
programowych i  harmonograméw dla zadaf remontowych
i modernizacyjnych,

(7) wspblpracy z biurami projektowymi przy opracowywaniu dokumentacji na
nowobudowane, remontowane Iub modernizowane obickty sieci
przesylowe;j.

4.2.12.7. Podmioty przylaczone do sieci przesylowej uwzgledniajs w sporzgdzanych
planach prac eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych, plany OSP,

o ktérych mowa w pkt 4.1.1.2 i 4.2.4.1.1, Uzgadnianie planéw odbywa si¢

z whasciwymi ZKO OSP.
43. Prowadzenie ruchu sieciowego
43.2.1. ZKO OSP uczestnicza w realizacji zadaf w zakresie bezpieczefistwa dostaw

energii elektrycznej, w tym niezawodnodci pracy sieci zamkmigtej,
wymagajgcych obszarowego wspéldziatania operatoréw systemu oraz innych
podmiotéw przylaczonych do sieci zamknietej.

4.3.2.3. W zakresie prowadzenia ruchu sieciowego w sieci zamknigtej ZKO OSP
realizuja nastepujace funkcje w ramach przypisanych im obszaréw sieciowych:

(1) pozyskiwanie danych planistycznych od OSD i wytworcéw;

(2) prowadzenie cigglej analizy pracy koordynowanej sieci 110 kV oraz
opracowywanie okresowych ocen i wytycznych prowadzenia ruchu
koordynowanej sieci 110 kV;

(3) podejmowanie decyzji w zakresie planowania pracy, prowadzenia operacji
taczeniowych, dysponowania Jednostkaml wytwérczymi, dzialafi
regulacyjnych \ koordynowanej sieci 110 kV;

(4) opracowywanie'} aktuahzac]a planéw obszarowych obrony i odbudowy po
wystapieniu awalii, sieciowe] lub awarii w systemie oraz prowadzenie
szkoled w tym &L{cam z ud.am ;m \\laémwych sh(x}b OSD, wytwbrcéw
iodbiorcéw, AN - W
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4.3.2.5.

4.3.4.3.

4.3.4.5.

4.3.4.7.

4.3.4.10.

(5) likwidacja, we wspblpracy ze stuzbami dyspozytorskimi OSD i stuzbami
ruchowymi wytwéreéw i odbiorcéw, awarii sieciowych, awarii w systemie
i odbudowa KSE na podstawie planu obrony i odbudowy KSE oraz
obszarowych planéw obrony i odbudowy;

(6) prowadzenie niezbednych uzgodniefi z wytwércami, OSD oraz odbiorcami
koficowymi dla opracowania instrukeji wspdlpracy ruchowsj stacji
NN/110 kV, do ktérej sg przytaczone ich sieci, instalacje i urzadzenia;

() zdalne pozyskiwanie pomiaréw z koordynowanej sieci 110 kV w zakresie
pkt 4.3.12.2.

Stuzbami dyspozytorskimi OSP sg:

(1) Krajowa Dyspozycja Mocy zlokalizowana w siedzibie Spétki - (dalej
»Shuzby dyspozytorskie OSP - KDM™),

(2) Obszarowe Dyspozycje Mocy zlokalizowane w ZKO OSP w Warszawie,
Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Radomiu OSP - (dalej ,stuzby
dyspozytorskie OSP - ODM™).

Operatorzy systeméw dystrybucyjnych oraz odbiorcy koficowi przylgczeni
do sieci przesylowej opracowuja dla swojego obszaru dziatania prognozy roczne,
na kolejne 3 lata, zapotrzebowania na moc i przekazujg je, do dnia
15-go wrzeénia roku poprzedzajacego, do wiasciwych ZKO OSP.

Wytwércy posiadajgcy JWCD i JWCK, w ramach planowania rocznego,
przekazujg do wiadciwych ZKO OSP:

(1) proponowany harmonogram postojéw planowych JWCD, a w przypadku
JWCD przylaczonych do koordynowanej sieci 110kV harmonogram
uzgodniony z wiasciwym OSD;

(2) proponowany harmonogram postojéw planowych JWCK, a w przypadku
JWCK przylaczonych do koordynowanej sieci 110kV harmonogram
uzgodniony z wlasciwym OSD;

(3) planowane wartoSci $redniomiesigczne mocy osiggalnych i mocy
dyspozycyjnych jednostek wytwérczych dla dni roboczych, dla
poszczegblnych miesigcy.

Wytwoércy posiadajacy JWCK, dla potrzeb planowania miesiecznego, przekazujg

do wiasciwych ZKO OSP:

(1) planowane warto§ci mocy dyspozycyjnych poszczegblnych JWCK
w szczycie obcigzenia kazdej doby planowanego okresu;

(2) planowane wartosci ubytkéw mocy na remonty planowe poszczegdlnych
JWCK w szczycie obcigzenia kazdej doby planowanego okresu,
aw przypadku JWCK przylaczonych do koordynowanej sieci 110 kV
planowane warto$ci ubytkéw uzgodnione z wiasciwym OSD.

Wytwércy posiadajacy JW(K przylaczone do koordynowanej sieci 110kV
przekazujg do wiasciwych 7K O OSP, dla potrzeb planowania dobowego, plany
mocy dyspozycyjnych, ubw.k&w mocy poszczegdlnych JWCK oraz planowang
generacje dla kazdej godzm? uby

Operatorzy systemoéw dAS ych dia potrzeb sporzqdzema planu
koordynacyjnego PKR, pra(ei. aécxwychéﬁ() OSP, nastgpujqoe dane:

IRIESP - Warunkl korznhnla, prowadzen!s ruehu, oks.
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4,34.15.

4.3.4.16.

(1) prognozowene warto$ci $redniomiesigczne sumaryczne mocy osiggalnych
imocy dyspozycyjnych jednostek wytwérczych przylaczomych do sieci
dystrybucyjnej, innych niz JWCD lub JWCK, w okresach szezytéw
dobowych, dla dni roboczych, dla kazdego miesigea planowanego okresu,
zpodzialem na: elektrownie wydzielone, male cieplne, male wodne,
wiatrowe i przemystowe;

(2) planowane wartosci $redniomiesigczne wymiany migdzysystemowej
nier6wnoleglej realizowanej poprzez sie¢ 110 kV w okresach szczytow
dobowych, dla dni roboczych, dla kazdego miesiaca planowanego okresu
oraz planowane wartosci energii elektrycznej wymiany migdzysystemowej
nieréwnoleglej realizowanej poprzez sieé¢ 110 kV dla kazdego miesigca
planowanego okresu, wynikajgce z zawartych uméw;

(3) sume prognozowanych sredniomiesigcznych mocy generowanych przez
jednostki wytwércze, inne niz JWCD lub JWCK, dla szczytéw obcigzenia
dni roboczych planowanego okresu, z podzialem mna: elektrownie
wydzielone, male cieplne, mate wodne, wiatrowe i przemystowe.

Operatorzy systeméw dystrybucyjnych, dla potrzeb sporzgdzenia planu
koordynacyjnego PKM, przekazujg do wiasciwych ZKO OSP:

(1) prognozowane warto$ci sumaryczne mocy dyspozycyjnych jednostek
wytworczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej, innych niz JWCD lub
JWCK, w szezycie obcigrenia kazdej doby planowanego okresu,
z podzialem na: elektrownie wydziclone, male cieplne, male wodne,
wiatrowe i przemysiowe;

(2) planowane wartofci wymiany miedzysystemowej nier6wnoleglej
realizowanej poprzez sie¢ 110 KV w okresach szezytéw dobowych
obcigzenia KSE dla kazdego dnia planowanego okresu, oraz planowane
wartosci energii elektrycznej wymiany miedzysystemowej nieréwnoleglej
realizowanej poprzez sie¢ 110 kV dla kazdej doby planowanego okresu,
wynikajgce z zawartych uméw;

(3) sum¢ prognozowanych mocy generowanych przez jednostki wytwoércze
inne niz JWCD Ilub JWCK w szczycie obcigzenia kazdej doby
planowanego okresu, zpodzialem na: elektrownie wydzielone, male
cieplne, mate wodne, wiatrowe i przemyslowe.

Operatorzy systeméw dystrybucyjnych, dla potrzeb planowania-dobowego dla
kazdej godziny déb od »n do n+9, przekaznja do wlasciwych ZKO OSP,
nastepujgce dane:

(1) planowane warto$ci sumaryczne mocy dyspozycyjnych jednostek
wytwoérezych przylgczonych do sieci dystrybucyjnej, innych niz JWCD lub
IWCK, z podzialem na: elektrownie wydzielone, male cieplne, male
wodne, wiatrowe i przemystowe;

(2) planowane wartodci wymiany miedzysystemowej nieréwnoleglej
realizowanej &pmez sie¢ 110 kV;

(3) sume planow: m?. ch mocy generowanych przez jednostki wytwércze, inne
niz JWCD lub JWCK, z pudzm!em na: elektrowme wydzielone, mate

cieplne, male wudm. Mat'om 1pmnv\{owe {1

\f N/ /'

Kara- :hu_l-itzaajl nrCKT2017 |

IRIESP - Warunkl korzystenie, prowsdzenis rur.hu. eksploatacfl | pllnnwanletrnzwa]u slecl

dlh 12 wrzeénis 2017 1.

| ; . ] Strona 14z 19

25




BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 190 (2412) 14 grudnia 2017 r.

OPERATOR SYSTEMU PRZESYLtOWEGO

4.3.5.5. OSP zatwierdza harmonogramy remontébw JWCD i JWCK. Zatwierdzone
harmonogramy remontéw JWCD i JWCK przesylane sg do wytwdrcéw oraz,
w przypadku JWCD i JWCK przylaczonych do koordynowanej sieci 110kV,
przez wiasciwe ZKO OSP do OSD, w nastepujgcych terminach:

(1) roczne harmonogramy remontéw na potrzeby planéw koordynacyjnych
PKR - do 30-go pazdziernika roku poprzedzajgcego na 3 kolejne lata,

(2) kazdorazowo przy zmianie hanmonogramu remontéw w roku biezgcym.
4.3.6.1. OSP w zakresie planowania pracy sieci zamknigtej:

(1) opracowuje ukiady pracy sieci przesylowej oraz zatwierdza uklady pracy
koordynowanej sieci 110kV, spelniajgce warunki wymienione
wpkt 2.1.2.3,

(2) opracowuje plany wylgczefi  elementéw  sieci  przesylowej
z uwzglednieniem planéw remontowych jednostek wytwérczych
przylaczonych do sieci przesylowej oraz zatwierdza plany wylaczed
elementéw koordynowane;j sieci.110 kV,

(3) opracowuje programy lgczeniowe specjalne urzadzefi i elementéw sieci
przesylowej, bedacych w jego posiadaniu oraz w elementach sieci
przesylowej, bedacych wiasnoscia podmiotéw do niej przylaczonych,

(4) zatwierdza programy lgczeniowe specjalne w koordynowanej sieci 110 kV,
dobiera nastawienia automatyk systemowych w sieci przesylowej oraz
dostarcza OSD nastawy tych automatyk w koordynowanej sieci 110 kV,

(5) planuje poziomy napieé w wezlach sieci przesylowej oraz wykorzystanie
#rédel mocy biernej przylaczonych do tej sieci,

(6) planuje poziomy napie¢ w wezlach koordynowanej sieci 110kV
i wykorzystanie #r6det mocy biemej do nich przylaczonych,
z uwzglednieniem propozycji OSD,

(7) prowadzi bazg danych sieciowych ewidencjonujgcg steny pracy sieci
przesylowej i koordynowanej sieci 110 kV,

(8) opracowuje i udostepnia OSD modele uktadéw obliczeniowych sieci
przesylowej ielementbw  koordynowanej sieci 110kV  dla
charakterystycznych pér roku i stref doby, niezbgdne dla analiz
niezawodnogci pracy,

(9) opracowuje procedury przeciwdzialania powstawaniu stanéw awaryjnych
iprocedury likwidacji stanéw awaryjnych w sieci przesylowej oraz
w uzgodnieniu z OSD w koordynowanej sieci 110 kV.

Powyzsze zadania, w zakresie koordynowanej sieci 110 kV, realizujg wlasciwe
ZKO OSP.

4.3.6.3. Operatorzy systeméw dystrybocyjnych w zakresie planowania pracy sieci
zamknigtej, do wlasciwych ZK«) OSP:

(1) =zglaszajg propozycje plunéw wylaczefi dotyczgcych elementéw
koordynowanej sieci 110 kk

1
(2) przygotowujg progmng hu-. mywe specja]ne w koordynowane_] sieci
110kV, ‘ J
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4.3.6.6.

4.3.6.10.

4.3.6.13.

4.3.6.16.

(3) dokonuja nastawiei automatyk systemowych w koordynowanej sieci
110 kV, z uwzglednieniem danych uzyskanych od OSP,

(4) opracowujg propozycje planéw pozloméw napie¢ w wezlach
koordynowane;j sieci 110 kV oraz propozycje planéw wykorzystania zrédet
mocy biernej do nich przylaczonych,

(5) prowadzg bazg danych sieciowych i ewidencjonujg stany pracy
koordynowanej sieci 110 kV z terenu swojego dziatania,

(6) dostarczajg dane do budowy modeli ukladéw obliczeniowych KSE dla
charakterystycznych pér roku, dni i stref doby.

Plan wylaczefi elementéw sieci zamknigtej OSP udostgpnia podmiotom, ktérych

ten plan dotyczy, w nastgpujacych terminach:

(1) plan roczny - do dnia 30 listopada roku poprzedzajgcego, dla kolejnych
trzech lat,

(2) plan miesieczny - dla marca do dnia 23 lutego, a dla pozostalych miesigcy
do dnia 25 miesiaca poprzedzajacego, na kolejny miesigc;

(3) plan tygodniowy -do czwartku tygodnia poprzedzajacego, obejmujacy
tydzief od soboty godz. 0:00 do pigtku godz. 24:00;

(4) plan dobowy - do godziny 14:00 dnia poprzedzajgcego.

Plan dobowy moze obejmowaé kilka kolejnych dni wolnych od pracy.
W zakresie elementéw koordynowanej sieci 110 kV plany wylaczeri udostepniaig
wiasciwe ZKO OSP.

Harmonogramy wylaczefi, o ktérych mowa w pkt 4.3.6.9 dostarczane sg do OSP
na 10 dni przed planowanym wylgaczeniem elementéw sieci przesylowej,
aw przypadku koordynowanej sieci 110kV na 7 dni przed planowanym
wylgczeniem do wiasciwych ZKO OSP.

Whaéciwa ZKO OSP przekazuje do OSD informacje dotyczgce zatwierdzonych

ukladéw pracy koordynowanej sieci 110 kV, w nastgpujgcych terminach:

(1) normalny ukiad pracy sieci przewidziany na okres jesienno - zimowy wraz
z oceng jego niezawodnodci i listy ograniczed sieciowych-do dnia
30 pazdziernika kazdego roku;

(2) normalny uklad pracy sieci przewidziany na okres letni wraz z oceng jego
niezawodno$ci i listg ograniczef sieciowych - do dnia 30 kwietnia kazdego
roku;

(3) biezace wytyczne prowadzenia ruchu obejmujgce opisy remontowanych
i awaryjnych ukladéw pracy oraz sposéb postgpowania dyspozytorskiego
przeciwdzialajacego powstawaniu ewarii i listg ograniczefi sieciowych - na
biezgco po kezdorazowym wprowadzeniu zmian i uzupeinies;

(4) wymuszone uklady pracy, nie przewidziane w wytycznych wymienionych
wpkt(3)-w ramach dobowego planowania wylgczeri.

Propozycje program‘éw laczeniowych specjalnych w sieci zamknigtej sg
przekazywane OSP dn atmardgep;a w nastepujqcych terminach:

(1) programy lqczeumwe Spec]afu;. mowy yeh elementéw w sieci przesylowej na
14 dni, a w km;dkru:xuu Seci 1101;V na l(}}ﬁu przed planowanym

L, WELE
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4.3.6.28.

4.3.11.15.

4.3.14.3.

4.3.14.5,

4.3.14,13.

IRIESP - Warunkl korzystania, pm\ndunlu ruchu, ek

dah. 12 wrzaénia 2017 1.

terminem laczenia;

(2) programy lgczeniowe specjalne istniejacych elementéw w sieci przesytowej
na 10 dni, a w koordynowanej sieci 110kV na 7 dni przed planowanym
terminem lgczenia.

Powyzsze programy przekazywane sg do whasciwych ZKO OSP. Terminy

wymienione w pkt (1) - (2) nie dotyczq programéw lgczeniowych specjalnych
wymuszonych procesem likwidacji awarii.

OSD dostarczaja do wlaéclwych ZKO OSP wyniki re]estracjl standéw pracy
koordynowanych sieci 110 kV, me pbiniej niz po uplywie miesigca od dnia
przeprowadzenia ewidencji.

OSP, we wspélpracy z OSD przeprowadza likwidacj¢ zagrozenia bezpieczefistwa
dostaw energii elektrycznej. W trakcie likwidacji zagrozenia bezpieczefistwa
dostaw energii elektrycznej, OSP i OSD stosuja, jezeli to mozliwe i celowe,
opracowane elementy planu obrony i odbudowy, o ktérych mowa
wpkt 4.3.11.11 (3) - (5).

Whasciwe ZKO OSP udostepniajg OSD, w zekresie wiasciwym dla obszaru
dziatania tych OSD, plan obrony i odbudowy KSE.

Wytwérey posiadajgcy JWCD, JWCK lub farmy wiatrowe o mocy réwnej
50 MW lub wyzszej dokonujg zgloszenia nowych jednostek wytwoérczych oraz
Zmian w zakresie zarejestrowanych danych bezposrednio do OSP z kopig do
wiasdciwych ZKO OSP.

Wytwoérey posiadajgcy jednostki wytwodrcze lub farmy wiatrowe o mocy ponizej
50 MW dokonujg zgloszefi nowych jednostek wytwbrczych oraz zmian
w zakresie zarejestrowanych danych do OSP za posrednictwem wiasciwego
OSD.

OSD przekazuje kopie zgloszenia do wiasciwych ZKO OSP.

Rejestracja zmienionej mocy osiggalnej lub minimum technicznego JWCD lub
JWCK w Centralnym rejestrze jednostek wytwoérczych odbywa si¢ zgodnie
z nastgpujacq procedury:

(1) wytwérca informuje pisemnie OSP oraz wiasciwg ZKO OSP o planach
przeprowadzenia testu odbiorowego mocy osiggalnej lub minimum
technicznego dla JWCK i JWCD z 14-dniowym wyprzedzeniem. Niniejszy
wniosek powinien zawieraé opis przeprowadzonej modernizacji, ktéra
uzasadnia zmiane mocy osiagalnej lub minimum technicznego jednostki
wytwoérczej,

(2) po pomySlnym zakoficzeniu testu odbiorowego okreslonego
wpkt 4.3.14.10 - 11, wytwdrca sporzgdza protokél z przeprowadzonych
pomiaréw oraz wystepuje z pisemnym wnioskiem do OSP, z kopig
wystgpienia do wla&clwej ZKO OSP, o wprowadzenie zmian do
stosownych uméw i dokppanie aktualizacji w Centralnym rejestrze
jednostek wytwérezych, z zlstrzeZemem pkt 4.3.14.16,

(3) po uzyskaniu protokolu uhu wystgpieniu wytwércy o zmiang mocy
osiggalnej lub minimum ]tethmcznego jednostki wytwdrczej OSP
wprowadza stosowne rmwm w Centralnym rejestrze jednostek
wytworczych. [\ \ A

LA\ VY \f'\\ _
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4.3.14.14.

4.3.14.15.

OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Termin, od ktérego obowigzuje nowa wielkoéé mocy, reguluje stosowny aneks
do umowy przesylania.

Rejestracja nowej mocy osiagalnej lub minimum technicznego JWCD, JWCK
o mocy réwnej 50 MW lub wyzszej lub farmy wiatrowej, w Centralnym rejestrze
jednostek wytwérczych odbywa sig zgodnie z nastepujgcg procedurg:

(1) wytworca wystepuje pisemnie z wnioskiem do OSP z kopig wystgpienia do
wiasciwej ZKO OSP o rejestracje nowej jednostki wytwérczej lub farmy
wiatrowe] na okres wstgpnej eksploatacji po zakoficzeniu inwestycii.
Whiosek powinien zawieraé date planowanej synchronizaciji z siecig oraz
parametry mocowe nowej jednostki wytwoérczej lub farmy wiatrowej,
z zachoweniem postanowiefi pkt 4.3.14.9,

(2) po uzyskaniu wniosku wytwércy, OSP wprowadza stosowne zmiany
w centralnym rejestrze jednostek wytwérczych,

(3) termin, od ktérego obowigzuje nowa wielko$é mocy, reguluje stosowny
ancks do umowy przesylania. OSP informuje pisemnie wytworce o dacie
przyjecia do eksploatacji nowych wielkodei mocy,

(4 po zakoficzeniu ckresu wstgpnej eksploatacji JWCD lub JWCK, po
zakoficzeniu inwestycji, wytworca przeprowadza testy odbiorowe okreslone
wpkt4.3.14.10- 11,

(5) wytwérca dokonuje przekazania jednostki wytwérczej z inwestycji do
eksploatacji przez rejestracje jednostki wytwérczej w Centralnym rejestrze
jednostek wytwérczych zmocg projektows lub zmienions, zgodnie
z procedurg jak dla rejestracji zmienionej mocy osiggalnej, okreslong
w pkt 4.3.14.13,

Dla farm wiatrowych nie wymaga si¢ przeprowadzania odbiorowych testéw
mocy, 2 w centralnym rejestrze odnotowuje si¢ moc znamionows farmy i moc
osiggalna, zakladajac poczatkowo, ze jest ona réwna mocy znamionowej. Wyniki
testéw, o ktérych mowa w pkt 2.2.3.3.3.11 przekazywane sg operatorowi systemu
Z ewentualnym wnioskiem o korekte mocy osiggalnej farmy.

Przyjecie do eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektowych ukladéw
regulacii w Centralnym rejestrze jednostek wytwdrczych oraz parametréw
technicznych jednostek wytwérczych odbywa si¢ zgodnie z nastepujgeq
procedurg:

(1) wytwoérca informuje pisemnie OSP oraz wiasciwg ZKO OSP o zamiarach
przeprowadzenia testdw obiektowych ukladéw regulacji z 14-dniowym
wyprzedzeniem. Niniejszy wniosek powinien zawieraé opis
przeprowadzonej modernizacji, ktora uzasadnia zmiany parametréw
obiektowych ukladéw regulaciji;

(2) po pomySlnym zakoficzeniu wytwérca sporzadza  protokét
z przeprowadzonych pomiaréw oraz wystgpuje z pisemnym wnioskiem do
OSP, z kopig wystgpienia do wlasciwej ZKO OSP, o wprowadzenie zmian
w Centralnym gcjestrze jednostek wytwoérczych;

(3) po uzyskaniu \protokolu z przeprowadzonych testéw oraz wniosku

elektrowni, o i\tuqum mowa W pkh{Z), OSP wprowadza stosowne zmiany
w Centralnym rejeqm Jednost}\j;_u 31\\6rczych. l

\. \. - o
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YL
411,

4.1.1.1.

4.1.1.2,

4.1.1.3.

4.1.1.4.

OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

(4) OSP informuje pisemnie wytwérce o dacie przyjgcia nowych parametréw
obiektowych uktadéw regulacji do eksploatacji.

Zmiany porzgdkowe, o krd_;]gc-l:mam w pkt v) przedmioty zmian:
Zasady planowanis przedsigwzi¢é inwestycyjnych
1 i 41.15-6,apkt4.1.1.1 - 4 otrzymuj

OSP, w ramach cyklu planistycznego w zakresie inwestycji, sporzadza wieloletni
Plan Zamierzefi Inwestycyjnych, ktérego pierwszy rok planistyczny stanowi roczny
Plan Inwestycji Rzeczowych.

Plan Zamierzefi Inwestycyjnych obejmuje inwestycje OSP w zakresie budowy,
rozbudowy, modernizacji lub nabycia rzeczowego majatku trwatego oraz wartosci
niematerialnych i prawnych.

Celem Planu Zamierzef Inwestycyjuych jest skoordynowanie w zakresie
rzeczowym, czasowym i finansowym inwestycji sieciowych, zgodnie z kierunkami
diugoterminowymi okreslonymi w planie rozwoju sieci przesytowej.

Plan Zamierzefi Inwestycyjnych opracowywany jest wg zasady planowania
kroczacego, tzn. corocznie opracowywany jest plan na kolejny okres planistyczny.
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