| Nr ewid.:
| 257/TE/2023
Audyt efektywnosci energetycznej zakonczonego przedsigwzigcia pn.:
Modernizacja tradycyjnej sieci cieptowniczej na sie¢ preizolowang oraz Strona/Stron
ENERGOPGMIAR wymiana izolacji sieci napowietrznej na terenie miasta Wroclawia — 16/16
Pierwszy pakiet zadan inwestycyjnych

® FORTUM NETWORK WROCLAW SP. Z 0.0.

KARTA AUDYTU EFEKTY WNOSCI ENERGETYCZNEJ
: Data wykonania
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE]J
20.12.2023

| Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigeia stuzacego poprawie efektywnoscl energetycznej
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Planowana inwestycja obejmowata modernizacje
wyeksploatowanych sieci kanalowych 1 ich zastgpienie siecia
preizolowana na terenie miasta Wroctawia. Zakres prac
inwestycyjnych dla pierwszego pakietu obejmowat 4 zadania
inwestycyjne w ciagu ulic: Bialoskdrniczej, Kazimierza Wielkiego,
Widok, Most Otawski.
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Parametry przedsigwzigcia shuzacego poprawie efeldtywnodci energetyczngj

Srednioroczna ilo$é energii |
finalnej planowanej do - kWh/rok - toe/rok
zaoszezedzenia: ™

Srednioroczna ilosé energii
pierwotnej planowanej do - kWh/rok - toe/rok
zaoszezedzenia: ©°

ot O 1459 306 KWhirok 125,478 toerok |
zaoszezedzonej energii finalnej: ™™ | !
Srednioroczna ilo§é ‘
zaoszezgdzonej energii 1597 942
pierwotnej: ***

kWh/rok 137,398 toe/rok

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imie i nazwisko: Anna Tamaka
Nr telefonu: 693 195932
Podpis: Cd sor

E Niepotrzebne skreslic.
wk W przypadku planowanego przedsigwziecia sluzacego poprawie efektywnodci energetycznei.
#EX W przypadku zrealizowanego przedsiewzigeia stuzgcego poprawie efektywnoscel energetycznej.

"Energopomiar” Sp. z 0.0. zastrzega sobie w stosunku do niniejszego opracowania wszelkie prawa
wynikajace z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




