0dzysk ciepta odpadowego z chtodnicy pieca przewatowego P5

Zalacznik 1 - Karta audytu efektywnosci energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE]

Data wykonania

10 lipiec 2024 1.

Podstawowe informacje dotyczgce przedsiewziecia shuzgcego poprawie efektywno$ci energetyczne)

Przedsigwzigeia stuzace poprawie
efektywnodci energetycznej:

Odzysk ciepla odpadowego z chlodnicy pieca przewatowego P35

Opis przedsiewzigcia stuzgcego poprawie
efektywnodci energetycznej (max. 250
Znakow):

Zabudowa ukladu odzysku ciepta powietrze-woda na kanale powietrza
za chlodnica gazow procesowych pochodzgeych z pieca PS5 w celu

odzysku ciepla odpadowego

Dane podmiotu, u ktérege-bedzie
reatizowane/ zostalo zrealizowane*
przedsigwzigeie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL albo
nazwa):

Zaklady Gorniczo-Huinicze ,,Bolestaw™ 8.A, z siedzibg w Bukownie, ul
Kolejowa 37, Rejestr Przedsigbiorcdw, pod numerem KRS 0000193278,

NIP 6370102196, REGON 00002690400000

Planowana data rozpoczgcia realizacji
przedsiewzigcia stuzacego poprawie
efektywnosci energetycznei: **

-
Data zakoficzenia realizacji przedsigwzigcia

shuzgcego poprawie efektywnosel
energetycznej: ***

Wyrazony w latach
kalendarzowych okres
uzyskiwania
oszezednodcel energii:

29.12.2023 20
Parametry przedsiewzigeia sluzacego poprawie efektywnosci energetycznej
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planowanei-do-raosserodrenin =% b roki ftee/rolkd
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Srednioroczna ilosé zaoszczgdzonej energii 3578 520 k'Wh/rok 307,697
: toe/rok
finalnej; ***
Srednioroczna iloé zaoszczedzonej energii | 3 936 372 kWh/rok 338,467
. E toe/rok
pierwotnej; ***

Dane sporzadzajacego andyt efektywnoéci energetyczngj
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