Odzysk ciepta odpadowego z chtodnicy pieca przewatowegoc P4
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KARTA AUDYTU EFEKTY WNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

10 lipca 2024 r.

Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigeia stuzacego poprawie efektywnosci energetyczngj

Przedsigwziecia sluzace poprawie
efektywnoéci energetycznej:

Odzysk ciepta odpadowego z chlodnicy pieca przewalowego P4

Opis przedsigwziecia shuzacego poprawie
efektywnodci energetycznej (max. 250
znakow);

Zabudowa ukladu odzysku ciepla powietrze-woda na kanale powietrza
za chlodnica gazéw procesowych pochodzacych z pieca P4 w celu
odzysku ciepta odpadowego

Dane podmiotu, v ktérego-bedzie
realizowsane/ zostalo zrealizowane*
przedsigwzigcie stuzace poprawie
efektywnoéci energetyczne]j lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL albo
nazwa:

Zaktady Gorniczo-Hutnicze ,,Bolestaw” S.A, z siedzibg w Bukownie, ul
Kolejowa 37, Rejestr Przedsigbiorcow, pod mumerem KRS 0000193278,
NIP 6370102196, REGON 00002690400000

Planowana data rozpoczecia realizacji
przedsiewzigeia sluzacego poprawie
efektywnosci energetycznej: **

. L ;s latach

Data zakofhczenia realizacji przedsigwzigeia Wyrazony w latac

sluzacego poprawie efektywnosei AR LR 2
uzyskiwania

energetycznej: *** L . .
getyeznej oszczednoscei energii:

29.12.2023 20

Parametry przedsicwziccia stuzgcego poprawie efelktywnosci energetycznej

S' i . .] ros - ﬁ ] -
plenowanei-do-zaeszezedzeniar % HeWhirok] ftoefrolt
Srodni doke - .
planowanej-do-zaeszezedzeniar it HeWhrrok] foerrold
Srednioroczna ilosé zaoszezgdzone] energii 1 645 561 kWh/rok 141,493
§ toe/rok
finalnej: ***
Srednioroczna ilosé zaoszezedzonej energii 1810117 kWh/rok 155,642
] ; toe/rok
pilerwotnej: ¥**

Dane sporzadzajgcego audyt efektywnosci energetycznej
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