KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE]

I Data_\;ykonanla audytu

| 07.07.2023 |

| Przedsiewziecie stuigce poprawie efektywnoscl
energetycznej:

energetycznej {max. 250 znakéw):

I S S
PODSTAWOWE INFORMACIE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIECIA SLUZACEGO POPRAWIE EFEKTYWNOSC! ENERGETYCZNES:

Modernizacja ofwietlenia w czedci magazynowej w

Opis przedsiewzlecia stuigcego poprawie efektywnosci I

budynkach WLC-B-0-W-4 (BSH), WLC-B-0-W-5 {ACL),
WLC-B-0-W-7 {ELIT), firma Wroctaw-Bielany Logistics
Centre lokalizacja: ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany
Wroctawskie

System oswietlenia opiera sie o oprawy 2 tradycyinymi
Zrédtami swiatla. Aktuainie zainstolowone sq oprawy
Swietléwkowe,

tgczna liczba opraw odwietleniowych w obszarze
objetym analizq pod kqtem moderhizacji, okrestona na
podstawie dostarczonych przez przedsiebiorstwo
informacji, wynosi 589 sztuk, a igczna moc
zainstalowana oswietlenia ksztaftuje sie na poziomie
80440 W

Oszacowano czas pracy punktdw swietinych. Czas
uiytkowania oswietlenia w pomieszczeniach wynosi
4368 h w ciggu roku.

Dane podmiotu u ktérego bedzie realizowane/zestate
zrealizowane™ przedsiewzigcie stuigce poprawie
efektywnosci energetycznej lub podmiotu upowaznionego
(PESEL aibo nazwa):

Wroctaw-Bielany Logistics Centre lokalizacja: ul.
Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wroctawskie

Planowana data rozpoczecia realizacji
przedsiewzigcia stuacego poprawle
efektywnoéci energetycznej **

Data zakorczenia realizaci
przedsiewziecia stuzgcego poprawie
efektywnodci energetycznej***

WyraZony w latach kalendarzowych
okres uzyskiwania oszczednosci
energli:

11.12.2023 Nie dotyczy

8 fat (okres wynikajacy z diugosci
gwarancji na oprawy). |

PARAMETRY PRZEDSIEWZIECIA SLUZACEGO POPRAWIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE:

Srednioroczna iloéé energii 242726
finalnej planowanej do

zaoszczedzenia: **

20,87

kWh/frok toe/rok

Srednioroczna itos¢ energii 606815
pierwotnej planowanej do

zaoszczgdzenia: **

Srednioroczna ilose ] uﬁie_dotyczy
raoszczedzonej oszczednoéé

energii finalnej: ***

$rednioroczna floé
zaoszczedzone] oszczednosé
energii pierwotnej; ***

Nie dotyczy -

52,18

kWh/rok toefrok

Nie dotyczy

kwWh/rok toe/rok

Nie dotyazy

kwh/rok toe/rok

" DANE SPORZADZAJIACEGO AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE):

PIOTR ANTONIUK

I IEE i nazw_isko, telefon:

Piotr Antoniuk, tel. :ﬁn5623883

Uprawriony do DOZORU urzadzen insrlalacﬁ i1
4 w zakresie obshugi, konsarwac, remoniow, monig

| Podpis:
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x

leg. nr D/338/716/21

* Niepotrzebne skredli¢

**W przypadku planowanego przedsiewziecia siuiaéego poprawie efektywnosci energetycznej.
*** W przypadku zrealizowanego przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej.
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