Audyt efektywnosci energetycznej: Przebudowa sieci cieplowniczef od komory KS3

do komory KS5-1 przy ul. Karpackie

KARTA AUDYTU EFEKTY WNOSCI

ENERGETYCZNE]

Data wykonania

20 sierpnia 2024 r.

Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigeia shuzacego poprawie efektywnosci
energeryeznej

Przedsigwziecie stuzace poprawie efektywnosci
energetycznej:

Ograniczenie strat poprzez modernizacje
i przebudowe sieci cieplowniczej

Opis przedsiewzigcia shizacego poprawie
efektywnosci energetycznej (max. 250 znakdw):

Przebudowa sieci cieptowniczej od komory K85 do komory KS5-1 przy

ul, Karpackiej

Dane podmiotu, u kidrego bedzie
realizowane/zostato zrealizowane"
przedsiewziecie stuzace poprawie efektywnosci
energetycznej, lub podmiotu upowarnionego

Przedsigbiorstwo Komunalne ,, Therma”
Spotka z ograniczena odpowiedzialnoscia
ul. Michata Grazyniskiego 108
43-300 Biclsko — Biala
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Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosei energetycznej
Srednioroczna iloéé energii finalnej planowancj
do zaoszezedzenia: 182 456,944 kWh/rok 15,688 toe/rok
srednicroczna ilo$é energii pierwotnej
planowanej do zaoszczedzenia: ** 204 351,667 kWh/rok 17.571 tagfrak
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Dane sporzadzajacego audyt efektywnoscl energetycznej
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