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Audyt energetyczny przedsigbiorstwa
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Data wykonania

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

31 marca 2017

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewzigcia stuzgcege poprawie efektywnos$ci energetycznej

energetycznej:

Przedsiewzigcie stuzace poprawie efektywnosci

WYMIANA TRANSFORMATOROW NA JEDNOSTKI
CHARAKTERYZUJACE SIE WYZSZA
EFEKTYWNOSCIA ENERGETYCZNA
(SPRAWNOSCIA)

efektywnosci energetycznej
(max. 250 znakéw):

Opis przedsigwzigcia stuzacego poprawie

Wymiana dwoch transformatoréw blokowych blokéw
nr 10, 11 w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Belchatow.

Dane podmiotu lub podmiotu upowaznionego
(numer PESEL albo nazwa), u ktérego zostanie
zrealizowane przedsiewziecie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej lub przedsigwziecie

PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna Spétka
Akcyjna z siedzibg w Beichatowie

97-400 Belchatéw, ul. Weglowa 5, woj. {6dzkie,

NIP: 768-050-24-95

takie zostalo zrealizowane:
Data rozpoczecia : Wyras litach
przedsigwzigcia shuzacego Planowana data zakoficzenia Draz?d?k:leiczei?a kalenda?z);zy:l? :ikr&s
poprawie efektywnosci przedsigwzigcia stuzacego ‘s)* ‘;0 wrawie uzyskiwania
energetycznej albo poprawie efektywnosci ef:ft} g og::ip oszczednoéci energii:
planowana data rozpoczecia | energetycznej*: posss );m:: Inei**:
tego przedsiewziecia*: getyczne)™™:

- - 6 maj 2016 r. 19

Parametry przedsigwziecia sluzgcego poprawie efektywnos$ci energetycznej
(na podstawie audytu efektywnosci energetycznej)

Srednioroczna oszczednosé [Gifrel] lub

energii finalnej: 4704 825,406 [kWh/rok] 404,542 [toe/rok]

Srednioroczna oszczednosé {GIrele} lub

energii pierwotnej: 14 114 476,218 [kWh/rok] 1213,627 | [toe/rok]

Szacowana wielkos¢ -

redukcji emisji CO2***: 3 78AA%1 Honirokgs=>
Dane sporzadzajgcego audyt efektywnosci energetycznej

Imig i nazwisko: Pawet Skrobek

Nr uprawnienia: nie dotyczy

Nr telefonu: (32) 237 63 91, 695 952 394

Podpis: S DT

*W przypadku przedsigwzigcia shuzacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszeze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsigwziecia stuzacego poprawieefektywnoscei energetycznej juz zrealizowanego.

*##*Na podstawie wskaznikéw emisji CO2 zawartyoh w tabeli nr 2 w zalgezniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji objgtych wspélnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez-Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania
Emisjami do raportowania w ramach Wsp6lnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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