KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSC] ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

2019-02-05 |
2019-06-06 powykonawczo

Podstawowe informacje dotyczgce przedsiewzigeia stuzacego poprawie efektywnosci energetyczne) ‘

Przedsiewzigcie stuzace poprawie |
efektywnosci energetycznej:

Przebudowa sieci cieplowniczej w Lodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i |

poprawy efektywnodci energetycznej.

Opis przedsiewziecia stuzgcego
poprawie efektywnosci energetycznej
{max. 250 znakow):

Przedsiewziccia stuzgce poprawie efektywnosci energetycznej polegajace na
wymianie 4 fragmentow sieci cieplowniczych tradycyjnych kanatowych
zlokalizowanych na terenie miasta Lodzi na sieci preizolowane, ktéra wykona

podmiot realizuiacy.

Dane podmiots, u kidrego bedzie
realizowane/ zostaté-srealizowane®
przedsiewzigcie shuzace poprawie
efektvwnosci energetycznej, lub
podmiotu upowaznionego (numer
PESEL albo nazwa}:

Veolia Energia £.0dZ S.A.
ul. J.Andrzejewskiej 5
92-550 Lodz

Planowana data rozpoczecia realizacji
przedsiewziecia stuzacego poprawie

efektywnosci energetycznej: **

Data zakonczenia realizacji
przedsiewzigoia stuzacego poprawie
efektywitosci energetycznej: ***

Wyrazony w latach
kalendarzowych okres
uzyskiwania oszczgdnosci
energii:

12.12.2018r.

30

Parameiry przedsigwzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna ilo$¢ energii finalnej
planowanej do zaoszczgdzenia:**

Srednioroczna iloéé energii pierwotnej
planowanej do zaoszczedzenia: **

1054 167,878 | kWh'/rok 90,637

toe/rok

706 292,595 kWh/rok 60,727

Srednioroczna ilosé zaoszczedzonej
energii finalnej:***

kWh/rok

Srednioroczna ilo§¢ zaoszczedzonej

energii pierwotnej: ¥**

kWh/rok

toe/rok

toe/rok

toe/rok

Dane sporzadzajgcego audyt efektywnoS$ci energetycznej

imig i nazwisko: | Daniel Roguski

Nr telefonu: 42 675 56 83

Podpis:

Do Bl

* Niepotrzebne skreslic.

|

%W przypadku planowanego przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetyczne;j.
** %W preypadku zrealizowanego przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosei energetyezne;j.



