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AUDYT EFEKTYWNOOSCI ENERGETYCZNEI SIECI CIEPLOWNECZE)

3. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE)

Wyniki analizy przedstawiono w ponizszej karcie audytu efektywnosci energetycznej sporzadzonej
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej, wzoru karty audytu
efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

Data wykonania

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE]
26.06.2017

Podstawowe informacje dotyczgce przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie stuzgce poprawie

e { Przebudowa i modernizacja sieci cieptowniczej.
efektywnosd energetycznej: 1 v 1

QOpis przedsiewrziacia stuzacego poprawie Whymiana sieci cieplowniczej kanatowej na nowa wykenang w technologii
efektywnodct energetycznej preizolowanej. Zmiana trasy i Srednicy rurociggdw w celu poprawy wymagan
{max. 250 znakdéwk: hydraulicznych.

Dane podmiotu lub podmiotu upowaznionegae (nurmer PESEL
albo nazwa), u ktdrego zostanie zrealizoweane
przedsiewziecie stuzace poprawie efektywnodci
energetyczne| lub przedsiewzigcie takie zostalo
zrealizowane:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieznie Sp. z 0.0. ul. Staszica 13, 62-200
Gniezno NIP 713-020-71-92, Regon 004164430

b 3 : A
at‘a i grzeds;emreclla' Planowana data zakoticzenia Data zakoriczenia przedsiewzigcia Vi EFY L i
stuzacego poprawie efektywnodc == r ] ; - .. |kalendarzowych okres
- przedsiewziecia stuzgcego poprawie | stuzacego poprawie efektywnosci e >
energetyczne] albo planowana data : ! ey uzyskiwania oszczednoscl
i e efektywnosci energetycznej*; energetyczng)**: J
rezpoczecia tego przedsiewzigcia*; energit.
G2.2012 -— 10,2014 15
Parametry przedsiewziecia sfuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej {na podstawie audytu efektywnoéci
energetycznej)
Srednioroczna oszezednodé
= = & 330500 [kWh/rok] 28,4 |[toe/rok]
anergii finalnej:
Srednioroczna oszczednogé
e ‘ & 3563 550 [kwh/rok] 21,2 |[toe/rok]
energii plerwotnej:

Szacowana wiektkos$E redukejl
143,8 |[ton/rok]

entisji CO,**¥:
Dane sporzgdzajacego audyt efektywnoesci energetycznej
Imie i nazwiskeo: Zbigniew Plutecki
Nr uprawnienia: upr. Nr 161 Stowarzyszenia Polskich Energetykéw f Fyiobaiss Bl i ks
Nr telefonu: +48 601 481 779 .-'f H.-'I}‘ff E 'r/},
Podpis: ';f////g_/ «g/fh’r 2 i : P .

* W przypadku przedsigwzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetyczne] jeszeze niczrealizowanegs.

#* W przypadku przedsiewzigcia stuzgeego poprawie efektywnosei energetycznej juz zrealizowanego.

*#% Na podstawic wskaznikéw emisji CQO2zawartych w tabeli nr 2 w zalaczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z
dnia 12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji obj¢tych wspélnotowym systemem
handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142} oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i
Zarzgdzania Emisjami do raportowania w ramach Wspoélnotowego Systemu Handlu Uprawnicniami do Emisji za dany rok.
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