Data wykonania
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ T 2019-05-09

({korekta z dn. 23-12-2019)

Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigcia sluigcego poprawie efektywnosc energetycznej

Przedsiewziccie shizace poprawie Przebudowa sieci cieplowniczej w Lodzi w celu ograniczenia emisji CO21
efektywnosei energetycznej: poprawy efektywnosci energetycznej.

Przedsigwzigcia stuzace poprawie efektywnosci energetycznej polegajace na
wymianie 3 fragmentéw sieci cieplowniczych tradycyjnych kanalowych
zlokalizowanych na terenie miasta Lodzi na sieci preizolowane, ktéra wykona
| podmiot realizujicy.

Opis przedsigwzigcia shuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej
(max. 250 znakow);

Dane podmiotu, u ktérego bedzie | Veolia Energia Lodz S.A.
realizowane/ zostato-zrealizowane?® ul. J.Andrzejewskiej 5
przedsiewzigcie stuzace poprawie 92-550 Lodz

efektywnosci energetycznej, lub
podmictu upowaznionego (numer

PESEL albo nazwa):

Planowana data rozpoczgeia realizacji | Data zakonczenia realizacji ka‘;{a ﬁ::;:;y WC;??;:L .

przedsiewziecia shuzacepo poprawie przedsigwziecia shuzacego poprawie g ‘:syzcz Bhosti

efektywnosci energetycznej: ** efektywnosci energetycznej, *** zy et ¥
24.05.2019 - 30

Parametry przedsigwzigeia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna ilos¢ energii ﬁ‘?a_lffjj 408 016,320 | kWhirok | 35,081 toe/rok
planowanej do zaoszczedzenia:
Srednioroezna iloSé energii pierwolne] | <510 733 | Wik | 22,803 toe/rok
planowanej do zaoszczedzenia:
. 1 T —
Srednioroczna ilo$¢ zaoszczedzonej
energii finalnej:*** kWh/rok | toe/rok
Srednioroczna ilogé zaoszezedzonej KWhirok toe/rok
chergii pierwotnej: ¥%* _ !

Dane sporzjgdzajacego audyt efektywnosci energetycznej

imi¢ i nazwisko: | Marika Kornacka

Nr telefonu: 667 620 628

Podpis: Kovmako

* Niepotrzebne skreslié.
**W przypadku planowanego przedsigwzigela stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej.
*Edgy przypadku zrealizowanego przedsiewzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej.




