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Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigeia shizacego poprawie efektywnoéci energetycznej

Przedsiewzigcie shuzace poprawic efektywnosci
energetycznej:

Modernizacja systeméw przygotowania cieplej wody
uzytkowej w wybranych budynkach Robotniczej
Spoldzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej

w Gdyni - Etap I1

Opis przedsigwziecia stuzacego poprawie

efektywnoscei energetycznej (max. 250 znakéw):

Modernizacja systemoéw przygotowania cieplej wody
uzytkowej w wybranych budynkach RSM im, Komuny
Paryskiej w Gdyni, polegajgca na wymianie istniejacej
instalacji zasilanej cieplem sieciowym lub budowie
nowej z likwidacjg podgrzewaczy gazowych
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Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna ifosé energii finalnej 433 848 — 37:304 —
planowanej do zaoszczedzenia: ™ 2

Srednioroczna ilo$é energii pierwotnej

planowanej do zaoszczedzenia: ™ 477 232 kWh/rok 41,035 toe/rok
Srednioroczna ilo§é zaoszczedzonej Whirok ) e
energii finalnej: ***

Srednioroczna ilosé zaoszczedzongj KWhirok ) toefrok
energii pierwotnej: ***

Dane sporzadzajacego audyt efektywnogei energetycznej
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" Niepotrzebne skreslic.

" W przypadku planowanego przedsigwziceia sluzacego poprawie efektywnosei energetyczne;.
"W przypadku zrealizowanego przedsigwzigeia stuzacego poprawie efektywnosci energetyczne;.
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