0. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykeonania
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE. —
15.01.2019

Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigcia shuzaoego poprawie efektywnosci energetycznej

| Przedsiewziecie stuzace poprawie Zmniejszenie strat energ'ii elektrycznej, ciepta lub
| efektywnosci energetyczne]. | gazu ziemnego w przesyle lub dystry buciji

Wymiana transformatoréw 15/0,4kV na terenie
miasta Warszawa w celu poprawy efektywnosci
energetycznej (zmniejszenia strat mocy

Opis  przedsigwzigeia  sluzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej (max. 250 Znakowy.

_bane podmi-otu, u ktérego bedzie
realizowane/zostalo zrealizowang” przedsigwziecle | ' piokna 46

shizace poprawie efektywnosci energetycznej, 1ub 06—6?2 Warszawa
Eggwm;c)atu upowaznianego {numer PESEL lub NIP 525-238-60-04

innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

Planowana data [FOZPOCZeOA | nary zakoniczenia realizacji | Wyrazony w latach kalendarzowych

r;ﬁ:;ggg o p oprawiirZ:?eSlsI:t'Qyu W“zr"ggg przedsiewzigcia stuzaceqo poprawie | okres uzyskiwania oszezednoscl
1 b i *kk 1
energetycznej ** efektywnosci energetyczne). energil;
01.02.2019 | 15.12.2019 25

Parametry przedsigwziecia stuzacego poprawie efekiywnoscl energetycznej

| &rednioroczna  flosé  energil  finalne]
pianowanej do zaoszczgdzenia. ™ 254934 kwhi/rok 21,92 toefrok
Eedniaroc-zna ilog¢  energii  prerwoingj |
Ianow__ane] do zapszczedzenia ™ 637333 kWhirok 54,80
?‘redm?i?f.zna loé¢ zaoszczedzone| energi ) KWhirok ) toa/rok
| finalney: : B
Srednioroczna ilosé zaoszczedzonej energi
pierwotne] = - kWhirok | - toefrok

Dane sporzgdzajgcego audyt efgkbywnoscl energetyczne)

Imig | nazwisko: | tukasz Sosnowski

Nr telefonu: 694 428 498

* Niepoirzebne skreslic. )
** W przypadku planowanego przedsigwzigcia stuzacego poprawie efekbywnosci energetycznej.
** \W przypadku zrealizowanego przedsigwzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej.




