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Audyt efektywnosci energetycznej - przedsiewzigcia stuzace poprawie efektywnosci energetycznej w
zakresie optymalizacji zuzycia energii elektrycznej dla pomp P-2 i P-5 w EC Siekierki

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

| Data wykonania :
13.12.2018 r.

Przedsiewziecie stuzace poprawie
efektvwnodci energetycznej:

Podstawowe informacje dotyczyce przedsiewzi¢cia sluzicego poprawie efektywnosci energelycznej

Zabudowa uktadu regulacji predkosci obrotowej na dwdch pompach
wody chlodzgcej P-2 1 P-5 w Przepompowni wody chlodzacej nad
Wislta w Elektrocieplowni Siekierki w Warszawie, w celu
optymalizacji zuzycia energii elektryczne;.

Opis przedsiewzigeia shuzacego
poprawie efektywnosci
energetycznej (max. 250 znakow):

Wymiana na nowe silnikow pomp oraz montaz instalacji regulacji
predkosci obrotowej agregatow pompowych z zastosowaniem
przemiennikéw czestotliwosei o mocy 0k.315 kW na pompach P-2 i P-
5 w Przepompowni wody chlodzacej nad Wistg w EC Siekierki.

Dane podmiotu, u ktorego bedzie
realizowane/zestalo-zrealizowane”
przedsigwzigcie stuzace poprawie
| efektywnosci energetycznej, tub
podmiotu upowaznionego

(numer PESEL albo nazwa).

PGNiG TERMIKA SA
ul. Modlinska 15, 03-216 Warszawa

Planowana data rozpoczecia

realizacji

przedsiewziecia sluzgcego

| poprawie efektywnosci
energetycznej:**
29.03.2019r.

Data zakonczenia realizacji

Wyrazony w latach

przedsiewzigeia kalendarzowych okres
stuzacego poprawie efektywnosci | uzyskiwania oszczgdnosci
energetycznej:*** energii:

- 6 lat

Parametry przedsiewziecia sluzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna ilos¢ energii
finalnej planowanej
do zaoszczedzenia: **

932 835,070 kWh/rok

Srednioroczna iloéé energii
| pierwomej
| planowanej do zaoszcziedzenia: ™

2332 087,675 kWh/rok

80,209 toe/rok

200,523 toe/rok

| Srednioroczna ilogé
zaoszcezgdzonej energii
| finalnej: ***

Srednioroczna ilosé
zaoszezedzonej energii
pierwotnej: ***

k'Wh/rok

toe/rok

kWh/rok

toe/rok

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej -

Imie i nazwisko:

Nr telefonu: 22 5878517

Podpis:

i
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T ukasz Nikonowicz

* Niepotrzebne skreslic.

* W przypadku planowanego przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej.
= W przypadku zrealizowanego przedsiewziecia shuzacego poprawie efektywnosci energetyczne;j.



