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Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigcia sluzacego poprawie efektywno$ci energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

| Przedsiewzigcie stuzace poprawie Montaz urzadzen telemetrycznych do zdalnego monitorowania
efektywnoéci energetycznej: parametréw i sterowania praca wezlow cieplnych.

Przedsigwzigcie polega na modernizacji systemu automatyki

Opis przedsiewziecia stuzacego | i monitoringu pracy weztéw cieplowniczych poprzez doposazenie go

poprawie efektywnosci w czujniki temperatury wewngtrznej w budynkach mieszkalnych.
energetycznej (max. 250 znakow): Zmodernizowany uklad automatyki pozwoli w czasie rzeczywistym

. dokonywaé pomiaréw, przesytaé dane oraz nadzorowac pracg wezla.
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podmiotu upowaznionego (numer
PESEL albo nazway):

Data zakoficzenia realizacji
przedsigwzigcia stuzacego
poprawie efektywnosci
energetycznej:

Wyrazony w latach kalendarzowych
okres uzyskiwania oszczgdnosci
energii:

Planowana data rozpoczgcia realizacji
przedsigwziecia stuzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej:

17.06.2019 t. - 1

Parametry przedsi¢gwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna ilosé energii finalnej i |
planowanej 1033 475,794 kWh/rok §8,862
do zaoszezgdrenia:**
Srednioroczna iloéé energi
pierwotnej planowanej do 930 128,215 kWh/rok 79,975 toe/rok
zaoszczgiizenia: |

Srednioroczna iloé¢ zaoszezgdzone]
energii - kWh/rok - toe/rok

finalnej: ***
| Srednioroczna ilodé zaoszezedzonej
energii - kWh/rok - | toe/rok

pierwotng:***

toe/rok

Dane sporzadzajgcego audyt efektywnosci energetycznej
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