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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykenania

2021-02-03

Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigcia sluzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsigwzigcie stuzace poprawie

Rownowazenie hydrauliczne instalacji cieplej wody uzytkowej w budynkach
mieszkalnych w Lodzi poprzez zamontowanie termostatycznych zaworéw

efektywnosci energetycznej: réwnowazacych cwu.
Modemizacja systemow przygotowania cieplej wody uzytkowej z obiegami
; 0N cyrkulacyjnymi, w ktérych planuje si¢ zainstalowaé termostatyczne zawory
Opis przedsigwzigcia sluzgcego cyrkulacyjne w budynkach Spéldzielni Mieszkaniowej ,,Polesie”.
poprawie efektywnosci

energetycznej (max. 250 znakéw):

Dane podmiotu, & kiérego bedzie
realizowane/ zostalo-zrealizowane®
przedsiewziecie stuzace poprawie
efektywnoéci energetycznej, lub
podmiotu upowaznionego (numer
PESEL atbo nazwa):

Podmiot upowazniony:
Veolia Energia L.6dz S.A.
Ul J. Andrzejewskiej 5
92-550 Lodz

Planowana data rozpoczecia
realizacji przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci
energetycznej:**

Data zakonczenia realizacji przedsigwziecia stuzacego

poprawie efektywnodci energetyczmej: ***

Wyrazony w latach
kalendarzowych okres
uzyskiwania
oszczednosel energit:

2021-03-01 - 10
Parametry przedsi¢wzigcia sluzjcego poprawie efektywnosci energetycznej
Srednioroczna ilosé energii finalnej
N B R S 528 187,658 kWh/rok 45414 toe/rok
Srednioroczna ilo$¢ energii
pierwotnej planowanej do 301 066,965 kWh/rok 25,886 toe/rok
zaoszczedzenia:**
Srednioroczna ilo$é zaoszezedzonej
Seterisii fihglnej: ¥ kWh/rok toe/rok
Srednioroczna ilo$¢ zaoszezedzonej KWhirok ioelek

energii pierwotnej: ***

Dane spoerzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Tmie i nazwisko: Marika Kornacka

Nr telefonu: 667 620 628

Podpis: :konma(,[’-&.

* Niepotrzebne skreslié.

*¥W przypadku planowanego przedsigwzigeia stuzgeego poprawie efektywnosci energetycznej.

*¥**AW przypadku zrealizowanego przedsigwzigeia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej.




