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Zatacznik nr1: Karta audytu efektywnosci energetycznej
KARTA AUDYTU EFEK TYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE]

09.04.2021

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewzigeia shizacego poprawie efektywnosei energetycznej

W zakresie modernizacji lub wymiany urzadzed w procesach

% | Przedsiewziccie shizace poprawie energetycznych. Modernizagja lub wymiana urzadzen pomocniczych
- efektywnodel energetyczne;: shizacych procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepta, w tym
uktaddéw pompowych i pomp.

Opis przedsigwzigcia sluzgcego poprawie

cfektywnodci  energetyczne] (max. 250 Modernizacja pomp wody cifodzacej PCH2 i PCH9
znakdw):
Dane podmiotu, u kiérego bedzie
realizowane/zostalozrealizowane” Enea Elekirownia Polaniec S.A.
przedsigwzigcie sluzace poprawie Zawada 26 |
efektywnosci energetycznej, lub podmiom 28-230 Polaniec
upowaznionego NIP: 806-00-01-429
{numer PESEL albo nazwa):
Planowana data rozpoczecia realizacji Data zakoficzenia realizacji Wyrazony w latach kalendarzowych
przedsigwzigeia stuzacego poprawie przedsiewzigcia stuzacego poprawie okres uzyskiwania oszezednodel
efekiywnosci energetycznej:™ efektywnosci energetycznej: ™ energii:
- 01.04.2021 5

Parametry ptzedsiewziecia shuzacego poprawie efektywnosci encrgetycznej

Srednioroczna ilos¢ energii finalnej KWhirok toeirok
planowanej do zaoszezedzenia: .
Srednieroczna ilogé energii pierwoingj KWhirok i ek
planowanej do zaoszczedzenia: **
: i il dzonej
Srednioroczna ilosé zaoszezedzong 9 370 429,0 CWivrok 805,712 toe/rok

energii finalnej;: ™"

D Lo oo e 23426 072,5 KWhirok | 2 014,280 toefrok
energii pierwotnej; |

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imig 1 nazwisko: Mateusz Ksiadz

Nr telefomu: 322376336 /1

Podpis: :// "/.'Z J; ‘“’1 :

* Niepotrzebne skreslié.
b W przypadku planowanego przedsigwziecia shuzacego poprawie efektywnosci encrgetyeznej.
**E W przypadku zrealizowanego przedsigwzigcia stuzacego poprawie efcktywnosei energetyczne].

"Energopomiar” Sp. z 0.0. zastrzega sobie w stosunku do niniejszego opracowania wszelkie prawa
l wynikajace z ustawy o prawie auterskim i prawach pokrewnych.



