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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI Data wykonania X
ENERGETYCZNEJ i 14.07.2021 1. |
Podstawowe inﬁ)rmacje dotyczace priedsiqwzigcia sluzgcego poprawie efektywnosci energetycznej
Przedsiewziecie stuzace popiéwie | Montaz urzadzen telemetrycznych do zdalnego monitorowania
efektywnosci energetycznej: parametréw i sterowania praca wezldéw cieplnych.

Montaz urzadzen telemetrycznych do zdalnego monitorowania
Opis  przedsigwzigcia  shizacego | parametrow i sterowania pracg wezléw cieplnych oraz
'poprawie efektywnosci modernizacja systemu zdalnego monitorowania —parametréw
energetycznej {max. 250 znakow): isterowania praca wezlow cieplnych poprzez doposazenie go
w czujniki temperatury wewnetrznej.
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realizowane/zostalozrealizowane | Veolia Energia Warszawa S.A.

przedsicwzieciosluzgee-poprawie ul. Stefana Batorego 2
efektywhodei-energetyeznej; tub 02-591 Warszawa

podmiotu upowaznionego (numer | NIP: 525-000-56-56
PESEL albo nazwa):

. ... | Data zakoficzenia realizacji
Planowana data rozpoczecia realizacji ] Wyrazony w latach

przedsiewzigeia shuzacego poprawie przeds1?wz1e;01a sluze';c_e go kalendarzowych okres
poprawie efektywnosci SR . £
i uzyskiwania oszczgdnosci energii:
energetycznej: _
17.07.2021 - | i
Parametry przedsi¢wzigcia stuzacego poprawie efektywnos$ci energetycznej
| Srednioroczna ilosé energii finalnej | o '
_ planowanej 869 031,016 kWh/rok 74,723 toe/rok
| do zaoszezedzenia:** |
Srednioroczna ilogé energii |
B oo Dagwiba | 712 605,433 ‘ kWh/rok 61,273 toe/rok
zaoszezedzenia:* * |
Srednioroczna ilosé l

efektywnosci energetycznej:

kWh/rok - foe/rok

zaoszezedzonej energii
finalngj; ***

Srednioroczna ilos¢
zaoszezedzonej energii - kWh/rok - toe/rok

pierwotnej: ¥**
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