KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

13.12.2021
(korekta: 25.01.2022)

Podstawowe informacje doty czgce przedsigwzigeia stutgcepo poprawie efektywnogci enerpety cznej

Przedsigwzigcie stuzgce poprawie efektywnosei energetyczne;:

| energetycznej

stuzace poprawie efektywnosici
w  zakresie izolacji instalacji
przemystowych: modernizacja i wymiana izolacji
termicznej rurociagéw cieplowniczych, piecéw oraz
ciggdw technologicznych w obiektach.

Przedsiewzigcie

Opis przedsigwzigeia shizacego poprawie efektywnosci
energetycznej (max. 250 znakdw):

Analizowana w audycie modemnizacja polegala na
izolacji armatury cieplowniczej w Lumiko Sp. z o.0.
w Lukowie. Elementy wchodzace w sklad instalacji
osiggaja temperatury +200°C, ktéra wymieniana jest z

otoczeniem, a to zwiazane jest ze siratami ciepta. '

Dane podmiotu, v ktérego bedzie realizowane/zostato
zrealizowane” przedsigwzigcie shuzmce poprawie efektywnosci
energetycznej, lub podmiot upowaznionego (numer PESEL
albo nazway):

Lumiko Sp. z.0.0.
ul. Migdzyrzecka 81
21-400 Lukdw

NiP 825-203-03-06
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Planowana data rozpoczecia realizacji Data zakonczenia realizacji WyraZzony w latach kalendarzowych
przedsigwzigeia stuzacego poprawie przedsigwzigeia shizacego poprawie okres uzyskiwania oszczednosci
efekiywnosci energety camej: * efektywnodci enerzetycznej: ™ enemii:

- 30.11.2021 10

l

Parametry prredsicwziccia shuzgcego poprawie efekiy wnosei energery cznej

Srednioroczna ilosé energii finalnej

kWh/rok - toe/rok

Elanowanej do zaoszczedzenia:
rednioroczna ilo§é energii pierwotnej

planowanej do zaoszcredzenia:

kWh /rok - toefrok

Srednioroczna ilosé zaoszezgdzonej energii

finalnej. * 2127 200

toe/rok

kWh /rok 182,906

Srednioroczma ilosé zao5zezedzone] energii

e M 2339 920

kWh /rok toe/rok

201,197

Dane sporzadzajaceszo audvi efektvwnosci energelv cznej

Imig i nazwisko

dr hab, inz, Przemystaw Bukowski

Nr telefonu

504 126 238

Podpis:

* Niepotrzebne skreslic.
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** W przypadku planowanego przedsiewzigeia shizacego poprawie efektywnodci energetyczne;.

hx

W przypadku zrealizowanego przedsigwzigcia shizacego poprawic efektywnosei energetyczne;.



