. Audyt efektywnosci energetycznej planowanego przedsigwzigcia pn.. | Nr ewid. spr.
Modernizacja uktadu sterowania wydajnoscia pomp wody chiodzacej | 258/TE/2021
blokéw energetycznych 51 6 Strona/Stron

w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Opole 26/26

KARTA AUDYTU EFEKTY WNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ =
15.11.2021

Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigcia shuzgeego poprawie efektywnosci energetycznej

Modemizacja uktadu sterowania wydajnodcia pomp wody chlo(i;qcej
Py & blokéw energetycznych 516
i S s w PGE GIEK S.A. Oddziat Elcktrownia Opole
Modernizacja ukladu sterowania wydajnodcia pomp wody chtedzacej
blokdw energetyczavch 5 i 6 w PGE GIEK 5.A. Oddziat Elektrownia
Opole zmierzajaca do obnizenia mocy potrzeb wiasnych na napgd pomp

Przedsigwzigcie shizace poprawie

Opis przedsigwzigeia sluzacego poprawie
efektywnodci  energetycznej (max. 250
znakéw):

wody chlodzacej
Dane podmiotu, u ktorego bedzie
realizowane/: i 1 PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
| przedsigwzigeie shuzace poprawie ul. Weglowa 5
efektywnodci energetycznej, lub podmiotu 97-400 Belchatow
upowaznionego NIP: 769-050-24-95
(numer PESEL albo nazwa): :
Planowana data rozpoczgcia realizac]i Data zakoriczenia realizacji Wyrazony w latach kalendarzowych
przedsigwzigeia stuzacego poprawie przedsigwzigeia shizacego poprawie okres uzyskiwania oszezgdnosei
efektywnoscl energetycznej: "™ efektywnosci energetycznej:™” energii:

15.12.2021 | - 5

Parametry przedsigwzigcia sluzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna iloéé energii finalnej 7738 836 Whirok 66 5 : 2 0 woeliok
planowanej do zaoszczedzenia: ** §

Srednioroczna ilogé energii pierwotnej 19 347 090 Wik 1 663.550 B
planowanej do zaoszezedzenia: ™ ’

Srednioroczna ilosé zaoszezedzone
enetgii falngj - kWh/rok - toe/rok
$Srednioroczna ilod¢ zaoszezedzonej K Whirok Gt
energii pierwotnej: **”

Dane sporzadzajacego andyt efektywnosci energetycznej

Imig i nazwisko: Robert Cholewa

Nr telefonu: 322376348

Podpis: { C E/Lf?&'

S I

* Niepotrzebne skreslic.
ot W przypadku planowanego przedsigwziccia stuzacego poprawie efeklywnosel energetycznej.
#x% W przypadku zrealizowanego przedsiewzigeia stuzacegn poprawie efektywnosel energetycznej.




