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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Niepotrzebne skreślić
W przypadku planowanego przedsięwzięcia sfużącego poprawie efektywności energetycanej,
W przypadku zrealizowarlego przedsięwzięcia sfużącego poprawie efektywności energetycznej.

Ograniczenie strat energii cieplnej w sieciach ciepłowniczych,
artykuł 19, ustęp 1 , podpunkt 5d ustawy z dnia 20 mĄa 2016

U.2016 poz. 831
Przebudowa sieci cieplnej kanałowej na sieć preizolowaną w

Chrzanowie, pzy ul. Mieszka I i Zielonej oraz Pogorskiej,
w ciepło na cele c.o. i c.w.u

Veolia Południe Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 173
NIP 628-207-45-66 REGON 356829760
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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Data wykonania

08.02.2022

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia slużącego poprawie efekłwności energeĘcznej

Przed§lęwzlęcr€ §hące poprawle
efekĘwności energetycanej :

Upls przedslęwztęcla sfu żącego
poprawie efektywności energetycznej
(max. 250 znaków):

Dane podmiotu, u którego będzie
real izowane/zesłełeae*łizełłtns*
przedsięwzięcie sfu Ące poprawie
efektywności energetycznej, lub
podmiofu upoważnionego (numer
PFSFI ltth nerye\,

Planowana data rozpoczęcia realizacji
przedsięwzięcia sfu Ęcego poprawie
e

D ata zakończenia r ealizacji przedsi ęwzięcia
służącego poprawie efektywności
energetycznej: * * *

Wyrażony w latach kalendarzowych
okres uzyskiwania oszczędności energii:

l7,01,2020r. 20 lat
Parametry przedsięwzięcia slużącego poprawie efekĘwnoścl energeĘczneJ

Średnioroczna ilość energii finalnej
planowanej do zao szczędzenia:* * I kWh/rok] Itoe/rok]

Średnioroczna ilość energii pierwotnej
planowa nej do zaoszczędzenia :* * I kwh/rok] Itoe/rok]

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej
energii finalnej;*** I kWh/rok] Itoe/rok]

Średnioroczra ilość zaoszczędzonej
energii pierwotnej:*** I kWh/rok] 13,609 Iton/rokl

l)ene snorzedzaiacepo aurlvt efektvwności enerpetvcznei

Imię i nazwisko:

Nr telefonu: 66,7-430-138

Podpis: (ąl/,,ń1


