IELKOPOLSKIE BIUROD .o~ ’
FFETYHNOSC ENERGETYCZNE Montaz filtréw aktywnych — Polmlek Sp. z o.0.

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI Data wykonania

ENERGETYCZNEJ
03.02.2022 r. / korekta 09.06.2022 r.
Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigcia sluzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie  shuzace  poprawie | OGRANICZENIE STRAT ZWIAZANYCH Z POBOREM
efektywnogci energetycznej: ENERGII BIERNEJ

Oc?liawiepl;ezfz ismwz{l)fézlia eners;[zti/?;f; Montaz filréw aktywnych na dwdch transformatorach w
I(JmI;x 250 zn ak{’)jw)* g J | zaktadzie mleczarskim w Lidzbarku Warmiriskim

Dane podmiotu, u ktorego bedzie

realizowane / zestalo—zrealizowane Polmlek Sp. z 0.0.
przedsigwzigcie  stuzace  poprawie ul. Hoza 51
efektywnosci energetycznej lub 00-681Warszawa
podmiotu  upowaznionego  (numer NIP 9512053010
PESEL albo nazwa):
Planowana data rozpoczecia realizacji | Data zakoficzenia przedsigwzigcia “gr]zz%rgz‘: 1at:;h
przedsigwziecia shuzacego poprawie | stuzacego poprawie  efektywnosci EeE uzysk;:fv};nia
1 Tk, TR k.
efektywnosci energetyczne)™*: energetycznej***: L
21.02.2022 - 3

Parametry przedsiewziecia sluzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna ilo§é energii finalnej
planowanej do zaoszczedzenia**:
Srednioroczna ilos¢ energii pierwotne;j
planowanej do zaoszczedzenia**:
Srednioroczna ilo§¢ zaoszczedzonej
energii finalnej***:

Srednioroczna ilod¢ zaoszczedzonej
energii pierwotnej***:

458 645 kWh/rok 39,436 toe/rok

1146 613 kWh/rok 98,591 toe/rok

- kWh/rok - toe/rok

- kWh/rok - toe/rok

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imie i nazwisko: Dominik FORMANIAK

Nr telefonu: 792-715-465, 784-418-888

Podpis:

.FO-’h-,\.,n.‘ML

* Niepotrzebne skreslic.
** W przypadku planowanego przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej.
***kW przypadku zrealizowanego przedsiewzigcia shuzacego poprawie efektywnosci energetycznej.




