KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

22.11.2021/30.06.2022.

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie stuzgce poprawie
efektywnosci energetyczne;j:

Modernizacja sieci cieptowniczej wysokotemperaturowej

Opis przedsiewziecia stuzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej (max. 250
znakow):

Wymiana starej sieci w systemie kanatowym 2 x Dn 150 na sie¢
preizolowang w Kraéniku
-spinka ul.Niepodlegtosci-Stowackiego, ul.Chopina | etap,ul.Chopina Il etap.

Dane podmiotu u ktérego bedzie
realizowane/zostato zrealizowane
przedsiewziecie stuzgce poprawie
efektywnosci energetycznej lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL albo nazwa)

Veolia Wschéd Sp. z 0.0. , 22-400 Zamos¢ ul. Hrubieszowska 173

Planowana data rozpoczecia realizacji
przedsigwziecia stuzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej

Data zakonczenia przedsiewziecia stuzgcego
poprawie efektywnosci energetycznej

Wyrazony w latach
kalendarzowych okres
uzyskiwania oszczednosci

energii:

01.07.2022r.

20

Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej (na podstawie audytu efektywnosci
Sredmoroczn.a ilos¢ energii flna.lnej 699,04 (Gl/rok] | 16,696 [toe/rok]
planowanej do zaoszczedzenia:
Srednioroczna iloéé energii
pierwotnej planowanej do 768,94 [G)/rok] | 18,366 [toe/rok]
zaoszczedzenia:
Srednioroczna iloéé zaoszczedzonej [GJ/rok] [toe/rok]
energii finalnej:
Srednioroczna iloé¢ zaoszczedzonej (G)/rok] [toe/rok]
energii pierwotnej:

Dane sporzadzajgcego audyt efektywnosci energetycznej

Imieinazwisko: |Ewa Klyz
Nr telefonu: 697 977 038
~ KIEROWNIK
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4 .

Audyt Efektywno$ci Energetycznej. Oszczednosci energii zwigzane z ograniczeniem strat ciepta w sieciach cieptowniczych
Veolia Wschéd Sp. z 0.0. ul. Hrubieszowska 173 22-400 Zamo$¢.
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