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Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigcia sluzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsigwziecie shuzgce poprawie Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach
efektywnosci energetyczne;: przemystowych.
Opis przedsigwziecia stuzacego Montaz ukladéw odzysku ciepla z powietrza usuwanego z
poprawie efektywnosci energetycznej suszarek i komor lakierniczych w 2 oddziatach firmy Alucrom
(max. 250 znakdow): Sp. z 0.0. w Bykowie i Debskiej Woli.
Dane podmiotu, u ktérego bedzie
realizowane / zostalo zrealizowane” Alucrom Sp. z 0. o.
przedsigwzigcie stuzgce poprawie ul. Jana Diugosza 2-6, 51-162 Wroclaw
efektywnosci energetycznej lub NIP 8961303237
podmiotu upowaznionego (numer REGON 932248738
PESEL albo nazwa):
Planowana data rozpoczgcia realizacji Data zakoniczenia przedsiewziecia Wkﬁzi?ln)r( \: lat;;:h
przedsigwzigcia stuzacego poprawie stuzacego poprawie efektywnosci e
efektywnosci energetycznej**: energetycznej***; D5 uzyslflwama

g : oszczednosci energii;

- 23.11.2022 3

Parametry przedsiewzigcia shizgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna ilosé energii finalnej Wh

planowanej do zaoszczedzenia**: ) kWh/rok ) foe/rok
Srednioroczna ilosé energii pierwotnej Wh/

planowanej do zaoszczedzenia**: i kWh/rok ) gl
Srednioroczna ilos¢ zaoszczedzonej 1011 472 KWh/rok 86.971 vl
energii finalnej***: i

Srednioroczna ilosé zaoszczedzone) 1112 619 KWh/rok 95.668 S
energii pierwotnej***: ’

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imig i nazwisko: Adrian Kostrzewski
Nr telefonu: 534 971 017r ;
* Niepotrzebne skreélié.

** W przypadku planowanego przedsigwzigcia sluZacego poprawie efektywnosci energetyczne;.
***W przypadku zrealizowanego przedsigwzigcia shuzacego poprawie efektywnosci energetyczne;,




