wdvrek mieszkalny wielorodzinny, Dobezycee os. Jagielloniskie 11

. Karta audytu efektywano$ci energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

13.03.2025

Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie shuzace poprawie
efektywnosci energetycznej:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
os. Jagiellofiskim 11 w Dobczycach

-O_pis przedsicwzigeia stuzacego poprawie
efektywnosci energetycznej (max. 250
znakow):

Warunkdw Technicznych.

Docieplenie $cian zewngtrznych w technologii ETICS z zastsowaniem
styropianu o réznych gruboéciach dostosowanych do wymagan

Dane podmiotu, u ktérego bedzie
realizowane/zostalo zrealizowane#
wzedsigwzigeie stuzace poprawie efektywnosci
energetyczne], lub podmiotu upowaznionego
{numer PESEL albo nazwa):

os. Jagiellonskie 11

Wspélnota Mieszkaniowa os. Jagiellofiskie 11 w Dobczycach
Dobczyce 32410

REGON: 123141449

lanowana  data  rozpoczgcia  realizacji|Data zakonczenia realizacji przedsiewzigcia| Wyrazony w latach

rzedsigwzigeia stuzacego poprawie stuzacego poprawie efektywnosci kalendarzowych okres

sSfektywnodcei energetycznej: #% energetyczne;j %+ uzyskiwania oszczednosci
12.05.2025 31.10.2025 20

Parametry przedsiewzigeia shuzacego poprawie efektywnodci energetycznej

T 5 et 2 7 T A .
srednioroczna ilo$¢ energii finalnej planowanej

) 137 772|kWh/rok 11,8 toe/rok
{0 zaoszczedzenia: *#
S dn 1 v e— m "
Te 1oroczn‘a ilo$c energii prwo ej 151 547 KWh/rok 13,0| toe/rok
planowanej do zaoszczgdzenia: ##
Srednioroczna ilo§¢ zaoszczedzonej energii
. s ] £ - kWh/rok - toe/rok
finalnej: *#*
Srednioroczna ilos¢ zaoszczedzonej energii ) KWhirok ) toe/rok

pierwotnej: %

=

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

__Imi¢ i nazwisko: | mgr inz. Maciej Konarski

Nr telefonu: 502 370 376

Podpis:

Ve, %JﬁL

«Niepotrzebne skreglic.

=W przypadku planowanego przedsigwzigeia stuzacego poprawie efektywnosci energetyczne;.
== W przypadku zrealizowanego przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej.

Strona 3



