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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wy konania

05.06.2017

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie sluzgce poprawie
efekiywnosci energetycznej

Medernizacja polegata na wykonaniu instalacji zawrotu spalin w 2014 roku oraz instatacii
zawrotu podgrzanego powietrza do palnika w 2015 roku, Przedsiewziecie polegajace na
budowie instalacji zawrotu spalin polegato na wykonaniu kanatu od emitora spalin do
wentylatora powietrza mieszanego (widrnego). W procesie energetycznym zostaty
wykorzystane gorgce spaliny okoto 170°C zamiast 20°C (zima ponizej 0°C), natomiast
pizedsiewziecie polegajace na budowie instalacji podgrzewania powietrza poiegaio na
wykonaniu kanatu podgrzanego powietrza z chiodnicy gipsu do wentylatora powietrza do
spalania. Wykorzystane powietrze ma wstepng temperature okolo 85°C zamiast okoia 20°C
{zima ponizej 0°C)

Opis przedsiewziecia stuzacego poprawie
efelktywnosci energetyczne] (max. 250
znakow}

Wykonanie instalacji zawrotu spalin wraz z podgrzewsm powietrza do spalania

Dane podmiotu jub podmiotu upowaZznionego
(numer PESEL alho nazwa), u kiérego
zostanie zrealizowane przedsiewziecie
shtizgce poprawie efektywnosdci
energetycznej lub przedsiewzigcie takie
zostato zrealizowane:
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Parametry przedsigwzigcia stuzicego poprawie sfektywnosci energety cznej

[na podstawie audytu efektywnosci energety cznej)
Srednioroczna
oszczednose energi 4 152 249,091 |[KWh/rok] 357,029|toe/rok}
finainej
Srednioroczna
oszczednodc energii 4 567 474 000| [kWh/rok] 352, 732|{toe/rok]
pierwotnej
Szacowana wigtkkosé
redukcji emisji GO, 1 640,405|[ton/rok]
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