Data wykonania

17-08-2017

Przedsiewziecie stuzace poprawie efektyw- | Wymiana instalacji cieptej wody uzytkowej i eyrkulacii w budynkach
nosci energetycznej: mieszkalrych wiglorodzinnych Szczecinskie) Spotdzielni Mieszkanio- !
l, - | wej w Szezecinie, [
Opis przedsiewziecia stuzgcego poprawie Wymiana wewnetrznych instalacgji cieptej wody i cyrkulacji zostata zre-
efektywnosci energetycznej ( max. 250 zna | alizowana w 7 budynkach mieszkalnych wietorodzinnych Szczecin-
kow ): skiej Spotdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie. Nowe instalacje wyke-
| nane z rur polipropyienowych systemu BOR PN20 z wktadkg stabilizu
jacg BOR STABI. Przewody wody cieptej i cyrkulacji zaizolowane goto
wymi otulinami.

Dane podmictu lub podmiotu upowaznione-

go { nr PESEL albo nazwa ), u kiérego zo- Szczecinska Spoldzielnia Mieszkaniowa

stanie zrealizowane przedsiewzigcie siuzg- 71-114 Szczecin

ce poprawie efektywnosci energetyczneg ul. Jodtowa 7A

ub preedsiewziecie takie zostaio zrealizo- MIP 852-000-91-12

wane: ! L
| Data rozpoczecia przed- | Planowana data zakon- | Data zakoriczenia przed | Wyrazony w latach kalen
| siewzigoia stuzgcego po- | czenia przedsiewziecia siewziecia stuzacego po- | darzowych okres uzyski-

prawie efektywnosci ener | stuzgcego poprawie efek | prawie efektywnosci ener | wania oszczednosci ener

getycznej albe data roz- | tywnosci energetycznej™ | getycznej*™ aii:

poczecia tego przedsig-

wzigcia™: |

- ' - 07-04-2016 20

Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efekt;?Wnoé]:i energetycznej
( na podstawie audytu efektywnosci energetycznej )

| Srednioroczna oszczed- 2 230,605 [ GJirok | 53,277 [ toe/rok | ‘

| nos¢ energii finalnej: _ | _ . ‘

Srednicroczna oszczed- 2 141,381 [ Gdirok ] 51,148 [ toefrok ] ?

| nosc energii plerwotnej. _ ‘ | o

Szacowana wielkosé 203,281 | [MgCOurok] |

| redukj emisji CO*™* | —— ]

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznei:

Imie | nazwisko: ' mgr inz. Tadeusz Bober o

Nr uprawniefi: upr. bud. 358/5z/83, upr. oroj. 60/Sz/88, I

upr. audytor energetyczny KAPE 0082

P - | upr. audytor efektywnosci energetyczngj ASM/AB-AEE/2013/C16/Z102 |

Nr teiefonu: | 1 91]48-69-825, kom. 508-267-617 o
Podpis: AUDYTORTERERGETYCZNY
specjainast: bugyki | i iy ytecznodci opbliczng]

o - marinZIh g 2z Bobar
* W przypadku przedsigwzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej jeszcze niezrq@igﬁm&ﬁm Sekratacaleudytorow Energaiycznych

W przypadku przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetyczne] juz zrealizowqgr%%gm: Agenci Poszancwania Eaergii S.A. w Warszawis
*** Na podstawie wskaznikow emisji CO; zawartych w tabeli nr 2 w zalgczniku nr 1 do rozporzagdzenia Minisira Sredowiska z onia 12 wizes-
nia 2008 reku w sprawie sposobu monitarowania wiglkosc emisji substanc)i objetych wspolnetowym systemem handlu uprawnieniami do
emisji { Dz. U z 2008 roku nr 183, poz. 1142 ) oraz publikowanych przez Krajowy O$rodek Bilansewania i Zarzadzania Envisjami do ra-
portowania w ramach Wspoinotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za oany rok { 2017 ).
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11 830 kWh = 1toe
41,868 GJ = 1toe



