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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigcia sluzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Odzysk ciepta z procesu przemystowego wraz z

Przedsigwzlecie shizace poprawie efeklywnoscl wykorzystaniem odzyskanego ciepta w procesie

ERRLEvEZe) technologicznym

Przedsigwzigcie polegalo na modernizaciji systemu
Opis przedsiewziecia sluzacego poprawie odzysku kondensatéw z suszarn glutenu poprzez
efektywnosci energetycznej (max 250 znakéw) wykorzystanie energii kondensatu do redukeji zuzycia pary

technologicznej do procesu suszenia glutenu.

Dane podmiotu lub podmiotu upowaznionego {numer
PESEL albo nazwa), u ktbrego zostanie zrealizowane
przedsigwzigcie stuzace poprawie efektywnosci
energelycznej lub przedsiewziecte takie zostalo
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Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
(na podstawie audytu efektywnosci energetycznej)
_Srednioroczna 0szczednosé | - - I ' |
energi finane;: 15 894,93 [GJ/rok] lub eAthiek] | 379,644 | [toe/rok]
| Srednioroczna oszczgdnost 17 484,42 | [GU/rok] lub [KWWh/ikok] 417,608 ‘ [toe/rok]
energii pierwotne;: ’ | .
Szacowana wielkosé rzdukcji |
emisji GO P 891,706 | [tonrok]
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* W przypadku przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszeze niezrealizgwinego.
W przypadku przedsigwzigcia stuzgcego poprawie etektywnosci energetycznej juz zrealizowang gg'.
*** Na podstawie wskaznikow emisji CO, zawartych wiabelinr 2 w zafaczniku nr 1 de rozporzadzéinia Ministra Srodowiska z dnia 12 wrzeénia 2008 r.
w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancii cojetych wspdlnotowym systemem handlu uprawnieniami de emisji (Dz. U. Nr 183, poz,
1142} oraz publikowanych przez Krajowy Cérodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami do raportowania w ramach Wspéinotowego Systemu Handiu
Uprawnieniami do Emisji za dany rok,

" Korekta Audytu Efektywnosci Energetycznej z 12.09.2017 .




