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Podstawowe informacje dotyczace przedsiewzigcia siuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Moderngiacja urzqdz_eﬁ i instalacji _wykorzyétywanych W

procesach przemystowych

Przedsu:wzu:(:le s-iu_iqce poprawie
efektywnosci energetycznej:
Opis ; przedsi@z'iecié_ stuzacego

poprawie efektywnosci energetycznej
{max. 250 znakéw):

Dane podmiotu lub podrrﬁdtu
upowaznionego (numer PESEL albo
nazwa), u kidrego zostanie zrealizowane

przedsiewziecie  stuiace poprawie
efektywnosci energetycznej fub
przedsiewziecie takie zostato

Modernizacja urzadzen wytworczych pary techrﬁ:logicznej
polegajaca na wymianie czesci instalacji parowych, poprawieniu
izolacji instalacji parowych, wymianie kottéw na ketty o lepszej
izolacji i wiekszej sprawnosci, wybudowaniu ekonomizerdw do
kotlow, izolacji kanatéw spalin | wymianie wymiennikow ciepta.
Przedsiewziecie przyczynito sie do zmniejszenia zuiycia wegla
przez kotly wytwarzajace pare technologiczng.
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zrealizowane:

Srednioroczna oszczednoéé
_energii finalne;:
 Srednioroczna oszczedno$c
_e_nergll plerwo_tnej.
Szacowana wielkosc
redukeji emisji CO,***: |
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Dane sporzadzajgcego audyt efektywnoscn energetycznej

Data rozpoczecia | | .
rzedsiewziecia stuigcego | D ficzenia = Wyraz w latach |
2 IF’;WZIQ el e’g' | Planowana data zakoficzenia | gta ' za!fo .czenl : IESNY oL
poprawie efektywnosci przedsiewziecia . kalendarzowych okres
; | przedsiewziecia  sfuzgcego ; Sl r : |
energetycznej albo | 3 °" | stuzacego poprawie @ uzyskiwania
| poprawie efektywnosci T = 7’
planowana data | T efektywnosci | oszczednosci energii:
rozpoczecia tego | il | energetycznej**:
przedsiewziecia*: ; | i [ " =
- - 14.09.2016 10

Parametry przeds:qwzigua stuzacego poprawne efektywnoscl energetycznej
{na podstawue audytu efektywnosci energetycznej)

T |

29 947 ! (GY/roK] lub flowhyrok] | 7153 ftoe/rok]
32942 T [GJ/rok] lub Hewthireid 786.8 [toe/rok}
_ | - . ~ [ton/rok] o -

3120,6 |

*W przypadky przedsiewziecia stuzgeego poprawie efektywnosci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
*+ W przypadku przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnoscl energetyeznej ju? zrealizowanego.
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