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Data wykonania

7 sierpnia 2018

;'wdstawowe informacje dotyczgce przedsiewziecia shuzgcego poprawie e

fektywnodci energetycznej

[Przedsigwziccie shuzace poprawic
efektywnosci energetyczne;:

z instalacjami

Modernizacja lub wymiana urzadzen energetycznych i
technologicznych zwigzanych z procesami przemystowymi wraz |

Opis przedsigwzigcia stuzacego poprawie

Modemizacja suszarni poziomych umozliwiajaca znaczng

efektywnosci energetycznej (max. 250

znakdw):

redukeje zuzycia gazu do ich zasilania poprzez wykorzystanie
goracego powietrza z wymiennika, do ktérego trafia ciepto z
piecow rolkowych. W celu okreslenia efektow modernizacji
przeprowadzono tzw. ,andyt zuzyciowy” polegajacy na
poréwnaniu zuzycia gazu bez wlaczonego odzysku i z
odzyskiem. Dla obu wariantow okreglono Jjednostkowsg
energochlonno$é (zuzycie gazu na 1 m* wysuszonych plytek).
Pomiary zuzycia gazu z odzyskiem prowadzone byly przez 3
tygodnie w okresie 1+21 sierpief 2017. Pomiary zuzycia gazu
bez odzysku zostaly skrécone do tygodnia (ze wzgledu na duzy

koszt gazu) i trwaly od 31 sierpnia do 6 wrzesnia,

Dane podmiotu lub podmiotu

| upowaznionego (numer PESEL aibo
nazway}, u ktérego zostanie zrealizowane
przedsigwziecie stuzace poprawie

| efektywnosci energetycznej lub

przedsigwzigcie takie zostalo
zrealizowane:

COTTO PETRUS Spétka z 0.0,
lokalizacja zakladu: Gérna 2¢, 26-200 Koniskie
siedziba firmy: ul. Ceramiczna 5, 26-200 Konskie
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Parametry przedsigwzigcia sluzgcego poprawie efektywnosci energetycznej
(na podstawie audytu efektywnosci energetycznej)

Srednioroczna oszezednosé
energii finalnej:

33347,091 | [Gl/rok] lub [kWh/rok] | 796,482 | [toe/rok]

Stednioroczna oszczednosé | 36681,800 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 876,130 | [toe/rok]
energii pierwotnej: | ) |
Szacowana wielkosé 1 870,772

| redukeji emisji CO,***:

| [ton/rok]

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosei energetycznej

| Imig i nazwisko: Przemystaw Bukowski
Nr uprawnienia: nie dotyczy
Nt telefonu: 504126238 - ! C '
Podpis: s M/fﬂ,[ B i )

*W przypadku przedsigwziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycangj jeszcze niezrealizowancgo.



