KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

A AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE.J

Data wykonania

7 sierpnia 2018 r.

Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

efektywnosci energetycznej:

.réedsi@wzif;cie stuzgce poprawie

Modernizacja lub wymiana urzadzen energetycznych i
technologicznych zwigzanych z procesami przemystowymi wraz
z instalacjami

znakow):

Opis przedsigwzigcia stuzacego poprawie
efektywnosci energetycznej (max. 250

Modernizacja 4 suszarni granulatu: ATM 65+, ATM 65, ATM
90/1 oraz ATM 90/2 umozliwita znaczng redukcje zuzycia gazu
do ich zasilania poprzez wykorzystanie goracego powietrza z
wymiennika, do ktérego trafia cieplo z piecéw rolkowych. W
celu okrelenia efektéw modernizacji przeprowadzono tzw,
»audyt zuzyciowy” polegajacy na poréwnaniu zuzycia gazu bez
wiaczonego odzysku i z odzyskiem. Dia oby wariantow
okreslono jednostkows energochtonnosé (zuzycie gazu na 1 kg
granulatu),

Dane pedmiotu Iub podmiotu

przedsigwzigeie takie zostalo
zrealizowane:

upowaznionego (numer PESEL albo
nazwa), n ktérego zostanie zrealizowane
przedsigwzigcie stuzace poprawie
efektywnosci energetyeznej lub

Podmiot upowazniony: COTTO PETRUS Spélka z o.0.
siedziba firmy: ul. Ceramiczna 5, 26-200 Kofiskie
Podmiot, u ktérego zostato zrealizowane przedsigwzigcie:
Star Dust Sp. z 0.0., 26-200 Koriskie, ul. Ceramiczna 5;
NIP: 658-185-71-29

Lokalizacja zaktadu: Gérna 2¢, 26-200 Konskie

Data rozpoczecia
przedsigwziecia sfuzgcego

Planowana data zakoficzenia

Data zakonczenia Wyrazony w latach
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Parametry przedsiewzigeia shuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
(na podstawie audytu

efektywnosci energetycznej)

redukeji emisji CO,***;

| Srednioroczna oszczednosé | 21837,936 [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 521,590 | [toe/rok]
energii finalnej:
Srednioroczna oszezednodé | 24021,730 [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 573,749 [toe/rok]
energii pierwotnej:
Szacowana wielko$é 1 225,108 [ton/tok]

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imig i nazwisko: Przemystaw Bukowski N
Nr uprawnienia: nie dotyczy i

Nr telefonu; 504126238 o - U
Podpis: /E%/‘U(QJ —Ay - .'

*W przypadku przedsiewziecia sluzacego poprawie efektywnosei cnergetycznej jeszeze niezrealizowanego,
** W przypadku przedsiwzigeia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej Jjuz zrealizowanego. )
***Na podstawie wskaznikéw etnisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zalaezniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substaneji

objgtych wspdlnotowym systemem handlu




