KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

28.01.2013

Podstawowe informacje dotyczgce przedsigwziecia stuzacego poprawie efektywnoSci energetycznej

Przedsigwzigcie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej:

Modernizacja systemu sterowania elektrofiltrem bloku nr 2 i
nr 7 w Elektrowni Dolna Odra

Opis przedsigwzigcia stuzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej (max. 250
znakow):

Modernizacja polegata na kompleksowej wymianie systemu
sterowania elektrofiltrem bloku nr 2 i 7, w zakres ktdrej weszlo:
opracowanie kompletnego projektu technicznego; dostawa i
montaz niezbednej aparatury; zaadaptowanie istniejacych
urzadzen do nowego systemu; prace programowe i
uruchomieniowe zainstalowanej aparatury; kompletne préby
funkcjonalne systemu sterowania, wizualizacji i minimalizacji
elektrofiltra. W Karcie Zadania Inwestycyjnego zastosowano
inng nazwe tego przedsiewzigcia.

Dane podmiotu lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL albo
nazwa), u ktérego zostanie zrealizowane
przedsiewzigcie stuzgce poprawie
efektywnosci energetycznej lub
przedsigwziecie takie zostato

PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z
siedzibg w Belchatowie, ’

Oddzial Zespot Elektrowni Dolna Odra

74-105 Nowe Czarnowo 76

zrealizowane:
Data rozpoczecia 2 : ;
przedsiewziecia sluzgcego Planowana data zakonczenia zi?dz?k\?zliczceigla 1\?; %lersggﬁzyow lgi[fcc)tres
poprawie efektywnosci przedsiewziecia stuzacego ls) tuz cef‘lo 2 S skiwani‘;,y
energetycznej albo poprawie efektywnosci efekq gn ogcip osZ e
planowana data rozpoczecia | energetycznej™*: enert};w S ¢ et
tego przedsiewziecia*: Eelycatich:

- - 26.08.2011 (bl.2) 2011-2016

30.07.2012 (bl.7) 2012-2017

Parametry przedsiewzigcia sluzgcego poprawie efektywnosci energetycznej
(na podstawie audytu efektywnosci energetycznej)

Srednioroczna oszczgdno$¢ | 1667173,2 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 143,4 | [toe/rok]
energii finalnej:

Srednioroczna oszczednosé | 5052040 [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 434,4 | [toe/rok]
energii pierwotne;j:

Szacowana wielkos¢ 1718,7 [ton/rok]
redukcji emisji CO2***:

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imig i nazwisko: Kaczoruk Dariusz

Nr uprawnienia: nie dotyczy

Nr telefonu: glk 822 5|124

Podpis:

S —

*W przypadku przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszceze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsiewzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

***Na podstawie wskaznikow emisji CO, zawartych w tabeli nr 2 w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielko$ci emisji substancji objetych wspdlnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania
Emisjami do raportowania w ramach WspéInotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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