Audyt efektywnosci energetycznej: Modernizacia pomp obiegowych w kottowni FUB w Koszalinie

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

TABELA 1

Data wykonania:

25.01.2013r.

energetycznej:

Podstawowe informacje dotyczace przedsi

ewzigcia stuzgcego poprawie efektywnosdci

efektywnosci energetycznej:

Przedsiewzigcie stuzace poprawie

Modernizacja pomp obiegowych
Kotlowni FUB

znakéw)

Opis przedsiewziecia siuzacego poprawie
efektywnosci energetycznej: (max 250

Wymiana pompy obiegowej PO4 i wprowadzenie
plynnej regulacii obrotow jej napedu
elekirycznego.

Optymalizacja uktadu sterowania pracg pomp
obiegowych.

Dane podmioty u ktorego zostanie
zrealizowane przedsiewziecie stuzace
poprawie efektywnosci energetycznej lub
przedsiewzigcie takie zostalo zrealizowane:

Miejska Energetyka Ciepina Spéika z 0.0,

75-111 Koszalin, ul. Luzycka 254

Data rozpoczecia
przedsiewziecia stuzgcego
poprawie efektywnosci

Planowana data
zakonczenia
przedsiewziecia

Data zakonczenia
przedsiewziecia
stuzgcego poprawie

Wyrazony w latach
kalendarzowych
okres uzyskiwania

energetycznej albo stuzgcego poprawie efektywnosci oszczednosc
planowana data rozpoczecia efektywnosci energetycznej: energii:
tego przedsigwziecia: energetyczne;:

26.10.2011y. - 19.12.2011r. 10

{na podstawie audyiu efektywnosci energetycznej)

Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

emisji CO, |

Srednioroczna 24024 GJirok lub
oszezednosd 50,22 toefrok
energii finainej 584 050 KWWhirok

$rednioroczna 6 307,2 Gdirok lub |

oszozednosd 150,66 toelrok
energii pierwotnej 1752150 KWhirok

Szacowana

wietkos¢ redukcii 688,0 tonfrok

Dane Sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej:
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