KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

24-01-2013

Podstawowe informacje dotyezgee przedsigwziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej

Zamiana istniejacych kotlowni gazowych przygotowujacych ciepla wode w 6
budynkach wielorodzinnych na centralny system zasilany z miejskiej sieci
cieplnej - ul. Strzelcow 17, 19, 21, 23, Powstancow 44 i 46 w Krakowie.

Opis przedsic;wzie;cia stuzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej (max 250
znakow)

Zastapiono istniejgce kotlownie gazowe przygotowujace cieply wodeg,
centralnym systemem zasilanym z miejskiej sieci cieplnej. Wykonano
zastgpienie wezlow cieplnych jednofunkeyjnych wezlami dwufunkeyjnymi.
Cieplo dostarczane z miejskiej sieci cieplnej wytwarzane jest w oparciu o
kogeneracje.

Dane podmiotu lub podmiotu
upowaznioengo (numer PESEL albo
nazwa), u ktérego zostanie zrealizowane
przedsigwzigcie  sluzgce poprawie
efektywnosci energetycznej lub
przedsigwaigcie zostalo zrealizowane.

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRADNIK CZWERWONY"
ul. Dobrego Pasterza 67, 31-416 Krakow

Data rozpoczgcia
przedsiewzigcia stuzacego
poprawie efektywnosci
eneregtycznej albo
planowana data
rozpoczecia tego
przedsiewziecia*:

Planowana data zakonczenia
przedsiewzigcia stuzacego
poprawie efektywnosci
energetycznej*:

Data zakonczenia
przedsigwziecia stuzacego
poprawie efektywnosci
energetycznej **:

Wyrazony w latach
kalendarzowych okres
uzyskiwania
oszczednodci energii:

24 luty 2011 10

Parametry przedsiewziecia shuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
(na podstawie audytu efektywnosci eneregtycznej)

Srednioroczna oszczedno$é .
l/rok k Wh/rok §
energii finalnej 5463,32 [Gl/rok] lub [kWh/rok] 380346 [toe/rok] 130,49
Srednioroczna oszczednosé ; . .
energii pierwotnej 11165,30 [Gl/rok] lub [kWh/rok] 3101495 [toe/rok] 266,66
Szacunkowa wielko$¢ ok
redukeji emisji CO, " : [ton/rok] 571,02
Dane sporzgdzajacego audyt efektywnosci energetycznej
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W przypadku przedsiewzigcia sluzacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszeze niezrealizowancgo.

TEL. (012) 415-13-65

v przypadku przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

TaENa podstawie wskaznikow emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zalaczniku nr | do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji objetych wspolnotowym systemem handlu upraw-
Nieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania 1 Zarzadzania Emisjami do
Taportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.



