KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEI

Data wykonania

24.01.2613

Podstawowe informacje dotyczgce przedsiewzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewzigcie stuigce poprawie
efektywnosci energetycznej:

Podtaczenie obiektow Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie do

miejskiej sieci cieptowniczej

Opis przedsiewzigcia stuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej
(max. 250 znakéw):

Zastgpienie kottfowni wodnej opalanej gazem ziemnym i olejem
opatowym przez wezet bezposredni przytgczony do miejskiej sieci

cieptowniczej; adaptacja weztéw wymiennikowych zlokalizowanych

w poszczegodlnych budynkach do nowych warunkéw pracy

Dane podmiotu lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL albo
nazwa), u ktérego zostanie zrealizowane
przedsiewziecie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej lub
przedsiewziecie zostato zrealizowane:

SP ZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

31-501 KRAKOW, UL.KOPERNIKA 36

Data rozpoczecia
przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci
energetycznej albo

zakorniczenia

Planowana data

przedsiewziecia
stuzgcego poprawie

Data zakoriczenia
przedsiewziecia
stuzacego poprawie

Wyrazony w latach
kalendarzowych okres
uzyskiwania oszczednosci

planowana data efektywnodi efektywnosci energii:
rozpoczecia tego energetycznej*: energetycznej**: ’
przedsiewziecia*: & I
31.03.2011 4 lata
Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
{na podstawie audytu efektywnoiéci energetycznej)
Srednioroczna oszczednosé
energii finalnej: 6 229 [G)/rok] lub [kWh/rok] 1730170 | [toe/rok] 149
$rednioroczna oszczednogé |
energii pierwotnej: 65797 | [Gl/rok] lub [kWh/rok] | 18 276 892 | [toe/rok] 1572
Szacowana wielkoéé
redukcji emisji COz***: [ton/rok] -2140

Dane sporzgdzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imie i nazwisko:

mgr inZ. Andrzej tazecki

Nr uprawnienia:

audytor energetyczny KAPE 0031,
uprawnienia do projektowania instalacji i sieci cieplnych RP-Upr. 144/92

Nr telefonu: 12 285 74 41, 501 250 539 i 2
Podpis: (AM ,A . $,9M sy"\
S W,
N

::NWPTZYpadku przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
i NPWYPBdku przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego. ]

_ '@ podstawie wskaznikéw emisji CO, zawartych w tabeli nr 2 w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 12 Wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji objetych wspéinotowym systemem

h

andlu Uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i

Zarzadzanis Emisjami do raportowania w ramach WspéInotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.




