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Podstawowe informacje dotyczace przedsiewzigcia stuzacego poprawie efektywnosci
energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Przedsiewziecie stuzace poprawie

efektywnosci energetycznej: Modernizacja miejskiej sieci cieptownicze].

Opis przedsiewzigcia stuzacego poprawie | Wymiana kanatowej sieci cieptowniczej podziemne]j
efektywnoéci energetycznej (max. 250 na preizolowang na terenie miasta Bolestawiec
znakdw): zrealizowane w latach 2012-2013.

Dane podmiotu lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL aibo
nazwa), u ktérego zostanie zrealizowane | Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
przedsiewziecie stuzgce poprawie Ul. K. I. Gatczyriskiego 51,
efektywnoéci energetycznej lub 59 - 700 Bolestawiec
przedsiewziecie takie zostato
zrealizowane:

Data rozpoczecia Planowana data Wyrazony w
przedsiewzigcia stuzacego zakoriczenia Data zakonczenia latach
poprawie efektywnosci przedsiewziecia przedsiewziecia kalendarzowych
energetycznej albo planowana | stuzacego poprawie | stuzgcego poprawie okres uzyskiwania
data rozpoczecia tego efektywnosci efektywnosci oszczednosci
przedsiewziecia™: energetycznej*: energetycznej**: energii:
- - 18.11.2013 25

Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej
{na podstawie audytu efektywnos$ci energetycznej)

[G)/rok]
Srednioroczna oszczedno$é 2107,46 Gifrok lub 50,34 [toe/rok]
energii finalnej: [kwh/rok]
i [GJ/rok]
Srednioroczna oszczgdnoéc 2851,40 GJ/rok lub 68,10 [toe/rok]
energii pierwotnej: [kwh/rok]
Szacowana wielkos¢ redukcji 200,08 [ton/rok]
emisji CO2:
Dane sporzadzajacego audyt efektywnoéci energetycznej
Imie i nazwisko: Natalia Dziurawiec-Koziot
Nr uprawnienia: Nie dotyczy
Nr telefonu: (17)717 5200 S EnMS_POLSKA Sp.zo.0.
i Voo TN Laoa B P .300 Mielec, ul| Wojska Polskiego 3
Podpis Novtabic "Duunen® KQMO 220?3 5“'333’1"95&. lNlrsmmg;sv
*W przypadku przedsigwzigeia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej jeszoze niezrealizowanego. — tel.fax +48 17 71752 00

*+ W przypadku przedsigwriecia stuzacego poprawie efektywnosei energetycznej juz zrealizowanego.

***Na podstawie wskaznikdw emisji CO, zawartych w tabeli nr 2 w zataezniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12
wrzetnia 2008 r. w sprawie sposobu. monitorowania wielkodc emisji substanc]i objetych wspdinotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji {Dz. U. Nr 183, poz. 1142} oraz publikowanych przez Krajowy Oérodek Bilansowania | Zarzadzania
Emisjami do raportowania w ramach Wspélinotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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