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| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ D G
""r?ﬁ_—-ltu'l"u@e informacje dotyczace przedsiewziecia stuzacego poprawie efel_(tywnoéci energetycznej
| Preeds ewziecie stuzace poprawie efektyw- Termomodernizacja 7 budynkow mieszkalnych polegajgca na
nosci energetyczney: dociepleniu $cian zewngtrznych, dociepleniu stropodachow

' wentylowanych, dachéw oraz wymianie stolarki okiennej czesci
wspolnych.
'_ﬁp-is przedsiewziecia stuzgcego poprawie Doi:i%pk?n:(i scian iz(ewr:etrznych styropianem gr. 15 cm - 3 budynki -

; i _| metoda lekka - mokra.

efekt}{wnoém BLRIectyezne] X 250 zn3 Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 15 i wetng 15 em - 4
oW ). budynki - metoda lekka - mokra.
Dacieplenie stropodachu wentylowanego granulatem celulozowym gr.
20 em - 7 budynkow - metoda nadmuchu.
Docieplenie stropu nad przejazdem styropianem gr.15 ¢m - 1 budynek
- metoda lekka - mokra.
Docieplenie dachu styropapa gr. 15 cm - 2 budynki.
Wymiana stolarki okiennej czeéci wspdlnych - 3 budynki.
Wymiana drzwi do klatek - 2 budynki.

MBI i

Dane podmiotu lub pomiotu upowaznione-

go ( nr PESEL albo nazwa ), u ktérego zo- Spotdzielnia Mieszkaniowa ,BRYZA"

stanie zrealizowane przedsiewziecie stuzg- 71-017 Szczecin

ce poprawie efektywnosci energetyczne ul. Krakowska 67,68

lub przedsiewziecie takie zostato zrealizo- NIP 852 000 69 29

wane:

Data rozpoczecia przed- | Planowana data zakorn- Data zakonczenia przed— Wyrazony w latach kalen—-

siewziecia sluzacego po- | czenia przedsigwziecia siewziecia sluzgcego po- | darzowych okres uzyski-
prawie efektywnosci ener stuzacego poprawie efek— prawie efektywnosci ener— wania oszczednosci ener—\

getycznej albo data roz- | tywnosci energetycznej*: | getycznej*™: gii:
L poczecia tego przedsie-
© | wziecia™
- = 9-10-2014 25

Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej
( na podstawie audytu efektywnos$ci energetycznej )

Srednioroczna oszczed- 5645,188 [ GJfrok ] 134,832 [ toefrok ]
noé¢ energii finalnej:

Srednioroczna oszczed- 7 036,664 [ GJdirok ] 168,067 [ toefrok ]
nos¢ energii pierwotnej:

Szacowana wielkosé 664,47 [ MgCOzfrok |
redukcji emisji CO2***:

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej:
Imie i nazwisko; mgr inz. Tadeusz Bober
Nr uprawnien: upr. bud. 358/5z/83, upr. proj. 60/5z/88,
upr. audytor energetyczny KAPE 0082
upr. audytor efektywnosci energetycznej ASM/AB-AEE/2013/C16/2102
Nr telefonu: (91)48-69-825, kom. 508-267-617
Podpis:

. s S b s erns nych
W przypadku przedsigwzigeia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszeze niezreaﬁ%ggaz Rqes".l.j " r?w- En“rg:tgfcaﬂ}ri
:* \7?1 przypadku przed§i§wzif;cia stuzacego poprawie efckgwnoéci energegcznc:; juz zrealizowaneé%x.‘{“%‘é%%?Qm:’I Poszanowdiia Enel SA.wiiaszave
“**Na podstawie stkazmkt')w em'is_ji CO; zawartych w tabeli nr 2 w zalgezniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 wrzesnia 2008
t;oku w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji objetych wspélnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji ( Dz, U. z
_008'roku nr t83, poz. 1142 ) oraz publikowanych przez Krajowy Osérodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami de raportowania w ramach
Wsndlnotowego Systemu Handly Uprawnieniami do Emisji za dany rok {2014). -

*




