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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Podstawowe informacje dotyczgce przedsiewziecla stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Ograniczenie strat przesytowych poprzez modernizacje
zaktadowej instalacji cieptowniczej polegajaca na zabudowie
lokalnych zrddet ciepta i itkwidacji zbednych odcinkdw instalacii.

Przedsiewziecie stuzgce poprawie
efektywnosdci energetycznej:

Przedsiewziecie majgce na celu redukcje strat przesytowych poprzez

Opis przedsiewziecia stuzacego poprawie likwidacje srednioparametrowych kanatowych dwuprzewodych
efektywnosci energetycznej (max. 250 odcinkdw instalacji CO, CWU zasilajgcych budynki przedsiebiorstwa
znakow): Trzuskawica S.A. oraz likwidacje starej lokalnej kotlowni weglowej i

zastgpienie ich lokalnymi Zrddtami ciepta.

Dane podmiotu lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL albo nazwa), u
ktdrego zostanie zrealizowane
przedsiewziecie stuigce poprawie
efektywnoéci energetycznej lub
przedsiewziecie takie zostato zrealizowane:

Trzuskawica S.A.
Sitkéwka 24
26-052 Nowiny

Planowana data

Data rozpoczecia przedsiewziecia zakoriczenia
stuzgcego poprawie efektywnosci przedsigwzigcia Data zakonczenia Whyrazeny w latach
energetycznej albo planowana stuigcego poprawie przedsiewziecia stuzgcego kalendarzowych okres
data rozpoczecia tego efektywnosci poprawie efektywnosci uzyskiwania oszczednosci
przedsiewziecia*: energetycznej™: energetycznej**: energii:
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Parametry przedsiewzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej
(na podstawie audytu efektywnosci energetycznej)

| ooty wres |t

. erargh plerwotng 2234494 | [owhrokl| 192,13 [toe/rok]

Szacowana wielkosé redukcji 767,85 [ton/rok]

emisji CO2:
Dane sporzgdzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imieg i nazwisko: Bogustaw Kobytecki
Nr uprawnienia: Nie dotyczy EnMS POLSKA $p.zo.p.
Nr telefonu: +48 (17) 717 52 00, +48 784 915 321 38-300 Mislec, ul. Wojska Polskiegq 3
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*W przypadku przedsiewziecia stuigcego popraw%a efektywnosci energetycznej: eszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetyczné] ju zrealizowanego.

***Na podstawie wskaznikow emisji co, zawartych w tabeli nr 2 w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12
wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji objetych wspdlnotowym systemem handlu uprawnieniami
do emis]i {Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami do raportowania w
ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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strat przesytowych poprzez modernizacje lokalnej
sieci cieptowniczej
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