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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziet tego samego rodzaju stuzacych poprawie
efektywnosci energetycznej w zakresie zmniejszenia strat z
lokalnych Zrédet ciepta dokonujac modernizacji zwigzanej z
przebudows wezldw cieplnych z zastosowaniem urzadzeti i
technologii o wyiszej efektywnosci energetycznej (kat. lll).

Przedsigwziecie sluzgce poprawie efektywnosci
energetycznej

Gitwny cel modemizacji nieefektywnych grupowych wezidw clepinych
pracujgeych w ukiadzie otwartym bylo ograniczenie strat ciepta. Ograniczenie
strat ciepta w weztach cieplnych zrealizowano, dokonujgc modemizacii w zakresie
zmiany zabezpieczenia wezta cieplnego po stronie niskoparamatrowej craz
Opis przedsiewziecia stuzacego poprawie sposobu zabezpieczenia instalacii wewnetrznej CO (zamkniecie ukladu).
efektywnosci energetycznej {max 250 znakow) Przebudowano nieefektywny ukiad otwarty, na bardziej sprawny ukiad zamknigty
z zastosowaniem urzgdzeri o wyzszej efektywnoéci energetycznej (naczynia
wzbiorcze przeponowe typu REFLEX). Efektem przeprowadzonej modemizacii
jest zmnigjszenie strat clepla w weztach cieplnych w wyniku zwigkszenia ich
sprawno$ci przetwarzania.

Dane pedmiotu lub podmictu upowaznichego

(numer PESEL albo nazwa), u ktérego zostanie Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
zrealizowane przedsiewziecie stuzace poprawie Spétka z 0.0. w Olsztynie
efektywnosci energetyczne| lub przedsiewzigcie Numer KRS: 0000072800
takie zostale zrealizowane
Data rozpoczecia Planowana data
przedsiewziecia sluzqcego zakorlﬁczenlar Data zgkoﬁczema Wyrazony w latach kalendarzowych
poprawie efektywnosci przedsiewzigcia przedsiewziecia stuzaceqo e T e e
energetycznej albo planowana| stuzgcego poprawie poprawie efektywnosci Zy . €
data rozpoczecia tego efektywnosci energetycznej **; Sl
przedsiewziecia®: energetycznej *:
Zrealizowano 21 przedsie- wzigt |Uwzgledniajac zjawisko starzenia sig
tego samego rodzaju w 2013 powszechnie stosowanej technologii i
roku. Data zakonh- czenia 21 dostepnych na rynku urzgdzer wypesaZenia
nie dotyczy nie dotyczy przedsigwzigd 20.12.2013 r. (w  |wezla ciepinego przyjeto 5 lat uzyskania
audycie E.E. zalaczniki: 1.1.- uszczednosct energii. Okres uzyskania
1.21. -(Protokdty odbioru oszczednoéci - rok 2014, 2015, 2016, 2017,
koticowego prac). 2018.
Parametry przedsiewzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej (na podstawie audytu efektywnogci
energetycznej)
srednioroczna 0szczednosc 1310 [GJ/roK] 31 [toe/rok]
energii finalnej: .
rednioroczna oszczednosc
energii pierwotnei; 1579 [GJirok] 38 [toefrok]
Szacowana wielkosé redukcji 150 [ton/rok]

emisji CO2™*:

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

mig | Nazwisko Marian Piwcewicz - Specalista ds.efektywnoscl energetycznej i kontroli technicznej

MPEC Olsztyn Spéika z 0.0.
INF uprawienia: lnle dotyczy
Nr telefonu: 089 5241241, kom. 503 100 819

Podpis:

"W przypadku przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnogci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
™ W przypadku przedsiewziecia sluzacego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaZnikéw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zataczniku nr 1 do rozporzadzeniarozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 12 wrzeénia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkedci emisji substancii objetych wspdinotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy O$rodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami do
faportowania w ramach Wspéinotowegoe Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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