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Audyt efektywnosci energetycznej Strona/Stron
Montaz przeksztattnika czestotliwosci w ukladzie regulacji wydajnosci 16116
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ZALACZNIK NR 1 do Audytu efektywnosci energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania
13 styczen 2015 r.

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Podstawowe informacje dotyczgee przedsigwziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

MODERNIZACJA URZADZEN ENERGETYCZNYCH
I TECHNOLOGICZNYCH

Przedsigwzigcie shuzace popraWie
efektywnosci energetycznej:

Montaz przeksztattnika czgstotliwosdei w ukladzie regulacji
wydajnosei uktadu pomp wody sieciowej w Elektrocieptowni
Szombierki.

Opis przedsiewzigcia stuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej
(max. 250 znakéw):

Dane podmiotu lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL albo
nazwa), u ktdrego zostanie
zrealizowane przedsiewzigcie shuzace
poprawie efektywnosci energetycznej
lub przedsigwzigcie takie zostato

Fortum Bytom S.A.
ul. Flektrownia 18
41-908 Bytom

NIP: 626-000-53-51

zrealizowane:
I)rit:dg?z\lzg':zgica:ilu' cego Planowana data Data zakoticzenia Wyrazony w latach
po raw?e ef:ktywnss?ci 8 zakoficzenia przedsigwziecia kalendarzowych
En.gr etycznej albo przedsigwzigcia stuzacego | stuzacego poprawie | okres uzyskiwania
plaﬁ%wana déllta rozpoczecia poprawie efektywnosci efektywnosei oszczednosci energii:
tego przedsiewziecia*: energetycznej™: energetycznej**:

- 31.12.2012 10

Parametry przedsiewziecia shuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
{na podstawie andytu efektywnodci energetycznej)

Srednioroczna oszezednosdé

energii finalnei: 173140 | [GYrekHub[kWh/rok] | 14,887 | [toe/rok]
Srednioroczna oszczednogé

Sy S 524667 | [G¥rekHub[kWhirok] | 45,113 | [toe/rok]
Szacowana wielkosé

redukeji emisji CO**; s [ton/rok]

Dane sporzgdzajgcego audyt efektywnosdci energetyczncj

Imi¢ i nazwisko: Mateusz Kasprzyk
Nr uprawnienia; nie dotyczy

Nr telefonu: (32) 237-63-91
Podpis: [{L Z/( &

*W przypadku przedsiewzigcia stuzgcegq poprawie efektywnosei energetycznej jeszeze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsiewzigeia stuza

o0 poprawie efcktywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

*++Na podstawie wskaznikéw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 wrzeénia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wiclkosci emisji substancji objgtych wsp6lnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Oérodek Bilansowania i Zarzgdzania
Emisjami do raportowania w ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

"Energopomiar” Sp. z 0.0. zastrzega sobie w stosunku do niniejszego opracowania wszelkie prawa

wynikajace z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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