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ZALACZNIK NR 1 do Audytu efektywnosci energetycznej
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

13 styczen 2015 r.

Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigcia sluzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsigwzigcie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej:

OGRANICZENIE STRAT W SIECIACH

CIEPLOWNICZYCH

Opis przedsiewzigcia stuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej
(max. 250 znakow):

Przebudowa sieci cieplowniczej. Wymiana odcinkéw sieci

cieplowniczej we Wroclawiu o dlugosci ok. 2,26 km wykonanej

w technologii tradycyjnej na odcinki z rur preizolowanych.

Dane podmiotu lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL albo
nazwa), u ktorego zostanie
zrealizowane przedsiewziecie stuzace
poprawie efektywnosci energetycznej
lub przedsiewziecie takie zostato
zrealizowane:

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.0.

ul. Antoniego Stonimskiego la
50-413 Wroclaw
NIP: 118-160-64-67
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Parametry prze

(na podstawie audytu efektywnosci energetycznej)

dsigwziecia sluzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna 0s7c2¢dnosé | g0 81 | [GIfrok]dubfcWhirek} | 148,039 | [toe/rok]
energii finalnej:

Srednioroczna 052czgdn0se |, 4oy s67 | [Gfrok Hub-feWhireld | 178,360 | [toe/rok]
energil pierwotnej:

Szacowana wielkosé

redukcii emisji COz**+: =1la [ton/rok]

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imie i nazwisko:

Anna Tamaka

Nr uprawnienia:

nie dotyczy

Nr telefonu:

(32) 237-63-31; 693-195-932

Podpis:

*W przypadku przedsigwzigcia shuzacego poprawie efektywnosci energdtycznej jeszeze niezrealizowanego.
** W przypadku przedsigwzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.
#*¥Na podstawie wskainikow emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

12 wrzesnia 2008 r. w sprawie

sposobu monitorowania wielkosei

igji substancji objgtych wspblnotowym systemem handlu

uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikdwanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania
Emisjami do raportowania w ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

"Energopomiar” Sp. z 0.0. zastrzega sobie w stosunku do niniejszego opracowania wszelkie prawa
wynikajace z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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