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ZALACZNIK NR 2 do Audytu efektywnosci energetycznej
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

13 styczen 2015 .,

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewzigcia shuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie shuzace poprawie
efektywnosci energetycznej:

MODENRIZACJA LUB WYMIANA URZADZEN
ENERGETYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

Opis przedsiewziecia shuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej

(max. 250 znakéw):

sieciowych.

Modernizacja ukladu pomp sieciowych w Elektrocieplowni
Czestochowa. Wymiana dwoch pomp na pompy dopasowane do
uktadu i pozwalajace na optymalng prace ukladu pomp

Dane podmiotu lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL albo

nazwa), u ktérego zostanie

zrealizowane przedsiewziecie stuzace
poprawie efektywnosci energetycznej
lub przedsiewzigcie takie zostalo

50-413 Wroclaw

NIP: 118-160-64-67

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.0.
ul. Antoniego Stonimskiego la

zrealizowane:
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Parametry przedsigwziecia sluzacego poprawie efektywnosci energetycznej
(na podstawie audytu efektywnosci energetycznej)

Srednioroczna oszczednosé
enelBnIa! 5593 854 | {G¥HrekHub kWhitok] | 480,985 | [toe/rok]
Srednioroczna oszczgdnosé
e 16 951 073 | {GHrokHub kWh/rok] | 1 457,530 | [toe/rok]
Szacowana wielko&¢ 4978,5 [ton/rok]

redukeji emisji COx**%*;

Dane sporzadzajacego audyt efektywnoSci energetycznej

Imie i nazwisko:

Daniel Roch

Nr uprawnienia;

nie dotyczy

Nr telefonu:

(32) 237-63-90; 785-003-259

Podpis:

Lo

*W przypadku przedsiewzigcia shizacego poprawie efektywnodci energetycznej jeszeze niezrealizowanego.

** W przypadla przedsigwzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

#*¥Na podstawie wskaznikow emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji objgtych wspélnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania
Emisjami do raportowania w ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

"Energopomiar” Sp. z 0.0. zastrzega sobie w stosunku do ninigjszego opracowania wszelkie prawa
wynikajgce z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.



