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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

15.01.2015

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewzigcia shuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsigwzigcie shizace poprawie

efektywnosci energetycznej:

Wymiana pomp wody chlodzacej z zastosowaniem sprzegiel
hydrokinetycznych - przedsiewzigcie w zakresie urzadzen
wykorzystywanych w procesach przemyslowych

Opis przedsiewziecia stuzacego poprawie
efektywnosci energetycznej (max. 250

Wymiana 2 pomp wody zimnej PL 500 bez ukladéw
regulacyjnych, z silnikami o mocy 630 kW w ukladzie wody

znakéw): chlodniczej na pompy OMEGA 350 z silnikami o mocy 560
kW, wyposazone w sprzegla hydrokinetyczne, w Oddziale
w Odolanowie,

Dane podmiotu tub podmiotu

upowaznionego (numer PESEL aibo
nazwa), u ktérego zostani¢ zrealizowane
przedsiewziecie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej lub

przedsiewziecie takie zostalo
zrealizowane:
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Parametry przedsigwzi¢cia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
{na podstawie audytu efektywnosci energetycznej)

Srednioroczna oszczedno$é | 642 655,00 [kWh/rok] 55,27 [toe/rok]
energii finalne;j:

Srednioroczna oszezednosé | 1947 439,29 [kWh/rok] 167,48 | [toe/rok]
energii pierwotnej:

Szacowana wielko§é 703,95 [ton/rok]
redukcji emisji CO,***;

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imie i nazwisko:

mgr inz. Pawel Ziétkowski

mgr inz. Bozena Huryni

Nr uprawnienia; nie dotyczy .
Nr telefonu: mgr inz. Pawel Zidtkowski 502-504-244, mgr inz. Bozena Huryn 503-052-973
Podpis: ' ! ?ﬁd% A

*W przypadku przedsigwzigcia sluzacego poprawie efektywnoéci energetycznej jeszeze niezrealizowanego.
** W przypadku przedsigwziecis shuzgeego poprawie efektywnosci enerpetycznej juz zrealizowanego.

*+KNa podstawie wskaznikdw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zatgezniku or 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 wrzednia 2008 r, w
sprawie sposobu monitorowania wielko$ei emisji substancii objgtych wspélnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz
publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami do raportowania w ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do

Emisji za dany rok.




