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POLSKIE SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE S.A. 012_-:;\’8,2015
Audyt efektywnosci energetycznej
Czes¢ 1. Wymiana autotransformatora AT3 typu RtdxP—125000/200 Strona/Stron
na autotransformator typu ANSR3Lb 125000/220 PN 18/18
w Stacji Ledniow 220/110 kv

ENERCOPMOMIAR

ZALACZNIK NR 1 do Audytu efektywnosci energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ Data wykonania

02 styczen 2015 r.

Podstawowe informacje dotyczace przedsigwziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
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OGRANICZENIE STRAT NA TRANSFORMACITI

Pracdsigwzigoie shuzace poprawie W TRANSFORMATORACH POPRZEZ WYMIANE

efektywnosci energetycznej:
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TRANSFORMATOROW
Opis przedsigwzigcia stuzacego Wymiana autotransformatora AT3 typu RTdxP-125000/200 na
poprawie efektywnosci encrgetycznej autotransformator typu ANSR3Lb 125000/2200 PN w stacji
(max. 250 znakdéw): Lesniow 220/110 kV.
Dane podmiotu lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL albo
nazwa), u ktorego zostanie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

zrealizowane przedsiewzigcie shizace ul. Warszawska 165
poprawie efektywnosci energetycznej

05-520 Konstancin-Jeziorna
lub przedsiewzigcie takie zostato

zrealizowane:
Drzt:dzi)za‘;?zfgzmz — Planowana data Data zakoriczenia Wyrazony w latach
po rawei;e efz o:?ci g zakonczenia przedsiewziecia kalendarzowych
Ie)ns s ajlbo przedsigwzigcia shuzacego | shuzacego poprawie | okres uzyskiwania
plangwana d 31 2 tozpoczecia poprawie efektywnosci efektywnosci oszczgdnosci energii:
tego przedsiewziccia®: energetycznej*: energetycznej**:
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Parametry przedsigwzigcia shuzacego poprawie efektywnosci encrgetycznej
(na podstawie audytu efektywnosci energetycznej)
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Srednioroczna oszczednosé
et Rl 495300 | {GIrokHub[kWhirok] | 42,588 | [toe/rok]

Srednioroczna oszczednosé
energii pierwotnej:

1500909 | {Glrold-tub [kWhirok] | 129,055 | [toe/rok]

Szacowana wielkosé

redukcji emisji CO2***: 441 [ton/rok]

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imig i nazwisko: Pawel Skrobek

Nr uprawnienia: nie dotyczy

Nr telefonu: {(32) 237-63-91; 695-952-394
Podpis: G s

*W przypadku preedsigwzigeia stuzacego poprawie efektywnogci energetyczngj jeszeze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsigwziecia stuzgcego poprawic efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

***¥Na podstawie wskaznikéw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosei emisji substancji objgtych wspélnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ofrodek Bilansowania i Zarzadzania
Emisjami do rapertowania w ramach Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

"Energopomiar Sp. z 0.0. zastrzega sobie w stosunku do niniejszego opracowania wszelkie prawa
wynikajace z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych X A =



