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Data wykonania

15.01.2015

Podstawowe informacje dotyczace przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie shuZace poprawie
efektywnodci energetycznej:
' szynowych.”

» Wymiana transformatoréw 31,5 MVA na 40 MVA wraz z
modernizacja pdl transformatorowych oraz wymiang mostéw

Opis przedsiewziecia stuzacego poprawie
efektywnosci energetycznej (max. 250

Zadanie polegato na wymianie 4 sztuk zuzytych technicznie
transformatoréw 31,5 MVA na nowe transformatory 40 MVA.

znakow): Transformatory 40 MVA zasilaja 4-sekcyjng, 2-systemowg
rozdzielnie RG-I (Rozdzielnia Giéwna), do ktdrej dolgczone sg
réwniez 4 generatory z elekirocieptowni.

Dane podmiotu lub podmiotu

upowaznionego (numer PESEL albo
nazwa}, u ktérego zostanie zrealizowane
przedsiewziecie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej lub
przedsigwziecie takie zostalo

Grupa Azoly Zaktady Azotowe ,,PULAWY” Spéika Akcyjna
24 -110 Pulawy, Al. Tysigclecia Paristwa Polskiego 13
NIP 716-000-18-22, REGON 4305283900

zrealizowane:

Data rozpoczgcia . ; .
przedsiewziecia stuzacego | Planowana data zakoriczenia D;zt:di?ksgfzg;a &fﬁ;ﬁ;g lgiiagllzrcs
poprawie efektywnoscei przedsigwziecia stuzacego Is)hl' ceqo g rawie | uz skiwaniay
energetycznej albo poprawie efektywnosci o felz? wgn ogcip osgcz dnosci energii:
planowana data rozpoczecia | energetycznej*: enert);t canei ¢ et
tego przedsigwzigeia®: getycaney™=

- - 10.07.2013 20

Parametry przedsigwzigcia sluzgeego poprawie efektywnosci energetycznej

(na podstawie audytu efektywnosci energetycznej)

Srednioroczna oszczgdnosé | 656105,28 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 56.41 [toe/rok]
energii finalnej;

Srednioroczna oszczedno§é | 1988197,82 [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 170,95 | [toe/rok]
energii picrwotnej.

Szacowana wielkosé 673 [ton/rok]
redukcji emisji CO,***:

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imie i nazwisko: Janusz Kucharski

Nr uprawnienia: nie dotyczy Y,

Nr telefonu: 605098363 { %/

Podpis: Janusz Kucharski  \.J/ /
F

*W przypadku przedsigwziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
** W przypadku przedsigwzigcia sluzacego poprawie efektywnodci energetycznej juz zrealizowanego. )
***Na podstawie wskaZnikéw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

12 wrze$nia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji objetych wspéinotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U, Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ogrodek Bilansowania i Zarzadzania
Emisjami do raportowania w ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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