AUDYT EFEKTYWNOSC! ENERGETYCZNEJ POTWIERDZAJACY OSZCZEDNOSC ENERGI UZYSKANA W
WYNIKU REALIZAC)I PRZEDSIEWZIECIA: , MODERNIZACIA POMPY WODY ZASILAJACE] 5PZ1 NA KOTLE

00G-420 WRAZ Z UZYSKANIEM POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Zatgcznik nr 1. Karta audytu efektywnosci energetycznej dla zrealizowanego przedsiewziecia

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE)

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE!

Data Wykonania

18 stycznia 2016

Podstawowe infoi'macje dotyczace przedsiewziecia stuzacego poprawie efélétﬁvnbéci eneréetvcznej

Przedsigwzigcie
i“efektywnoéci energetycznej:

stuzgce poprawie.'f

Modernizacja pompy wody zasilajacej na kotie 00G-420
wraz z uzyskaniem poprawy efektywnosci energetycznej

:Opis przedsiewziecia stuzacego poprawie
- efektywnosci energetycznej

Wymiana istniejacego zespofu pompowego 5PZ1 na
nowy: pompa 15Z33x8 z przetwornicy czestotliwosci i
szybkoobrotowym silnikiem elektrycznym

EC PKN ORLEN S.A. w Plocku

‘Dane  podmiotu  lub  podmiotu:
‘upowainionego {numer PESFL albo PKN ORI'FN S-A.
nazwa), u kidrego zostanie zrealizowane ul. Chemikéw 7,
-przedsiewziecie stuzace poprawie’ 09-411 Plock,
efektywnoddi T lub | NIP: 774-00-01-454,
'przedsiewziecie takie zostato
‘zrealizowane:
Data rozpoczecia | Planowana data | Data zakoticzenia | Wyrazony W Iatéch_
przedsiewziecia 2akoliczenia przedsiewziecia kalendarzowych okres
sluzacego  poprawie | przedsiewzigcia stuigcego  poprawie | uzyskiwania
efektywnosci stuzagcego  poprawie | efektywnosci oszczednoSci energii:
‘energetycznej atho | efektywnosci energetycznej**:
planowana data | energetycznej*:
rozpoczecla tego
przedsiewziecia*:
czerwiec 2014 30 pazdziernika 2015 15

Parametry przedsiewzigcia siuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej {na podstawie audytu

efektywnosci energetycznej)

Srednioroczna
oszczednos$é  energii | 4 830,28 MWh/rok 415,401 [toe/rok]
finalnej:
Srednioroczna
oszczedno$é  energii | 52 693,96 Gifrok 1258,79 [toe/rok]
pierwotnej:
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Szacowaha wielkosé

redukciji

CO2*+*;

emisji 3 825,58

[ton/rok]

-Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci enerﬁetyéznej

Amie i nazwisko:

Waldemar Jedral

Nr uprawnienia:

‘Nr telefonu:

(22) 234-52-85; 605-915-510

;'j'P'odpis:

A

C W mprzypadku przedsigwzieci

niezrealizowanego.
** W przypadku przedsiewzlecia stuzacego poprawie efektywnoéci energetycznej juz

zrealizowanego.

a stufacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszcze

**¥ Na podstawie wskainikéw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zataczniku nr 1 do
rozporzadzénia Ministra Srodowiska z dnia 12 wrzeénia 2008 r. w sprawie sposobu
monitorowania wielkosci emisji substancji objetych wspéinotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy
Ofrodek Bilansowania i 2arzadzania Emisjami do raportowania w ramach Wspdlnotowego

Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisjl za dany rok.
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