KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ LA LT

13.01.2016

"mawo&e informacje dotyczgce przedsigwziecia shrzacego poprawie efektywnosci energetycznej
b iewziecie stuzace poprawie a. Ocielenie $cian zewnetrznych w budynku przy
1, &ty wnosci energetyczne;: ul. Kasprowicza 6-8 w O$wigcimiu

bt o I A

b. Ocielenie scian Zewnetrznych w budynku przy

| ul. Tysigclecia 41-45 w Oswiecimiu

¢. Ocielenie $cian zewnetrznych w budynku przy
ul. Budowlanych 24-36 w Oéwiecimiu

d. Ocielenie $cian zewnetrznych w budynku przy
ul. Szpitainej 24-30 w Oswiecimiu

|IWE_ przedsigwzigeia shizacego Ocieplenie Scian zewngtrznych budynku przy pomocy piyt
poprawie efektywnosci energetycznej - styropianowych
(max. 250 znakéw):

podmiotu lub podmiotu Aq 2) - Wspdlnota mieszkaniowa, ul. Kasprowicza 6-8, 32-600
upbsviznionego (numer PESEL albo Oswiecim

=l A : . Ad b) - Wspélnota mieszkaniowa, ul. Tysigclecia 41-45, 32-800
'lﬂ'ﬂ) u k.tor.ego h?f)stame zreal}zowane Savicein

M‘?WZ}?F‘C Siuzace poprawie Ad c) - Wspélnota mieszkaniowa, ul. Budowlanych 24-36, 32-600
Mynosm energetycznej lub O$wiecim -

sigwziecie takie zostalo Ad d) - Wspoélinota mieszkaniowa, ul. Szpitainej 24-30, 32-600

| srealizowane: : Oswigcim
| Dita rozpoczecia ' Data zakoficzenia = | W azony w latach
przedsiewziecia shuzacego Planowana data zakonczenia rzedsiewziecia ' K alfn dar z); ch okres
paprivie efektywnosci przedsi¢wzigcia stuzacego przedsiewzie . AT ZOWY
LTk ; ! . stuzacego poprawie | uzyskiwania = :
| ehiergetycznej alho poprawie efektywnoéci f : .
lRiiana data rozpoczecia | encrgetyczne*: : e ektywnoém. oszczednqécl energii:
I B0 przedsigwziecia*: . energetycznej**; R e

Ad. a-13.11.2013 | Ad.a—15 lat
Ad. b-29.07.2014 | Ad. b—15 lat
Ad. € -23.11.2012 | Ad.c- 15 lat
Ad. d-23.04.2014 | Ad.d— 15 Jat

f N Parametry Przedsi¢wzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej
(na podstawie audytu efektywnosci energetycznej) :

\F‘J—-- loroczna oszczedno§é | 536,383 [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 12,811 | [toe/rok]
Enerp: _ﬁnalnej: =

latoczna oszczednodc .| 846,245 | |GJ/rok] lub [kWh/rok] | 15435 | [toe/rok]
Ii pierwotnej:
Wana wielkosé
URETT emisji COR**+.

60,579 [ton/rok]

_ "Dane sporii;dzajacego audyt efektywnosci energetycznej

e - = i -
- Hhazwisko: mgt inz. Mateusz Rygula

;“}Hﬁvnienia: nie dotyczy

EiElefony: 33 8426143

s aA__

::Fﬁypadku P'ZEdSieyvziQFia.&}uzqcego poprawie efektywnosei energetycznej jeszeze niezrealizowanego.
LTIV m : PTZGdSl@YVZchla shuzacepo poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego. .

 Rodstawie wskasnikew emisji CO, zawartych w tabeli nr 2 w zatgezniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra $rodowiska z dnia
S ¥ sprawie sposobu monitorowania wielkogci emisji substancji objetych wspélnotowym systemem handl
g entami do emisii (Dy, U, Ny 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania { Zarzadzani
ia w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.




