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Montaz systemu zarzadzania energia

1  Wprowadzenie | optymalizacja systemu monitoringu i
- | sterowania praca systemu cieptlowniczego w AESCULAP
: CHIFA SPOLKA AKCYJNA w Nowym Tomyslu

AESCULAP CHIFA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
64-300 Nowy Tomysl
ul. Tysiaclecia 14

NIP: 7880008829, REGON: 630002936
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7 879 031,897 | [GJ/rok] lub [kWhirok] 677,475 [toe/rok]
8 666 935,062 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] 745,222 [toe/rok]
1 591,249 [ton/rok]
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*W przypadku przedsigwziecia sluZa_ceé poprawie efektywnosci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
. I

W przypadku przedsiewzigcia siuzacego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaznikow emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zataczniku nr 1 do rozporzadzeniarozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkoci emisji substanci objetych wspélnotowym systemem handlu uprdwnieniami do
emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy O$rodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami do rapoﬂowanla w ramach
Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Mg



