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ENERGOFPOMIAR

Audyt efektywnoéci energetycznej zakonczonega przedsiewziecia pn.:
Ograniczenie strat ciepla w sieciach cieplowniczych
Modernizacja sieci i weziéw cieplowniczych -
Stacja Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124

Strona/Stron
31/31

Zatacznik nr 1. Karta audytu efektywnosci energetycznej
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykenania

—_—

5 pazdziernik 2016

Podstawowe infermacje dotyczace przedsigwzigeia sluzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewzigcie stuzgce poprawie
cfektywnosci energetycznej:

Poprawa efekfywnoéci-energetycznej w zakresie
lokalnych sieci cieptowniczych i lokalnych Zrédet ciepta

" Opis przedsiewzigcia stuzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej (max. 250
znakdw):

Dane podmiotu lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL albo
nazwa), u ktorego zostanie zrealizowane
przedsigwziecie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej tub
przedsiewziecie takie zostalo
zrealizowane:

Modemizacja sieci i weztow cieptowniczych
w Miejskim Przedsi¢biorstwie Wodociagéw i Kanalizacji

wm. St. Warszawie S.A.

Stacja Pomp Rzecznych przy ul. Czemiakowskiej 124

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

w m.st. Warszawie S.A,
pl. Starynkiewicza 5

02-015 Warszawa
NIP: 525-000-56-62

Data rozpoczecia '
przedsigwziecia shuzacego
poprawie efektywnosei
energetycznej albo
planowana data rozpoczecia
tego przedsicwziecia*;

Planowana data zakoticzenia
przedsigwziecia shuzacego
poprawie efektywnodei
energetycznej*:

Data zakoniczenia Wyrazony w latach
przedsiewzigcia kalendarzowych okres
stuzacego poprawie | uzyskiwania
efektywnosci oszezednosci energii:
energetycznej**:

- 30.03.2016 r. 30

Parametry przedsigwzigcia sluzacego poprawie efektywnosci energetycznej
(na podstawie audytu efektywnosci energetycznej)

Srednioroczna oszczednodé

879,540

_energii finalnej:
Srednioroczna oszezednosé 1059, 687

|_energii pierwotne;:
Szacowana wiclkosé
redukeii emisji CO2**#;

| [GI/rok] hub-HeWhvirele}

[GJ/rok] hub-flcWhirok]

99,398

| Ron/rok]

21,007 | [toe/rok]
25,310 [toe/rok]

Dane sporzadzajacego aundyt efektywnosci energetycznej

Imie i nazwisko: Rafal Czekalski

Nr uprawnienia: nie dotyczy

Nr telefonu:

(32) 237 63 34; 691-375-652

Podpis: pr 4

N

*W przypadku przedsigwzigeia shuzacego poprawie efektywnoécl energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsigwzigia stuzacego poprawie efektywnosei energetycznej juz zrealizowanego. )
**%Na podstawie wskaznikow emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12

wrzesmia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji objetych wspalnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania
Emisjami do raportowania w ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

"Energopomiar” Sp. z 0.0. zastrzega sohie w stosunku do ninigjszego opracowania wszelkie prawa

wynikajgee z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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